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DE TRANSFORMADOR 2
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1 BORNAS E/S N 1 BORNAS E/S N
2 CIRCUHO 1 2 3 4 5 6 7 2 CIRCUITO 1 2 3 4 5 7
3 DENOMINACION RECEPTOR LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 LINEA 5 LINEA 6 o 3 DENOMINACION RECEPTOR LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 LINEA 5 S
4 TENSION E/S (V) 380,/220 380/220 380,/220 380,220 380,/220 380,220 380/220 4 TENSION E/S (V) 380,/220 380,220 380,/220 380/220 380/220 380,/220
5 POTENCIA INS/SIM (kW) 104,78 168/113 176/117 160,109 104/78 75/75 9/9 5 POTENCIA INS/SIM (kW) 112/83.20 160/109 50,/50 38/38 152,/105 6/86
6 FACTOR DE POTENCIA 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 6 FACTOR DE POTENCIA 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
7  INTENSIDAD INS/SIM (A) 187/140 244/203 316/210 290/196 189/140 135/135 17/17 7  INTENSIDAD INS/SIM (A) 201/150 288/196 90,/90 90/90 276/189 11/11
8 LONGITUD CIRCUITO (m) 182 484 255 180 180 60 180 8 LONGITUD CIRCUITO (m) 148 180 10 10 180 180
9  MATERIAL/TIPO DE CONDUCTOR Al Al Al Al Al Al Al 9  MATERIAL/TIPO DE CONDUCTOR A Al Al Al Al Al
10  SECCION CONDUCTOR (m.m2) 4x150 4x150 4x150 4x150 4x150 4x150 4x10 10  SECCION CONDUCTOR (m.m?) 4x150 4x150 4x150 4x150 4x150 410
11 N' DE CONDUCTORES POR FASE 1 1 1 1 1 1 1 11 N DE CONDUCTORES POR FASE 1 1 1 1 1 1
12 CANALIZACION TIPO/8 (m.m) SAIG TUBO. SAJG TUBO SAG TUBO S5 TUBG. SAI0 TUBO. EAG 0BG SAIG TUBO 12 CANALIZACION TIPO/@ (m.m) BAJG TUBO SAJG 0BG EAJG TUBG 5AJC TG 5AG TUBO BAJG TUBO
13 COLOR CUBIERTA 15 COLOR CUBIERTA
14  CAIDA DE TENSION (V)/% 2 % 3.04 % 398 % 3.31 % 207 % 1.05 % <3 14  CAIDA DE TENSION (V)/% 1.67 2.44 0.25 0.64 2.16 <3
15 TIPO DE PROTECCION FUSIBLE FUSIBLE FUSIBLE FUSIBLE FUSIBLE FUSIBLE FUSIBLE 15 TIPO DE PROTECCION FUSIBLE FUSIBLE FUSIBLE FUSIBLE FUSIBLE FUSIBLE
16 MODELO PROTECCION 16 MODELO PROTECCION
17 NUMERO DE POLOS 3P 3P 3P 3P 3P 3P 3P 17 NUMERO DE POLOS 3P 3P 3P 3P 3P 3P
18  CALIBRE MAGNETOTERMICO 18 CALIBRE MAGNETOTERMICO
19  CALIBRE (A) 215 215 215 215 215 215 20 19  CALBRE (A) 215 215 215 215 215 20
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PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION N° 6
PARA BAJA TENSION
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ZANJAS TIPO PARA BAJA TENSION

ARQUETA REGISTRO MEDIA TENSION

“** RED DE ENERGIA ELECTRICA.
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