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1.- ORDENACIÓN PROPUESTA

El presente Proyecto de Urbanización se redacta como parte integrante del Programa d e Act uación
urbanizadora que tormuía la Entidad Yaquin Inversora, S.L. como urbanizador de los terrenos , con
C.I.F.: B - 45481561, Ydomicilio a efectos de notificaciones en la Avda de Madrid, nO 20, loca l 2,
45003 Toledo.

1.1.- SITUACiÓN

Los terrenos objeto del Plan Parcial constituyen el P.A.U. Z-9. Su situactón se encuentra
especificada con detalle en el plano AO-1 de la documentación gráfica.

Lindan del siguiente modo:

Al Norte : Con suelo Rústico.
Al Sur. Con los P.A.U. Z5, Z6, Z7 YZ8.
Al Este : Con el camino público de Camarena y con el actual casco urbano del municipio de Chozas
de Canales.
Al Oeste: Con Suelo Rústico.

1.2,-SUPERFICIE

La superficie total de la actuación según medición es de 133.447,04 m2.

1.3.-TOPOGRAFíA

El terreno objeto de estud io posee una pendiente de Sur a Norte que desciende unos seis metros
con una suave pendiente.
De Este a Oeste , el terreno es más accidentado, teniendo en cuenta la existencia de un fuerte
talud, en el sudeste del terreno, que condicionará la situaci ón de las futuras parcelas y sus accesos
correspondientes. Según se produce el desplazamiento hacia el oeste, la pendiente se suaviza ,
existiendo desn iveles más moderados de entre dos y cuatro metros .

1.4.-ESCENA URBANA

Los terrenos se encuentran cercanos al actual casco urbano de Chozas de Canales.

APR03 00 por 1'2'�~�i�.�a �y �'�2 �0�0�4 :IC ivbllicipal
de tecln: .. .._.. _ _
Cno.c, ( , ( �1 �2�_ �M�A�'�c�2�2�:�~ �L



2.- DESCRIPCiÓN DE LA SOLUCiÓN DE ORDENACiÓN PROPUESTA �~ �~�'
2.1.- ZONIFICACiÓN Y UNIDAD FUNCIONAL 1-.1 .,8 (.

\\ �.�~�~ �.�s�~�L�~�? . ·
'1-' .? �~�'�~�' �"

Se plantea una urban ización de tipo residencial con áreas de equipamientos zonas verdes : e ...•,
• �'�-�'�~�~ Al,'! �~ ,

�~ .
A.- Las parcelas residenciales se establecen como tipo Vivienda Unifamiliar Extensiva Adosada'," .
siendo la parcela mínima de 150 rn2.

Se plantean en total 354 parcelas, y la superficie total de éstas es 62.290 ,99 m2 .

B.- El espacio destinado a zona verde se plantea de dos modos:
o Área de reposo y juego de niños en el centro del sector.
o Parques con zonas de paseo , reposo y juego en la zona este y oeste.
La totalidad de zonas verdes planteada es de 20.313 ,56 m2. Se resume en:

r-

ZONA VERDE n01
ZONA VERDE n"2
ZONA VERDE nOJ
ZONA VERDE n04
TOTAL

9.483 ,74 m2.
5.711,86 m2.
2.907 ,00 m2.
2.210 ,96 m2.

20.313,56 m2.

46,69%
28,12%
14,31%
10,88%

100,00%

C.- Los espacios destinados a uso dotacional y equipamiento de infraestructuras se han situado de
modo que:

C.1.- El espacio destinado a suelo dotaciona / queda concentrado dentro de un mismo área , para
dotar a esa zona de una entidad propia , siendo e/ total del área dest inada a este uso de
12.228,60 m2.

ZONA DOTAC/ONAL 1
ZONA DOTACIONAL 2
TOTAL

6.693 ,60 m2
5.535 ,00 m2

12.228,60 m2

54,74%
45,26%
100,00%

C.2.- Los espacios destinados a equ ipamientos se han sttuado de tal modo que facil iten el correcto
desarrollo de los esquemas infraestructurales. El tota/ del área destinado a este uso es de
837,79 m2, repartida en dos zonas:

Área 1
Área 2
TOTAL

613,57 rn2
224,22 rn2
837,79 m2

73,24%
26,76%

100,00%

Las reservas de suelo se han constítuído con los estándares, porcen tajes y pormenolización
establecidos en la Ley, según se detalla en el cuadro resumen de características.
En cuanto a la zonificación, se detalla en el siguiente cuadro:

SUPERFICIE DESTINADA A SUPERFICIE ZONIFICACION

Total superficie del sector 133.447,04 rn2 100, 00%

Espacios verdes 20.313,56 m2 15,23%

Parcelas residenciales 62 .290,99 m2 �.�.�4�6�.�§�.�I �~ �_
Espacios dotacionales 12.228,60 m2 ,' 9J.1,6 'f" . ,,; r,, :c : E RciúlfECiOS
Red viaria, aparcamientos y z, verdes 37.776,10 m2 28..�S�'�\�% �"�' �A �I�1 �" �A �~ �:�C ·LA MAI/ CIIA
no comout ables ' .. I DE TOlFJ;)Q
Infraestructuras 837,79 m2 ; ""-(};63% 6 i-jAY i {JY4



2.2.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES E INFRAESTRUCTURALESDE LA ORDENACiÓN

2.2.1.- Red viaria, accesos y aparcamientos

Los conceptos de composiciónviaria considerados han sido:

Vias de acceso:
Desde el P.A.U. Z-8.
Desde el casco urbano del municipio.
Desde el camino Público existente, Camino de Camarena, que se incorpora al sistema de
viarios.

Tomando como base estas dos vías de conexión se desarrolla la trama de red viaria, de
característíca ortogonal a lo largo de todo el PAU..
Este sistema de vías se refleja en los planos de zonificación y red viaria.

2.2.2.- Red de abastecimiento de agua

Red de dístribución de agua potable: (Plano A2- 6 )

El suministro de aguas, así como la presíón de servício necesaria están garantizados por el

Ayuntamiento . Se dispone un trazado regular con arquetas de corte y vaciado, al saneamiento de

pluviales, confonnando sectores menores de 200 m. en todos los ramales, las conduccíones

discurren enterradas bajo la acera y estará separados del resto de las instalaciones subterráneas

un mínimo de 60 cm. en todas direcciones, serán preferentemente de cloruro de polivinilo o

polietileno, teniendo una resistencia suficiente a la presión interior y una estanqueidad adecuada.

Cálculo.

Caudal total de 361 lis ( 1 lis por parcela)

Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas, sobre asiento de arena de río y relleno de tierra

exentas de áridos mayores de 4 cm y apisonada, con vertido posterior de hormigón en

masa de resistencia característica de 100 Kglm2 y 30 cm de espesor.

Red de distribución de agua de riego : (Plano A2- 6 )

Se dispone un trazado paralelo a la red de potable, con bocas enrasadas y serán del modelo oficial

del Ayuntamíento cada 30 m. dispuestas a tresbolillo, de fonna que todo el terreno quede cubierto

por su acción. El diámetro mínimo será de 80 mm. APROO¡\,DOppr ilC lI3rC:O (', 1r lcno Municipal

Cálculo. de lecha --- __ �~�~�_�? �- �!�:�4 �!�-�!�.�- �?�1�. �9 �~ _
La filtración media del terreno es de 15 11m2 _ hC6'ra as de C; ' .3 �~ _'0' ..�_�I�_�~ �2 �J�!�l �A�Y__?ººi o_

La pluvimetría de 10 11m2 - hora. A C! S '.: no,

La presión de 45 mca. .tJ
Caudal total de 140 lis ( 10 11m2 .. hora)



Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas, sobre asiento de arena de río y relleno de tierra

exentas de áridos mayores de 4 cm y apisonada, con vertido posterior de hormigón en

masa de resistencia característica de 100 Kg/m2 y 30 cm de espesor.

Red de distribución de hidrantes.: ( Plano A2- 5 )

En red independiente se prevé la instalación con tomas cada 70 m. con entrada mínima de 100

mm. y 2 unidades de 45 mm. por unidad.

Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas, sobre asiento de arena de río y relleno de tierra

exentas de áridos mayores de 4 cm y apisonada, con vertido posterior de hormigón en

masa de resistencia característica de 100 Kg/m2 y 30 cm de espesor

2.2.3.- Red de saneamiento

Red de saneamíento de fecales: ( Plano A2- 7 )

La red estará formada por tubos de hormigón para las secciones mayores de 300 mm. y de

polivinilo o cloruro de polietileno para el resto. Se prevee una conexión por parcela y pozos de 900

mm. en las conexiones con la general, así como cámaras de descarga en el inicio del ramal. La

velocidad máxima aconsejable del agua en la tubería será de 3m.ls., siendo la mínima 0.50 m.ls.

Cálculo.

Caudal total de 359 lis ( 1 lis por parcela)

Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas que superen a la sección del tubo en 40 cm, sobre

solera de hormigón en masa de res istencia característica de 100 Kg/m2, con relleno

posterior con el mismo hormigón , que sobrepase en 15 cm como mínimo a la conducción.

Red de saneamiento de pluviales. : ( Plano A2- 8 )

Se estab lece como red independiente y discurre paralelamente a la de fecales , con los mismos

criterios en cuanto a cálculo y materiales, real iza el drenaje superficial medíante rejillas y pozos

unificándose a la salida del equipo de bombeo con la de fecales ,

Cálculo.

Caudal total de 37.776 lis ( 1 lis por m2)

Criterio de diseño.

Toda la red será subterránea en zanjas que superen a la sección del tubo en 40 cm, sobre

solera de hormigón en masa de resistencia caracte rística de 100 Kg/m2, con relleno
,......v • • -.¡
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2.2.4.- Redes eléctricas

- Red de energía eléctrica : ( Plano A2- 9 )

Las conexiones con la red existente se ha planteado en las dos subestaciones emplazadas en las

parcelas de instalaciones. El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con los

reglamentos existentes y el grado de electrificación deseada. No se prevé tendidos aéreos y toda la

cana lización será subterránea bajo la red viaria.

Cálculo.

Por parcela 5000 w.

Total sin simultaneidad 1805 Kw.

Total con simultane idad 1444 Kw.

Trece líneas de 149 Kw. Con conductores de fase de 150 mm2 y 70 mm2 para el neutro y

protección.

Criterio de diseílo.

Toda la red será subterránea en zanjas de 60x70 cm formadas por ladrillo de hueco

sencillo, sobre solera de hormigón en masa de resistencia característica de 100 Kglm2, con

relleno posterior con el mismo horm igón hasta 45 cm, una vez colocado el tubo de

protección. Se colocará una cinta de señalización a todo lo largo de la línea sobre las

hiladas de ladrillo

Red de alumbrado públ ico: ( Plano 1'02-9 )

La red se apoya en la red eléctrica propuesta, planteándose el tipo de farola fijado por el

Ayuntamiento actualmente dentro del proyecto integral del municipio. Las lámparas serán de vapor

de sodio a alta presión o vapor de mercurio de color corregido. Se recom ienda una iluminación

media de 40 luxocon carácter general en todas las vías diseñadas, con una separación media entre

farolas de 22 m. todas ellas conectadas a tierra , mediante pica individual. El centro de mando

automático se dispondrá en la zona reservada a dicha instalación, en la parcela de instalaciones.

Cálculo.

Por farola 150 W.

Total 54.15 Kw.

Seis líneas de 10Kw. Con conductores de fase de 35 mm2

Criterio de diseño,

Toda la red será subterránea en zanjas de 60x70 cm formadas por ladrillo de hueco

sencillo , sobre solera de hormigón en masa de resistencia característica de 100 Kg/m2, con

relleno poster ior con el mismo hormigón hasta 45 cm, una ve .,.C ,,-

, . ..• • �_ �o �' �. �:�' �~�? �' �:�~ �U�:�(�. �~ �J DE AAQUlr t:CTOS
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4.4.2.5.- Red de telecomunicaciones

- Red de telecomunicaciones: ( Plano A2- 10 )

Se dispone de una red enterrada con servicio a todas las parcelas, según los criterios de la

compañía.



3.- RECURSOS DISPONIBLES, MODO DE OBTENCiÓN Y FINANCIACiÓN

A los efectos de garantizar la terminación de los trabajos de urbanización en el plazo convenido , la

entidad urbanizadora se somete a la firma del avalo fianza por el 7% del coste de los mismos, o

garantía mayorque lo sustituya.

4.- PARCELAS RESULTANTES

En el plano de parcelación se especifican las superficies de las parcelas que resultan.

5.- DEFINICiÓN Y FIJACiÓN DE LOS TERRENOS DE CESiÓN

En cuadro de plano A 2-1 se especifican cesiones obligatorias y reales.

6.- ESTUDIO ECONÓMICO PORMENORIZADO DE LA IMPLANTACiÓN

Desarrollando los costes del Proyecto de Urbanización y sus implicaciones, con Mediciones y

Presupuesto de Ejecución Material.

En Chozas de Canales, febrero de 2004.

Fdo: Paula Moreno Moreno Fdo: Yaquin Inversora, S.L.

Arquitecto Promotor
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACIÓN Z9

Código Descripc ión Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPíTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

55111 .500.45

1.001 m2 DESBROCE DE MONTE BAJO
Desbroce y limpieza superficial de terreno de morte bajo, inclu­
yendo arbustos, por medios meeanieos hasta una profundidad de
15 cm., con carga y transporte de la üerra vegelal y de los produc­
tos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

1 122470.00 ,,122=..:4"'70:.:..0:.:0'-:-:= = :-::-__-r-t-r-

122470.00

1.002 m3 EXC. EN ZANJA EN TIERRA

51353,642.3421946.00

Excava cioo en zanja en tierra , incluso carga y transporte de los
productos de la excavaeion a vertedero o lugar de empleo.

1 21946.00 21946.00
-'-'-'--"-'-'--=-=-=-=-----,--,,-,-

TOTAL CAPITULO 1 106,465.14

�A�r �) �R �~ �" �' �" �A
, �_�'�l�'�)�~�"�_�~�: -'''r 1 ....' l'

de f" '1 ' no n,lunicipal
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROV. URBANIZACiÓN Z9

Código Descripc ión Uds Longitud Anchura Anura Parciales Totales Precio Importe

CAPíTULO 2 RED DE SANEAMIENTO

2.001 m. TUBERIA SANE.FIBRO.6000 kg.D=300
Tube ria enterrada de saneamiento de fibrocemento y seccion cir­
cular. de union por manguito y junta de goma, de 300 mm. de dia­
metro interior y 6000 kglcm2. de resistencia al aplastamiento, colo­
cada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor , relleno la­
teral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, coo p.p. de juntas, sin incluir la excavacion ni el re­
lleno posterior de la zanja y con p.p. de mediosau xiliares .
Fecales 1 1436.00
Pluviales 1 2170.00

1436.00
2170.00

3606.00 6.76 24376.56

2.002 m. TUBERIA SANE.FIBRO.GOOO kg.D=400
Tuberia enterrada de saneamiento de fibrocemento y seccion cir­
cular. de union por manguito y junta de goma. de 400 mm. de dia­
metro interior y 6000 kglcm2. de resistencia al apastam iento, colo­
cada sobrecama de arena de ro de 10 cm. de espeso r, relleno la­
teral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, con p.p. de jlll tas. sin inclu ir la excavada'! ni el re­
lleno poste rior de la zanja y con p.p.de medios auxiliares .
Fecales 1 516.00
Pluviales 1 510.00

516.00
510.00

9.31

�~ �s �e �¡ 'etario,

1026.00

244.00
243.00

9552.06

m. TUBER.SANE.FIBR.RK GOOO kg.D=GOO APRQ' �'�~�r�¡ ,- �-�~�I�:�' '10 Municipal

de :¿ .: . . �.�~�.�f �J �A �f�l �y �_ �2 �0 �º �~ .__Tuberia en terrada de saneam ientode fibrocemento y seccion cr­
cular, de union por mangurto y junta de goma, de 600 mm. de dia­
metro interior y 6000 kglcm2 . de resist encia al aplastamiento. colo­
cada sobrecama de arena de no de 10 cm. de espesor. relleno la­
teral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, con p.p, de juntas, sinincluir la excavacion ni el re­
lleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares.
Fecales 1 244.00
Pluvia ies 1 243.00

2.003

\
t

6063.15

'h
'01
"�~�: �!

�~ �,�.�?�~ �, �t�< �~�-�.�:�:

�,�:�;�:�:�~�' - ' (;, -
. "

12.45.00

582.0

m. TUBE.ENTERR.SANE.PVC J.PEG.D=150
Tuberia enterrada de saneamiento de ?Ve liso y seccion circular
con copa , union encolada, de 150 mm. de diametro exterior y rig i­
dez 0,8 kglcm2 ., colocada en zanja sobre cama de arena de ric de
10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci­
ma de la generatriz ca'! la misma arena, sin inclu ir la excavacion
ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios auxiliares .

Pluviales 1 582.00 �.�.�.�.�.�: �5�~�8�~�2�~�. �0�~�0�~�_�=�= �¡�.�:�, �~�~�~�~�~�~ �'�:�'�:�: �~ ...

2.004

Página 2



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV.URBANIZACiÓN Z9

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Tota les Precio Importe

2.005 ud POZO REGIS.CIRC.OBRA 0=90
Pozo de registro de 90 cm. de diametro interior y de 2 m. de pro­
fund idad Ibre, constru ido con faboca de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor , recibido con mortero de cemento 1:6, colocado so­
bre so lera de hormigon H-15 0140, ligeramente armada con malla­
zo; enfoscado y �b�r�u�~�i�d�o por el interior, con morte ro de cemento
1:3, ncluso recibido de pates, formac ion de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coranacion, cerco y la tapa de
hormigon armado recibido, tota lmente terminado, y con p.p, m...
dios auxiliares , sin incluir la excavacion ni el relleno perimetra l
posterior.
Acometida 361
fecales 131
Pluviales 102

361.00

131.00
102.00

594.00 192.75 114493.50

6939.90315.4522.00

2.006 ud CAMARA DE DESCARGA 140xaOx140 cm
Camara de descarga de 14Ox80 cm . de med idas interiores en
planta y de 140 cm. de profund idad, constru ida n situ con fabrica
de ladri lo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, coiocado sobre solera de horm igon en masa H-150;
enfoscada y bruñida porel nteríor con mortero de cemento ; con si­
fon de descarga automatica y con tablero de rasillones machihem­
brados, manazo de reparto y capa de compres ion de hormigon
H-175, cerrandola superiormente , incluso con colocacion de cerco
y tapa de hormigon armado prefabricada, para su registro y pates
de poliprop ileno , totalmente term inada , sin inch .ir la excavacion ni
el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.
fecales 9 9.00
Pluv iales 13 13.00--'-'-'.:.=...._ -,-,--,-,-- ---,---,-,-",.

2.007 ud IMBORNAL REJ.ABAT. SOx30x60
Imbornal de hormigón prefabricado de 5Ox30x60 , realizado sobre
solera de hormigón en masa H-150 de 10 cm. de espesor y rejilla
de fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición , enrasa­
da al pavimento , terminado , sin incluir la excavación ni el releno
perimetral.

97 97.00

97.00 53.92 5230.24

2.008 ud EQUIPO DE BOMBEO CON DECANTACiÓN
Fecales
Pluviales

1.00 1.00
1.00

2.00 14,515.72 29031.44

TOTAL CAPITULO 2 202,583.55
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z9

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altu ra Parciales Totales Precio Importe

�A �P �R �O �" �~ �n �' �) ner �~�r�.�"�" ' , e'n! Pi;,no t:1unicipal
. , �~�.�" �' �~�1 �2 MAY 200\

da �j�c�c�h�~ �.�: .----- .' _".----
ChozasCe LoO ' .----------- ------

2833.00
2132.00

2833 .00
2132 .00

Tuberia de PVC de 110 mm. de diametro nominal , union por peqa­
mento, para una presion de trabaj o de 6 kg/cm2., colocada en zan­
j a sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacio n ni el relleno posterior de la zan­
j a, colocada slNTE-IFA-11.
Agua
Riego

tI ...' CH,._I :J,

CAPíTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGOp �~�_ �.�_ ,_.' :.

3.001 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 0=110 ¿ :'. ';
�~�I _'"

r
. ,:"l • • '--s. �:�:�:�~�r �:�~�"�í�\�" �f�~�'

C?Jo. G(

:"':5'[ ,.:\...
�~

3.002 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 0=160
Tuberia de PVC de 160 mm. de diámetro nominal , unión por pega­
mento , para una presión de trabajo de 6 kg.lcm2. , colocada en
zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p . de me­
dios auxüares, sin incluir la excavación ni el rel leno posterio r de la
zanja , colocada s/NTE-IFA· 11.

4965.00 9.01 44734.65

951.00 951.00

951.00 12.18 11583.18

3.003 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/LLAVE 1"
Boca de riego tipo bayoneta con tapa y cie rre por ll ave, de enlace
rapdo, const ruida en laton de 1" de diame tro, montada sobre bobi-
na metaüca, Uconexion y hormigonado , totalmente instalada.

42 42.00

42.00 45.10 1894.20

3.004 ud ARQUETA ENT.DE PASO 38x38x50 cm
Arqueta enterrada no registrable . de 38x38x50 cm. de medidas n -
teriores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 112 pie
de espesor, recibido con mortero de ceme nto , cofocado sobre so-
le ra de hormigón en masa 1-1-100, enfoscada y brun ida por el n te-
ríor con mortero de cemento. y cerrada superiormente con un ta-
blero de bardos mach ihembrados y losa de hormigón H- l 50 Igera-
mente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p.de medios auxiliares , sin incbJir la excavac ión,
ni el relleno perímetral posterior.

361 361.00

361.00 85.47 30854.67

3.005 ud LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR

13.00

3.006 ud LLAVE DE COMPUERTA DE 3/4" 20 mm
Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 3/4"
(20 mm.) de diámetro, de latón fundido, colocada mediante unión
roscada o soldada , totalmente equipada , instalada y funcionando.
Riego 9 9.00

9.00

l --'-----
8.85
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
'"' PROV. URBANIZACiÓN Z9

Código Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

TOTAL CAPITULO 3 89,335.63

APR O' �'�I�~�I " ,. - - 1 �. �~ .. �~ �f�. " I
' r ."" 1 ¿ MAY �2�0�0 �~ ..o " ,uniclpa

deIecr.a: •._....... .. .. __ ._. __
Chozas de�C�i�!�~ �, �: �: �. c,.é ___ .

�- �_ �. �~ �. �_ �~ �. �_ �- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �-�-

ElSccicizrio,

+1.

",. ,,)

". ' �· �.�: �U�· �"�" �: �:�: �N �T �¡ �~ �R �1 �0 �S
;' : () .;­

�-�-�- �- �- �- �;�.�:�;�;�,�:�,�:�:�,�:�; �~ �~
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z9

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totaies Precio Importe

CAPíTULO 4 RED DE HIDRANTES

57304.5727.672071.00

4.001 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL 0=110
Tuberia de fundic ion ductil tipo Funditubo de 110 mm. de diametro
interior, col ocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de es­
pesar , i/p.p. de junta estanda r colocada y medios au xitiares, sin in­
clui r la excavacion ni relleoo posterior de la zanja. colocada
SlNTE-IFA-11.
Hidrantes 1 2071.00 2071.00--=e...:.:=-=-- _

4.002 ud HIDRANTE ACERA CITAPA 0=100 mm

19272.00602.2532.00

Suminis tro e lnstalaclon de hidran te para ince ndi os tipo acera con
tapa , ambos de fundicion , equipado con equipado con una toma
D=100 mm., tapan y llave de cierre y regulacion, i/conexion direc1a
a la red de distribucion con tubo de fundicion D=100 mm.

32 _ -=3=:2.:.::00=- _

4.003 ud ARQUETA ENT.DE PASO 38x38x50 cm
Arqueta enterrada no regístrable, de 38x38x50 cm. de mecidas in­
teriores, construida con f ábri ca de tad rillo macizo tosco de 112 pie
de espeso r, recibidocon mortero de cemento, colocado sobre so­
lera de hormigón en masa 1-1-100, enfoscada y bruilida por el inte­
rior con mortero de cemento , y cerrada superiormente con un ta­
blero de bardos machihemb rados y losa de hormigón H-150 tigera­
mente armada con mallaza, term inada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares , sin incluir la e xcavac ión ,
ni el relleno perimetral poste rior .

10 10.00

10.00 85.47 854.70

TOTAL CAPITULO 4 77,431 .27

" ' ''''' 0
-'.'iCl ( ;.' "NTARIGS

.... 2b
�~ ro: �1 �" �~ !t" - ' , . �- �~�.

{ ,.
: ........ ,

�"�' �:�.�. �. �:�.�.�:�.�.�_�-�~�~�~�~

�A�P �R �O �~ �A �D �O P"' scucrco dE:: Pleno Municipal" v',12"MAY 200\
de fecila: �·�- �·�·�-�-�,�- �- �- �- �- �-�-�· �- �-�-�·�-�-�-�~ �r �2 �- �~ �I �A�Y 200\

S de �C�a�: �l�;�~�l�s�S �, e .' �~�. ----------.----------
) ' Secretatio,
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z9

Código Descripción Uds Long itud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPíTULO 5 RED DE ALUMBRADO Y E. ElECTRICA

98627 .5530.453239.00

5.001 M. L1N.SUBT.CAL.B.T. 150 mm2.
Linea de distribucion en baja tens ion, desde Centro de Transfor­
macion de la Cia. hasta abonados. enterrada bajo calzada enniba­
da . rea izada con cables conductores de 150 mrn2 . (neutro y pro­
tección 70 mm2.) Al. RV 0.6/1 kV.. formada por. conductor de alu­
minio con aislamiento en polietileno reticu lado y cubierta de PVC ,
en lnstalacion subterranea bajo calzada entubada, en zanja de di­
mensiones minimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad. in­
cluyendo excavacion de zanja. asiento con 5 cm . de hormigon
H-175, montaje de tubos de material termoplastico de 110 mm. de
diametro, relleno con una capa de hormigon H-175 hasta una altu­
ra de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completa­
mente. y relleno con hormigon ciclopeo H-125 hasta la altura don­
de se inicia el firme y el pavimento, sin reposicion de pavimento;
incluso suministro y
montaje de cables conductores, con parte proporcional de empal­
mes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica, total­
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Abastecimiento 1 3239.00 3239.00

�.�.�.�:�:�.�= �:�:�.�c�:�c�;�:�.�=�-�-�= �~�- �-�-�-�o�;�; �:�-�=

5.002 m. L1N.SUBT.CAL.B.T. 35 mm2.

4764.00

)

4764.00

Linea de dístribucion en baja tensioo, desde Centro de Transfor­
macion de la Cia. hasta abonados, enterrada bajo calzada entuba-
da, realizada con cables conductores de 35 mm2. Al , RV 0,6/1 kV .. APR08ADOpor acuerdo d e l r' :nc Municipal
formada por: conductor de akJminio con aislamiento en po lietileno d f ¡... -r- 1 ?' "1

reticulado y cubierta de PVC, en Instalac ion subterranea bajo ca- e cc ... . 2 J....Al' ....JI.
1
-
2
.. " :.y .

zada entubada, en zanja de dimenslooes mioimas 45 cm. de an- 8hozas '_ ¡:l , r...¡r'-"
cho y 85 cm . de profundidad. inckJyendo excavacion de zanja. - ••• - .• �- �- �. �-�~ �~ �~ �"

asiento con 5 cm. de hormigon H-175 . montaje de tubos de mate­
rial termoplastico de 110 mm. de di"",etro, relleno con una capa
de hormigon 1-1-175 hasta una alt ....a de 10 cm. por encima de DS
tubos envolviéndolos completamerte, y relleno con hormigon ti­
clopeo H-125 hasta la altura donde se nicia el firme y el pavimen­
to. sin reposicion de pav imento; incluso suministro y
montaje de cables conductores. con parte proporcional de empal­
mes péra cable , retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion y pruebas de rigidez dieléctrica. total­
mente instalada. transporte, montaje y conexionado.
Alumbrado 1 4764.00

5.003 ud ARQUETA ENT.DE PASO 38x38x50 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm, de medidas n ·
tenores , construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 112 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre so­
lera de hormigón en masa H-l00. enfoscada y brunida por el inte­
rior con mortero de cemento , y cerrada superiormente con un ta­
blero de bardos machihembrados y losa de hormigÓn H-l50 Hgera­
mente armada con mallaza, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p.de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior.
Abastecimiento 26
Alumbrado 36

26.00
36.00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z9

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Tota les

62.00

Precio

85.47

Importe

5299.14

5.004 ud ARMARIO METÁLICO ELECTRICIDAD
Armari o metál ico para contador electricidad, montaj e en el exte­
rior, homologado por la cornpañla suministradora , instalado, inclu­
yendo cableado y elementos de prctecc ián. (Contador de la com­
pa ñía).

361 361.00

361.00 27.06 9768.66

5.005 ud BÁCULO COMPLETO 10mNSAP 250 W.
Báculo comp leto de 10m. de �a�~�u�r�a y brazo de 2 m. con luminaria,
equipo y lámpara de VSAP de 250 w. , caja de cenexión y protec­
ción , cable interior, pica de tierra , l/cimentación y anclaje , montado
y cone xionado .

163 163.00

163.00 382.95 62420.85

5.006 ud TRANSFORMADORES
Transform ador de media a baja tensión, ref rigeración natural, de
las sigu ientes caracter ísticas: tens ión prima ria 15120 kV., tensión
secundaria 2311400 A .• regu lación +- 2,5% +- 5%; cone xión
DYnl1 ; tens ión de cortoc ircuito 4%. Según normas 2010 1 (CEI
76), CENELEC HD428 . UNE 20138 . UNESA 5201D. Equipado con
termómetro de esfera de dos contactos y termostato. puentes de
cenexión entre módulo de protección y transformador realizado
con conductores de A T. 12120 kV. uripolares de 1x50 mm2. Al.,
terminales enchulab les en ambos extremos y rejilla de protecc ión.
Situac ión según planos .

1.00

1.00 2,032.50 2032.50

TOTAL CAPITULO 5 221,358.18

,",-.
�~ . 1 f t.,; lr; 'JI: AR
. �" �"�~ �" �l�l OV/TECTOS

. , 'r A' LA /.lANCHA
�~ �! �O �N DE TOl Eeo

�~ 6 MA.'( 2004 _

l, "" �· �· �~ �¿ �O
�'�~ �-�- �·�_ �-�-�.�:�1�E �L �" �H�f �f �T�: �N�T�.�f�, �t�J �f �O�S
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACIÓN Z9

Código Descripción Uds Longitu d Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPíTULO 6 RED DE TELECOMUNICACIONES

6.001 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M
Arqueta tipo M constru ida i1 situ, de dimensiones e xte riores
0,50xO,50XO,68 m., formada por hormigón armado H- 150120en so­
lera de 10 cm y H-175 en paredes 10 cm de espeso r, tapa de hor­
migón ligeramerte armado sobre cerco metático L, con ventanas
para entrada de conductos , inefuso excava ción de zanja en te rre­
no �~ �o�j �o �, 10 cm. de hormigón de limpieza H-125/40 , embocad ...a
de conductos, rellero lateralment e de tierras procede ntes de la ex­
cavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según
normas de Telefónica y pliego de prescripciones técn icas particu­
lares de la obra.

23 23.00
23.00 162.30 3732.90

2558.076.61387.00

6.002 m. ZANJA CANALZ. TELEF. 2x40 ACERA
Zanja para canalizacien te"fonica bajo acera, de 0,25xO,61 m. pa­
ra 2 tubos de pve de 40 mm. de diametro, embebidos en dado de
hormigon 0 -150 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7
cm. latera lmente, incluso tubos, p.p. de soportes distanciadores,
hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de
la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada a195% del P .N.,
ejec utado segun ro rmas de la e.T.N.E. y pliego de prescripciones
técnicas particularesde la obra. (sin repos icion de acera).

1 .387.00 �-�-�, �3�:�:�8�~�7�. �=�0�0�=�-�- �_�=�= __-=-=-

6.003 ud ARMARIO INTERCONEXiÓN 900 P.
Suministro e instalación de arma rio de interconexión para 900 pa­
res, homologado por Telefón ica, fijado a la plantila del pedestal
mediante tomillos.

359 359.00

359.00 160.80 57727.20

TOTAL CAPITULO 6 64,018.17

APROBADOpor 3C¡¡ ' ".0 :':' �P �k�~�o Municipal
defecha: �~�_�~ �_ MAY 200,
Chozasde Cana.es a �- �- �- �- �- �- �- �- �-�,�1�2�-�~�l �A�y 2004

, �- �- �- �-�~ �-�-�-�- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �-

El �s�e�c�r �:�~ �r�o�, L __ -r-r:»

r" < ,e,: .:.DE ARQUlTECrOS
- ·<- lI l LA-LA MANCH

�. �, �~ �. �"�.�. �_ �-�. - A
. "'...Iv N DE TOLEDO

- 6 11AY. 2004

�~ �1 �~�'�p \.3
�, �"�' �t �G�L �~ �! �' �F �\�! �"�, .n,OS

l . . ... ,- ,, ' , I
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z9

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altu ra Parciales Tota les Precio Importe

m2 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE e=25 cm.

1.023699 3.00

36993.00

APRe::;:,' o nor �"�' �r �" �~ �" �i�" ,-J 1 �~ �I �.�,�'�"�I�"�" r' .. I
- , , . •• -sÓ; 1 I r·... vHl111C¡pa

de fecha: 12-- -- .-. - --MAY--20fJt
Chozas de Cúndi.5, -t :1 2 MAY 200\

�-�- �-�- �~�-�- �- �- �-�-�-�-�-�-�- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �- �-�-

E/!f7 ,
1 36993 .00

za horra aMicial (husos Z-l . Z·2) en capas de base de 25 cm. de
espesor. puesta en obra. extendida y compactada. incluso prepa­
racion de la s uperficie de asiento.

7.001

CAPíTULO 7 RED VIARIA

58079.011.5736993 .00

7.002 m2 CAPA DE BASE G-25 e=10 cm. DA<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G·25 en capa de base
de 10 cm . de espesor, con andos con desgaste de los Angeles <
30, extendida y compactada, incluido nego asfa il lco y betun.

1 36993 .00 36993 .00.:..:..:.:..:..::c:......,.".,..,..,....,...,...__----".,,-

7.003 m2 CAPA INTERMEDIA S-20 e=6cm DA<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. t ipo 5-20 en capa interme­
dia de 6 cm. de espesor. con andas con desgaste de los Angeles
< 25, extend ida y compactada, incluido nego asfa ltico, fi ller de ce­
mento y betun .

1 36993.00 36993.00

36993.00 1.02 37732.86

7.004 m2 CAPA ROD .DREN.PA-12 e=4 cm DA<20
Suministro y puesta en obra de M.a .C. tipo PA·12 en capa de ro­
da ciJ ra drenante de 4 cm . de espesor, con arídos con desgaste de
los Angeles < 20. extend ido y compactacion, incluso nego asfa lti·
ca , filler de cemento y betun.

1 36993.00 36993 .00

36993.00 1.57 58079.01

7.005 m2 PAVIM.LOSETA CEMEN.GRIS 15x15 cm
Pavimento de loseta hidraulica color gns de 15x15 cm. sobre sole­
ra de hormigon H-125'40 y 10 cm . de espesor, sentada con rnorte­
ro 116de cemento, Vp.p. de junta de dilatacion , enlechado y limpie­
za. Incluso p.p. de bordillo.

1 9994 .00 9994 .00

9994 .00 6.48 64761.12

7.006 m2 DOBLE TRAT.SUPER.4,5kg/m2 ECR-2
Doble tratamiento supe rticia l con emus tón asfá il ica ECR·2 y dota­
ción 1,55 kglm2 y 1,60 kglm2., con ándos 1317y 512Y dotación 9
11m2. Y 6 Wm2.,incluso extensión, compactación , i mpieza y barri­
do. Desgaste de los Ángeles < 25.

1 26999 .00 26999.00

26999.

TOTAL CAPITULO 7

,:.¡, iI,) Ü
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z9

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPíTULO 8 JARDINERíA Y MOB. URBANO

8.001 Ud JARDINERIA
Ud. P.P. de acondicionamiento del terreno, suministro y plantación
de especies vegetales, a elegir. Inciuso abonados, formación de
alcorques y prim eros riegos.

1.00
1.00 164,200.00

8.002 m2TALUD ECOLÓGICO
M2. Suministro y colocación de piezas prefabricadas de horm igón
con dimens iones y caracte rist icas según planos, con p.p. de espe­
cies vegetales a elegir. Incluso ensamb lado y me dios auxiliares
necesarios

164200.00

1 1088.00

8.003 Ud MOBILIARIO URBANO
Ud. P.p . Suministro de mob8iario urbano (bancos, papeleras, etc.),
a elegir. Incluso anclaje, instalac i6n y medios auxi liares necesa­
rios .

1088.00

1.00

10B8.00 24.82 27004 .16

1.00 65 ,300.00

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL PRESUPUESTO

65300.00

256,504.16

1,300,000.00

�~ ,<."
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�-�-�-�~�~ �! �~�R �~ �r�; �s---
Página 11



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROV. URBANIZACiÓN Z9

Capitulo Resumen Importe %

8.19
15.58
6.87
5.96

17.03
4.92

21.72
19.73

106,465 .14
202,583.55
89,335.63
77,431.27

221,358.18
64,018.17

282,303.90
256,504.16

1,30 0,000. 00

MOVIMIENTO DE TIERRAS .
RED DE SANEAMIENTO .
RED DE ABASTECIMIENTO V RIEGO .
RED DE HIDRANTES .
RED DE ALUMBRADO V E. ELECTRICA .
RED DE TELECOMUNICACIONES .
RED VIARIA .
JARDINERIA V MOS. URBANO .

--- --
TOTAL EJECUCiÓN MATERIAL

C001
C002
C003
C004
C005
COOS
C007
C008

TOTAL EJECUCiÓN MATERIAL 1.300.000,00 euros

Asciende el presupuesto de ejecució n material a la expresada cant idad de UN MILLÓN
TRESCIENTOS MIL EUROS.

13 % Gastos Generales
6 % Beneficio Industrial

169.000,00 euros
78,000,00euros

TOTAL
16 % I.V.A

1.547.000,00euros
247.520 ,00euros

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 1.794.520 ,00euros

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS.

Chozas de Canales (Toledo), Febrero de 2004

LA PROPIEDAD LA ARQUITECTO

Yaquin Inversora S.L Paula Moreno Moreno

APROBADO por 2" . ':0 "'1 Pi.no Municipal
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Acero
Aislamiento
Aluminio
Blindajes
Calefacción
Cemento
Electricidad
Forjados
Saneamiento, Grifer ía y Fontanería
Yeso y Escayola
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1) GENERAL:

Ley de Ordenación de la Edificación
LEY 38199. de 5-Noviembre. del Ministerio de Fomento
B.O.E.:�~�O�V�-�9�9 (La presenteLeyentraraen vigor el dia 6 de mayodel2000)

2) ESTRUCTURAS:

2.1) ACCIONES EN LA EDIFICACiÓN

Nonna Básica de la edificación·NBE-AE-88 "Acciones en la edificación"
REAL DECRETO 1370/1988. de 11-Noviermbre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: �l�7�~�O�V�-�8�8

Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma "MV 101-1962" Acciones en la edificación
DECRETO 195/1963, de 17 de Enero. del Ministerio de la VIVienda
B.O.E.:9-FEB-63

Nonna de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE.94)
REAL DECRETO 254311994. de 29-DIC, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
B.O.E.:8-FEB-95

2.2) ACERO

Nonna Básica de la edificación "NBE EA·9S" estructuras de acero en edificación
REAL DECRETO 1829/1995, de 1D-NOV, del Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo. y Medio Ambiente
B.O.E.:l8-ENE-!l6

2.3) FABRICA DE LADRILLO

Nonna Básica de la edificación "NBE-FL·90" muros resistentes de fabrica de ladrillo
REAL DECRETO 1723/1990. de 2D-DIC. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.:<!-ENE·9l

2.4) HORMIGÓN

Instrucción de Honnigón Estructural "EHE"
REAL DECRETO 266111998.11-DIC. del Ministerio de Fomento
B.O.E.: �l�~�N�E�-�9�9

Modificación del Real Decreto 2661/1998,de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Honnigón Estructural "EHE"
REAL DECRETO 99611999,11-JUN. del Ministerio de Fomento
B.O.E.:24-JUN-99

Instrucción para el proyeclo y la ejecución de forjados unidireccionales de honnigón annado o
pretensado "EF-96"
REAL DECRETO 2608/1996,2D-D/C. del Ministerio de Fomento
B.O.E.:22-ENE-97
Correcciónerrores: 27-MAR-97



2.5) FORJADOS

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
REAL DECRETO 1630/1980, de 18.JUL, de la Presidencia del Gobiemo
B.O.E.:8-AGO-80

MODIFICADA POR:
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el real decreto anterior sobre autorización de uso
para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas
ORDEN de 29-NOV-89, del Ministeriode Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 16-D1c.a9

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
RESOLUCiÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento
B.O.E.:6-MAR·97

APRJ2A:;I,) �p�'�"�'�f �~�" ''':3 r' �~ nI .. o r.1 unicipal
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3) INSTALACIONES:

3.1) AGUA )

Normas Básicas para las instalaciones Interiores de suministro de agua �L�~�~�'�7

ORDEN de 9-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 13-ENE-76
Correcci6nerrores:12-FEB-76

MODIFICADA POR: _. ' é - �~�,�. ,.

Complemento del apartado 1.5 titulo I de las Normas Básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua
RESOLUCiÓN de 14-FEB-8Dde la Dirección General de la Energía
B.O.E.:7-MAR-80

3.2) ASCENSORES

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
REAL DECRETO 229111985. de 8-NOV. del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.:11-{)1C-85

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
ORDEN de 23-SEP-87. del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 6-OCT-87
Correcci6nerrores:12-MAY-88

MODIFICADA POR:
Modificación de la ITC-MIE·AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
ORDEN de 12-5EP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 17-SEP-91
CoITecci6n errores:12-OCT-91

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación
y manutención de los mismos
RESOLUCiÓN de 27-ABR-92. de la Dirección General de Politica Tecnológica del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
B.O.E.:15-MAY-92

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 951161CE, sobre
ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1-AGD-97, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.:3O-SEP-97
Corrección errores:28-JUL·98

3.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado
B.O.E.:28-FEB-98 ,Pfb: c . ' l ' • �~
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicac oné$' �/�l�a�r�:�a �'�'�e�l �4�t�C �'�'�I�l �~ �' �~�~�l�I�;�;
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Regulación' de las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
ORDEN de 14-0CT·99, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.:19-OCT·GG
Corrección errores: 24-NOY·99

Requisitos de acceso contenidos en la Reglamentación Técnica común para la conexión a las redes
telefónicas públicas con conmutación (RTPC) analógicas de los equipos terminales que soportan el
servicio de telefonia vocal en caso justificado, en los que el direccionamiento de la red, si se
proporciona se efectúa por medio de la señalización multifrecuencia por doble tono (MFDr¡.
ORDEN de 15-0CT·99, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 29-OCT·GG
Corrección errores : 24-NOY-99

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y la actividad de instalación
de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 279/1999 de 22-FEB.
ORDEN de 26-0CT-99, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 9-NOy·gg

3.4) �~�A�L�E�F�A�C�C�I�Ó�N�, CLIMATIZACiÓN y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas
complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios.
REAL DECRETO 175111998, de 31-JUl, Ministerio de la Presidencia
B.O.E.:5-AGD-98

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales. (Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones de
gas en edificios habitados. Orden de 27-MAR-74, de la Presidencia del Gobierno)
REAL DECRETO 1853/1993 , de 22-0CT, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.:24-NOY·93
Correcci6n errores : B-MAR-94

, Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles
ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.:9-ENE-86
Corrección errores: 26-ABR-86

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GlP) en
depósitos fijos
ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 22.f'EB-86
Correcci6n errores: 1ll-JUN-86

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG"
ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria
B.O.E.:6-D1C-74

MODIFICADA POR:
Modificación de �l�o�~ puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y �a�l�ñ�i�i�!�l�i�~�5�'�> �'�d �h�c�a�.�r�o�.�~�i�l�s�t�i�b�l�e�s
gaseosos e lnstruccíones "MIG" , �~ - - " ,- :' Aí(OUITECTCS
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3.5) ELECTRICIDAD

Mod ificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 Y 6.2. del
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
ORDEN de 6-JUL·84, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.:�2 �~�U�L�-�&�4

Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC- MIG 5.1
ORDEN de 9·MAR-94, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 21-MAR·94

Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC· MIG-R 7.1. Y ITC·MIG·R 7.2, del
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energla
B.O.E.: 11-JUN-98

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 .. Instalaciones petrolíferas para uso propio"
REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energia
B.0.E.:23-OCT·97 �r �, �~ �o�{�"�" nor -["': 'éo (" 1 �r �¡ �, �~ �o Líu;,icipal
Corrección errores ' 24-ENE.98 I\P:-l l...m 'U'J 1.' 1) l.o .ucr
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Reglamento electrotécnico para baja tensión. "REsr'
DECRETO 2413/1973, de 2O-SEP, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 9-OCT-73

MODIFICADA POR:
Modificación del "RESr'. adición de un párrafo al articulo 2"
REAL DECRETO 2295/1985, de 9-OCT, del Ministerio de tndustria y Energia
B.O,E.: 12-01C-85

Aprobación de las Instrucciones complementarias "MI-Br' del REST
ORDEN de 31-oCT-73, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 27, 28, 29Y31-OIC·73

Aplicación de las Instrucciones complementarias "MI-Br' del REST
ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria
B.O.E.:15-ABR·74

"REs r ' medida de aislamiento de las instalaciones
RESOLUCiÓN de 3D-ABR-74, de la Dirección General de la Energla
B.O.E,: 7-MAY·74

r"l �s �~ �c �; �)�~
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Modificación parcial y ampliación de las instrucciones complementarias " MI-ST 004, 007 Y 017" del
REBT eléctricas
ORDEN de 19-DIG-n, del Ministeriode Industria y Energia
B.O.E.: 26-ENE-78
Correcciónerrores: 27-OCT·78

Instrucción complementaria "MI-Sr' 004. del REST. Normas UNE de obligado cumplimiento
ORDEN de 5-JUN-$2, del Ministeriode Industria y Energía
B.O.E.:12.JUN-82 r.....�"�p �~ �'�I�.�I�~
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Modificación de la Instrucción complementaria "MI-Br' 025 del REBT
ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.:13-ENE-78
Correcciónerrores: 6-NOV-78

Modificación del apartado 7.1.2. de la Instrucción complementaria "MI-Br' 025 del REBT
ORDEN de 3o-JUL-81, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 13-AG0-81

Instrucción complementaria "MI-Br' 044 del REBT. Nonnas UNE de obligado cumplimiento
ORDEN de 3D-SEP-80, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.:17-OCT-80

Modificación de las Instrucciones complementarias "MI-Br' 025 Y 044. del REBT
ORDEN de 5-ABR-84, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.:4-JUN-84

Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria MI-BT 044del REBT
ORDEN de 22-NOV-95, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 4-01e-95
COlTecci6n ereree:�2�~�E�B�-�9�6

Modificación de la Instrucción técnica complementaria "ITC-MI-Br ' 026. del REBT
ORDEN de 13-ENE-88, del Ministeriode Industria y Energia
B.O.E.:26-ENE-8ll
Corrección errores: �2 �~ �-�8�8

Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria "ITC-MI-Br' 026. del REBT
ORDEN de 24-JUL-92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.:4-AGO-92

Nueva adaptación al progreso técn ico de la Instrucción técnica complementaria MI.BT 026. del REBT
aRpEN de 29-JUL-98 , del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 7-AGO-98

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
RESOLUCiÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.:19-FEB-88

3.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de ins talaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 194211993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 14-01e-93
Correcciónde errores: 7-MAY-94

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 194211993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los
apéndices del mismo
ORDEN, de 16-ABR, del Ministeriode Industria y Ene!Qi,a,., �~�.�. -- l'-r " �~ �'�I ¡-:eno "' . �: �e�i �~ �-�= �~�. "
BOE -28-ABR.98 APRu':. . ..Ji) �I�'�.�J �~ r , t, U. .; 1 P" �-�A�,�. �'�.�:�L�,�. �· �' �~ �' �'�;�-�' �. �~�\�1 �' �'�'�' �!�q�' �Z�' �, •.• _
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4) CUBIERTAS:
4.1) CUBIERTAS

Norma Básica de edificación " NBE-QB·90" cubiertas con materiales bituminosos
REAL DECRETO 157211990, de 30-NOV, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 7-OIC-90

�A�P�R�0�2�.�;�~�r�'�Q por acucr-!o �~�t�"�.�! �;�1�~�;�1�O r"iunicipal

de ieC:'2. J 2 MAY ?CJ'_____________. .t _

Chozas cee.. "s a o. �~�t�2�.�_�M�A�:�C�.�2�i�l�i�:�.�L�. �_

(j -.

157211990

El sccrcu.to

Actualización del apéndice "Normas UNE de referencia" del anejo del Real Decreto
" Norma Básica de edificac ión "NBE-QB·90" cubiertas con materiales bituminosos"
ORDEN, de 5-JUL-96, del Ministerio de Fomento
B.O.E.:25-JUL-96

5) PROTECCiÓN:
5.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma Básica de la edificación" NBE-CA-8S" condiciones acústicas de los edificios
ORDEN de 29-SEP-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.:8-OCT-as

Aprobada inicialmente bajo la denominación de:
Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios
REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo .
B.O.E.:7-SEP-81

Modificada pasando a denominarse Norma "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios
REAL DECRETO 2115/1982 , de 12-AGO, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.:3-SEP-82
CorTecci6nenores :7-OCT-82

5.2) AISLAMIENTO TÉRMICO

Norma Básica NBE-CT-79sobre condiciones térmicas de los edificios
REAL DECRETO 2429/1979, de 6-JUL, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 22-OCT-79

5.3) PROTECCiÓN CONTRA INCENDIOS

Norma Bás ica de edificación "NBE-CPI-96", condiciones de protección contra incendios en los
edificios
REAL DECRETO21n11996, de 4-oCT, del Ministerio de Fomento
B.O.E.:29-OCT-OO
CorTecci6nenores:13-NOV-96

5.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCiÓN

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construcción ..
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-0CT, del Ministerio de la Presidencia ! "rPo>-'__ �" �"�"�'�: �~�~ �-�" �-�.�.�.�_ �,�,�,
B.O.E.: 25-OCT-97 í
Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de la Jefaturadel Estado
B.O.E.: lo-NOV-95

j

· W.P.iOS



Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 3911997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-97

MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los servicios de prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.:l-MAY-98

Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 48511997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.:23-ABR·97

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.:23-ABR-97

Manipulación de cargas
REAL DECRETO 48711997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-97

Utilización de equipos de protección individual
REAL ·DECRETO 773/1997, de 30-MAY, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12.JUN-97

Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-97
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6) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS:

6.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios
REAL DECRETO 556/1989, de 19·MAY. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.:23-MAY-89

7) VARIOS:

7.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-8S"
ORDEN de 27-JUL-88. del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobiemo
B.O.E.: 3-AG0-88

Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción
"RY· 85"
ORDEN de 31-MAY-85. de la Presidenciadel Gobiemo
B.O.E.:1D-JUN-85

Instrucción para la recepción de cementos "RC·97"
REAL DECRETO 77611997. de 30 de mayo. Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del
Gobiemo
B.O.E.: 13-JUN-97

7.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961 . de 3D-NOV
B.O.E.: �7�-�D�I�C�~�1

Conecci6nerrores:7-MAR-82

�3�~ �'�.�\ CO Lce.o osAFiaurreCTOS r
�~ �O�~�.�C�A�~�f �l �! �:�C�~ �. �L�.�~ IJMICIiA

ÜE . ' R vAI,;IVN Dti 'rOCEOO

'-- - 6 MAY, 2004 _

lI, ;;>ADO
ALO, �E �.�= �f�c�r �n �~ P.iGtAMENTARIOS

DESARROLLADA POR:
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de �1�5�-�M�A�R�~�3�. del Ministerio de la Gobemación
B.O.E.:�2�-�A�B�R�~

�A�P�P�,�-�'�~�:�. 'J ;.·r :;:" �~�.�'�,�.�.�,�. �: I F!"na L1unicipal
de te:.): 11 2 MAY 2004----_.._---- ---- - . ._------
Chozas de Có, .; . �~ -- ._.,.1_L MA'1'__�~�~ �~

�:�~�~�I�:�:�:�:�:�t�a�l�e�s �. Reglamento de los servicios de correos X�S�é�~ �'�?�:�1�;�;�O �, �,�~ ,

DECRETO 165311964. de 14-MAY. del Ministerio de la Gobemación !-J ".,\
B.O.E.:9-JUN..s4 .-1\, �~�J�J
Correccióli errores:�s�.�J�l�J�L�~ �.�~�p�. �¡�1�.�\ �A�. �.�~ Ji

�~ e ...... �¡ �~

;7(/.'"'::: �"�'�Ñ �t�.�.�\�~�· �/
.. �~ l �~ �~MODIFICADA POR:

Modificación del Reglamento de los servicios de correos
ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobemación
B.O.E.:3-SEP-71



TÉCNICAS

ACERO

ANEXO 1: HOMOLOGACiÓN Y ESPECIFICACIONES
PRECEPTIVOS PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCiÓN

f\l-f,_,... r-; . ,1, l .... ,,, r.:un;cipal

de lCC:11: ,1.2 hlAL200L _
Chozas de C:J,L;,,3,;¡ , ,12MAY..20D,L

Annaduras activas de acero para honnigón pretensado EIS, c'", uo,
REAL DECRETO 2365/1985, de 20-NOV, del Ministerio de Industriay Energia ]

'oB,O.E.:21-D1e-ss {:< .,
Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas s - .rresistentes �d�~
hormigón armado para la construcción �~�I �~�.�.�. ro .: ArN- ¡.f,: /
REAL DECRETO 270211985, de 18-DIC, del Ministeriode Industriay Energia ?'. 0(." v'o"
B.O.E.: 28-FEs.a6 '. �!�.�.�~�:�.�: �c �: �.�~�~ �"�'�'�'�'�v .

�~ ,;;:;;"7"

AISLAMIENTO

Especificaciones técnicas de los poliestirenos expandido utilizados con aislamiento ténnico y su
homologación
REAL DECRETO 2709/1985, de 27·DIC, del Ministerio de Industriay Energla
B.O.E.: �1�~�-�8�6

Corrección errores:�~�U�N�-�8�6

Especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio para aislamiento ténnico y su
homologación
REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.:5-AG0-86
Correcc:ióoi errores:27-OCT-86

ALUMINIO

Especificaciones técnicas de perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación
REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.:22-FEB-86

.BLINDAJES

Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y translúcidos y su homologación
ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energla
B.O.E.:B-ABR-86

MODIFICADA POR:
Modificación de las Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y translúcidos y su
homologación
ORDEN de 6-AG0-86, del Ministeriode Trabajo de Industria y Energia
B.O.E.:11-sEP-86

CALEFACCiÓN

Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación
REAL DECRETO 253211985, de 18·DIC, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 3-ENE-86 �D �' �'�'�'�'�' �~ -
Nonnas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y �S�U�] �'�~ �' �¿�¡�j�D�! �§ �4�~ �t �~ �7 �~ �~�r �1 �~ �~�s
REAL DECRETO 308911982, de 15-0CT, del Ministerio de Energia e Industria . .HCAe " ,).., o:; tOLl:eg

SO.E.: 22-NOV-82 ,-- �~ O (-lA Y. 2004

Normas técnicas sobre ensayos para homologación de radiadores y�~ �e�"�c�r�. �o �t�: �t�~ �~�~ �G�. �4�S�I �i �o de
fluidos ,_. �.�~�;�k�>�l�:�~ �' �E�I�I�T�A �I�1�I �O�s
ORDEN, de 10-FEB-83, del Ministeriode Industria y Energia
S.O.E.:�1�&�-�F�E�~



Complemento de las Normas técnicas sobre ensayos para homologación de radiadores y
convectores por medio de fluidos
REAL DECRETO 36311984, de 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 25-FEB,83

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 9D/396/CEE, sobre rendimiento
para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles Iiquidos o gaseosos
REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de lndustria y Energía
B.O.E.: 27-MAR-95

COiIec:cióiI erratas:26-MAY-95

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 9D/396/CEE, sobre aparatos de
gas
REAl DECRETO 142811992, de 27-NOV,del Ministerio de Induslña, Comercioy Turismo
B.O.E.: 5-01e-92

Correc:ci6l,de errores: 27-éNE-93

MODIFICADA POR:
Modificación del Real Decreto. 1428/1992 de aplicación de las Comunidades Europeas 9D/396/CEE,
sobre aparatos de gas
REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 27-MAR-95

Homologación de quemadores, reglamentación para homologar combustibles Iiquidos en
instalaciones fijas
ORDEN de 1O-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energla
B.O.E.: 3O-01C-75

CEMENTO

Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros
REAL DECRETO 131311988, de 28-0CT, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 4-NOV-U

MODIFICADA POR:
Modificación de las normas UNE del anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, sobre
obligatoriedad de homologación de cementos
ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno
B.O.E.: �3�(�)�.�J�U�~�9

Modificación de la orden de 28-jun-89
ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno
B.O.E.: �2�~�1�e�-�a�9

Modificación del anexo del Real Decreto 1313/1988 sobre obligatoriedad de homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros
ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno
B.O.E.: 11-FEB-92

Modificación de las referencias a las normas UNE que figuran en el real Decreto 1313/88
ORDEN de 21-MAY-97, del �M�i�n�i�s�t�e�r�i�9 �. �:�d�e �~�~�p �[�e�s�~�e�n�c�i�a .. :".) <' 1P'tr.a Llunicipal �I �' �~ �'�:�= �~ �~�~ �' �_ �'
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Productos bituminosos para impermeabilización de cubie s en �e�d�i�~�c�a . Á .. D[)4
ORDEN de 12-MAR-86 del Ministeriode Industria y Energia �~ rr) ¿. ... �~ �J
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ELECTRICIDAD

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de
tensión
REAL DECRETO 7/1988 de 8 de enero, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 14 ·ENE·1988

DESARROLLADO POR:
Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero
ORDEN de 6-JUN-89. del Ministeriode Industria y Energía
B.O.E.: �2�1�.�J�U�N�~�9

Se actualiza el Anexo I de la Orden de 6 de Junio de 1989 que desarrolla y complementa el Real
Decreto 7/1988 de 8 de enero
RESOLUCiÓN de 24 -OCT- 95 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial
B.O.E.: 17-NOV·95

Se actualiza el apartado b) del Anexo 11 contenido en la Orden de 6 de Junio de 1989 que desarrolla y
complementa el Real Decreto 7/1988 de 8 de enero
RESOLUCIÓN de 20 -MAR- 96 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial
B.O.E.: 6-ABR-96 '

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. por el que se regulan las exigencias de seguridad
del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión
REAL DECRETO 154/1995, de 3-FEB, del Ministerio de Industria y Energía
B.O,E.: 3-MAR-9S
Co<recci6t I errores: 22-MAR·9S

, ,

�A �P �í �: �0 �3 �'�: �J �~ �O �'�V�,�~ �~�~ �. j '1 í ' "J i::uIIicipal
de �f�~�:�J�:�< �: , ... 1.2 MAY 2004
Chczas de L." ,; , �, �,�f �Z�~ �~�~�A�Y__2QDL _

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2
REAL DECRETO 875/1984 . de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: �1�2�-�M�A�Y�~

Co<recci6n errores:22-0Cr�~

FORJADOS

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno
B.O,E.: B-AGQ..80

; ( ...... _'_o0_, __-.::...,

'. _ �f�"�~ �' �~ ,.:.f,'
C'J, c.-.:..c,r,sJ- <;-

MODIFICADA POR: Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Decreto 163D/198.D"de'18
• • . .) .'- -f,Y

ementos resistentes de:plsos yde julio, sobre autorización de uso para la fabricación y empleo
cubiertas
ORDEN de 29-NOV-89. del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 16-01G-89

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
RESOLUCiÓN de 3D-ENE-97, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 6-MAR-97

SANEAMIENTO, GRIFERíA Y FONTANERíA r: .--:- .' f!'"¡ �' �. �M �' �'�"�! �~�'�' �~�'�' �'�-�'�'�' �~

Normas técnicas sobre griferia sanitaria para locales de higiene ccrporal,, cocinas y �l�a�v�a�~�~�¡�'�q�S �,�-�:�;�X�;�:�. �'�!�U�t�~ �~�0 �9�'�" 'iI

homologación ' ) i . ) , ,:. rotCHA

REAL DECRETO 35811985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energia �~ �!�) ',"'f e: ' OLéDo

B,O.E.: �2�2�-�M�A�R�~ : ?a04

Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías
ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: �2�C�l�-�A�B�R�~

Corrección de errores:27-ABR-85

.
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Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para los locales de higiene corporal,
cocinas y lavaderos para su homologación
ORDEN de 14-MAY-86, del Ministeriode Industriay Energía
B.O.E.:4-JUL-86

MODIFICADA POR:
Modificación de las Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para cocinas y
lavaderos para su homologación
ORDENde 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.:21122-ENE-87

YESO Y ESCAYOLA

Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y
escayolas
REAL DECRETO 131211986, de 25-ABR, del Ministeriode Industria y Energia
B.O.E.: l.JUL-86
Correcci60i errores:7-0CT-86
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ANEXO 2: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

• LEY 1/1994de 24 de Mayo DE ACCESIBILIDAD Y ELlMINACION DE BARRERAS EN CASTILLA-LA
MANCHA

• DOCM: 24-JUN-94

•

• DECRETO 158/1997 de 2 de Diciembre DEL CODIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA

- DOCM: 5-DIC-97

DECRETO 43/1994 de 8 de Abril DE ORDENACiÓN DEL ALOJAMIENTO TURíSTICO EN CASAS
RURALES

• DOCM n° 33 : 01-JUL-94

• ORDEN DE 12-FEBRERO DE 1991 SOBRE ACREDITACION DE LABORATORIOS DE ENSAYOS
PARA CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION
- D,OCM: 23-FEB-91

• L/::Y 211998 de 4 de Junio DE ORDENACiÓN DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANíSTICA EN
CASTILLA-LA MANCHA

• DOCM, N" 18: 19-JUN-98

•

•

LEY 5/1999 de 8 de Abril DE EVALUACiÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
- DOCM: 3D-ABR-99

LEY 6/1999 de 30 de Abril DE PROTECCiÓN DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTICO.
- DOCM: 30-ABR-99

LEY 412001 de 10 de Mayo DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS
- DOCM nO59: 18-05-2001

•

• LEY 9/1999 de 26 de Mayo DE CONSERVACiÓN DE LA NATURALEZA ,"" ',lJl1icipal
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- DOCM: 12-JUN-99

• LEY 8/2001 de 28 de Junio para ORDENACiÓN
RADIOCOMUNICACiÓN EN CASTILLA-LA MANCHA
- DOCMnO78: 10-07-2001
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Decreto 4/1989 , de 16 de enero sobre ORDENACiÓN Y CLASIFICACiÓN DE ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS

- DOCM N° 5 (21-D1-89))

DECRETO 411992,de 28 de enero por el que se modifica el Decreto 411989, sobre ORDENACiÓN y
CLASIFICACiÓN DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
- DOCM N° 9 (05-D2-92))

DECRETO 87/1998, de 28-07·98, por el que se aprueba el Reglamento de los ESPECTÁCULOS
TAURINOS POPULARES, que se celebran en la Comunidad de Castilla-La Mancha

- DOCM N° 34 (31-D7-98)

• DECRETO 15411999,de 29-07·99, por el que se modifica el Reglamento de los ESPECTÁCULOS
TAURINOS POPULARES, que se celebran en la Comunidad de Castilla-La Mancha

- DOCM N° 51 (30-07-99)

• DECRETO 216/1999, de 19·10-1999 de CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS PISCINAS
DE USO PÚBLICO.

DOCM N° 66 (22-10-99)

• DECRETO 212000, de 11-01-2000, por el que se establecen y regulan ayudas para el fomento de la
PROMOCiÓN, REHABILITACIÓN, adquisición y arrendamiento de VIVIENDAS y de otros tipos de
alojamiento protegido y se aprueban otras disposiciones en materia de vivienda.
- DOCM N° 2 (14-D1 -2000)

• Resolución de 29-09·2000, de la Dirección General de Urbanismo y la Vivienda por la que se
aprueba la FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE SOSTENIBILlDAD
- DOCM N° 127 (22-12-2000)

• DECRETO 198/2001, de 30-10·2001, sobre el Servicio de PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla·La Mancha.
- DOCM N° 116 (02-11-2001)

• ORDEN de 25-10-2001 por la que se regula la INSALACIÓN DE GRÚAS·TORRE PARA OBRA, en
casuua- La Mancha
• DOCM N° 116 (02-11-2001)

• ORDEN de 25-10-2001 por la que se regula la INSTALACiÓN DE GRÚAS-TORRE PARA OBRA,
en Castilla- La Mancha

DOCM N° 116 (02-11-2001)
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• DECRETO 211/2001, de 04·12·2001, sobre ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE
VIVIENDAS (modificación de áreas geográficas y precios de las viviendas protegidas y
establecimiento de nuevas ayudas).
• DOCM W 127(07-12-2001)

• LEY 212002, de 07-02·2002, POR LA QUE SE ESTABLECEN Y REGULAN LAS DIVERSAS
MODALIDADES DE VIVIENDAS DE PROTECCiÓN PÚBLICA EN CASTILLA-LA MANCHA.
- DOCM N° 23 (22-02-2002)
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PLIEGO DE CONDICIONES

GENERALIDADES

Este proyecto tiene por objeto la ejecución de todas las obras precisas para la urbanización del
Programa de Actuación Urbanizadora Z - 9, en Chozas de Canales (Toledo)

Es promotor del presente proyecto la entidad Yaquin Inversora S.L.

El autor del presente proyecto es la Arquitecto Paula Moreno Moreno.

DOCUMENTACiÓN

El presente Proyecto consta de la siguiente documentación:

MEMORiA.
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACiÓN.
PLIEGO DE CONDICIONES.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
MEDICIONES Y PRESUPUESTO.
PLANOS.

Las obras que comprenden el proyecto están reflejadas claramente en los documentos y se
ajustan en cuanto a dimensiones y distribución a lo reflejado en los mismos.

DURACiÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución señalado a estas obras es el que se haya establecido en el Contrato entre la
Propiedad y la Contrata.
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SUMARIO

PRESENTACiÓN

CAPITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES

Naturaleza y objeto del pliego general
Documentación del contrato de obra

CAPITULO 1: CONDICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1": DELIMITACiÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

El Arquitecto Director
El Aparejador o �A�r�q�u�~�e�c�t�o Técnico
El Constructor

EPIGRAFE 2°: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O
CONTRATISTA

Verificación de los documentos del Proyecto
Plan de Seguridad e Higiene
Oficina en la obra
Representación del Contratista
Presencia del Constructor en la obra
Trabajos no estipulados expresamente
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto
Reciamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa
Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Arquitecto
Faltas del personal

EPIGRAFE 3°: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A
LOS MEDIOS AUXILIARES
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Caminos y accesos
Replanteo
Comienzo de la obra. �R�~�m�o de ejecución de los trabajos
Orden de los trabajos
Facilidades para otros Contratistas
Ampliación del Proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Prórroga porcausa de fuerza mayor
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra
Condiciones generales de ejecución de las trabajos
Obras ocultas
Trabajos defectuosos
Vicios ocultos
De los materiales y de los aparatos . Su procedencia
Presentación de muestras
Materiales no utilizables
Materiales y aparatos defectuosos
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Umpieza de las obras
Obras sin prescripciones



EPIGRAFE 4°: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

De las recepciones provisionales
Documentación final de la obra
Medición defin itiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra
Plazo de garantía
Conservación de los obras recibidas provisionalmente
De la recepción definitiva
Prórroga del plazo de Garantla
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

CAPITULO 11: CONDICIONES ECONÓMICAS

EFIGRAFE 1°

Principio general

EPIGRAFE 2"

Fianzas
Fianza provisional
Ejecución de trabajos con cargo o la fianza
De su devolución en genero
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

EPIGRAFE 3°: DE LOS PRECIOS

Compos ición de los precios unltarios
Precios de contrata, Importe de la contrata
Precios contradictorios
Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revisión de los precios contratados
Acopio de materiales

EPIGRAFE 4°: OBRAS POR ADMINISTRACiÓN
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Adm inistración
Obras por Administración directa
Obras por Adm inistración delegada o indirecta
Liquidación de obras por Admin istración
Abono al Constructor de la cuenta de Administración delegada
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos
Responsabilidad del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros
Responsabilidades del Constructor
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EPIGRAFE so: DE LA VAlORACiÓN Y ABONO DE lOS TRABAJOS

Formas varias de abono de las obras
Relaciones valoradas y certificaciones
Mejoras de obras libremente ejecutadas
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados
Pagos
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantla

EPIGRAFE 6": DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras
Demora de los pagos

EPIGRAFE 7°: VARIOS

Mejora y aumentos de obra . Casos contrarios
Unidades de obra defectuosas pero aceptables
Seguro de las obras
Conservación de la obra
Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario
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EPíGRAFE!" �~

DELIMITACiÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICASr
EL ARQUITECTO DIRECTOR

ARTICULO 3'._Corresponde al Arquitecto Director.

A) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a los caracterlsticas reales del suelo.
B) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
C) Asistir a las obras, cuantas veces requiera su naturaleza y complejidad , a fin de resolver las

contingencias que se produzcan e imponer Las instrucciones complementarias que sean precisas
para conseguirlo correcta solución arquitectónica.

D) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direoción con
func ión propia en aspectos parciales de su especialidad.

E) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto
de la recepción

Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico,
el certificado final de la mismo.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO

ARTICULO 4'.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnicol

A) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el
articulo 1'.4 de las Tarifas de Honorarlos aprobadas por R D. 314/1979 , de 19 de enero
B) Planificar, a la vista del Proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de

aplicación , el control de calidad y económico de las obras.
C) Redactar , cuando se requiera , e! estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del
mismo .
D) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente suscribiéndola en unión
del Arquitecto y del Constructor
E) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e
hi9iene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
F) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo a proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construcción.
G) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades
de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, asl como efectuar las
demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo
con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resuilados informará puntualmente al
Constructor, impartiéndole, en su caso las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia

adoptará las medidas que correspondan dando cuenta al Arquitecto. �~ �"�:�:�; .......':""'-......_
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H) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según I s �r�e�l�a�c�i�O�~ �; �: �S�T �' �; �' ;,p,a UI TECTOS
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EL CONSTRUCTOR

Articulo so,- Corresponde al Construclor2:

al Organizar Los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra,

b) Elaborar cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio
correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas velando por su cumplimento
y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo ,

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquijeclo Técnico , el aeta de replanteo de la obra.

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de
los subcontratistas

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando por iniciativa propia o por prescripción del
Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantlas O
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se
practiquen en el mismo .

g) Facilijar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para
el cumplimiento de su cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

i) Suscribir con el Promotor las actos de recepción provisional y definitiva .
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de da ños a terceros durante la obra

1 Artlculos 4° YSoredactados con la modificación introducida por acuerdo del Pleno del Consejo Superior de
los Colegios de Aroultectos , de 22 y 23 de febrero de 1990
2 Art lculos 4° YSoredaclados con la modificación introducida por acuerdo del Pleno del Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de 22 y 23 de febrero de 1990
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EPiGRAFE 2"

DE LAS OBUGACIONES y DERECHOS
GENERAlES DEL CONSTRUCTOR

O CONTRATISTA
"" :\
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VERFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO ". s'c.".: o-/¡
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Articulo 6".- Antesde dar comienzo a las obras , el Constructor consignará por escrito que la �~ �~�;�¡�'�~�.�~�.�~�/
documentaci6n aportada le resulta suficiente para la comprensi6n de lo totalidad de la obra contratadoc;, en
caso contrario, solicitará las aclaraciones pendientes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo 7".- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecuci6n conteniendo, en su caso, el estudio de
Seguridad e Higiene , presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobaci6n del Aparejador o
Arquitecto Técnico de la dirección �f�a�c�u�~�l�i�v�a �.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 8".- El Constructor habilítará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado ,
en el que puedan extenderse y consultarse los planos . En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a
disposición de la Direcci6n �F�a�c�u�~�a�t�i�v�a �.

El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquijecto.
La Licencia de Obras.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Plan de seguridad e Higiene.
El Libro de Incidencias.
El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La documentación de los seguros mencionados en el articulo SOj

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa , convenientemente acondicionada
para que en ella se pueda trabajar con nomnalidad a cualquier hora de la jamada.

RPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

Articulo 9" EL Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado
suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicaci6n plena y con facultades para
representarte y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Serán sus funciones los del Constructor según se especifica en el Articulo So.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asl se consigne en el ·Pliego de Condiciones
particulares de indole �f�a�c�u�~�l�i�v�a�· �, el Delegado del Contratista será un facultativc de grado superior o grado
medio, según los casos.

El Pliego de Condiciones particulares detemninará el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como mlnimo, y el tiempo de dedicación comprometido

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la �f�a�~ de cualificación suficiente por parte del
personal según la naturaleza de los trabajos. facultará al Arqunecto para ordenar la �p�a�r �r�· �~�. �8�~ �. �a �s .obra.s.
sin derecho o reclamac ión alguna , hasta quese subsane la deficiencia . )"-'. ca:�~ �:�~ �:�"�"�'�- �"�:�"�;�' �~ �L�' �~ �' �:�. �'�;�r�t�: �" �. �, �. �~.
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Artículo 10.- El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos , o encargados estará presente durante la
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquttecto o al Aparejador o Arquttecto Técnico , en las visitas que
hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Artícuío 11°.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para lo buena construcción y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto,
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquttecto dentro de los IImttes
de posibilidades que los presupuestos habiltten para cada unidad de obra y tipo de ejecución

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que requiere
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por
100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Artículo 12".- Cuando se trate de aclarar , interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias
suscribiendo con su firma el enterado , que figurará al pie de todos las órdenes, avisos o instrucciones que
reciba , tanto del Aparejador o Arquttecto Técnico como del Arquttecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dlas, a quien la hubiere dictado, el cual
dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicttase.

Artículo 13-EI Constructor podrá requerir del Arquttecto o del Aparejador o Arquttecto Técnico según sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y
ejecución de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCiÓN FACULTATIVA

Artículo 14°._Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas
de la Dirección Facultativa , sólo podrá presentarlos, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de
Orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes Contra disposiciones de orden técnico de Arquttecto o del Aparejador o Arquttecto Técnico,
no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno ,
mediante exposición razonada dirigida al Arquttecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo
que en todo casoserá obligatorio para este tipo de reclamaciones

RECUSACiÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
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Artículo 15°.-EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos
de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones .

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos , procederá de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente , pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos
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FAlTAS DEL PERSONAL

Articulo 16".- EL Arquitecto, en supuestos de desobed iencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negl igencia grave que comprometan o perturben lo marcha de los trabajos , podrá requerir al Contratista para
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbaci6n

Articulo HO.-EI Contratista podrá subcontrata r capitulas o unidades de obra a otros contratistas e industria les,
con sujeci6n en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones particulares y sin perjuicio de sus

obligaciones como Contratista general de la obra. APRQt1'lijo) pcr 00,,"" "0 ""I I" -··M "Iun ',c',pal. . c; _,U< I •• l/ , I .JI ") IVl 1
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EPIGRAFE 3°

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS
A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES

Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Art iculo 18".- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el

El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir sumodificaci6n o mejora

REPLANTEO
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Articulo 19".- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno sel\a lando las
referenc ias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
cons iderarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta .

El Constructor someterá el replanleo a la aprobaci6n del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez
éste haya dado su conformidad preparara un acta acompal\ada de un plano deberá ser aprobada por el
Arquitecto. siendo responsabilidad del Constructor la omis i6n de este trámite .

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS

Articulo 20- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares . desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parc iales en aquél
sel\a lados queden ejecutados los trabajos correspondientes Y. en consecuencia la ejecuci6n total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito . deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres dias de antelaci6n .

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Art iculo 21°.-En general, la determinaci6n del orden de los trabajoses facuitad de la contrata, salvo aquellos
casos en que, por circunstancias de orden técn ico, estime conveniente su variaci6n la Dirección Facuitativa .

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 22°.-De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas
las facilidades �r�~�o�n�a�b�l�e�s para la realizaci6n de los �t�r�a�b�~�j�o�s que le sean �e�n�"�,�:�,�m�e�n�d�a�d�o �~ �'�f�c�?�l�1�ó �,�!�l �,�'�t�o�s�.�d�e�~�~ �, �r�M�< �' �'�' �-�n �. �, �_
Contratistas que Intervengan en la obra. Ello srn �p�e�~�U�I�C�l�O de las .compensaclones ecc?6rTUCl!S e:�q�u �t �~ �9�~�Y�a �:�' �~ �Q �I�J �I�T �E �C �T �0�8
lugar entre ContralJstaspor utillzaCl6nde medios auxíñares o sumínistros de energla u atriO conceptos .: �.�,�L�I�;�~ �.�_ '1 "'M/CH/¡

. ..�I �- �~�"�' �, Coit •,C:...t:ao

En caso de litigio. ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Fa ilatiVa. e 6 I' :.f ( �2�~ '""""-'

J \' " d -' II o
L C_"" :.�: �~ �:�' �~ �"�(�; �Ü �;�;�' �E �r�, �t �A�!�l �I �O �S



AMPLIACiÓN DEL PROYECTOPOR CAUSAS IMPREVISIAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 23- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el �A�r�q�u�~�e�c�t�o en tanto se formule
o se tramite el Proyecto Reformado.

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de los
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente,
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

ArtIculo 24°._ Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas. o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Arquttecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escritc dirigido al Arquitecto la causa que impide la
ejecución o lo marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originarla en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCiÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

ArtIculo 25°.-EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facullativa a excepción del caso en
que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 26".-Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, o las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arqultecto Técnico al Constructor, dentro de las
lirnjtaciones presupuestariasy de conformidad con lo especificado en el articulo 11

OBRAS OCULTAS

ArtIculo 27°.-De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderán por triplicado entregándose: uno, al �A�r�q�u�~�e�c�t�o �; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista
firmadas todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados se considerarán
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 28.-EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones generales y particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de
los trabajos que ha contratado y de las fallas y defectos que en éstos puedan existir por �s �l�f�l�'�l�1�a�-�'�a �'�~ �~ �l�M�' �. >-
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Choza.; de �C�~

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquttecto Técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o
finalizados éstos. y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra podrá disponer que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de lo
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a lo demolición y reconstrucción ordenadas, se
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.

VICIOS OCULTOS

Articulo 29".- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepción definitiva , los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquttecto

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente, en
caso contrario serán a cargo de la Propiedad

DE LOS MATERLALES y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCLA

Articulo 30".- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicos
preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al
Aparejador o Arquttecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que
se especifiquen todos las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de
ellos.

PRESENTACiÓN DE MUESTRAS

Articulo 31'.-A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con
la antelación prevista en el Calendario de la obra

MATERIALES NO UTILIZABLES

ArtIculo 32'.-EI Constructor a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero , cuando asl estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando asl lo ordene el
Aparejador o Arquttecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo
en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 33'-Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita
en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la fatta de prescripciones formales
de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, �,�l�.�.�A�J�<�¡�u�i�l �e�~ ias de
Aparejador o Arquttecto Técnico dará orden al Constructor de sustituirlos polr otr\,5' glJe.:.sab"llflllTaoo TOS
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Si los materiales , elementos de instalaciones o aparatos fueron defectuosos pero aceptables a juicio
del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine. o no ser que e Constructor
prefiera susñtuírtos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Artículo 34'.-Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantlas podrá
comenzarse de nuevoa cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 35°._Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes. Hacer desaparecer las instalaciones provisionales. que no sean necesarias,
asl como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca
buen aspecto

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 36".- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no
existan prescripciones consignadas expltcítamente en este Pliego ni en la restante documentación del
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicta la Dirección Facultativa
de las obras y,en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.
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EPíGRAFE 4'

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS
y OBRAS ANEJAS

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 37".- Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicará el �A�r�q�u�~�e�c�t�o o la Propiedad la proximidad
de su terminaci6n a fin de convenir la fecha para el acto de recepci6n provisional.

Esto se realizará con la intervenci6n de la Propiedad. del Constructor. del Arquitecto y del Aparejador
o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso hubiesen intervenido en
la direcci6n con funci6n propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras se extenderá un acto con tantos ejemplares
como intervinientes, y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a conrer el plazo de garantía, si
las obras se hallasen en estado de ser adrnitidos. Seguidamente, los Técnicos de la Direcci6n Facultativa
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, dando un plazo para
subsanarlos. expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder o lo recepci6n
provisional de la obra

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACiÓN FINAL DE LA OBRA

Articulo 3fJO.- El �A�r�q�u�~�e�c�t�o Director facilitará a la Propiedad la documentaci6n final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuestos por la legislaci6n vigente y, si se trata de viviendas, con lo que se
establece en los párrafos 2,3,4 y Sdel apartado 2 del articulo 40 del Real Decreto 515/1989, de 2 de Abril

MEDICiÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACiÓN PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 39".- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o
Arquitecto Técnico a su medici6n deñnitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se
extenderá la oportuna certificaci6n por triplicado que, aprobada por el �A�r�q�u�~�e�c�t�o con su firma, servirá para el
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.

PLAZODEGARANTIA

Articulo 40".- El plazo de garantía deberá estipularse en el pliego de Condiciones Particulares y en cualquier
caso nunca deberá ser inferior a nueve meses.

CONSERVACiÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 41'.- Los gastos de conservaci6n durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones
provisional y �d�e�f�i�n�~�a �, correrán a cargo del Contratista .

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepci6n definitiva, la guarderia , limpieza y
reparaciones causados por el uso correrán a cargo del propietario y los reparaciones por �v�i �é�f�~ a eobra'll.P.9,'...,
defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. . �~ �~ . '11' , �~ e '.,; .�~�/ �t �· �t �f�, �·�, �-�~�~ �¡�;�r �~�~�~ �~APR(" }Anq �~�"�r �j�1�~�:�'�;�'�~�,�.�j�C�' r'_; �~ �~ �~ �; �1�) ¡UílI c¡pa �"�. �~ �( �· �-�:�\ �:�:�' �f�t �L�l�. �'�=�: �' �l �,�. �l �~ eros
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DE LA RECEPCiÓN DEFINTIVA

Articulo 42".·La recepci6n definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantla en igual forma y
con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligaci6n del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservaci6n de los edificios y quedarán s610
subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcci6n,

�P�R�Ó�R�R�O�G�A�D�E�L�P�~�O�D�E�G�A�R�A�N�T�~

Articulo 43".- Si al proceder al reconocimiento para la recepci6n deñnitíva de la obra, no se encontrase ésta en
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepci6n defintliva y el Arquitecto Director marcará al Constructor
los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllas,
podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 44°.· En el caso de resoluci6n del contrato. el Contratista vendrá obligado a retirar en el plazo que se
fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver
los subcontratos que tuviese concertados y, a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra
empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites
establecidos en el articulo 35. Transcurrido el plazo de garantla se recibirán definitivamente según lo
dispuesto en los art icules 39 y 40 de este Pliego

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará
una sola y definltiva recepci6n.
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Articulo 45.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen dere o a percibir puntualmente
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las ' ndiciones contractualmente • v

establecidas. "

EPiGRAFE 1°

PRINCIPIO GENERAL

Articulo 46-La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciproca mente las
garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago

EPiGRAFE 2"

FIANZAS

Articulo 47" .' El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos, según se
estipule:

a) Dep ósito previo, en metálico o valores, o aval bancario , por importe entre el 3 por 100 y 10 por 100 del
precio total de contrata

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.

FIANZA PROVISIONAL

Articulo 4So.·En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar
parte en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantia será de ordinario, y salvo estipulación
distinto en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un tres por ciento (3 por 100) como
minimo, del total del presupuesto de contrata .

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la mismo, deberá
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale , y, en su defecto, su importe será el
diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra , fianza que puede
constitulrse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo señatado en el p árrafoanterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de
Condiciones particulares, no excederá de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la
adjudicación , y dentro de él deberá presentar el adjud icatario la carta de pago o recibo que acredite la
constitución de la fianza a que se refiere el mismo párra1o.

La fafta de cumplimento de este requísno dará lugar o que se declare nulo la adjudicación, y el
adjudicatario perderá el depósftc provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta

EJECUCiÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 49".·S i el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las

condiciones contratadas , el Arquitecto Director, en nombre y representación del �P �r�¡�!�P�í�~ �. �~�' �~�~�, �~�.�~�~�~ �~�~�~�= �_
ejecutar a un tercero o, podrá realizarlos directamente por admin istración , abonando sto �i�!�t�l�p�,�o�r�t �i�í�' �!�:�Q �~ �~ �l�l�a�~ �U �I �T�E �C �T �0 �9
deposñada, sin perjulclo de las acciones a que tenga derecho el Propietario , en el cado deque el'tmP.'OIie:\:WI rAANCHJ,
la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades dJ obra que no �f�Ü�e �'�;�¡�¡�i �R�~ �¡ �e TOlEDO
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DE SU DEVOLUCiÓN EN GENERAL

Articulo 50".• La fianza retenida será devuelta al Contralista en un plazo que no excederá de treinta (3D) días,
una vez firmado el Acta de Recepción Definrtiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contra tista le
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios,
suministros subcontratas.

DEVOLUCiÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

ArtIculo 51°,- Si la propiedad con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parle proporcional de la fianza.

r:.r¡Jf'r.;J,':-':'''' t'"]r "'r¡' "r 1(1 fl-¡ r"- lO �r�~�1�u�n �j�c �i �p �a �l
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DE LOS PRECIOS

COMPOSICiÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

ArtIculo 52".- El cálculo de los precios de los distintas unidades de obra es el resultado d
directos, los indinectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Seconsiderarán costes directos

' ,0 ,
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,
mar los costes,

a) La mano de obra , con sus pluses y cargos y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución
de la unidad de obra.

b} Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate
o que sean necesarios para su ejecución .

c} Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y
enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal , combustible , energla , etc, que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones en la ejecución de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortización y conservación de maquinaria , instalaciones, sistemas Yequipos
anteriormente citados .

Se considerarán costes indirectos

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes ,
talleres , pabellones temporales para obreros , laboratorios, seguros, etc. , los del personal técnico y
admin istrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos . Todos estos gastos, se cifrarán en un
porcentaje de los costes directos.

Se considerarán gastos generales

Los gastos generales de empresa , gastos financieros, cargos fiscales y tasas de la Administración
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los
contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se estab lece entre un 13 por 100 Y un 17 por
l OO)

Beneficio industrial

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la �s �f�.�~ �~ �"�7 �G�:�:�i �7�: ., .•
anteriores partidas . >1'./: Uf::: CltSl ft ¡ A4.... �0�l �I �1�~�T�E�:�O�:�C�~�T�-�O�S�­
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PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA

EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio .

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los ante riores
conceptos a excepción del Beneficio Industrial

Precio de Contrata

El precio de Contrata es la suma de los costes directos , los indirectos los Gastos Generales y el
Beneficio Industria l. �~ �,�~ l'''r -r- - vn l) [l.' f �1�.�~�J �: �.�~�u�:�1�¡�c �j �p �a �l
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"Articulo 53".- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquier e contratasen a ec.' , ;\

riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de unidad de obra ;' es . _
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este Ú · precio en concepto de
Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente en por 100 salvo que en las
condiciones particulares se establezca otro distinto

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Art iculo 54°..-Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por med io del �A�r�q�u�~�e�e�t�o decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguno de los previstos , o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprev ista.

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

A fatta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquneeto y el Contratista
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones
Particu lares, Si subsiste la �d �~�e �r�e�n�c �i�a se acud irá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro
de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha de contrata

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS

Articulo 55°._ Si el Contratista antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna , no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras (Con referencia a
Facultativas).

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo SSO.-En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del pals respecto de lo
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en
primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de
Condiciones particulares.

DE LA REVISiÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 57".- Contratándose las obras a riesgo yventura, no se �a�d�m�~ �i�r�á la rev isión de los precios en tanto que
el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por100) del importe total del presupuesto de Contrata

�. �, �- �.�.�.�.�- �J�'�I�o �_ �. �~ �t�. �"�!�'�; �"�' �'�'�'�'�'�'�'�l�'
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No habrá revisi6n de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
Calendario de la oferta

ACOPIO DE MATERIALES

�~ -,.... • f) �r�~�~ �~ ... �~�,�.�I�- .',:' �r�'�I�~�,�1�O �~�.�'�~�:�. �m�i �c�i �p �a �l
r.! h _, �~ '. • l '

Articulo Sso.-El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ondene por escrito.
Los materiales acopiados , una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de este, de su
guanda y conservaci6n será responsableel Contratista
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EPiGRAFE4°

OBRAS POR ADMINISTRACiÓN

ADMINISTRACiÓN

Articulo 590.- Se denominan "Obras por Administraci6n" aquéllas as que las gestiones que se precisan
para su realizaci6n las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por
mediación de un constructor

Los obras por administraci6n se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administraci6n directa.
b) Obras por administraci6n delegada o indirecta.

OBRAS POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA

Articulo 60".-5e denominan 'Obras por Administraci6n directa" aquellas en las que el Propietario por si o por
mediaci6n de unrepresentante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecuci6n de la obra, adquiriendo los
materiales, contratando su transporte a la obra y en suma interviniendo directamente en todas las operaciones
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla: en estas obras el constructor,
si lo hubiese, o el encargado de su realizaci6n, es un mero dependiente del propietario, ya sea como
empleado suyo o como aut6nomo contratado por él, que es quien reúne en si , por tanto, la doble personalidad
de Propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACiÓN DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 61°._. Se entiende por "Obra por Administraci6n delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y
los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administraci6n delegada o indirecta" los
siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligaci6n de abonar directamente o por media . el Conslnl¡;tQ todos los
gastos inherentes a la realizaci6n de los trabajos convenidos, reservándo �~ �~�~�i�a�m�t�q A\\ f1.iliñiii rJ
poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto Director en su repre ¡ll:i¡\h, !EJ �G�r�(�l�e �j�j �~ �I�l�t�U�'�l�l �~
de los trabajos, la elecci6n de los materiales y aparatos que en los trabajOSEne �¡�;�¡�¡�¡�~�~�~�I�S�é �y�,�:�-�~ �~
todos los elementos que crea preciso para regular la realizaci6n de los traba �V �E�U�l �~�' �M�A�Y�: �' ZflO4. .4
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b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos aportando sus
conocimientos constructivos , los medios auxiliares precisos y, en suma , todo lo que, en armonía con su
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percib iendo por ello del Propietario un tanto por
ciento (%) prefijado sobre el importe tota l de los gastos efectuados y abonados por el Constructor

LIQUIDACiÓN DE OBRAS POR ADMINSTRACIÓN

Articulo 62".- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta.
regirán las nomnas que a tales fines se establezcan en las 'Condiciones particulares de indole económica'
vigentes en la obra; a falta de ellas las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario,
en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos
siguientes todos ellos confonnados por el Aparejador o Arquijecto Técnico :

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que
justifique el dep ósño o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las nóminas de los jomales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando
el número de horas trabajadas en la obra por los operarlos de cada oficio y su categoria, acompañando a
dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y
ayudantes de cada oficio , peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc , que hayan trabajado en
la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.

c). Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya

gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el
Constructor se le aplicará, a �f�a�~�a de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que
en este poncentaje están inclu idos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los
Gastos Generales que al Constructor orig inen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio
Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACiÓN DELEGADA

Articulo 63".-Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los
realizará el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o
por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquijecto Técnico redactará, con igua l periodicidad, la
medición de la obra realizada valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no
tendrán efectos para los abonos al Constnuctor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICiÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 64°,-No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración Delegada se reserva el
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constnuctor se le autortza para gestionarlos y
adquirirlos deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto Director, los precios y las
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 65°-Si de los partes mensuales de obra ejecutado que preceptivamente debe presentar el Constnuctor
o Arqunecto-Díreetor, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra , en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los �r�e�n�d�i�m�i�e�n�t�o�§ �· �"�ñ�l�) �n�n�a�t�e �i�S�'�"�~ �~�~�~�~ �;�o�:�: �~ ..
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito a1 .Coñ,Stnuctor.; �t�¡�o �a �:�e�t �t�i�i�\�l �~ �I�1�' �E �C�T �O�s
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Si hecha esta notificación ai Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a las
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia. rebajando su importe del quince por
ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponder ia abonarle al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un
acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje .

RESPONSABLlDADES DEL CONSTRUCTOR

Artículo 66".- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor s610 será responsable de
los defectos constructivos que pudiera tener los trabajos o unidades por él ejecutadas también de los
accidentes o �p�e�~�u�i�c�i�o�s que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado
en el articulo 63 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y
aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado , el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos Ya responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.

DE LA VALORACiÓN Y ABONO DE
LOS TRABAJOS

EPiGRAFE 5°
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NORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Artículo 67- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular
de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará asl :

Tipo fijo a tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario

2 Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo
variar solamente el número de unidades ejecutadas.

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades .

3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director.

Se abonará al Contratista en idénticos condiciones al caso anterior.

4 Por listas de jomales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente ·Pliego General de

Condiciones ecobnómiC?s" dtedterminla d' . d t . d I tr t .....�~ e" , f GIQ CE ARQUITECTOS
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 68- En cada una de los épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de
Condiciones Part iculares· que rijan en la obra, formará el Contratista una relaci6n valorado de las obras
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medici6n que habrá practicado el Aparejador,

Lo ejecutado por el Contratista en los condiciones preestablecidos , se valorará aplicando al resultado
de la medici6n general, cúbico, superficial , lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de
obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo
establecido en el presente ·Pliego General de Condiciones economicas respecto a mejoras o sustituciones de
material y a las obras accesorias y especiales , etc,

Al Contratista, que podrá presenciar los mediciones necesarias para extender dicho relaci6n, se le
facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relaci6n valorado, acompañándolos de una nota
de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota ,
pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las
observaciones o reclamaciones que considere oportunos. Dentro de los diez (lo) dias siguientes a su recibo , el
Arquítecto-Director aceptará o rechazará los reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta el
mismo de su resoluci6n, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resoluci6n del
Arqultecto-Director en la forma prevenida en los ·Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales·

Tomando como base la relaci6n valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto­
Director la certificaci6n de las obras ejecutados ,

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya
preestablecido.

21
El material acopiado a pie de obra por indicaci6n expreso y por escrito del Propietario, podrá

certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe , a los precios que figuren en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata

Las certificaciones se remitirán al Propietario , dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrán
el carácter de documento y entregas a buena cuenta , sujetos a los rectificaciones y variaciones que se deriven
de lo Iiquidaci6n final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobaci6n ni recepci6n de las obras que
comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoraci6n se
refiere . En el caso de que el �A�r�q�u�~�e�c�t�(�)�-�D�i�r�e�c�t�o�r lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 69".- 2 Cuando el Contrat ista, incluso con autorizaci6n del Arqultecto-Director, emplease
materiales de más esmerada preparaci6n o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese
una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio , o ejecutase con mayores dimensiones
cualquier parte de la obra o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificaci6n que
sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho sin embargo más que al abono de lo que
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeci6n a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 7(1'.- Salvo lo preceptuado en el ·Pliego de Condiciones Particulares de índole econ6mica" vigente
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará de acuerdo con el
procedimiento que corresponda , entre Jos que a continuaci6n se expresan:

�'�. �~ �. �~ �" �: ....._ L'"
t;.ji-F ( .:i. (I r. �A�;�' �( �. �; �~ �I�i �~ �C �; �"�)�S J
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e) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará
integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe
de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con
anterioridad a su ejecución el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta que en realidad será
de Administra ción, valorándose los materiales y joma les a los precios que figuren en el Presupuesto
aprobado o en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes,
incrementándose su importe total con el porcentuaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares
en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Art iculo 71°.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de obra de
cualquiera Indole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista y si no
se contratasen con tercera persona tendrá el Contratista la obligación de realizartos y de satisfacer los gastos
de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la contrata.

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos
el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares,

PAGOS

Articulo 72".- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arqurlecto-Director, en virtud
de los cuales se verifican aquellos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTA

ArtIculo 73".- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantla se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera. para su abono se procederá asl:
1

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Arqurlecto-Director exigiera su realización
durante el plazo de garantla, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los ' Pliegos Particulares ' o, en su defecto, en los Generales en el caso de
que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización: en caso contrario, se
aplicarán estos úrtimos,

2 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los
precios del dla, previamente acordados,

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales , nada se abonará por ellos al Contratista.

EPIGRAFE60

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACiÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACiÓN
DE LAS OBRAS

ArtIculo 74°,- La indemnización por retraso en la term inación se establecerá en un tanto por mil (0/00) del
importe total de los trabajos contratados, por cada dla natural de retraso, contados a partir del dla de
terminación fijado en el Calendario de obra
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DEMORA DE LOS PAGOS

Art iculo 75·.-S/ el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que
corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cuatro y
medio por ciento (4,5 por 100) anual, en concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del
retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho
pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación
correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las
condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra
contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicho solicitud ha
invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de
ejecución que tenga señalado en el contrato. ,,:,,r' f' O" \: J :" • -- .. ' .'" P",no Municipal
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VARIOS

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS �~
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Articulo 71jO.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arqu' o-Director h-;'ya" - ..
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los ratados, asl como la -
de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán mentas de obra en las - ..",
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a os que el Arquiteclo-D irector
ordene, también porescrito, la ampliación de tas contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios

de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos
de obra supongan sobre el importe de las unidades controladas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento , cuando el Arquitecto-Direclor introduzca innovaciones
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Articulo n · .-Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto-Direclor de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oir al Contratista,
el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo

SEGURO DE LAS OBRAS

ArtIculo 78-EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantla del seguro coincidirá en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de . '
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella$aooneja olírq �q �~ �U�1 �T�i �C �T �O�S
construya, y a medida que esto se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al �o�~�s�t�a �' slf'efectúBt#l MANCHA
por certificaciones como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún SO' 'Salvo' comót'ñililád'ETOLEDO
expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podrá dispone �e�t�~ �. �2�!�c�h�~ �i �l�!�'�P�~ �J�;�t �!�'�v�p�a �'�í�h�. 0,4
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será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el con trato con devolución de fianza, abono
completo de gastos, materiales acop iados . etc" y una indemnización equivalente al importe de los daños
causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente
a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañ ia Aseguradora. respecto al importe de los daños
causados porel s iniestro que serán tasados a estos efectos porel Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o repara ción se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se e ntenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del
edificio afectada por la obra

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros los pondrá el
Contratista, antes de contratarlos , en conoc imiento del Prop ietario , al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

CONSERVACiÓN DE LA OBRA

Articulo 79".- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo
de garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso
para que se atienda a la guardería , limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación ,
abonándose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el Contrat ista el edificio , tanto porbuena lerm inaci ón de las obras, como en el caso de
resolución del contrato, está obligado a dejarle desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra
cargo del Contratista, no deberá haber en él mas herramientas, útiles, materiales , mueb les, etc. que los
indispensables para su guardería y limpiezay para los t rabajos que fuese preciso ejecutar .

En todo caso, ocupado o no el edificio . está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo exp resado , procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Económicas ·.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEI PROPIETARIO

Articulo 80 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista , con la nacesaria y previa
autorización del Propieta rio . edificios o haga uso de mate riales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá
obligación de reparartos y conservartos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato , en perfecto
estado de conservación , reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta
reposición , ni por las mejoras hechas en los edificios . propiedades o materiales que haya utilizado .
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En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edifteaciones no
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo. realizará el Propietario a costa de
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

A. CONTENIDO FORMAL DEL DOCUMENTO:

o • INTROOUCCION

1 • DISPOSICIONES GENERALES

1.1 NW.._
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o. INTRODUCCION

En cumplimiento de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, en su articulo 124, al Reglamento General de Contratación del Estado, vigente para el caso, y
demás normativa aplicable a la construcción de edificios, así como el Pliego de Condiciones Generales
de la Edificación, aprobado por el Pleno del Consejo Superior de Arquitectos de España, a efectos de
regular la ejecución de las obras definidas en el Proyecto de Urbanización del Programa de Actuación
Urbanizadora Z - 9 del cual es redactor la arquitecto PAULA MORENO MORENO Y promovidas por la
entidad YAQUIN INVERSORA S,L. se dicta el presente Pliego de Condiciones comprensivo de las
prescripciones técnicas particulares correspondientes.

Las condiciones económicas y administrativas serán las establecidas en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Generales y Particulares y en el correspondiente contrato, donde quedará
estipulado plazo de garantia.
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1 • CONDICIONES GENERALES

1.1NATURALEZA
Se denomina PliegoGeneral de PrescripcionesTécnicas al conjunto de condtciones que han de cumplir los materiales
empleados en la construcción del edifIcio, asl como las técnicas de su colocación en obra y las que han de regir la
ejecución de las instalaciones que se vayan a realizaren el mismo.

El Pliego de Prescripciones Técnicas reúne todas las Nonnas a seguir para la realización de las obras que son objeto
del presente Proyecto, y conjuntamente con los otros documentosrequeridos en el art. 124 de la Ley 13195 y arto63 del
R.G.C.E., forma el proyectoque servirá de base para la ejecución de las obras.

Las ccndclcnes técnicas que se detallan en este Pliego de Prescripciones, compkmlentan las mencionadas en las
especificaciones de la memoria, Planos y Presupuesto, que tienen, a todos los efectos, valor de Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Cualquler discrepancia entre los diversos contenidos de )os diferentes
docUmentos aludidos. será inmediatamente puestaen conocimiento de la Dirección Facultativa de las Obras, única
autorizada para su resoluci6n.

se seguirá , en todo, lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la edificaci6n, elaborado por la
Dirección General de Arquitectura, asl como en las Normas Tecn0J6gicas de la Edfficaci6n,publicadas porel Ministerio
de Obras PúblicasyTransportes, y en las Nonnas yOrdenesvigentes hastala fecha de redacción deeste proyecto.

1.2 DOCUMENTOSDEL PROYECTO
El orden de prelación entre los documentos del Proyecto, en caso dedisparidad entre enes.será el siguiente:

l' . Planos
20 • Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
3° • Memoria
4° - Presupuesto
5° • Programa detrabajo de las obras

No obstante, y sin periuicio de esta prelaci6n, en condiciones puntuales que pudieran existir entre los distintos
documentos, prevalecerá aquel que, según criterio de la Dirección facuttativa, sea más favorable para la buena marcha
de la ejecución de laobra , teniendo en cuen ta para ello la calidad e idoneidad de los materiales y resistencia de los
mismos, asl comouna mayortecnologla aplicable.

El conjunto de los trabajos a realizar, de acuerdo con los documentos del proyecto, cumplirán lo establecido en las
Normas Técnicas de Calidad de las Vrviendas sociales , el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccoo General de
Arquijectura de 1960.

Las condiciones técnicas de los materiales, asf como su puesta en obra y aplicación de medios auxiliares, serán las
sel'laladas en el Pliego General de Condiciones Varias de la edificactón, compuesto por el centro Experimental de la
Dirección Generalde Arquijectura, dentro del titulo de "Condiciones Generalde Indole Técnica".

De acuerdo con el arto1C1 A.1 del Decreto 462171, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes
aplicables sobre la construcción. A tal fin se incluye una relación de la Normativa Técntea Aplicable como ANEXO I a
este Pliego.

Las presentes condiciones técnicas serán de obltgada observación por el Contratista a quien se adjudique la obra , no
pudiendo alegar desconocimiento para ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas.

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos Que forman el proyecto,
Memoria, Mediciones, Presupuesto y Planos.
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1.3 PREPARACiÓN DELA OBRA
Previamente a la fOlTTlalizaci6n del Contrato. el Contratista debera haber visitado y examinado el emplazamiento de las
obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las caracteristicas del lugar, su c1imatologla, medios de acceso,
v las de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectaránal cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante el periodo de preparación tras la finna del Contrato, deberá comunicar a la Dirección de obra, y antes del
com ienzo de ésta:

- Los detalles complementarios.
- La memoria de organizaciónde obra.
- Calendariode ejecución pormenorizado.

Todas las operaciones necesariaspara la ejecuctón de las obras por el Contratista. y también la circulación por las vias
vecinas que este precise, serán realizadas de forma que no produzcan daflos, molestias o interferencias no razonables
a los propietarios, vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados.

El Contratistainstalará un vallado pennanente, durante el plazo de las obras. como mfnimo igual al exigido por las
Autoridades def lugar en donde se encuentren las obras.

El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras,
de conformidad con los Reglamentosdel Trabajo.

Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de
interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deber hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser
necesario lo más rápidamente posible.

También serán sometidos por el Contratista, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes
de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de
su propuesta porparte de la Dirección de obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo.

1.4 INSTALACIONES EXIGIDAS DURANTE LA CONSTRUCCiÓN.

1,41 Ofteina de obra.
El Contratista habilitará una oficina en la obra que tendrá las dimensiones necesarias y adecuadas al volumen de la
obra y su plazo de ejecución. estando dotada de aseo, instalación eléctrica y calefacci6n. En esta oficina se conservarán
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• . Proyectoaprobado.
, ,o/.. lo Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
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El Contratistaacondicionará y habilitara por su cuenta los caminos y vías de acceso, cuando sea necesario.

Serén de su cargo las instalaciones provisionalesde obra, en cuanto a gestión, obtención de permisos, mantenimiento y
eliminación de ellas al finalizar las obras.

En las instalaciones eléctricas para elementos auxiliares, como gruas, maquinillos, ascensores, honnigoneras y
vibradores, se dispondra a la llegadade lee conductores , de acometida a un interruptor diferencial según el R.E.B.T.y
se mstalaranlas tomas de tierra necesarias.

1.5 - PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE DURANTE LAS OBRAS.

• - Pel'$Onal. ;:;, ''' ' .
El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporckmado a la �e�x�t �e�l�\�s �1�ó�'�"�t�9 �~ �a �;�; �· �. �~ �e �" �· �~ �.
que está efectuando, y según el programa de trabajo aprobado. 4 · .!; E ARQU;
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Los �o�p�e�r�a�~ &erán de aptitud �r�~�n �o�c�i�d�a y �e �x�p�e�r�i�m�e�n�t�a�d�~ en sus respectivos oficios, ad ndo �_�~ �a �j �o las �~�e �n�e �'�; �; �a�e �P�E T
encalllado, Siendo este el que vlQlle la obra y haga cumpli r en todo momento la ley �s�o�b�r�e �,�s�e�g�u�n�o�a�~ �\�3�I �,�g �Q�(�" �~ �J

trabajo. El Contratista será el único responsable del incumplimiento de lo expuesto anteriormfnte. ' u. - tUOq
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El Contratista, por si mismo o por medio de un jefe de obra, o del encargado, estará en la obra durante la jornada Iegat ..í
del trabajo, Yacompaftará a la Dirección Facultativa en las visttas que esta haga a la obra. '-. ' - ... - ...�~ �~ �: �.�; �I �· �~�. �, " �. �~ �' �r �,
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• - Controles de ejecución de las un idades de obra .
Será de aplicación lo establecido en la Norma Tecnok;gk:ade Edificación que corresponda. en su apartado Control y en
Plan de Control de calidad aprobado poresta administración.

• - Interpretación de documentos.
Es obligación del contratista el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccKm y aspecto de las obras, aún
cuando no se halle expresamente estipulado en bs documentos del Proyecto. y dentro de los limites de posibilidades
que los presupuestosdeterminen para cada unidad de obra y tipode ejecución.

1.6- FORMA DE MEDICION y VALORACION DE LAS DISTINTAS U·NIDAOES DE OBRA Y ABONO DE LAS
PARTIDAS ALZADAS.

• Mediciones.
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen el presente proyecto, se verificará aplicando a cada
unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada, y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en
presupuesto, unidad completa, partida.

Tanto las mediciones parciales. como las que se ejecuten al final de la obra. se realizarán conjuntamente con el
contratista. Todas las medick>nes que se efectúen comprenderán las unidades de obrarealmente ejecutadas.

• Valoraciones.
Las valoraciones de unidades de obra figuradas en el presente proyecto. se efectuarán multiplicando el número de
estas, resultantes de las mediciones. por el prec io unitario asignado a las mismas en el presupuesto.,

En el precio unitario aluchdose consideran incluidos los gastos de transporte de tos materiales. las indemnizaciones o
�"�,�~ �"�"�,

,,$ .-: •J j)E -. P;8gos que hayan de hacerse por eualqu)er concepto. asi como todo tipo de impuestos fiscales que graven )os

I materiales. y todo tipo de cargas sociales.
'c·.·.,
'0 \\-

�. �~�J�" �a�m�b �i �é �n serán de cuenta del Contratista los honorarios. tasas y demás impuestos de las instalaciones con que esté
4'dotadoel inmueble.
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- . �.�;�,�~�:�.�:�;�.�;�;�;�~�~ En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales. accesorios y operaciones necesarias para
dejar la obra terminada y en disposición de recib irse.

• Valoración de las obras incompletas.
las obras se abonarán con arreglo precies a precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de
rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto , sin que pueda
pretenderse cada valoración de la fraccionada. en otra que la establecida en los cuadros de descompuestos de precios.

• Precios contradictorios.
Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en ef cual fuese necesaria la designación de precios contradtctori05
entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el articulo 150,
párrafo 2' del Reglamento General de Contratación del Eslado.

Relaciones valoradas.
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de )os trabajos ejecutados desde la anterior
liquidación, con ejecución a la precios del presupuesto.

El Contratista que presenciará las operaciones de valoractón y medición. para extender esta relación tendrá un plazo de
diez dlas para examinarlas. Deberá en este plazo dar su conformidad o hacer I en caso contrario, las reclamaciones que
considere conveniente. Todo ello según el articulo 142 R.G.C.E.

Estas relaciones valoradas o certifteaciones no tendrán más que carácte r provisional a buena cuenta, y no supone la
aprobación de las obras que en ellas se com prende. Se formará multiplicando los resultados de la medict6n por k>s
precios correspondientes y descontando. si hubiere lugar a eUo la cantidad correspondiente al �~ �o por ciento de baja o

mejora producido en la licitación. �~ �~�~�~�. �_ .. �~ ___
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, Abono de las partidas alzadas, • i;,t [ 'C/". , TII; l A·LA MAl
Para la ejecuciónmaterial de las parttdas alzadas ftguradas en ei proyecto de obra, a las q afecta la baja �~ �~ �'�s �~�a re
deberá obtenerse la aprobación de la Direcc ión Facultativa. A ta l efeclo, antes de proceder a U"lé:llizaeió5se. �~ �r�i�\
a su consideración al detalle desglosado de l importe de la misma, el cua l, si es de conformid , podrá �e�j�e�c�u�l�a �~ ¿r,i(J4 .

De las partidas unltarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto �f�i�g�U�r�a�n �. �~�e�r�á�n .. �j�u �~�t�i�f�l�'�¡�;�a �r �i�a �t �i�q �J�,�7�.�, �o
les mismos se indican con los números. siendo las restantes de abon o íntegro. �" �· �'�- �·�-�~�~ �~ �:�f�:�! �.�: �I �' �¡�' �t�? �N�t�A�I-
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1.7 UNIDADES TERMINADAS. A

• Normas y pruebas previstas para las recepciones. --r
Se ajustarán además de a las Normas Básicas, que según el Decreto 462171
Norma Tecnclógica de laEdiflCélción correspondienteen su apartado de e rol.

• Documentación.
Con la solicitudde recepciónde la obra, la Dirección Faculta · • de acuerdocon el Contratista, deberá presentar:

Ublo de OrdenesyAsistencia (Decreto 422/71),
Cer1ificado final de obra .
Partes de control de obra e mtonnede situactón.

El Contratista, de acuerdocon la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción, los planos de urbanización,
arquitectura. estructurase instalacionesejecutadas con las modifteaeiones o estado definitivo en que han quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar todas las autorizaciones necesarias para la puesta en servicio de
las instalaciones.

2. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

2.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

2.1.1 Condlclones generales
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condi ciones de seguridad
suftcientes y evitar dañes en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director
delasobras, quien destgnará Joselementos que se hayan de conservar intactos.

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a
la obra .

Cuando la construeci6n se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a 5 m, al comienzo de la demolición estará
rodeada de una valla. verja o muro de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no
menor de 1,5 m.

Cuando dificulte el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a distancias no mayores de 10m y en las
esquinas.

Se protegerán Joselementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas de riego,
tapas y sumideros de alcantarillas , árboles, farolas .

En fachadasde edificios que den a la vfa pública se situarán protecciones corno redes o lonas , así como una pantalla
inclinada,rigida , querecojaJosescombroso herramientas que puedan caer. La pantalla sobresaldrá de la fachada una
distancia nomenor de 2 m.

No se pennitirán hogueras dentro del edifICio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso
se uIilizan\ el f\Jegocon propagación de llama como medio de demolición.

Antes de inicier la demolici6n se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compaflias
suministradoras . Se taponará el alcantarílíadc y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe
almacenamiento en el edificio, de materiales combustibles o pel¡grosos, ni otrasderivaciones de instalaciones que no
procedan de las tomas del edificio. asl como si se han vaciado todos los depósjtos y Iubertas.

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitaci6n de formaci6n de polvo durante los trabajos.

Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se colocarán t1Sti§os;':a1illLlle �~�.�! �r�;�y �~ �t�.�. �~
posiblesefectos de la demofici6n yefectuar su apuntalamiento o consolidacoo si.i: f. 't: DE �A�R�a�u �· �~ �:�b�"�.�:

, :n 1/ ' • frECTe
. ·"e ' I.A /tAN

2.1.2 DemoUci6n elemento a elemento �r�; �i �~�:�; �t �-�.�¡ DE Tor-N)
El orden de demolición se efectuará . en general, de arriba hacia abajo de tal f que .íe �d�l�! �'�R�" �I �~ �J�1 se realice <D
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertica l nirn la proximidad �d�e �Y�e�l�e �~ ___
que se abaten o vuelquen .
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• • J

No sesuprimirán �~�s elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no sesupriman o �C�Q�r�) �~�~�n las �t�~�n�s�i�o �(�) �~ �_ �l�'�!
que inciden sobreellos . - _ ..�_�~ �~



En elementos metálcos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o suprimir las
tensiones.

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones. como vidrios, aparatos
sanitarios .etc. EJ troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sota persona.

El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndo4o suspendido o
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o al mecanismo de
suspensión.

El abatimiento de un elemento se realizará pennitiendo el giro, pero noel desplazamiento de sus puntos de apoyo,
mediante mecanismoque trabaje porencima de la línea de apoyo del elemento y pennita el descenso lento.

El vuelco s610 podrá realizarse para elementos despiezables, noempotrados, situados en fachadas hasta una altura de
dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar
inferiormente 113 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del
elemento. sedispondrá . en el lugar de calda , de suelo consistente y en una zona de lado no menor a la altura del
elemento más la mitad de la altura donde se lanza.

Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anornallas , en cuyo caso se
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga de su lugar inicial.

se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del ediftcio en estado inestable, de forma que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.

No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. Se habrá
demolido anteriormente, elemento a elemento, la parte del edificio que está en contactocon medianerias, dejando
aislado el tajo de la máquina.

se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de
gravedad.

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán
demoJersepreviamente.

2.1.4Demolk:lón por impacto de bola o por explosivo
La utilizactórl de estos sistemas requerirá un estudto especial en cadacaso.

2.1.5Retiradade losmateriales de derribo
El Director suministrará una infonnación completa sobre el posterior empleo de k>s materiales procedentes de las
demoliciones que sea precíso ejecutar.

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a
los lugares que señale el Director.

,- '" ','-, ' , ',,' ,r' '", ", 1. • �'�~
' e �'�~ �~ �e proteger n de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por

• aquélla,
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-: e> ' 2.'¡.3 Demolición por empuje
\ í . �,�, �:�;�~�.�¡�(�, �X�· .,;�~ attura del edificio o parte del edificio a demoler I no será mayor de 213 de la attura alcanzable por la máquina.

�' �~ �¿�.�,�- �C�' �I �( �C �'�:�' �: �~ ce �: �: �: �\ �.�~ �.�~ máquina avanzará siempre sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina. de
I ....:;.-.;. . �~�~�.�.�;�.�.�. �, forma que ésta pueda girar siempre 36Cf.
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3
con retirada de escombros y 9&rga sin transport ta veÍtéitelo. --­

•
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los tabiques, fábricas, muros de ladrillo y de bloque se medirán pormetros cuadrados: �~
, '

los muros de mamposteria en metros cúbicos .

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

)

v '

'"
s

"
3.1.1 Despeje y desbroce dellerreno '.
las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauc iones necesarias para lograr üñas condiciones de
seguridad suficiente y evitar da()os en las construcciones existentes , de acuerdo con lo que sobre el part icular ordene el
Oírector, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos .

3.1.2 Excavación acielo abierto
Una vezterminadas las operaciones de desbroce det terreno, se inteiarán las obras de excavecón, ajustándose a las
alineaciones, pendientes, dimens iones y demás infonnaci6n contenida en 50splanos y a lo que sobre el part icu lar
ordene el Direclol,

El orden y la forma de ejecución seajustarán a lo establecido en el Proyecto.

las excavacionesdeberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación y
transporte apropiados a las caracteristicas, volumen y plazo de ejecuci6n de las obras.

se solicitaré de las correspondientes Companlas. la pos ición Y solución a adoptar para las instalaciones que puedan
ser afectadas por la excavación, asl como la distancia de seguridad a tendK:tos aéreos de conducción de energia
eléclrica

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resisten cia del terreno
no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para deslizamientos ocasionados porel descalce de l
pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras .

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los ta ludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplica r
oportunamente los mediosde sosten imtento , entibación, refuerzo y protecd ón superficial del terreno apropiados, a fin
de imped ir desprendimientos y des lizamientos que pudieran causar danos a personas o a las obras , aunque ta les
medios noestuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido ordenados porel Director.

Con independencia de lo anterior, el Director podrá ordenar la colocación de apeos , entibaciones, protecciones,
retuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la ejecución de la obra.

3.1.3Excavaciones subterráneas
los pozos de ataque de la mina se abrirán a plomo con el eje de la mina que se haya de ejecutar. Su numero y
situación será determinado en cadacaso por el Contratista a la vista de la profu ndidad de la mina , de la naturaleza de
50sterrenos y de las circunstancias de la obra (existencia de otras canalizaciones, condiciones especiales de tránsito,
etc,),

los pozos destinadosúnicamente a la ejecución de las obras, extracción de tierras, bajada de materiales, y acceso de
personal, deberán tener un diámetro minimo de un metro. También se podrán aprovechar para esta finalidad los pozos
que formen parte de la obra definitiva, tales como pazos de reg istro, de acceso definitivo, etc. Estos pozos se
ejecutarén con las dimensiones que figuren en losplanos,

Una vez abiertos los pozos hasta la profundidad necesaria para alcanzar el nivel de la soJerade excavación de la
conducción, se proceder al m inado de las gallerías en el tramo comprendido entre cada uno de 'os pozos.

Cuando las dimensiones de la galería y las condiciones de l terreno no perm itan realizar la excavación en mina a
seccióncompleta, se procederá a establecer una primera comunicación por medio de una pequeña galeria de avance,
de dimensiones suftcientes para el paso de un operario, que deberá estar situado precisamente en el eje de la futura
conducción. La excavación definitiva se realizará por cualquier procedimiento que permita efectuarla con las debidas
garantlas de buena ejecución y seguridad. r ....- . . _

�· �-�~ �~ �"�"�~ �m�· ..�t�¡ �t �~ �r�~�- �"�"�.�.�.�. �. _
La sección de la excavaci6n en mina será la mlnima necesaria para la ejecuc ión de I �o�b�n�i�d�~ �1�á �' �Q�:�9�d �~ �n�¡�p�~ �O�S
que serealice ésta seprocederé al rel leno compactado del hueco que quede entre I condueci6ri �y �' �r�;�, �' �e �~ �b�á�v �1�i�6�&�t �\�l �M�'�/ �C�H�A,... .J. , �u�~ TOLEOO

Cuando las condiciones del terreno lo requieran se establecerán las ent ibaciones y �V�e�s�t�i�m �i�e�n�t �~ pafa 'FtJtnt;ióndel
terreno que sean necesarios, tant o en los pozos como en las galerías. " ' 1 . i tJU4

El Contrmista deberé emplear los procedimientos de entibación o de sostenimiento be' �t�e�r�r�e�"�o �\�s�e�g�U�r�i �g �~�c�j�,�d �~ �! �~�1�-�,�;�. �b �r �a �s
necesanos a fin de evitar cualquier clase de accidente, SIendo de su absoluta �r�e�s�p�o�f�,�s�a�b�l�l�t�d�e�4�.�~ �.�t�t�a e- U&ahi
de tasentibaciones y sostenimientos .



será de cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso , de todas las
averlas de cualquier tipo causadas por las obras de moWnientos de tierras en las conducciones públicas o privadas de
agua. gas , electricidad , teléfono y otros , que pudieran existir en la zona
afectada por las obras. Una vez descub iertas, con las debidas precaudones ,las citadas conducciones deberán ser
sostenidas mediante cableso tablones para evitar su defonnaci6n o rotura.

3.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

3.2.1 Vaciados

Aplicación.
Se realizarán para dar al terreno la configuración necesaria, capaz de albergar la construcción que se proyecta.

Diseno
El acabado de sus bordes podrá ser con muros de contención o con taludes definitivos, según rece en la
docUmentación técnica.

Bordes con muros de contención.

Para la realización de bordes de explanación con muro de contención, se consultará la NTE..cCM, Cimentación,
Contenciones y Muros; y para su drenaje la NTE-ASO, Acondicionamiento, Saneamiento y Drenajes .

Bordescontaludespennanentes.
Cuando existan edificaciones a menos de 6 m, la distancia de la edifICaciónal borde superior del talud ser igual o
mayor a la altura del talud, ser como mínimo la mitad de la aftura del mismo.

El acabado de taludes permanentes, se realizara con una cubierta de tierra vegetal seleccionando las semillas y plantas
según el clima del lugar.

\ l' Catalogación de terrenos para vaciados.

-, a) Ouro.- Atacable con máquinas y escarificador, como terreno transito, rocas descompuestas, etc.

Condiciones.

Seftaltzaclones.
los vaciados deberán señalarse a dos metros def borde del mismo, tanto con vallas como con señales luminosas
durante la noche ,

r"<,7t �~�l b) Medio .- Atacable con pico, como arcillas semicompactas..<-r I:!
'"

Lo �.�~�'
¡;;, '.. ' e) 6IaOOo.- Atacable con pala, comotierra vegetal , tierras sueftas , etc.

�~ '" ' .... c
';(-7 :"

�"�'�~ "":' ·· Replanteo.
Las camillas de replanteo deberán situarse a dos metros del borde del vaciado y en lugares donde no sufran
movimientos debtdos al paso de vehículos. maquinarias, o del persona l. Se dispondrán puntos fijos de referencia
exteriores a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos de los puntos se ñalados en la
documentaci6n técnica .

�~�~ �p �r�o�t �e�e�c �l �o �n�e�s �.
los bordes de vaciados se protegeran de forma que no entre agua en ellos procedente de riadas ,ya que la únM:a agua

\ que se considerará para su achique será la de lluvia. En vac iados elegran volumen se realizaré , si fuese necesario, un
desagüe para evitar grandes acumulactones de agua ; y siempre que se realice un tatlxt definitivo se le hará
inmediatamente su cunetón .

�'�.�~ro
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a) Vaciados con máquinas.

En �~�e�s de �v�a �c�i�a�d�~ con estructura.s de �c�o�n�t�~�n�c�i �ó�n o con �e�d�i�f�j�c�i�~ previamente realizados , la �m�a�q�u �! �~�~�. �' �~. / r¡fi EeTOS
dirección no perpendteular a ellos , dejándose sin excavar una franja de ancho no menor a 1 m. que se �q �L�f�! �~�~�Y�M�é�'�H�a�t�t �~
Las máquinas a emplear mantendrtm la d ista ncia de seguridad a la linea de /conducción eléctrica. �L�a �f �~�~ �O
provisionales para el paso de veh lculos tendran un ancho mínimo de 4,50 m y una �~�n�d�i�e�n�t�e �m�a�X�i�.�r�n�a �~�d�" �I �r�'�!�2 �'�1�: �o �0 �4

b) Vaciados a mano . �!�, �~ o
i �>�-�'�~ ., o

Se realizaran por franjas horizontales de altura no mayor de 1.50 m. No se realizarañ-�e�t�~ '!értu'A:&os
esto es, socavando el pie de un macizo o roca para producir su vuelo.



e) Condiciones generales.

No se acumulará el terreno de excavación ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes; al finalizar la
jornada no deberán quedar pañosexcavados sin entibar que f'9uren con esta circunstancia en la Documentación
Técnica.

Se cumplirán además toclas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad
y Salud en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

3.2.2 ExcavacJones
Podránrealizarse con medios mecánicos o a mano, entendiéndose válido en cuanto a protecciones, se(¡alizaciones y
condicionantes generales, lo senalado para los vaciados.

Forma de Ejeeuci6n

Las zanjas y jce pozos de cimentación se realizarán con sus parámetros perfectamente perfilados, con las medidas
exactas que se señalan en la documentación técnica y con sus fondos nivelados. Como norma general los últimos 30
cm de excavaci6n en pozos de cimentación y zanjas para riostras, se ejecutarán momentos antes del hormigonado.

Las zanjas para conducciones se podrán realizar con sus Laterales ataludados, debiendo tener éstos, en el caso de que
su profundidad seamayor de 1,30m, una anchura suf)cjente para que sepueda trabajar dentro de ellas (minimo 80
cm).

Entibaciones.

Las zanjas y pozos se podrán realizar sin entibar hasta una profundidad máxima de 1,30 m, siempre que nole afecten
empujes de viales o cimentacionespróximas, en cuyo caso habria que ir a entibaciones ligeras.

En profundidades de 1,30m a 2 m habria que ir a entibaciones ligeras o cuajadas en el caso de viales o cimentaciones
próximas.

Para profundidades mayores se realizarán entibaciones cuajadas en todos los casos.

Se estar en todo momento a lo dispuesto en la Norma NTE-ADZ sobre zanjas y pozos en tanto en cuanto a la
disposición de laentibacióncomoa la madera a emplear.

Rellenode zanjas y pazos.

Vertido.

._ ,1,-.3

NBE-AE.aB- Accionesen la edifocaci6n.
NTE-CCM - Contenciones.
NTE-ADE - Explanaciones.
NTE-AOG • Galerlas.
NTL-1D7 • Rellenos.
NTE-AOV • Vaciados.
NTE-A02 - Zanjas Ypozos.

3.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION

En general se verterá la tierra en orden inverso al de su extracción, por tongadas apisonadas de 20 cm con los terrenos
dela excavación exentos de éridos mayores de 8 ano

3.3 NORMATIVA

3....1excavaciones
Semedirány abonarán porsu volumen deducido de las lineas teóricas de k$ planos _ ra.
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3.4.2 Rellenos
Se mediran y abonarán porm3, sobre planos o perfiles transversales al efecto.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la re
materialesacorde con las especificaciones, medios auxiliares, etc. para obtener la
cumpliendo las exigencias marcadas en el proyecto .
Losprecios fijados para el relleno a distintas profundidades se aplicarán en cada caso a toda la altura del mismo.



4. RED DE SANEAMIENTO

4.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

3.4.3Replanteo
Todas las operack>nes y medios auxil iares que se necesiten para los replanteos serán por cuenta del contratista. no
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4.1.1 Tubos de gres
El gres procederá de arcillas plasticas parcialmente vitriftcadas.

Los tubos estarán vidriados interior y exteriormente a excepción de la zona de unión del
el vidriado serán uniformes.

5610 las juntas se realizarén con anillos elásticos y serán estancas y resis es a la agresividad de las aguas.

4.1.2 Tubos de amianto-cemento
Los tubos y demás elementos estarán bien acabados con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de
manera que lasparedes exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas, sin aristas vivas.

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que éstas sean
estancas, a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean
impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas. evitando tener que foaar1as.

4.1.3Tubos de honnig6n

Noonaliva técnica:
PPTG para tuberías de abastecimiento de agua del MOPU.
PPTG para tuberías de saneamiento y poblaciones del MOPU.
EHE Instrucción de hormigón estructural.

4.1.4Tubos de fundicl6n
La fundic)6n presentará en su fractura grano fino regular, homogéneo y compacto. Deber ser dulce, tenaz y dura,
pudiendo, sin embargo, trabajarse a lima y a buril, y susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente.

En su mok:leo no presentará defectos que perjudiquen la resistencia, continuidad y buen aspecto del material.

4.1.5Plomo para juntas y apoyos
Las impurezas se ajustarán a los márgenes tolerados.

Las planchas deberán presentar superficies lisas, espesor unrfonne, fractura brillante y cristalina y estar exentas de
picaduras, exfoliaciones, dobleces, poros, raspaduras u otrosdefectos de laminaclón.

4.1.6Tuberlas de plomo
En la sección transversal de un tubo de plomo no se apreciarán porosidadesni inclusiones de óxidos, grasas o cuerpos
extranos.

El tamaf}o del grano deberá ser uniforme en toda la seccióny el ternero del grano medio.que observado a simple vista
en la superficie de corte , previo pulido y ataque. deber estar comprendido entre 0.2 y 1.5 mm. En cualquier caso,
ningún grano podrá tener un diámetro superior al 50% del espesor de la pared.

4.2EJECUCION DE LAS OBRAS

4.2.1Albanaleso colectores.
Colector de plástico
Colector de plástico en tubería de evacuación de P.V.C. de dfferentes seec:ion.....eer...islarr'B dI'lJl'F'Ríll,rnc
sellado con pegamentos especiales al efecto.

VISADO
EGlAMENTARIOS

Colector de hormigÓf1 .

Este ser centrifugado de espesor uniforme y superficie interior lisa con sistema �c�J�,�~�~�~�3�&�\�~�~ �~�~�~ �!�!�! �~�~ �~

4.2.2Ejecución de loscolectores.
�C�o�~�o�r�e�s de plástico.



Se colocarán en zanjas abiertas al efecto con el ancho mínimo de 40 cm más el diámetro del colector. Se colocarán
serpenteantes sobre lecho de arena de río de 10 cm de espesor , rellenándose posteriormente la zanja con la misma
arena hasta una cotade 10 cm por encima de la generatriz superior de la canalizaci6n.

El resto de la zanja se rellenará con las tierras procedentes de la excavación debtendo estar exentas de gruesos
superiores a 8 cm. Este úttimo rel leno deberé alcanzar una densidad seca del 95% en el Proctor Normal y se realizar
por tongadas de 20 cm de espesor como mlnimo, cada una.
Colectores de hormig6n.

Se albergarán en zanjas iguales a las anteriores, en las que se habrá vertido una solera de hormigónen masa de 20
Nlmm2 de Fck y de 10 cm de espesor, las juntas se sellarán con un roblonado de ladrillo macizo a sardinel, recibido con
mortero de cemento yarena116, roblonándose posteriormente la junta con el mismo
mortero. El colector se realizará lateralmente para impedir su movimiento contochos de ladrillo, recibidos con mortero
de cemento.

El relleno de la totalidad de la zanja se realizar con tierras procedentes de la excavación exentas de gruesos mayores
de 8 cm vertiéndose y apisonándose por tongadas de 20 cm hasta alcanzar una densidad seca del 95% en el Proctor
Normal.

4.2.3Arquetas.
Se construirán sobre solera de horrntg6n en masa de 20 Nlmm2 de Fck y de 10 an de espesor, con ladriUo macizo
sentado con mortero de cemento y arena 116, enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena 1/4 hidrofugado
Y realizándose los encuentros de sus paredes interiores en curva y brufliéndose posteriormente con cemento.

cada lado de laarqueta acometerá un solo colector que fonnará angula agudo con la dirección de desagUe.

Arqueta depaso .
Seutilizará para realizar IDs cambios de dirección de los colectores y a intervalos máximos de 20 m en tramos rectos.

Arqueta de sumidero.
seutilizará para la recogida de aguas pluviales o de riego, sirv)endo de barrera para la entrada de éstas al edificio. Se
construirá con bs mismos elementos y de igual forma que el resto de las arquetas. Su fondo llevará pendiente hacia
el colector de salida y el ancho será de 20 cm aproximadamente,

la tapa consistirá en una rejilla plana, desmontable, que descansará en un contracerco metálico l 3Ox3 recibido
mediante patillas a la parte superior de lafábrica de la arqueta.

El fondo nevará las pendientes de las tubertas que �~ acometan y se cubrira con una tapa de hormigón de 20 Nlmm2
de Fck. ligeramente armado y de 5 cm de espesor que llevar lateralmente un perfil l 5Ox5 al que irán soldadas las

�)�~�f�J�-�-�'�'�'�' armaduras de la tapa.
«:/..'; ¡

/. �/�~�:�:�' <'l¡ Á;ouetade pte de bajante .
�t�~�; (" --

::,¡ Secolocarán en la parte inferior de las bajantes. Estas le acometerán lateralmente por mecho de un codo y nunca por la
�. �~ r . .",'i- �~�r�t�e superior. la salida del coiector se realizará a nivel de fondo de la arqueta. la dimensión minima ser de 38x38 en
�\ �~�~ �. . �r�~�'�;�'�~ déluZ interior.

I " ¿/ ,,,,-,..
I �'�~ �.�C�l�t�o�· - �c�.�. �~ 'A" la "60'-'" ' ,;" <'115 0\:.:--:;"" roueta sn 'ca

�~ �" �~�-�~�- �.�-�.�: .."", seutilizará como cierre hidráulico. colocándose al iniclo del colector de unión con la red general de saneamiento.
I Tendrá unadimensión minima de 63x63 anoEl sifón se construirá a base de ladrillo macizo, recibKio con mortero de

�~ cemento y arena 1/4 y se sustentará mediante un angular L 5Ox5 a k>s laterales de la arqueta. El colector de salida. se
�~ situará a una cotasuperior a la del nivel superior del agua permanente en el interior.
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4.2.<1 Pozo de registro.
Se utilizará en el interior de la propiedad sustrtuyendo a la arqueta general para el registro de lcolector cuando éste
acometa a una profundidad superior a 90 cm . Se construirá con muro aparejado de ladriUo macizo de 1 pie de espesor,
sentado con mortero de cemento y arena 116 sobre solera de hormigón de 20 N/mm2 de Fck., y de 15 cm de espesor,
llevará pates empotrados cada 30 cm para su fácil acceso y se enfoscará con mortero de cemento y arena 1/4
hidrotugadocon los encuentros redondeados,

La solera de apoyo tendrá el espesor mlnimo previsto bajo la directriz inferior de tubo.

la tapa será de fundición y el contracerco del mismo material irá

4.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

Unavez terminado no tendrá perdidas apreciables.

Los tubos estarán bien alineados y centrados.

recibido a la f fábrica.
�r�- �.�.�.�,�.�.�-�.�,�.�,�~ �- �,�,�.�.�.�,�.�, �. �, ...�- �~ ..�~.....�~ ..�~
11"', COL. EGIO DE ARCU:TEGlOS
\fz) DE CAstILt. A-LA �l �, �~ �M�' �I �C �H �A

DEMAP.CACloN DI1TOktfJ()

- 6 MAY. 2004
VISADO

AlOSEFECTOS �P�.�f�.�G�L�f�t�.�. �M�E�~ �r �A �A�I�O �~



1 D' �"�~ Municipal

No tendrá pendiente Oo negativa,
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4.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Como criterio de medición, las canalizaciones se medirán por metros lineales, realmente ejecutados, y las arquetas y
pozos como unN:tades completas, midiéndose la profundidad desde el plano superior de la solera. hasta la capa
superior de la fábrica de ladrillo , incluyéndose la apertura del pozo o de la zanja y su relleno asf como los medios
auxiliares.

Se realizará multip licando la unidad de medición totalmente term inada por el precio de dicha unidad , incluyéndose la
parte proporcional de medios auxiliares.

5. CIMENTACIONES

5.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

5.1.1 Cementos
El cemento elegido cumplir las prescripciones del RC-97.

As l mismo. el cemento elegido ser capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los
apartados correspondientes del presente Pliego.

5.1.2 Barras corrugadas
Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6,8, l O, 12, 14, 16, 20. 25. 32 Y40 mm.

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La sección equivalen te no será inferior al 95% de la sección nominal, en diámetros no mayores de 25 mm ; ni al 96% en
diámetros superiores .

5.1.3 rIIanas electrosoldadas
Los diámetros nominales de los alambres corrugados, empleados en las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie
siguiente: 5, 5.5. 6. 6.5, 7, 7.5. 8. 8.5, 9. 9.5.10.10.5.11 ,11 .5.12. Y 14 mm.

las barras y alambres no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras,

5.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUrIIPUR LAS UNIDADES DE OBRA

5.2.1 Condiciones generaJes
Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el prev isto .

En el momento de honn igonar se procederá a la operación de limpteza y nivelación, retirando la última capa de tierras
sueltas .

Se dejarán previstos los pasos de tuberías y mechinales. Se tendrá en cuenta la posición de las arquetas.

Se colocarán previamente los elementos enterrados de la instalactón de puesta a tierra .

Sehabrá ejecutad o la capa de hormigón de limpieza y replanteado sobre ella. ¡- �,�-�: �~ �"�:�- �- �~�E �(�, �' �: �~ �:�-�; �'�t�-�~�~�F �;�~�~�-�-�~" ";;. ¿. . .:'.',! C �~ ,.:U1Tr CTOS '
.. • �· �. �~�' �. �h ..'. f. �c�:�.�l�~ ') �( �, �~ �, J\·LA .'AU'''HA

Laprofundk:lad mlnima del finne tendrá en cuenta la estabilidad del suelo frente a lOsagentes atmos.féQcQs.¡ ori �l�O�~�& �t�>�o :

Las armaduras se colocarán limpias. exentas de óxido no adherente. �P �i�n �t�u �~ �· �g�;�a�.�¡�, �o �- �c�e�J�l�,�i �~ �,�¡�t�, �' �. �o�t�J�j �O�~�~�t�a
�p�e�~�u�d �i�c�i�a�l �. b
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Los calzos, apoyos provisionales y separadores en los encofrados serán de mortero 1:3 o material plástico y se
eoIocarán sobre la superficie de hormig6n de limpieza. distanciados cien centímetros (100 cm) como máximo. El
primero y el ultimo se colocarán a una distancia no mayor de cincuenta centlmetros (SO an) del extremo de la barra.

Se extremarán las precauciones y correcta disposición de los separadores de capas, principalmente las superiores.

Durante la ejecución se evitará la actuaci6n de cualquier carga estática o dinámk:a que pueda provocar daflos en los
elementos ya honnigonados.

El curado se realizará manteniendo húmeda la superfICie de la cimentación med iante riego directo, Que no produzca
deslavado o a través de un materia l que sea capaz de retener la humedad.

5.2..2 Caractensticas del honnig6n de cimentación
Resistencia.
El honnig6n a utilizar en toda la cimentación será de 15 Nlmm2 de Fck para el hormigón de limpieza ,de 20 Nlmm2 de
Fck para el hormigón en masa y de 25 Nlmm2de Fck para el honn}gón annado, fabricados con cemento Portland p.
350 Y áridos de machaqueo (grava y arena) con la dosifICaCión que se indica en la memoria Técnica.

Consistencia.
La consistencia del honnigón a emplear en cimentación será plástica blanda (asiento máximo 9 cm en cono de
Abrams) para vibrar y se medirá en el momento de su puesta en obra.

Aditivos·
Seprohibírá la utilización de cualquier aditivo (acelerantes o retardadores), pudiéndose emplear únicamente algún tipo
de impermeabilizante marca "Sika" o similar y siempre con la autorización expresa de la Dirección Técn ica.

Fabricación del hormigón.
Podrá realizarse amasado a pie de obra o de central.

�~�- �:�:�:�-�:�-�-

.f..:., íj 1�J�/�.�~ ". ·, a) En caso de la Fabricación a pie de obra, el tiem po de amasado sera del orden de 1 minuto y 112, Y como
! " .'-mfnimo un minuto más tantas veces 15 segundos como fracciones de 400 litros en exceso sobre 750 litros

"':tenga la capacidad de la hormigonera. se prohibirá totalmente mezclar masas frescas de diferentes
�~ �,�;�:�.�, )..., �.�~�.�"�. 'dÓsifK:aciones.Si durante el amasado surgiera un endurecimiento prematuro (falso fraguado) de la masa, no se

�;�-�~ anadirá agua. debiendo prolongarse el tlernpo de amasado.
. : i

"�" �~ �' �'�;�' �'�'�'�'�'�' b) Si el hormigón esde central amasadora, y transportado por medio de cam iones hasta el lugar del vertido se
deberán cumplir los siguientes condicionantes:

1.· El ti transcurrido desdeel amasado hasta la puesta en obra no deber ser mayor de 1 hora .
2.· be evitarse que el honnigón se seque o pierda agua durante el transporte.

.- Si al llegar al tajo de ceíoceción el hormigón acusa principio de fraguado. la masa se desechará en su
totaridad.

4.- La planta suministradora estará regulada en la Fabricación del hormtgón por la Norma EH-PRE·91 y
homologada por la Asociactón Nacional de Fabricantes de Hormig6n Preparado.

5.2.3Annadurn
La cuantla y disposición de las annaduras de los diferentes elementos de la cimentación será la que nos de el cabJlo, y
que viene reflejada en la Documentaci6n Técnica.

Las caracterfsticas geométricasy mecánM:as de las armaduras serán las que se citan en el anexo a la Memofia
Técnica.En las zapatas se preverá n unas armaduras de espera que se solaparán con las del pilar o enano en su caso ,
pormedio del solape de barras, debiendo llevar unas patillas inferiores de longitud igual a 15 veces el diámetro de las
barrasde dichapatilla.

protecciónde las armaduras.

a) Las armaduras de .las �z�a�p�~�s de colocarán sobre el hormigón de �l �i �"�?�~ �' �,�)�' �'�'�~ �~�ª �~ �1 �. �! �2�c�. �1�'�;�" �~ �l �~ ..
laterales del pozo de arnent.aci6n. ; .J.-'i: I-10.!; 1F.Cros ':

I l·:.IJ . !. '" H,u'¡CHA
b) El recubrimiento de annaduras en zunchos de aniostramiento debera ser, de 35 mm comomlnimo,.:patJi\!:bo
se dispondran separadores o calzos de tgual o mayor res istencia caractepstica que el.J:a!'1:l:igQn a �e�m�p�~�r y a
una distancia máxima entre ellos de 1,5 m. Las armaduras se coIoearán 9mpias' y ex eiias 'd'e'fóxHi:WJira'sa....-i
pinturas. .



5.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
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5.3.1 Replanteo de cimentación �'�~�;�~�, '-, I �:�,�r�; �/�~ ,? ,¡
El error máximo admisible en el replanteo de cimentación ser de un desplazamiento mAle' admisible de ejes de 5 cm':) /
con respecto a los acotados de los planos correspondientes. Así rntsmo, el error �~ admisible en los ' lados -de tos
poz os y zanjas de cimentación ser de 5 an con respecto a lo indicadoen el ro al efect o.

5.3.2 Encofrados de cimentación
Los e ncofrados verticales de muros y de zapatas . si fuesen necesa rios, serán rigidos, resistentes y estancos, con
supeñtCie de contacto con el hormig ón limpia y lisa.

Los de madera estarán formados por una tablaz6n sobre la Que se colocarán en su trasdós contrafuertes a una
distancia no mayor de 2 m, y éstos sujetos con tornapuntas metálicos o de madera con la suficiente rigidez para
asegurar la estaticidad del molde durante el honn igonado (sección rnfnima del rollizo de 8 cm) .

En caso de encofrados metátccs. irán perfectamente ensamblados y tambJén sujetos contornapuntas. la desviación
máxima de los paramentos del encofrado con respecto a la vertical no sobrepasará 1 cm por cada tres metros de altura
y la máxima irregularidad de la superficie no sobrepasará los 2 cm,se evitará golpear los encofrados una vez vertido el
hormigón.

5.3 .3 Hormigonado en cimentación
Vertido.
El vertido del honnigón se efectuará de manera que no se produzcan disgregaciones y a una altura máxima de caída
libre de 1 m, evitando desplazamientos verticales de la masa una vez vertida . Preferiblemente el honnigón debe ir
ditig;do med iante canaletas. Su colocación se realizará por tongadas que no superen los 40 cm y con un tiempo
má ximo entre tongada y tongada de 1 hora. Se prohibirá totalmente el paleo del hormigón.

En caso de hormigón bombeado se impedirá la proyección directa del chorro del hormigón sobre las armaduras.

Vibrado.
la compactación se realizará por medio de aguja vibradora con dob le aislamiento eléctrico, siendo preferible la que su
frecuencia no baja de 6.000 cicJos por minuto. se introduci rán vertk:a1mente evitándose su contacto con la armadura
siendo la separación óptima de cada introducción de 60 cm y como tiempo máximo en la misma de 1 minuto para
elementos de más de 1 m de canto y de 112 minuto para los de menos.

Juntas.
Las juntas de hormigonado en cimientos y muros se realizaran horizontales alejánd ose de las zonas de máximos
esfuerzos. Antes de reanudar el honnigonado se limpiará la junta de toda materia extraña y suelta . debiéndose dejar en
los muros una canaleta centrada de 5x5 cm en toda su longitud para el ensamble con el resto del hormigonado.

Temoeratura del hoontaonadO.
El horm igonado se realizará a temperaturas comprendldas entre los 00C y los 4()O e (SO e y 35' C en elementos de gra n
canto o de superñce muy extensa). Si fuese necesario realizar el honnigonado fuera de estos márgenes se util izarán
las precauciones que dictaminará la Dirección Técnica.

El curado del hormigón se realizará una vez endurecido el elemento Josuficiente para no producir deslavado de su
superfICie, recubriéndose con berra mojada procedente de la excavación en caso de elementos enterrados o por med io
del regado en elementos exentos .

5.3.4.- Enanos.
En aque llas zapatas en las que el firme esté a más profundidad del canto de la misma, se dispondrán enanos de
hormigón armado con el dimens ionado que se detalla en planos.

5.3.5Cimentación en terrenosarcillosos o anegables.
Cuando el terreno de asiento de la cimentación sea arcilloso y se prevea agua procedente de los laterales o del fondo,
se dispondré una caja filtrante en el plano del corte y otra bajo la cimentación, recogiendo ambas en el drenaje
longitudinal, comunicando con el resto de los poz os mediante red radia l que desemboque en una o varias arquetas que
evacuen el agua haciael exterior.

�;�;�J�¡�¡ �~ �-�"�,�" �~ �~�-�*�: �·�- �~�u �;�;�,�; �· �· �_ ._. ' . :_:
La caja filtrante será de encachado de grava lavada, de espesor uniforme que cubrSi toda.la �s�.�u�p�e�r�l�í�c�i�e�d �~ �~�~�n�t�5�l �"�~ �~
cimentación y sus laterales en un espesor mlnimo de 25 cm. I �A �~ i �~ �. �: �: �~�~ �' �'�\ �. �!�.�. �/�. �' �,�"�,�~�Ñ�C�H�~�S

• . �\ �~ �I �V �,�" �~ �C �~ i OLE'()O
5.3.6Drenajes de muros. : �~ .... '
Los muros de �c�o �~ �e �n�c�i �ó �~ de. �t �i�e�r�r�a �~ que den en su �i�n�t �r�a�~ a �v �i �v�i�e�n�d�a�~ �. �I�o�c�a�~ �o �~�6�t�a�n�o�s �. �I�~ �~ �~ .suJOO4os
sistema de drenaje longitudinal, dispuesto sobre el tacon del muro SI k> hublera, o sobre una solera de hormigón
rodeando al mismo y manteniéndose a una cota inferior a la del piso de la vrvienda, loca l o sótano. . a".¿ ':',J

l ':; t- Z ·" • 'l' .....
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Sobre el drén. y cubriendo todo el trasdós del muro, se dispondrá una pantalla porosa de arena lavada de rio y entre
ésta y el �r�e�l�~�n�o�, una capa de material filtrante de 25 cm de espesor, que podría ser grava de granulometria uniforme de
5 cm de diámetro.

El muro se deberáenfoscar en su trasdós con mortero de cemento y arena de río 113 hktrofugado, debiéndose disponer
de una tela impermeableentre el drenaje y el trasdós del muro que rodee por su parte inferior al drén lineal de recogida.
El desagCte se efectuará según la máxima pendiente del estrato impermeable a un cauce situado a nivel inferior, y si
esto no fuera �p�o�s �i�b�~ �, se recogerá en un pozo para ser bombeado.

El tubo drén de recogida será de hormigón centrifugado poroso de diámetro suficiente.

5.4 CONTROLY CRITERIOS DEACEPTACIONy RECHAZO

5.4.1 Replanteo de eles

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas. zanjas o pozos.
Comprobaciónde las dimensiones en planta, zapatas, zanjas.

5....2 Operacionespreviasa laejecución

...-:- �~�-�: �:�-�.�;�' .....
, . . C;/,: ,->: •
• -o/ .'

\
Identificación. disposición. número y diámetro de las barras de armadura&. •- -:: �~�~�\ �~ \\
Esperas.Longitudes de anclaje. �~�\ .r..�~ �r�- /!, !
Separación de armadura inferior del fondo (tacos de mortero. cinco centfmetros (5 �c�m�» �.�\ �~ �S�'�í �\ �: �;�· �· �'�c�~ �· �' e-�~�j
Suspenstbny atado de armaduras superiores en vigas y losas. (canto útil). �~�} �.�\ �: .... �~ .. �\�\�'�~ �.�¡

�~�,�:�;�.�~�.�~�~ �~�~�'�~ �~ �?

Eliminación del agua de la excavación. f. D �~�!�"�l n {, �~ " r-. " '" .(' • ..¡. �"�~�, • •
Comprobad6n de la cotade fondo mayor de ochenta centímetros (80 cm) ' f ,'" ,.' ) cel I �I�'�:�~�O U unlclpal
Rasanteodel fondode laexcavación. Je Le>:: 2 MAY 2004
Compactaci6nplano de epoyo del cimiento (en losasl.; ---- ----------- l-2-Ml\y- 200
Drenajespermanentebajo el edificio. Chozas de Can...&3, a �- �- �- �- �- �- �-�-�- �- �~ �:�_�~�L _
Hotmig6nde limpieza. Nivelación. El sec¡ itstio
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. 4 ¡. 1 ,

Replanteode ejes de soportes y muros (losas).
Fondosestructurales (losas). �-�=�;�:�.�:�:�:�~ �"�_

5.4.3 CoIocaclón de annaduras

5.4.4Puestaen obradel honnigón

TIpo Yconsistencia del hormigón.
Alturay fonna de vertido (no contra las paredes).
sentido del vertido (siempre contra el honmigón colocado).
localizaciónde las amasadas.

5.4.5 Compactación del honmigón

Frecuencia del vibrador utilizado.
Duración, distancia y profundidad de vibraci6n (cosido de tongadas).
Fonna de vibrado (siempre sobre la masa).

5.4.6 Curado del honnig6n

5.5 NORMATIVA

NTE-eSC - Cimentaciones. SuperfICiales.Corridas.
NTE-eCM
EHE Instrucci6n de hormig6n estructural.

Mantenimiento de la humedad superficial de Joselementos en Jossiete (7) primeros dias.
Registro diario de la temperatura. Predicción climatológica.
Temperatura registrada. Menor de cuatro grados bajo cero (-40 C) con hormigón fresco: investigación.
Temperatura registrada. Superior cuarenta grados centígrados (40' C) con honmig6n fresco: investigaci6n.
Actuaciones en tiempo frio: prevenir congelación.
Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masa del hormigón.
Actuaciones en tempc lluvioso: prevenir lavado del hormigón. �r �:�; �:�-�.�· �:�~ �~�- �~
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5.6 CRITERIOS DE MEDle/ON y VALORACION
La unidad de medición será el metro cúbico, diferenciando el de cada uno de los elementos que intervi enen en la
cimentación.

Se realizará multiplicando el precio unitario de los diferentes horm igones, incluyéndose la parte proporcional de
armadura, encofrados y medios auxiliares. por el resultado correspondiente de la medición.

6. SOLERAS Y CIMENTACIONES �E�S�P�E �S�I�~�L�E�S ) r r : '" :,;uilicipal

6.1 EJECUCION DE LAS OBRAS de í ": J: .__ ..J 2. MAY.1 DD.L -
Chozas de �C�~�l�i�l�¡�.�l�, 3, a �~ �_�1 �) __�M�A�Y�.�J�i�l�l�L�~�7 ....(h,

6.1.1 Soleras .

�:
�~�I Se «asao, • -'1 .\

Aplicacl6n. j , " - \

se utilizarán en kx:ales sótanos y demás dependencias que estén en contado di o con terreno. tIr.: �~�~�\�'

Ejecuci6n. }-:.''ó<, �' �J�s �r�.�-�.�_�~ �í �'�.�'�. �-�. �' �. �"�.�~�~�, �'�~�; �.�'�:�o�.�'..>-.
Acondicionamtento de! terreno ._ ...'
Previamente se habrá compactado el terreno hasta consegu ir un valor aproximado al 90% roctor NognaJ y
vertiéndose una capa de aproximadamente 15 an de espesor, de encachadode pted se compactara a mano.
Posteriormente y antes del vertido del hormigón se extenderá un aislante de PQ ietiteno.

Hormigonado de la solera.
La solera será de 10 anode espesor, formada con hormigón en masa de 20 Nlmm2 de Fck de consistencia plástica
blanda. Se realizará con superfi cie mae streada y perfectamente lisa. Cuando la solera esté al exterior o se prevean
temperaturas elevadas, se realizará el cuadro que se indica en el cap itulo de estructuras.

Juntas de dilatación.
En las soleras en las que se prevean juntas se instalarán un sellante de material elástico, fácilmente introducible en
ellas y adherente al hormigón.

Lasj untas se definirán previamente siendo de 1 cm de espesor y una profundidad igual a 113del canto de la sotera.

Juntas con elementos de la estrue1ura.
Alrededor de todos toselementos portantes de la estructura (pilares y muros) se colocará n unos separadores de 1 cm
de espesor y de igual attura que el canto de la capa de hormigón, se colocarán antes del vertido y serán de material
elástico .

El hormigón no tendrá una resistencia inferior al noventa por cemc (90%) de la especificada, y la máxima variación de
espesor ser de menos un centímetro �(�~ �1 cm) a más uno y medio (+1,5 cm).
El acabado de la superficie será mediante reglado y el curado será por riego .

seejecutarán juntas de retracc ión de un cent ímetro no separadas más de seis metros (6 m) que penetrarán en un tercio
(113) del espesor de lacapa de horm igón .

Se colocarán separadores en todo el cont rol de k>s elementos que interrumpan la solera antes de verter el hormigón,
con aftura igual al espesor de la capa.

El control de ejecución se basara en los aspectos de preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor,
acabado y planeidad.

6.1.2 Pilotas
En los pilotes de extracción se indtcarán las capas de terre no atravesadas, resattando sus diferencias con respecto al
proyecto, y en su caso la altura del empotramiento logrado en la punta.

El hormigonado podrá ejecutarse de mod o continuo o discontinuo tanto si se rea liza en seco como con agua ; salvo en el
caso de hormigonado con lodost ixotr6p icos, que será continuo. , . , .

•. ••,• • �&�. �~ �, �"�!�:�. .... �<�i�!�t �~�, .......,¡ -¡ , - , ' i\!l¡...

Si el hormigonado se efectúa en seco, y en un momento dadopenetra el agua en el�i�n�t�e�~ de la:�e �n�l �~ �~ �. �~ �~ �T�O�S �·
será considerado defectuoso. Si esto se rep itiera , o bien, desde el princip io si el te(reno es �p�e�n�n�e�:�a�b �t�e �~�:�y�' �~ �é�K�;�u �f�J �é�l�'�O �'�t �!�i�i�e�l �i�A
preferirá llenar la entubación de agua al mi smo nivel Que la capa freática, efecQJando el hormigoriado ' �s�u�f�n�~�~ �"�M �t�J �o
(hormigonadoenagua). I '- - - G f-1 ;\'( 20f)4
Los pilotes, una vez terminados , deberán quedar hormigonados a una altura supe J. r a .la defjnitiva; �~�!�: �~ �s�q será
demolido una vez endurecido el hormigón. La altura de este exceso a sanear será�~ minimo la mitaq,aeídlMletro
del pilote, cuando la cabeza quede sobre el nivel freatico del terreno, y una vez y �r�A�é�d�i �& �e�f�o�d �r�.�m�e�t�r�o�.�d �t�i �t�p �i�i�p�i �e�, �~ �'�b�1�A�é�i�C�O �s
ésta quede por debajo de dlcho nivel.
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La armadura longitudinal del pilote se empalmara mediante solape de cuarenta cent imetros (40 cm), como mínimo.
soldándose y/o atándose con alambre en toda la longituddelmismo.

En el caso de utilizar cercos como armadura transversal . los cierres se harán mediante solape de ocho centimetros (8
an), como mfnimo. y se soldarán y/o atarán con alambre en toda su longitud, la posición del solape se dispondrá
attemada para cercossucesivos.

Ambas armaduras se atarán fuertemente entre si, formando una jaula capaz de soportar las operaciones de
hormigonado; se colocaráésta sobre el fondo de la perforación o se introducirá en el hormigón vertido según los casos,
limpia, exenta de óxido no adherente,pintura. grasao cualquier otra sustancia perjudicial.

En todos los tipos de pilotes moldeados in situ. salvo en los de desplazamiento, se prestará especial atenct6n a la
limpieza dellondode la perf0rac:i6n, antes de proceder al honnigonado del pilole.

Todo piIDte en el que las armaduras suban apreciablemente durante el hormigonado, deberá ser considerado
defectuoso. Igualmente que todo aquel pilote , en el que las armaduras desciendan hasta perderse dentro del hormigón
ya vaciado.

Todo pilote en el que exista una diferencia apreciable en menos, o una gran diferencia en más, entre el volumen teórico
del hormigonadoyel realmenteempeeco. se considerará: defectuoso.

En el honnigonado discontinuo, la attura máxima de vertido será de cien centfmetros (100 cm) . El hormigonado de cada
pilote se realizarásin interrupción, hasta su terminación, no admitiéndosejuntas de hormigonado.

En los pilotes de desplazamiento, la profundidadreal se detenninará por el rechazo de la hinca. que se obtendrá en
tres (3) andanadasdegolpesdepiSÓn, de diez (10) golpescada una.

; 1:

"No:Ose permitirá la hinca con desplazamiento de pilotes o entibactones en un radio de tres metros (3 m) alrededor de un
pilote hormigonado, con entubación recuperada, hasta que el hormigón haya adquirido una resistencia mlnima de treinta
kiloQramospor cenlimetro cuadrado (3 Nlmm2), según ensayos previos.

/ . ..{ �:�~�,

.r �I�~�~�' TaniP9co se permitirá la perforación con extraccióndurante este mtsmo plazo. en un radio igual a tres diámetros y
�.�, �~�!�;�: . �~ �) méd;o(3.5Y). a partir del centro del pilote , satvo en el caso de pilotes barrenados.

�.�~ CHn7 �~ �S '<...:;."
�~�-�=�; �: �~ �~ se ínK:iará la operación de saneo de la cabeza, ni la colocación de los encofrados para el encepado, en ese mismo

tiempO. Despuésdel descabezado, k>s pik>tes sobresaldrán del terreno una longitud tal que permita un empotramtento
del hormigónde cinco cenlimetros (5 cm), como mlnimo, en el encepado.

de s laza ient azuch CPI-2:
La entubació tará provista, para su hinca, en su extremo inferior de un azuche de punta cón ica o plana, metálica o
de honn· prefabricado, de diámetro exterior mayor que el del pilote en cinco centlmetros (5 cm) , y con su parte

. cilfndrica preparada para encajar con el extremo inferior de la entubación.

La hinca se hará mediante golpeo con maza, pisón o martillo, en la parte superior de la entubación, introduciéndolo en
el terreno hasta alcanzar el rechazo, que deber obtenerse 8 la profundídad prev ista para el pilotaje .

Terminada la perforación se introducirá en la entubación la armadura, fonnada por una jaula constituKia por barras
dispuestas uniformemente en el per lmetro de la sección. La armadura longitudinal tendrá una cuantía, como mínimo ,
de cinco diámetros doce millmetros (5 Y 12 mm). Su �I�o�n�g�~�u�d será tal que, después de descabezado, el pilole
sobresalga la mayorde las siguientes �I�o�n�g �~�u�d�e�s �: el diámetro exte rior de la entubación en centlmetros (cm), o cincuenta
cenlfmetros (SOcm) .

Laannadura transversal, constituida por una espiral o por cercos tendrá una cuantía mínima de diámetros seis a veinte
centímetros (Y 6 a 20 an). El diámetro exterior del zuncho o de los cercos, será igual al diámetro del pilote menosocho
cenlfmetros (8 cm) para logra, un recubrimiento mln imo de cuatro centimetros (4 cm).

El hormigonado se realizara en seco de forma continua o discontinua. La entubación se extraerá de manera que
siempre quede un mlnimo de dos veces su diámetro de horm igón dentro de ella , �p�é�l�@ �.�-�j�l�]�~ �! �~ �~�.�.�.�s �~ �9�1�\�. �~�.�~�.�9�u�a �,�P�o�r la "
parte �i�n�f�e�r�i�~�r del tubo. la .extracción de la entubación se simultaneará con un dolpeo en cabeza, �p�~�,�c�(�)�t�t �~ �t�Y�s
efedOde VIbrado del honnigón. ¡ ;lA · i.A '.IANCHA

• �! �G �~ �· �. :JE T<..'lEOO
6.1.3 Pantallas 1 • �" �~ �, •
Estas pantallas s.on estructuras cont inuas capaces de resist ir empujes laterales �~ �e �l terreno -¡:eJe,ag'ba �i �.�?�t �~�d �' �"�,�"�" �_ �-�4
como cargas vertk:aJes. i

.. J
Plataforma de trabajo : •,.. • �~ �. ':tf -::1"\"jS



6.3 NORMATIVA

6.4 CRITERIOS DE MEDlCION y VALORACION

NTEoCPI
NTEoCCP - Pantallas
EHE Instrucción de hormigón estructural.

Será como mlnimo de doce metros {12 m} de anchura y por el interior del solar, situada al menos a un metro y med io
(1 .50 m) por encima del nivel freático ya un metros (1 m) por encima de la base de la cimentación colindante. En zona
de viales puede estar como máximo a dos metros (2 m) por debajo del nivel del terreno exterior al solar.

El plano superior de la plataforma se hará coincidir conel origen de la pantalla,cuando la cota del terreno natural no
pennitacumplir dichas exigencias , serealizará un terraplén compactadohasta conseguirlo.
En cualquier caso, la platafonna será horizontal y estará libre de obstáculos. sufi cientemente compactada y drenada
para permitir el correcto functonamiento de la maquinaria .

Apuntalamientos y recak:es:
Se efectuarán apuntalamientos cuando las edificaciones medianeras, debido a su estado, puedan verse afectadas por
la perforación de lapantalla.

Se efectuarán recalces cuanc:lo sea imposible cumpl ir con las exigencias en cuanto a cota de la plataforma de trabajo , o
cuando el comportamiento de la cimentación contigua teexija .

6.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
No se admitirán errores de planeidad superiores a 0,5 cmmedidos con regla de 1,5 m. Su superficie no presentará
grietas ni fisuras, ni acusar las juntas del hormigonado. - .... , r �~�: �. ' •• ";'. ICI'pal• �, �. �, �~ �,�¡ {

�,�~�~ �~.. �~ �_ �~ �M�~�Y __ZQqt. _
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Las soleras semedirán pormetros cuadrados. \ :." • �'�.�~�~�\�l�.�y�.�:�\�>�. _�~�~ �,�~
Los pilotes se medirá .ny valorarán pormetro lineal , hasta �l�~ �c�a�~ �s�u�p�e�r�i�~�r �d�~�é�s�-�d�e �~�b�e�i�a�d�o �. �~�.�:�.�: ..
Las pantallas se medirán y valorarán por metro cuadrado, incluido h , armaduras y �~ �x�C�8�v�a�c�i�6�n �> , .

.' �;�.�.�~�; .. .

7. ESTRUCTURAS DE ACERO Y HO

A • ESTRUCTURAS DE ACERO

7.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

7 .1.1 Acero.

El acero a emplear será el especificado en la NBE-EA·95 como: A·3 7. A-42 , A-52con los grados b,c , d para cadauno de
ellos .
El acero a �e�m�p�~�a�r�, tanto en las armaduras principales de toda la estructura como en las de repano, será el
especifICado en la Instrucción EHE como B-400.5 ó 8-500-5. de 400 ó 500 Nlmm2 de Hmlte elástico, debiendo reunir
las conc:liciones de uso fijadas en la Memoria Técnica.

7.1.2Tubos deacero
Los tubos . uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, sin defectos superficiales. Los tubos serán rectos
y cilíndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con
el eje del tubo y la superfICie interior perfectamente lisa . Los tubos o piezas cuyos defectos sean �c�o�r�r�e�g�i�b�~�s �. sólo
podrán repararse con la previa aprobación del Director,

7.1.3Bronce para apoyo deestructuras
Será suministrado en estado de laminaci6n o recocido, siendo la presión de contacto sobre las placas inferior a 20
NIrnm2.

Las placas presentarán superficies lisas, de espesor uniforme y estarán �e �x�e�n�t�a�s �r�e �. �~�~ ...�~�. .;.¡...e;"!oIiaeiones u
otros defectos que resulten peligrosos para su uso. . . - ( �; �; �~ �;�- �~�: �. �t�J�, �r �~�~ �l�í�i �·�t�'�E�C�T �o �s

�S �·�j �· �~ �~�l�. �A ..:_ ,. MANCHA
7.2 EJECUCION DE LAS OBRAS . ' : 'Co', (;(: TOlEDO
los soportes se recibirán de taller con todos sus elementos soldados (carteles, placas Ss'l.!!i1Ios..�~�\ �~ �(�e�v �a �~ �!�J�. una capa
de pintura anticorrosiva, 1 o I lA t. LUu4

Las piezas componentes de la estructura estarán de acuerdo con las �d�i�m�e�n�s�i�o �~ y detalles de �t�o�s �-�p�l�a�n�o�s�' �¡ �~ taller y
llevarán las marcas de identifación prescritas para determinar su posición relat i\@: ,!n"ef �~ �n�j�~ �o de �l�a�"�O�t�l�~ �. �J �f�. �N �T�A �R �j �O �S



las p iezas se recibirán de taller con los máximos elementos soldados, atornillados o roblonados, para mayor garan tía
en la ejecución.

�L �~ �v�a �r�á �n una capa de pintura anticorrosiva. Excepto en los puntos que sean objeto de soldadura, o superficies que
hayan de quedar en contacto en las uniones a tom illos de alta resistencia .

Trazado y nivelado de los ejes
Nivelación y fijación de las placas de anclaje, logrando por presión hidrostáttca el perfecto llenado, con mortero rico de
cemento, de la zona delimitada por la superficie inferior de la placa y la superficie del macizo de apoyo, eliminando
bolsas de aire entre el cimtento y la placa de anclaje .

Limpieza de hormigón/mortero existente en la zona de la placa de anclaje donde se apoya y suelda el soporte,
aplomado Yrecibido de los mismos.

Durante el montaje la estructura se asegurará provisionalmente mediante pernos. tom illos, calzos, apeoso cualquier
otro medk> auxilia r adecuado. debiendo quedar garantizada con los que se utilizan, la estabilidad y res istencia de
aquella hasta el momento de terminar las uniones definitivas.

En el montaje, se prestaré la debida atención al ensamblaje de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura se
adapte ala forma prevista en el proyecto, debiéndose comproba r, cuantas veces fuese necesario, la exacta ccHocaci6n
relativa de sus distintas partes.

No se comenzarán las unk>nes definitfvas hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas , a que afecta
cada unión, coincide exactamente conla definitiva.

7.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

-----------

Controlar las posibles variaciones de niveles en las placas de a'1claje.
Comprobar la correcta disposición de los nudos . �¡�' �W�K �l�J �l�J �t�~ �D �O por �a�c �~ 'rdo dr. / r ipno M ' . I

d f , · 1 2 MAY " ,,' unlClpae B,)lJ. �~ ... 't
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7.4 NORMATIVA

NBE-EA·95 • Estructuras de acero en edlf.cacfón.
EHE Instrucción de hormigón estructural. El S2cretar,ó.
Normas UNE 36080-90 - Productos laminados en caliente de acero no:!aeado P ca trucciones
metálicas de uso general.
NBE.cPI-96 • Contrael fuego .

�-�- �-�,�-�,�.�:�.�: �~ �.
7.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION

Medicióny valoración porkg. de acero, incluyendo la colocación, nive lado y sold'''''"",.....-

B • ESTRUCTURAS DE HORMIGON

7.5 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

7.5.1 Cementos
El oamento elegidocumpfirá las prescripciones del RC-97.

7.6.2 Adl1lvos
Podrá autorizarse el �e�m�p�~ de todo tipo de aditivos. siempre que se justifIQue, mediante tosoportunosensayos , que la
sustancia agregada en las proporciones Y condiciones prev istas, produce el efecto deseado sin perturbar
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar pel igro para Lasarmaduras.

Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen
cementos dderentes del Portlancl .

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición �n�e�c�e �~�q�u�e �;�e �t �·�f�a�b �~�e o.suministrador
proporcione gratuitamente muestras para ensayos y facilite la información concreta quese 1e �1 �i�~ �~�~ �; �. �~�} �~ �· �· �A�¡�. �:�; �t �U�l �T �2�C �T �O�SI ..;., ·C. ·' ·c4 '.IA1l e H'"
7.6.3 Barras corrugadas I ' ';i)r �~ L.J t: TOLEDO

Los diametros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6, 8, lO, 12, 14, 16, 2012.5. 32.Y '\Q '/r'·NAY. 2G04
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 1 " '. '

�~ �. �. .. <¿ ,¡,,¿- �~�. �J

la sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal, en di m óo"máyOfesdé �~�i�T�f�: �,�l�1 �E �:
diametros superiores.



7.6.4 Honnigón Annado
Para tod a la estructura se utilizará hormigón de 25 N/mm2 de Fck o superior, con las caracteristicas y condicionantes
que se fijaron en la Memoria Técnca . Se prohibirá la utilización de cualquier aditivo. en especial ics acelerantes del
fraguado.

El acero a emplear, tanto en las armaduras principales de toda la estructura como en las de reparto. será el
especifICado en la Instrucción EHE como B-400-5 6 B-500-S, de 400 6 500 N/mm2 de IIm.e el ástico, debiendo reunir
las condicionesde USO fijadasen la MemoriaTécntca.

7.6.5 Encofrados
Indistintamente podrán ser de madera o metálicos, de superficie uniforme . limpia y exenta de residuos de hormigón.
Deberán tener la rigidez y espesor sufICiente para soportar las cargas de los elementos �h�o�r�m�t�g�o�n�a�b�~ �_ (El espesor de
la tablazón no será inferior a 2,5 cm tanto en costeros como en fondos). Las uniones de 'osdiferentes elementos que
componen el encofrado serán estancas para evitar pérd idas de lechada. los encofrados de madera y jce metáJjcos se
habrán embadurnado previamente con petróleo o gasoil.

7.6.6 Agua a emplear en morteros y hormigones
podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la práctica habitual, debiéndose analizar
aquellas que no posean antecedentes concretos u ofrezcan dudas en su composición y puedan alterar las prop)edades
exigidas a morteros y hormigones.

7.7 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

7.7.1 TIpos
De acuerdo con su resistencia caracteristica , se estabecen los siguientes tipos de hormigón: HM-15 (hormigón de
limpieza); HM-2D (honnig6n en masa); HA-25; HA·JO; HA-35; HA-4D; HA-SO. (hormigones armados). En la cual los
números indican la resistencia caracterfstica especificada del hormigón a compresión a los 28 dfas en Nlmm2.

En el replanteo de ejes de pilares no podrá haber error superior a 1,5 cm de la cota indicada en los planos
correspondientes.

7.7.2 Encofrado de pilares
Se cuidará en extremo la verticalidad de los encofrados de pilares, no permitiéndose desplomes de más de un 0,5%
procediéndose a demolerelementos si asf fuera. las dimensiones del pilar no podrán variar en mas de 1 an en cada
lado de la sección, y la superñce no presentará defectos de planeidad de más de 5 mm.

7.7.3 Encofrado de vigas, zunchos y brochales
Los encofrados de vigas, brochales y zunchos de riostras y perimetrales, serán preferentemente de madera. El desnivel
en cualquier elemento horizontal ser inferior a un 0.2%.

El sopandado d encofrados se realizará con puntales metálicos o de madera de directriz recta, colocados a una
distanc ayor de 1 m en la dirección de la pieza. siempre emparejados dos a dos. colocando siempre un par en los

.... Ies del �e�~�m�e�n�t�o 8 sopandar.
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7.7.4 Encofrado de forjado reticular
El encofrado será continuo en toda la superftcie del �f�o�~�a�d�o realizará con una tablazón con la SUperfiCie superior

�,�/�;�. �~�~ �~�~ �'�:�.�- �U�n �i�f �o�q�n�e �, perfectamente nivelada, sin resaltos de más de 0,5 cm ni defectos de planeidad mayores de 0,5 cm.
�.�,�/ �~�) \) l. �j�Q�.�o�,�;�>�' �~�'�, ',

I '-'''.'' �P�e �r�i �~�e�t�m�l�f�n�e�n�t�e se dispondrá n unos laterales que servirán de encofrado al neMa de borde, sujetándose a éstos
.. -.mecMnte_tornapuntas colocados a no más de 1 m entre ellos.

." :)!f
Los.:puntates que sustentan el encofrado podrán ser metálicos o de madera, de directriz recta, con la suficiente rigidez

. ) parasó;x»1ar el pesodel �f�o�~�a�d�o �.
'.,>. r �"�'�l�-�.�~�"�'�,

"':;:- �~ 7.7.5 Apuntalado de viguetas
Se situarán puntales bajo la directriz de las viguetas a una distancia no mayor de 1.5 m.
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7.8 EJECUCION DE LAS OBRAS

.::" �. �~ �~ �. �:�:�: �~ �.�~�r�:�: �, �.�,�:�,�~
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. �i �:�:�.�.�.�.�;�t �.�~�"�'�l�:�. �~ �U�' �·�3 �·�7�± ...:· . ...�~ ....

�~�i�8�~�~�=�:�~�:�~ �i�g�6�n se realizará de fonna que no se produzca �d�i�s�g �r�e�g �a�c�;�J�n �: �' �~ �' �s �~ �~ �J �~ �1�:�~�J �~�~ �~�~ �i�a �'�1 .
annaduras no experimenten movimientos. La altura máxima de vertido será de 1.1" Yse prohibirá �e�s�~ �t �J �~ �'�M
hormigonado en las zonas de máximas tensiones. El hormigonado se interrumpi"c:uancto la �~ �. 00
temperatura ambiente sea superior a 4()O e o inferior a ()D e, o bien cuando Si prevea qÜ"e f!e �v�w�. �'�~ �a �~�r as
temperaturas en un plazo inferior a 2 días. �~ 1.."' . )
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Antes de realizar el hormigonado del forjado se preverán los huecos de chimeneas de ventilación y de calefacción asl
como los de bajantes , siendo preferible la realización de estos huecos entre los elementos aligerantes del forjado.

Hormigonado de pilares.
El honnigonado se realizará conve rtido por la parte superio r proyectándose suavemente hacia uno de los laterales del
encofrado el cual previamente se habrá apuntalado, y nunca directamente contra el fondo.

Horroigonado de jácenas brochales y zunchos.
El vertido del horm)gón se realizará desde una atlura inferior a 1 m, cuidando deno mover ni alterar la disposición de las
armaduras.

En el hormigonado se tendrá especial cuidado al realzarío en las cabezas de las vigas (zona de mayor armadura), para
que no queden coqueras, cuidándose que el honnigonado pueda realizarse perfectamente a través de las armaduras de
negativos.

Hormtgonado de forjado reticular.
El vertido del hormtg6n se efectuará con el suñcente cuidado para no despíazar ni los casetones ni la posk;i6n de las
armaduras, realizándose en sentido de los nervios y creando una capa de compresión de 4 cm de espesor, ésta se
nivelará y paramentará por medio de regletas de canto igual al de la capa de compresión y separadas como máximo 2
m. Posteriormente se pasaráun raseropara obtener la uniformidad y horizontaltdad de la superfK:ie .

seprocurara nointerrumpir el homügonado en los capiteles, ni en las cabezas de nervios,asl como en la parte central
deéstos.

Hormigonado de forjado unidireccional.
El hormigonadose realizará �s�i�g�u�~�n�d�o el sentido de los nervios. honnigonandoseconjuntamente los senos y la capa de
compresión. Para las juntas de hormigonado y nivelado de la SUperfICie. tendrá validez lo especifICado anteriofmente.

Hormigonado del forjado unidireccional.
Para el hormigonado de las losas de escaleras, una vez dispuestas las armaduras sobre el encofrado con las
prescripciones antes mencionadas, se procederá a verter el hormigón en sentido de abajo hacia arriba y pasando
posteriormente un rasero sobre los laterales del encofrado que deberán tener una attura igua l al canto de la losa .

7.8.2Vibrado
El compactado del hormig6n se realizará por medio de aguja vibradora. I:sta será de doble aislamiento eléctrico, siendo
preferible la que su frecuencia no baja de 6.000 ciclos por minuto . Se evitará su contado con las armaduras del
etemento a vibrar. La separación de las introducciones de la aguja asl como el tiempo de vibrado en cada una de las
introducctones dependerá del elemento a vibrar, aunque nunca se deber vibrar más de un minuto en una misma
introduccj6n.

l os pilares se vibrarán en dos partes, esto es, rea lizando el hormigonado en la mitad del pilar y vibrándose durante 15
segundos y después terminando dehormigonar1o y realizando el mismo vibrado.

El desencofrado de soportes se realizará pasados 7 dlas desde su vertido; si por cualquier circunstancia se
desprendiese parte del hormigón durante el desencofrado, o quedasen las armaduras al descubierto. se comunicará a

'--__�-�l�e�-�9�i�r�e�c�~ �l�I�'�'�T�é�c�n�i�c�a que dictaminará la demolictón del elemento o la reparación del mismo.

e · s b les

7.8.3Desencofrado
El desencofrado se realizará sin producir sacudidas ni golpes al elemento hormigonado y siempre cumplirán los dos
plaZos correspondientes para el desencofrado de cada elemento.

[)ese!K&f¡ª*' depilares

El desencofrado de estos elementos se realizara con el mismo cuidado que se explicó antes , llevando el orden
siguiente:

":" - ' .. Primero se desmontarán los costeros de las vigas. costales y zunchos perimetrales. en un plazo no menor de
r.. - ....-7 dlas.

'., �'�- �<�:�:�.�; �~

�~�. .... Pbsteriormente se aflojarán 1/3 de los puntales transcurridos 7 dlas . .:'l'.-t4 • . �r �· �'�) �t �r�. �c�;�:�: �· �~�, �~�j �· �D�¡ �; �~�"�' �~�"�'�~�~ �~�~�~ ...",
�~�_�: ¡l. ·.::::\ t I>é" CAt'f;'.,.,D, E.4AOUITEc r os·

-'"o¡f;;' . . ....., �!�.�A�-�t�A�~ �'
�~�-�' .LOs puntales aflojados se retirarán transcurridos 21 dlas y el fondo y o de puntalesse-�~�~ �~�s

· 28 dlas. Todos estos plazos de los encofrados serán susceptibles �v�a�r�i�a�c�i�6�q�.�~ �1�'�l �.�o�i �r �e�c�c�i�Ó�Í�Í �"�l �~
_. e"·. depender de la temperatura yde la relación pesopropio/sobrecarga uso. O MAY. l D04
�~ �"�"�:�-�:�-�.�. .-'

Desencofrado del forjado reticular f "._,'"�~ .>" .; . "

Un tercio de k)s puntales se aflojarán a los siete dias, pud iendo suprimi rse éstoS- a �I�o�s �~�~�f días. El resto:de Ios"puntales
el encofrado no se retirarán antes de los 28 dias. --�-�-�~�S
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7.8.4 Curodo del honnlg6n
Una vez endurecido el horm igón lo suficiente como para no producirdeslavado, se procederá a realizar el curado de su
superficie por medio del regado. Cuando se prevean temperaturas elevadas (superiores a 350 e ) o vientos cálidos, se
protegerán los ek!mentos hormigonados por medio de plásticos y sacoshúmedos.

El curado del hormigónse prolongará durante siete dlas, transcurridosdesdeque se hormigon6 el elemento.

7.9 CONTROL Y CRITERIOSDE ACEPTACION y RECHAZO

El control se realizar de acuerdo con la norma EHE.

La coIocadón de los encofrados, así como de las armaduras y piezas aligerantes, se realizará con mano de
obra especializada. no procediéndose al hormigonado hasta que la Dirección Técnica haya pasado inspección
a los trabajos mencionados.

'..

En toda la realización de estos trabajos se tendrá bien presente el reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en espedal lo referente a la colocación de redes, barandillas. aparatos elevadores, etc.

Apr 'l r. f '"'
... u .•J.) �~ �· �l�r (le! rer. -I'JI 1)i,., ,-. P ' .

de fhJ::: .._._ ' \1w �2�ñ �a �~ �~ '" ,0 ,,,uolclpal
EHE. Instrucción de hormigón estructural. ._--
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7.10 NORMATIVA

7.11CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION \0;;.
7.11.1 Honnlgones '\ : r-, <;;', '
Se medirán y abonaran porm3, resultantes de aplicar a la obrtfhcmnigona""""_,,,
ordenadas por la direcctón de obra. �~ �: �:�- �"__�:�.�. �- �.�~

Quedan incluidos en el preco bs materiales, mano de obra. med ios auxiliares , fabricación , transporte, vertido y
compactación, curado , realización de juntas y cuantas operaciones sean precisas para deja r completamente terminada
la unidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Asimismo quedan incluidos en el prec io los aditivos que se incorporen al hormigón.

7.11.2 Armaduras
Las armaduras, de no estar incluidas en el precio del m3 de horm tgón armado, se medirán y abonarán por su peso
teórico. según las longitudes de las barras anotadas en los planos .

Quedan incluidos en los precios del ML los excesos por tolerancia de laminación, empalmes no previstos y pérdidas por
demérito de puntas de barra .

El precio asignado incJuye los materia les, mano de obra y medios auxiliares para la reahzact6n de las operaciones de
corte , doblado y coIocaci6n de las aonaduras en obra, inciuso 'os separadores y demás medíos para mantener k>s
recubrimientos de acuerdo con las especifcaciones de proyecto.

8. ESTRUCTURAS-FORJADOS

8.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

8.1.1 Hormig6n
Para toda la estructura se utilizará hormigónde 25 N/mm2 de Fck o superior . con las características y condicionantes
que se fijaron en la Memoria Técnica. Se prohibirá la utilización de cualquier aditivo, en especial los acelerantes del

fraguado. �J �' �,�:�,�, �¿�" �,�" �~ �, �~ �- �J �:�:�- �: �' -.:' - .
,: , _ , �\ �.�;�. �~ ' - o. ",' . ' '-,; 1\t"iQUITEC -

8.1.2 Casetones . -> �" �~ �~�.�l �i�L�L�t�. �- �_�t ..�~ MANer o s
En el forjado reticular se dispondrán unos casetones de hormigón formando n cajón cerradó, dé 'f"""", �~ �~
configurando la �~�m�a de �n�e�~�i�o�s �. No podrán �~�e�n�e�r un �d�e�s�~�l�o en. su �d �i�r �~ uperiot �a �:�!�J�n�<�D �, �S �. �~ �~�d�e su k>ngitUCí'S
dejarán los especies necesanos para los capiteles. La resístencra necesana rekr.¡ �c�a�s�e�t �~ �~ �á�f�h fcOO6.,e
soportar una carga uniformemente repartida en el vano de 100 Kg.
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8.1.3 Bovedillas
Se utilizarán en el forjado unidireccional, disponiéndose entre las viguetas y sustentadores en su ala inferior. Podrán ser
cerámicas o de hormigón, debiendo estar exentas de alabeos y fisuraciones, a su vez , las cerámicas no tendrán
cariches ni sulfatos.

Las caraderfsticasmecánicas serán las mismas que las indicadas para loscasetones.

8.1.4Viguetas semlnesistentes
Se utilizarán en los forjados �u �n�i�d�i�r�e�c�c �~�a�l�e�s �. llevarán una armadura inferior, con unas diagonales capaces de absorber
los cortantes. La armadura inferior irá recubierta con una zapatilla de hormigón . Las armaduras de las viguetas se
embutirán en las jácenas al menos 15 cm, evitando que penetre en éstas la zapatilla de hormtg6n de la vigueta. Este
tipode nervios podrá tener una contraflecha que no podrá ser en ningúncaso superior a un 0,20% de su longitud.

Antes de hormigonarse la vtgueta, se deberán disponer en sus cabezaslas annaduras de negativos en la cuantía y
dimensión que se indica en los p&anos correspondientes.

Stempre que sea posible se mantendrá la disposición de las viguetas que se ind ica en planos .

8.2 EJECUCION DE LAS OBRAS
Se montaré el encofrado y las cimbras sobre las que se colocarán las viguetas . Estas se colocarán paralelas, desde la
planta Inferior, utilizándose bovedillas c iegas en los extremos de los entrevigados, y normales en el resto,
sopandilndosey apeándose según lo dispuesto en el apartado de cálculo ,

En las piezas pretensadas, las sopandas se coloca rán previamente pordebajo de kls apoyos , una vez colocada la pieza
Y tomada porella su flecha instantánea de pesopropio, se subirán las sopandas hasta entrar en contacto con la pleza .

los puntales se apoyarán sobre durmientes y se distanciarán un máximo de dos metros (2 m) en viguetas
semirresistentes pretensadas. En viguetas autorresistentes se dispondrán en piezas mayores de cuatro metros (>4 m).

Las armaduras de momento negativo se sujetarán a la armadura de reparto de capa de compresión apoyándose esta a
través deseparadores dispuestos sobre las piezas de entrevigado.

El hormigonado del forjado se realizará al mismo tiempo que las vigas .

El curado debe iniciarse tan pronto COOlO sea posible, manteniendo siempre la superñce húmeda hasta que alcance el
hormigón, la resistencia de proyecto a los veintiocho (28) dfas.

Modek> Y tipo que corresponde a las caracteristicas mecánicas garantizadas.
s:

�~ �-�f�' �'�'�'�' �" de fabricaci6n.

Se controlará que las viguetas lleven indeleblemente marcado y en sitio visible , un sfmbolo que permita identifICar.
Fabricante.

8.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

En relaci6n a la �~�o�c�a�c�i�6�n de las viguetas, se tendrá en cuenta la separación entre las mismas.

Se colocarán las armaduras con separadores en vigas, zunchos y refuerzos. Se colocarán los parapastas. Se regará
tras limpiar el encofrado, y se verterá el horm igón en el sentido de los nervios y las juntas de obra se dejaran en el
primer cuarto de la luz de un tramo. En la reanudación del hormigonadose limpiará y regara la junta. Se vibrará el
ho<migón.

Las viguetas de voladizo, llevarán zuncho de atado.

VIQueta Dretensada:
la cuantfa geométrica de la armadura no será inferior a uno y medio por mil (1.
total de la vigueta. ni al cinco por mil (511000) del área coba ncenlrica con la a
vigueta.

No tendrá alabeos , ni fisuraciones superiores a cero con un millmetros {O. 1 m
dos porciento (0.2%) de la luz ,

I
J

�r�~�' �;�~�;�,�.�' Numero de identificaci6n que permite conocer los controles a que fue sometido el lote a que

. ,': . U'r,':.:' �<�~�/ pertenece la vigueta o semivigueta. "

...-c:..·SeControlaráque los distintos elementos que interv ienen en los forjados de horm ' �6�n �~�~�~�~�~�~ �,�-�;�: �~�~�_ ...
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El coeficiente de seguridad a rotura no será inferior a dos (2).

Piezas de entreviaado:
Con función de al¡geramiento y en ciertos casos, además, con función resistente. Pueden ser de cerámica, mortero de
cemento u otro material suficien temente rigido que no produzca daoosal hormtgón ni a las armaduras.

Toda pieza de entrevigado, tant o aligerante como resistente , será capaz de soportar unacarga caracteristica en vano ,
de al menos cien kiJopondios (100 kp), determinada según sedetalla en el Articulo 9.1.1 de la EF-96.

Toda pieza que vaya a colaborar a la resistencia de la sección, deberá posee r resistencia caraderistica a compresión
no inferior a la del hormigón "in situ" ni aveinticinco Newtons por millmetro cuadrado (25 NJmm2).

Semiyigueta pretensada:
Sin alabeos, ni fisuraciones superi ores a cero con un milímetro (0.1 mm) y sin contraflecha superior al cero con dos por
ciento (0.2%) de la IlIZ.

Para su empleo en forjados de semiviguetas cumplirán las caracte risticas señaladas en la Fteha de Caracteristícas
Técnicas aprobada por la Dirección General para la VIVienda y Arquitectura del Min isterio de Obras Públicas y
Transportes.

La compactación del hormigón se hará con el vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y forma del
vibrado.
En Jos�f�o �~�a�d�o�s de vigas planas , las viguetas descansarán sobre el encofrado de las v;gas , sin invadinas , alTllándose
éstas y cok>cá.ndose después )os refuerzos del forjado, antes de hormigonar las vigas, forjados y zunchos.

Se comprobará que las bovedillas no invadan la zona de macizado, cuerpos de vigas o cabezas de soportes.

Se verificará la adecuada colocación de cada tipo de vigueta, según la luz del forjado, asl como su separación.

Se controlará el empotramiento de las viguetas en las vigas antes de hormigonar.

Se verificará la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla o piezaaligerada.

Se realizarán las pruebas de carga prev istas por la EHE .

Condiciones derecepctórr
El tamaño máximo del árido determinado según el Art iculo 28-2 de la EHE.

Lacapa de compresión no tendrá variaciones superiores a un centímetro (1 cm) por exceso y a medio centímetro (0.5
cm) por defecto.

',;. '
,\. ,

�~�.�"�\----- ;-\

Se rechazarán todas las vtguetas que hayan sufrido deterioros durante el transporte. carga , descarga y almacenado.

APP"'" ..
No se aceptarán vtguetas que presenten fisuras de más de una décima demilimetro (O.10 .mm) de ancho . o de dos
centimetros (2 cm) de Jongnuden fisuras de retracción. de tc' -. . 1 '> ; , ' . �~�o / . "'1' .
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8.4 NORMATIVA

" .
8.5.1 �F�o�~�.�d�o�s
Se medirán y abonarán por m2 , realmente ejecutado y medido por la cara �s�u�p�e �~ �d�e�T �R�¡�. �I�f�c�!�d�o �. JeBlipta:dQ. huecos
por sus dimensiones libres en estructura sin descontar anchos de vigas y pilares.,! _,. ':....;'fAHaUITECTOS

! _ 1,"�~�~ �l�:�~ �~ �.�, �l�: �' !AANCHA
Quedan inc lutdos en el precio astgnado al m2

, los macizados en zonas pró ximas a las vtgas de �e�s �t�i�i�.�K�:�f �&�a �~ �~ �Q�\�i�i
de bonlee interiores incorporados al forjadlo. as l como las entregas y apoyos en muros y vig'6' MAY. 2004

9. ALBAÑILERIA-eANTERIA5-FABRICA5

9.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

, ,' (.¡J O
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9.1.1 Cal aérea y cal hidráulica
El Producto deber rechazarse si, en el momento de abri r el recipiente que lo contenga, apareceen estado grumosos o
aglomerado.

El programa de control para la recep cióndel material queda a discr eción del Director.

Tocto lote quenocumpla lascondic iones establecidas ser retirado y sustitu ido.

9.1.2 Cementos
El cemento elegidocumplirá las prescripcionesdel RC-97.

Asimismo , el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condic iones exigidas en los
__correspondientes del presentePliego.

9.1.3 Piedra natural
las piedras serán compactas , homogéneas y tena ces siendo preferibles las de grano fino . Carecerán de grietas o
peJes , coqueras . restos orgánicos , módulos o ríñones , blandones , gabarros y no deberán estar atronadas por causa de
los explosivosempleadosen su trecei6n.

Deberántener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan de actuar .

No serán absorbentes , permeables o heladizas , reunie ndo buenas condtciones deadherencia y de labra.

Las piedras que tengan cualqui era de los defectos mencionados serán desechadas.

9.1.4 lAdrillos d••rcllla cocida
Cumplirán lo especifICado en la NormaNBE..fL·90, y con las cal idades , medidas y resistencias minimasque sefijan en
la normaUNE.

9.1.5 Bloques d. honnlg6n
No presentarán grietas , fisuras ni eflorescencia s: en el caso de b loques para cara vista no se adm itirán toqueras,
desconchones ni desportillam ientos . La textura de las caras dest inadas a ser revestidas ser lo suficientemente rugosa
como para pennit ir unabuena adherencia del revestimiento .

9.1 .6Panelesde hormigón parafachadas
presentarán sus aristas definidas y estarán e xentos de fisuras y coque ras que puedan afectar a sus condi ciones de
funcionalidad.

Serán capacesde resistir las solicitadones derivadas del desmoldeo y levantamiento para tra nsporte . izado y monta je
en obra.

. �~�"�i�~�¡�p�a�l

9.1.7ladrillos slllcoe<alcéreos
Unk:amente se admit irán los ladrillos macizos y perforados fabricados con medidas en cent ímetros de soga , tizón y
gruesoque sean números de la serie que figura a continuación (UNE 41061 ): 29, 24,19,14,11.5,9.6.5.5.25,4, 2.75,
1.5 ¡Ir '

se admitirácomo tolerancia en una medida. la que figura a �c�o�n�t�i�n �~ �c�:�i�O�n �i hc: ' ,f 2 MAY �2�0�~�4
MEDIDA (CM) TOLERANCIA Chozas JJ �C�~�'�" ,: .1 �2 �J �.�l �8�.�.�x �_ �" �~ _

29 Y 4 �:�~�3 �E�~ �i�J�f �: �1�t .,;v,._,.'·:.;'''"!(),· -:-,
19, 1.5 Y9 �~
6.5, 5.25 Y 4 +-2 �( �'�- �-�-�-�;�;�~ �-�-�- �-
2.75 Y 1.5 +-1

Indicada en el cuadro que figura aseadmitirá en toda arista o diagonal como desviación máxima de la líIJ§,Ueela-laliñdica;;;;;::'::
continuación

MEDIDA (CM) TOLERANCIA

DE29Al 1.5 +-3
DE 9A 1.5 +·2

- 6 HAY. �2 �0�0 �~
los ladrillos sillcio-calcá reosno presentarán grietasvisiblesni n ódulos dearcill o ca liches .

Laresistencia a la compresión se determinar de acuerdo con el método de en Yt. �~�O�~�E�E�~�~�~�t�~�~
TIPO RESISTENCIA A LA COMPRESION (kplcm2)



R-100
R-200

100
200

los ladrillo stll co-celcáreos sometidos a 25 ciclos de heladicidad, según el método descrito en la norma UNE 67028. no
presentarán el final del ensayo grietas , señalesde rotura ni alteración �v�i �s �i �b �~ alguna, siendo admisible una pérdidade
pesom xima del 3%.

9.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

9.2.1 Mortero decemento
Arido: se ernpleerá arena natural o procedente de rocas trituradas, con un tamaño máximo de cinco mm, siendo
recomendables los siguientes limites:

Tipos
-Mamposterta y fábricas de ladrtllo : 3 mm.
-Revestimientos ordinarios: 2 mm.
-Enlucidos finos: 0.5 mm.

) ,: \:,

Se establecen los siguientes tipos ,en los que el numero indica la dosificación en kilogramos de cemento (tipo P-350 o
PA'350 pormetrocúbico de mortero (kglm3).

u n
a Fabricación del mortero se podrá realizar a mano , sobre piso impermeable, o mecánicamente.

CLASE DE OBRA

Fábricasde ladrillo y mamposterfa
Capas de asiento de piezas prefabricadas
Fábricas de ladrillo especiales. enfoscados, enlucidos. corrido de comisas e impostas.
Enfoscados, enlucidos, corrido de comisas e impostas.
Enfoscados exteriores

M 250
M 350
M 450
M 600
M-85O

TIPO

La resistencia a compresión a 28 dlas del mortero destinado a fáb ricas de ladrillo y mamposterla será como mfnimo de
120kglcm2.

No se empleará mortero que haya comenzado a fraguar, para lo cual solamente se fabricará la cantidad precisa para
uso inmed iato.

Previamente se mezclará en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo, y a contin uación se
afladirá el agua necesaria para conseguir unamasa de consistencia adecuada.

�\�.�.�.�.�.�. �_�~ �=�"�'�- �- �7 �- la circu lación de agua entre morteros u hormigones realizados con dist into tipo de cemento.

>C
�~
::::e

"
.."

�~ i!:1-C" ,
a. ,

•O del.-
C) ,
O ;1 '0

c: '(3 'o
"- .2 I'J
<r ,.,

'" i3"C

9.2.2 F'brtcas de ladrtllo
Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias admitidas.

Los ladrillos estarán húmedosen el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica.

Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin moverlos después de
efectuada la operación.

Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero.

las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, satvo cuando dos partes hayan de levantarse en épocas distintas,
en cuyocaso la primera se dejará escalonada.

Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En caso de producirse
heladas se revisarán las partes más recientes y se demolerén si están dafladas, no rea lizándose partes nuevas si
conti nua helando en ese momento. En caso de fuerte cak>r o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar
una rápida y perjudicial desecación de l agua del mortero.

f
...- 7....--;.--: �, �· �~ �. �· �~�· �J �~ �C �~ �;�l�: AHOU,TEt; l OS

Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante emanes e �t�~ �)�u �e�s�~ �y �;�e �~ �,�~�~�W �~ El
cerramiento quedaré plano y apk:lmado, y tendré una comcoslcion uniforme n toda &tí eItÚ1"á:Al- '''' I ' u e,

Deberá dejarse una holgura de 2 cm entre la hilada supener y el forjado o Sfrámié"ª �~�~ �I �~ �~�.�\�l�é �i se relle 'rá

de mortero 24 h después. b.1¡¡" •• lÍ A. iD O i
Las barreras antihumedad cumplirán la Norma MV 301-1970. Se coloca ra 'St;>t:1e :süpenrcle�r�~�_ \ S ' a
continua , consolapos mínimos de 7 cm . ---....-----



Las barreras en arranque sobre cimentación se cooca ran al menos una hilada por debajo del primer elemento
estructural horizontal ya una altura mínima sobre el nivel del terreno de 30 cm.

Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando sin rellenar una llaga cada 1,5 m
en la primera hiladaapoyada sobre la lámina.

9.2.3 F'brlcas de bloques de hormigón
Hormig6n: el hormigón empleado en el relleno de bloques tendrá un tamaho máximo del árido inferior a 25 mm y una
resistencia a compresión igual a la del hormig6n.

Acero: para el annado de muros se emplearán armaduras lisas O corrugadas , aunque podrán utilizarse otro tipo de
refuerzos metálicos.

La fábrica se aparejará a soga ,siempre que la anchura de las piezas corresponda a la del muro, con bloques cuya vida
mfnima sea de tres meses.

Antes de su colocaci6n deberán humedecerse los bloques . sin llegar al 35% de conten ido en agua respecto al de su
saturación.

Las hiladas serán perfectamente horizontales y aplomadas , cubriendo cada bloque a los de la hilada inferior como
mfnimo 12,5 cm, y ajustándose cuando el mortero esté todavia fresco.

Las partes de la fábrica recientemente construidas se protegerán de las inclemencias del tiempo (lItNias, heladas, calor
y fuertes vientos).

9.2.4 Chapado de piedra
Las placas de piedra artificial estarán fabricadas conarenas procedentes de la piedra natural triturada que se qu iere
imitar y cemento Portland, con los colorantes y aditivos que se estimen oportunos . Contendrán las armaduras de acero
necesarias para evita r danos en el transporte y uso final .

Los anclajes deberán soporta r por sf solos el peso de las placas . Serán resistentes a la corrosión y consistirán en
escarpias, tomillos o grapas de bronce, cobre o lat6n, o alambres de 5 mm de diámetro de lat6n, cobre o hierro
gatvanizado.

El chapadoseguirá las juntas de dilatación del edificio.

Esta fijact6n se confiará únicamente a los

Lashiladas quedarán perfectamente a nivel.

Previamente a la colocación definitiva se mojarán los sillares . Si éstos se van �l�i�' �C�ó �I�ó�C�a �~�i�\�f�? �_�"�, �l�"�"�i �~ �l�>�l�i�G�l�t�q�1�I�t �l�i�l�l�l�l�l�i�l�l�i
silleria, deberá realizarse una capa intermedia de mortero con un espesor �m�á�x�l�r�p�Q�,�d�~ ..2 (;nJ.CAS"'iILLA-L A MANCHAJ"" ,,,''''W," �~ roraoo
El espesor mllximo de las j untas será de 6 mm. 6 '( �~ �O�O I- MA . ¿ '1 -
Los sillares se situarán con cordel y plomada, en baño de mortero; y serán uñadcs �~ �a�s�e�n�t�a�d �~ 2"Q 3...l(eces, si
preciso, hasta que el mortero refluya por todas partes . Seguidamente se retira las eve l'ttucMes cunas;JI V

�l �~ �. LOS u r ' :TC' rofCU.MENTARiOS

Se comprobará el buen asiento de los sillares, sin mortero y sin cunas que no sean provisionales para la colocación.

Se labrarán paramentos y juntas, éstas en una ex1ensión mínima de 15 cm, una vez que los sillares estén a pie de obra .

Las piezas se desbastarán con martillo y puntero en la cantera de donde se extraigan , dejando creces de dos a tres
centfmetros en cada cara .

Previamente a la ceOOcaciónde las placas se mojará el paramento de la fabrica a revestir, así como las placas cuya
absorción sea superior al 0.5%.

.�,�~

v previstos a tal fin, con el sistema de fijac t6n senalado en el proyecto.
-s �d�i �~�~�i�t�i�v�o�s de anclaje estudiados previamente.
1"; ..,
j El hueco intermedio entre las placas y la fábrica quedará relleno con mortero del tipo que fije la Dirección Facultativa.

�~ ' 1
(,; Los anclajes de carpinterias , barandillas, etc, se fijarán sobre la fábrica , nunca sobre el chapado.

CI l(' < '?

f
9.2.5 SJlleria

,--I.oOS"ll1iaarnos;¡;:¡:-;d:iie;A.espiece indicarán las dimensiones de los sillares y el tipo de labra. Esta será fina y esmerada, con
aristas viv y repasadas a cincel en toda su longitud. Las superficies de lechos y sobrelechos presentarán en toda su
ex! una perfecta planeidad, y las de las juntas en una profundidad de 15 cm como mfnimo.
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Los resaños y molduras serán protegidos de posibles desperfectos.

En las coronaciones de los muros los sillares irán sujetos por anclajes de bronce empotrados con plomo en agujeros
cuidadosamente preparados . Los dinteles suspendidos irán provistos igualmente de ganchos de hierro. retacacos con
plomo, ypreparados para su anclaje en el honnig6n. cuando éste constituya la estructura resistente del vano.

9.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

9.3.1 Mamposterla
La forma de las piedras y dimensiones satisfará n las exigencias previstas para la fábrica tanto en su aspecto como
estructuralmente.

Se eliminarán todas las partes delgadas o �d�é�b�i�~�s de las piedras, así como cualquier irregularidad que impida la buena
adherencia entre la piedra y el mortero (cuando el üpode fábrica lo tenga).

Las piedras tendrán un espesor superior a 10 cm; anchos mfnimos de una vez y media su espesor; y longitudes
mayores de una vez y media su ancho. Cuando se emp leen piedras de coronaci6n. sus longitudes ser án, como
mfnimo, las del ancho del asiento de su tizón más 25 cm.

Las fábricas de mamposterla se ejecutarán con la mayor trabazón posible, evitándose que queden drvididas en hojas en
el sentido del espesor .

Si los mampuestos no tuvieran el suftciente cuerpo para constituir por eucs soos el espesor del muro y éste tuviera
necesidad de ejecutarse en dos hojas, se trabarán éstas , colocando de trecho en trecho llaves o perpiaños de mucha
cola que atizonen todo el grueso . Si, por contrario, los mampuestos fueran de mucho volumen. deberán partirse para
conseguir la regularización de la fábnca .

Las fábricas de mamposteria estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas verticales debiéndose emplear en su
construcción la menorcantK1ad posible de ripios.

rla concertada de paramentos habrá de seno por hiladas horizontales y con la piedra desbastada a pico
r todas sus caras . Las líneas de juntas verticales deberán ser altemadas y en ningún caso medirán, entre la

ju de dos hiladas contiguas , una distancia inferio r a 20 cm. La superficie de la cara de paramentos habrá de serde
onnaapro ximadamente rectangular, siendo el espesor máximo admitido en las juntas de 2 cm.

:'sj··el espesor del muro fuera muy grande y no pudiera atravesarse con una sola piedra, se colocarán dos o más
."$ ane:madas que alcancen más de la mitad de su espesor, y, en caso de que lo juzgue necesario el Director, se

fe �~ �i�l�l�a�r�á�n por sus colas conhierros o abrazaderas metalicas especiales.
:'" �~ �.�;�. J

�¡�~�"�/ �/ �~�~�í �~ �s �t �o �s muros de gran espesor se dejarán , as l mismo, mampuestos de resalto, de modo que formen llaves verticales
. �.�.�.�:�~�'�\ �~�~�: �é�i �u �e enlacen la hilada construida con la que se va a colocar encima .

Las mismas precauciones de buena trabazón anterionnente seflaladas se aplicarán indispensablemente a la ejecución
de ángulos y esquinas. A este fin, se emplearan en esta parte de las fábricas las piedras de mayor tamaño de que se
disponga y cuya attura corresponde a la que lenga la hilada o el banco en ejecucMin. Estas piedras de ángulo tendrán
ligeramente labradas las dos caras que hayan de formar los paramentos del muro , y su colocaci6n se hará alternando
las juntas laterales.
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Los mampuestos se colocarán en su primera hilada sobre tortada de mortero de 2 o 3 cm de espesor, y previa limpieza
y riego del asiento , regándose también los mampuestos si fueran necesario. se procederáprimero a sentar los
mampuestos de los dos paramentos, de mortero, bien ligados entre si, acunados con ripio. pero cuidando de la perfecta
trabazón indicada en los párrafos anteriores. En los muros de poco espesor se enrasarán todas las hiladas y se
procurará guardar la horizontalidad perfectamente.

En la mamposteria careada las piedras del paramento exte rior se prepararán de ta l modo que las caras visib)es tengan
forma poligonal que llene el hueco que dejen los mampuestos contiguos. Estos poUgonos podrán ser o no regulares ,
pero queda prohibida la concurrencia de cuatro aristas de mampuestos en un mismo vértice. •

.,-.. . . . . .,. ..1,0 .. 1 _ . �.�l�.�I �l�T �e �C�1 �0 �~

La mampostería en seco deberá construirse con piedra arreglada con marpllo �~ �.�r�a �.�c�o�n�5�e�g �~ �r �, �~ �~ �i �l �" �f�A�J �:�¡ �~�)�f �t�. �~�e
mampueslos entne sI. Se excluirán piedras de forma redonda. Las pied"'l' se colocaréri' enl'ob"" 'Ill ·'1'el/.'HI se
obtenga una fábrica compacta: y en los paramentos se colocaran las Piedrs de mayores' díM\i físfon:s Se n
Util IZa.npios para rellenar los huecos en el lmenor de la fábnca. pero no en lo paramenl""'"YIs!¡>s.v �1�0�0 �~�¡

--- - U IIMI . t.
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9.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
las mediciones de fábricas de ladrillo, muros, tabicones y tabiques se medirán por 2

superiores a 1 m2
.

la mamposterfa y siIJeria se medirán por metro cúbk:o.
huecos.

10. ALBAÑILERIA-DISTRIBUCIONES

10.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA
Se mantendrá la junta de dilatación del edificio en todos los tabiques que la corten.

Para tabiques de espesor menor o ;gual a siete centlmetros (7an), la altura y longitud máximas entre arriostramientos
será, de trescoo sesenta y de seis metros (3.60y 6 m) respectivamente.

Para tabiques de espesor mayor de siete centímetros (7 cm) , la altura y longitud máximas entre arriostramientos será,
decuatroconsesentay de siete metros (4.60y 7 m) respectivamente.

Cuando la tabaqueria apoye sobre el solado, se asegurará la unión entre el tabique y el solado y la resistencia de éste .

10.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

10.2.1 Particiones y cerramientos
Se realizarán a base de ladrillos cerámicos normalizados (hueco doble 24x11,5x9. hueco sencillo 24x11,5x4 y ladrillo
macizo 24x11,5x5), que se recibirán con mortero de cemento y arena en relación 116, o bien mediante placas
prefabricadas de escayola reforzada con fibra de vidrio de suelo a techo y espesor de 7 y 9 cm.

EJecución.
Para la ejecución de la tabiqueria se trazará sobre la superficie de arranque la linea que llevará, posteriormente se
comenzarán a subir las hiladas del paramento exterior, que se mantendrán niveladas por medio de hilo de atirantar y
apkxnéndose con reglas verticales perfectamente aplomadas a una distancia no mayor de 4m; también se colocarán
estas reglas en todaslas esquinas o uniones entre pafios .Los ladri llos. antes de su colocación, se habrán humedecido,
sin llegar a empaparlos.

Al mismo tiempo de la ejecución del paramento se irán retirando las rebabas, repasando las juntas o reponiendo
mortero en aquellas en las que les faltara. La última hilada irá separada del forjado 2 cm, que se rellenarán con el
mismo mortero transcurridas 24 horas . No se admitirán piezas menores al medio ladri llo en la rea lizad6n de la
tabiqueria, y cuando hubiese que retirar algún elemento cerámico ya colocado, se retirará posteriormente su mortero .

Cerramientos,
Todos los cerramientos exteriores serán de ladrillo cerámico a cara vista formado por 112 pie, cámara de aire con
aislante ytabique según se especíñcaen la Documentación gráfica .

Los dinteles se realizarán con angular metálico 5Ox5Ox5segun se ind ica en planos .

Dlvislo..... Inlerlores,
Las divisiones interiores de viviendas se realizarán con tabique de ladrillo cerámico. recibido con mortero de cemento y
arena 1:6. Estas fábricas deberán quedar arriostradas a otros elementos de igual o mayor resistencia al tabtque, a
distanciasnomayoresde4,5m.

Al ejecutarse el replanteo y la primera hilada se colocarán los marcos o premarcos Que vayan previstos y se �a�l�i�n�e�a�r�á �~

aplomarán sirviendo de mira . Como alternativa se podrán emplear placas prefabricadas �~�y�o�I �a�¿ �~�Q�é�!�l �,�¡�,�f�t�\�l�i�j �W

de 7 o 9 an deespesor. 1 ".. C �.�'�.�-�l�. �~ IlAl{CHA
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Sepanlclón de vMendas. �~ �-�~ . r:

La separación de viviendas con elementos comunes o con otras viv iendas, se �r�e �~�l�i�z�a�r�á�l�l al mejos:cpif �.�1 �~ �~ �e 1ll'II_W
macizosentadocon mortero de cemento 1:6 , con las características y formas de �~�u�c�i�6�n seflaladas para el resto de I
tabiqueria , o bien mediante muro de 1 pie de ladrillo en caso de estructura de tmuro de I:"rga.. T'!I<'biétl 4\, puede

realizar con dos tabicones de ladrillo HID de 7 cm .• separados porun aislante térJP,if:o. !.. �.�.�,�C�'�~ �. c ,.-, �.�~�. �~�t�,�: �~ �~ �~ �a�.�q �~ �.�f�i�I �O�S
L _..".-.._ -'- "



Antepechos y barandillas de escaleras.
Cuando seutilice antepecho de fábrica de ladril lo y en caso de que la longitud del elemento nosea superior a 3 m. se
construirá con tabJc6n de ladrillo HID, recibido con mortero de cemento y arena 116.En caso contrario se realizará una
fábrica de 112 pie también de ladrillo HID.

10.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
La medicióny valoración se realizará por metroscuadrados (m2) de tabqoerealmente ejecutado, descontándoselos
huecos correspondientes, comprendiendo todas las operaciones necesarias para la correcta terminación del tabique.

)

Los conductos se medirán y abonarán en Ml realmente ejecutado. En el precio quedan incluidas la parte proporcional
de elementos de fyación y piezas especiales, materiales. mano de obra, operación y medios auxiliares necesarios para

dejar totalmente terminada la unidad . AP ROS;DO pDr �~�r _'. 'e .: Pho Municipal

de f'.C"3: ;12 MAY 200.
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11. ALBANILERIA-REVESTIMIENTOS CONTINUOS

11.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

11.1.1 Enfoscados
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con materiales de resiste

yeso.

En enfoscados exteriores vistos será necesario hacer un lIagueado en recu
para evitar agrietamientos.

En los techos exteriores secortará el paso del agua mediante goterón.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a quince milímetros (15 mm) se realizará por capas sucesivas sin
superar este espesor.

El encuentro entre paramentos o elementos de obra no �e�n �j�a�~�a�d�o�s�, cuyas supeñtcies vayan a ser enfoscadas, se
refoczarán con una tela metálica.

Los elementos de acero que vayan a ir enfoscados, se forrarán previamente con piezas cerámicas o de cemento,

Con el fin de evitar la formactón de hojas o escamas en los enfoscados. se prohibirá el brunido de la superfteie con
palete o llana metálica. que sólo se empleará para extender el mortero, excepto en el caso de enlucidos bruflKios .

11.1.2Guarnecidos y enlucidos
Guarnecidos de yeso:
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado.

No se realizará el guarneddo cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilizactón de la pasta sea inferior a cinco
grados centígrados (5' C).

Se realizará un maestrado formado por bandas de yeso de doce milimetros (12 mm) de espesor en los rincones ,
esquinas y guarniciones de huecos de paramentos verticales y en todo el perlmetro del pafio horizontal.

La distancia horizontal entre maestras de un mismo pano no será superior a tres metros(3 m) .

Las caras vistas de las maestras de un pano estarán contenidas en un mismo plano, a continuación se extenderá la
pasta entre maestras apretándola contra la superficie. hasta enrasar con ellas. la superficie resultante será plana y
estará exenta de eoqueras y resaltos.

Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso revestido exterior, S1lo lleva, antes de realizar el guarnecido de

yeso. --:-- • -- • I • ,,-'r· '. V, ,,C·(\ t'EA'OUITECTOS
Enlucida de veso: t;",�'�:�~�. (!! S "'Ii. l,A·l A MANCHA
Lapasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, Sin posterio adición de agu3{ .J..t ;¡O:'1:Ji: )OLF.DO

No se realizará enlucido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utihzac' - aela paJi, �s�~ �i �\ �(�R�f�e �~ �' cmco
grados centígrados (5' e). .

I �~ • . ,,,, l,.. . }
La pasta se extenderá I apretándola contra la superficie, hasta conseguir un espellqr, �~ �'�'�t�r�e�s �·�1�T�1�i�1�l�m�e�t�T�o�s �/ �)�~ �\�m�m�) �j�. �t�'
superficie resultante será plana, lisa y exenta de coqueras y reseñes . "'-r _+' """""·_'" -.

los encuentros del enlucido con el rodapié. cajas y otros elementos, deberán quedar perfectamente perfi lados .



Fijaciones metálicas y varillas suspensoras de diámetro mlnimo tres millmetros (3 mm), disponiéndose un mlnimo de
tres (3) varillas �Y�e�r�t�i�c�a�~ �, noalineadas y uniformemente repart idas , por metro cuadrad o (m2). El atado se realizará con
doblealambre de diámetro mlnimosiete décimas de millmelro (0,7 mm).

1, �:�;�~�: �· �~�a�s recibidas con pasta de escayola de ochenta litros (80 1) de agua por cada cien kilogramos (100 kg)
�~ �~ �~ vegetales o sintéticas . Se dispondrá un mínim o de tres (3) fijac"'nes unif ormemente repartidas y no

ali s pot metrocuadrado(m') de plancha .
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El enlucid o se cortara en las juntas estructu rales del edific io.

11.1.3 Revocos
se amasará exc lus ivamente la cantidad de mortero que sevaya a necesit ar, evitando el rebatido y la adición post erior
de agua.

Se suspenderá laejeaJci6n del revoco cuand o la temperat ura ambien te sea inferiora cero grados centlgrados (O- el.

En tiempo extremadamente secoo caluroso. cuando la temperatura sea superior a treinta grados centígrados (JOD e ) a
la sombra , se suspenderá la ejecución del revoco .

En tiempo ll uvioso se suspenderá la ejecud6n cuando el paramento no esté protegido , y se cubrirá la superficie
revocada con lonaso plásticos.

Seevitarán golpeso vibraciones que puedan afectar al mortero durante su periodo de fraguad o.

En ningun caso se permitirán los secados artificiales .

Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde su ejecución , se mantendrá húmeda la superficie revocada con
mortero de cemento o cal, hastaque haya fraguado .

.Revoco tendido con mortero de cemento :',".........
. �~�;�.�. Una vez limpia Y humedecida la superficie delenfoscado soporte, se aplicará el mortero de revoco con llana,

�~�t '\ debiéndose comenzar por la parte superior del paramento .

/' fil El espesor total del revoco , no será inferior a ocho milimetro (8 mm).

�:�~ �~�:�;�. �{�" /L
" 11.1.4 Faloos techos

f.> ' la CÓlocación de Jos revest imientos de escayola en techos , se efectuara mediante:
;.;-

c:oJocaci6n de las planchas se realizaré dispon iéndolas sobre reglones que permitan su nivelactón , colocando las
uniones de las planchas Iongrtud inalmente en el sentido de la luzrasante y lasuniones transversales alternadas .

la planchas perimetrales estarán separadas cinco millmetros (5 mm) de losparamentos verticales.

las juntas de dilatación se dispondrán cada diez metros (10 m) y se formarán con un trozo de plancha recib ida con
pasta deescayola a uno de los lados y libreen el otro.

El relleno de uniones entre planchas, se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasla de escayola. en la
proporcl6n de ochentalitros (80 nde agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola. y se acabarán interiormente
con pastade escayola en una proporción de ciento litros (100 I) de agua porcadacien kilogramos (100 kg) de escayola .

11.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

11.2.1 En enfoscados
En losenfoscados sobre paramentos vertica les se realizará un control del soporte , mortero y revestim iento cada cien
metroscuadrados (100 m') o fracción.

En los paramentos horizontales se realizará un contro l del soporte , morte ro; y."r..�e�" �c�s�1 �~�~�i�i�i�o �: �· �)�.�.�~ �A�~ �.�.�:�;�!�J�, �~�,�i�j �' �l�Q�$�,�.
adrados (SO ') f ·ó f .. t V. J t .. ; �, �~ �'�t �)�, ..,.'f"tf AntHA··

cu m o raccr n. I .ó.!;y' l. ... s: .. . �'�<�>�~ �J�( �'�" �t �; �~ �~ rOLEDO

Si los enfoscados son maestreados se realizará un control de la ejecución 11.misa1oen �¡�y�a�'�f�W�"�~ �I�'�i�'�!�!�1�" a::.tros cuadrados (100 m' ) o fracción y en paramentos horizontales ca cincuen:,:. �~ �; �~ �~�i�~ (SO m' o

Noseaceptará cuando: A: '"Ir. '"".sra,; ;,";LltF1f'AP<O



la superfK:ie a revestir no esté limpia y/o humedecida .

la dosificación del mortero no se ajuste a los especificado.

Comprobando con regla de un metro (1 m) se aprecie un defecto de planeidad superior a cinco milimetros (5 mm) en k>s
enfoscados sin maestrear y a tres mili metros (3 mm) en jos maestreados.

En los enfoscados maestreados la distancia entre maestras es superior a un metro (1 m).

11.2.2 En enlucidos
No utilización de la pasta especificada si se añade posteriormente agua a su amasado.

Si en los guarnecidos no se han realizado maestras en todo el perimetro del techo, o en rincones y esquinas.

Si las maestras en lee guamecKios , no están separadas más de tres metros (3 m). Sus caras vistas no están
contenidas en un mismo plano. El plano que definen está separado de la pared menos de diez millmetros (10 mm) o
m s de quince millmetros (15 mm).

En el control de la planeidad, tanto en guarnecidos como enlucidos , existan variaciones superiores a tres milímetros (3
mm), con regla de un metro (1 m), o en toda la tongitud o anchura del paño, superiores a quince milimetros (15 mm) .

No se interrumpirán, en las juntas estructurales. No se permitiré el intcio de los trabajos de guarnecido y enlucido. sino
se ha terminado la cubierta, o realizado tres forjados por encima del local a revestir. No están terminados los muros
exteriores y/o no se han recibido los cercos de puertas y ventanas.

11.2.3 En revocos
Que el espesor y/o acabado no se ajusten a lo especificado.

Presencia de coqueras.

Defecto en la planeidad superior a cinco milímetros (5 mm) med ida con regla de un metro (1 m).

No ínterrupci6n del revoco en las juntas estructurales.

11.2.4 En falsos techos
Un atado deficiente de las varillas de suspensión. asl como que haya menos de tres (3) varillas por metro cuadrado
(m2).

Errores en la planeidad superiores a cuatro milimetros (4 mm).

la observactón de defectos aparen tes de relleno de j untas o su acabado.

Una separación menor de cinco milímetros (5 mm ) entre planchas y paramentos.

,o; J (1 I �~
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Pliego para la recepción de yesos y escayolas.

11.3 NORMATIVA

11.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION ,\ -, ':;"
El criterio de medición de este tipo de revestimientos será . incluyéndose �f�o�r�m�~�i�~�s �d �é �' �~ �r�i �~�~�s �/ �~�u�a�r�d�a�v �i�v�o�s
armados si fueran precisos y demás elementos y lOS auxiliares necesarios para la '-Perfecta ' �' �~ �e�a �l �a�: �a�c�i �ó �n del

revestimiento, �t�'�:�r�1�'�"�<�; �~�-�; �C�~�O�:�'�:�"�L �'�:�E �~�~�-�~�I �:�:�'�- �D�~�'�~�~�A �~�~ �'�:�'�:�~ �!�"�U�I �~�; �E�; �O�S�' �"
Para los enfoscados se descontarán los huecos de fachada. siempre que la carp¡ �!�'�!�l�~ P �C�I�l �I�l�"�~ �I�l �'�l�. �~ �" �'�I�I�! �A �f�I �~ �~
del paramento exterior del cerramiento. Si fuese en el paramento interior no se d �e�&�;�t�i�f�a�~ �E �M�A �R �C �A �C �I �Ó�N DE TOLEDO

Para los guamecidos y enluddos se descontaran todos los huecos, excepto los
carpinteria o cerrajerla se srtúa en la parte exterior de l mismo.
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que las tejas supereti"lOs ensayos de

12.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

12.1.1 Tejasde honnig6n
Tendrán una superñcie unrfonne y cerrada. con estructura interior homogénea.

No presentaran grietas ni coqueras. Podrán admitirse pequeñas fisuras, siem
peJmeabilidadyheladieidad.

12. CUBIERTAS

No tendrán rebabas, depósitos o desconchados. que impidan el montaje, perjudiquen la estanqueidad o diflCutten el
desagO. nonnal de la cubierta.

En la cara vista de la teja no se permitirán eflorescencias.

12.1.2 Teje.cerámicas
las tejas no deberán presentar fisuras o grietas visibles. extcuacones. laminactones. desconchados. saltados o roturas .

Deberán cumplir las especiftcaciones de la Norma UNE relativas a permeabilidad. resistencia a la helada, f1extón e
impacto.

12.1.3 Placas de ptzarra para cubiertas

Las pizarras de una misma partida tendrán un color uniforme. aunque pueden admitirse ligeras variaciones en los tonos
propiosdel material.

No presentarán nudos ni estrías que sobresalgan o tengan una profundidad superior a la mitad del espesor de las
placas . No deberán mostrar defectos achacables al labrado, y las inclusiones de minerales metálicos no atravesarán
las placas.

12.1."Placasd. amlanto-cementc
Las placas tendrán un espesor constante en todo su perfi l, admrtiéndose las tolerancias especificadas. Deberán ser
impermeablesy no heladizas. Se rechazarán las que presenten grietas o deformackmes.

la cara destinada 8 estar sometida a la intemperie será sensiblemente lisa. los bordes serán rectos y cortados a
escuadra,

Los pigmentos que se empleen para colorear la masa, deberán dar un color permanente y seguro.

12.1.5 Alquttranes, betunes y emulsiones asfálticas
Los alquitranes deberé"presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no
formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo.

12.1.6 lámina.asfálticas
Las láminas serán estancas al agua.

Las láminasdeberán tener una superficie uniforme yestar libres de defectos tales como agujeros, bordes desgarradoso
no rectillneos, roturas, grietas, protuberancias y hendiduras.

En láminas con annadura, ésa deberá estar inserta de forma que las uniones entre láminas puedan realizarse
correctamentepor k>s mismos procedimientos que en las láminas simples de igual
materialde bese.

En el caso particular de un empleo en contacto con agua potable, las láminas deberán cumplir la �~�i�s�l�a�c�i�6�n sanitaria
vtgente.

12.1.7Masilios bituminosa. para juntas
las masillas deben mantenerse adheridas a las paredes de la junta
conseMIndola estanqueidad.

12.2 CONDICIONES QUE OEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

absorbiendo los movimientos de ésta

�~ COLEGIO DE ARQUITECTOS
�l �~�\ DE CASTILLA-LA MANCHA

�'�~ DEMARCACiÓN DE TOLEDO

12.2.1Tejadosdelej..
las placas aligeradas, con un espesor no inferior a tres centimetros (3
acciones que vayan a soportar. El material podrá ser cerámico e hidráulico.

- 6 MAY. 2004
deberán resistir �a�d�e�c�u�~�~�e la
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Los matenales formarán la pendiente Inchcada en los documentos del Proyecto, pOQiáridQIB tiA teetcoi¡ a1igeidOb b
las limas cumbreras, y bordes libres , doblado en las juntas estructurales, todos elk>s perfectamente aplomados y



enjarjados en sus encuentros. Seempleará pasta de yeso. salve indicación en contra. El aislan1e térmico poseerá las
caracterfsticas indicadas en Proyecto.

Los tableros. de rasilla o placa aligerada, tendrán una capa de acabado ejecutada con mortero tipo M-40 (seg ún NBE·
FL-SO) y espesor mlnimo diez milímetros (1Ornm), o con hormigón HM·200 y espesor al menos igual a treinta
millmetros (30mm), siendo el tamaFlo m ximo del 000 de diez milimetros (10 mm). La superficie de acabado quedar
plana. con las juntas rellenas.

los rastreles. fijados con mortero o clavosde acero, se colocarán paralelosa la línea de máxima pendiente, con una
desviación máxima de un cent lmetro pormetro (1cm1m) o tres cent lmetros (3 cm) para loda la longttud. Quedaran
cortados en las juntas estructurales, y se cecear uno a cada lado de las limas .

Teja curva:
El frente de k>s aleros quedarámacizado con mortero, volando las tejas canaJes como mínimo cinco centímetros (5 cm)

del borde.

Los faldones se ejecutarán con hiladas pareejas al alero , comenzando desde abajo y por el borde lateral libre del
faldón, dejando las cob ijas una separación de paso de agua entre tres y cinco centlmetros (3 y 5 cm ). Todos los
canales y cob ijas se recibirán con mortero cada cinco (5) hiladas.

Las cumbreras y limas quedarán cubiertas en toda su k>ngitud por tejas que se solapen un mfnimo de diez cent ímetros
(10 cm), recibidas con mortero y volando al menos cinco centímetros (5cm) sobre las tejas de los faldones. El solape
de las tejas de cumbrera ser en dirección contraria a la de los vientos que traen lluvia.

los bordes libres llevarán tejas frontales de protección.

Teja plana:
En el borde de los aleros las tejas volarán un minimo de cuatro centímetros (4 cm) y será recalzada con mortero la
primera hilada.

El espesor mínimo ser de quince (15) micras en ambiente rural o urbano y de veinte (20) micras en ambiente industrial.
Dependiendo de la pendiente, la altura de cresta ser :

Los faldones se ejecutarán comenzando desde abajo, montando cada pieza sobre la inferior y fijándola en su parte
superior por los resaltos en ellist6n y dos clavos galvanizados que penetren al menos veinticinco millmetros (25 mm).

Las limas, cumbreras y bordes libres quedarán cu biertas en toda su longitud por tejas solapadas en dirección opuesta a
los vientos que traen lluvia.

.oe seguirán las instrucciones de montaje que senale el fabricante, realizando los taladros pormedios mecánicos y en la
parte atta de las ondulaciones o nervadas.

mayorde 46 mm.
26-46mm .
15-30 mm.

Dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura de cresta ser :
altura de cresta

12.2.3Tejadoso aleacJones ligeras
Las chapas de aleación de aluminio cumplir n las nonnas UNE aplicables. Tendrán la rigtdez necesaria para que no se
produzcan abolladuras locales bajo una carga puntual de 100 kg en las condiciones mas desfavorables.

' 12.2.2 Tejados de fibrocemenlo

J
El espesor �~ �í �" �l �m�o será de seis m illmetros (6mm)
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pendiente mayor que altura decresta

15%
5%

�m�e�n �~�q�y�e �~ �~�~ �~ �l�'�J �~ �~ �_ .. _, __ ,
3()..42¡mm \.!"'rvadol; " ..' �O�~ 1-n(IUITECTOS'

• �:�. �: �,�~ DI':: Cl\Sril.!.f' ·I.A MA NCHA '
Los elementos de fijación cumplirán la NTE..QTL 1 .:<'" r. ":>S;, �~�;�I �O �,�' �J !.ol¿ TOLEDO
Tanto para chapa lisa como para chapa confonnada, según NTE...QTLjteiados Ae �~ �I�. �f�i�!�?�l �c�i �o �n �e�s �~�e�r�a�s �)�.1- 'J - o nA'( ZOu4

12.2.4 Azolea. t
El hormigón aligerado llevará los aditivos o materiales inertes adecuados �~ �r�a su aligeramiento, dé:tn&b que su so
especifICOsea inferior a seiscientos kilogramos por metro cubico (600 kgtrTpíj i6 �é�o�n�d�u�c�t�i�v�k�:�f�a�d�1�~�"�,�" �S �i�Y �~ IOT a
0,06 Kcal/h m C. La resist enc ia mecántca no será inferior a och o �k �i �~�r �a �l�T�l�O�$ por-Céñ\'ti1\etfO etTatl . "



Primeramente se alisará sobre el forjado soporte una imprimación de fase asfáttica sobre la que se extenderá una
barrera de vapor.

las láminas impermeabilizantes, que se comenzarán a colocar por las cotas más bajas, tendrán un solape mínimo de
siete centimetros (7an) entre ellas. las juntas de dilatad6n llevarán una plancha de plomo de treinta centimetros
(30Crn) con solape de diez (10 cm) . En las limahoyas este solape sera de cuarenta centimetros (40Crn), y en los
encuentros con sumidero habrá doble membrana con solape de quince centimetros (15 cm) y penetrando en la bajante
también quince (15 cm).

las azoteas de faldones sobre tabiquillos se realizaran condoble tablero de ladrillo huecosencillo, el primero tornado
con yeso, el segundo con mortero de cemento, sobre tabiquillos palomeros con un veinticinco por ciento (25%) de
huecos para ventilación y separadoscincuenta centlmetros (SOan). Dichos tabtqulnos se rematarán en una maestra de
yeso negro y se independizaran del tablero con una tira de papel .

El tablero, rematadocon una capade mortero de cemento de espesor mlnimo un centfmetro (1 cm) y despiezada
mediante cortes,irá recercado con un z6calo de diez centímetros (10 cm) y separado tres (3 cm) en su encuentro con
paftos verticales.

Las azoteas de fakiones sobre hormigón se realizaran mediante una masa de honnigón aligerado vertida sobre la
barrera de vapor, con una capa de mortero de cemento de un centlmetro (1 cm) de espesor, despiezada mediante
cortes.

La impermeabilización con membrana autoprotegida no visrtabk! irá adherida al soporte, con una tira de lámina de
veinte centímetros (20 cm) protegiendo las juntas de dilatación adherida de forma continua a un lado y por puntos a
otro. Si el soporte es hormigón se dispondrán chimeneas de aireaci6n. Las pendientes estarán comprendidas entre el
5 y el 15 por100 (5 Y 15%).

Las azoteas ajardinadas se ejecutarán según la norma NTE-QAA.

12.2.5 Claraboyasy lucernanos
Las claraboyas roerán de material sintético termoestable.

Las bak:tosas de vKtrio para lucemarios, con una transmitancia luminosa del 90 por 100 (90%) no serán deslizantes y
tendrán una buena adherencia al hormigón.

El resto de los materiaJes cumplirán los artículos correspondientes de este Pliego.

Los lucemarios de hormigón translúcido llevarán un lamina brtuminosa entre la placa y los apoyos. secolocarán las
baldosas separadas cinco centlmetros ( 5 cm) sobre una superficie plana, atando la armadura en jcs cruces y poniendo
�~ armadura en los apoyos. El hormtg6n será al menos del tipo H·175. Las juntas perimetrales se rellenarán con
mástic rematado con material de sellado imputrescible e impermeable.
Las juntas entre placas se realizarán con plancha de pk>mo.

�'�-�-�-�-�' �. �~ �. da yas, que se colocarán en cubiertas de pendiente no superior al10 por 100 (10%), se unirán con junta de
un z6cakt elevado quince centlmetros (15 an) sobre la cubierta e impermeabilizado con lámina autoprotegida

J01iíP'ldaa la de cubierta treinta centímetros (30 cm) ,

'-.

�/�~�. �, �. ... �-�- �- �~ �. ". la impermeabilización con membrana protegida con gravilla no visitable podrá no ir adherida al soporte. y sobre ella se
/ : ' ,', . �~ l �( �~ �/ �'�l�.�~ �~�" �~�~�e �x�t �e �n�d�e �r�á una hoja de cartón o polietileno, una capa de mortero de cemento de un centímetro (1 cm) de espesor y una

. ' capa de gravilla rodada de tres centlmetros (3 cm) , tamat\o 10115mm, exenta de sustancias extrañas. Las pendientes
"' -estarán comprendidas entre ell y el3 por 100 (1 Y3%).

-1 �~�~ �; �~
'..'�~�;�¡�. �' �:�:�- la' impermeabilización con membrana protegida con solado visitable podrá no ir adherida al soporte, y sobre ella se

�s�( �· �~ -, .- eXtendera una hoja de cartón o polietileno, una capa de mortero de cemento de dos centímetros (2 cm) de espesor,
':\- _ ,...,-.::,.' ; ,· 'el mortero de agarre y el solado de baldosa. Las pendientes estarán comprendidas entre el1 y e13 por 100 (1 Y 3%).
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12.3 EJECUCION DE LAS OBRAS .",." """,,","-_

. �~ , " ,." . ::"¡" -;-" -"'";-, �:�:�-�"�(�)�~ �I�:�:�:�"�-�:�C�T�E�"�"�C�-�T�-�O �-�S�"�"�~
12.3.1 Fonnaci6n de pendientes . . ;1; :::: , lt '. ,( . :", 1'. MAJIC.fA
En el caso de que ,el soporte de, la teja n.o sea forjado inclinado, .P8ra la f .rmaci6n de pendtentes,ls.e-...�.�t�J�t�i �~

hueco �~�o�b�k�! en SVlSpero, �c�o�J�~�n�d�o�s�e �d�l�~�m�e�n�t�e sobre el fOrJado. y d �a�"�? �~ entre)as �i �~�E�7 �t�a �s �~ �I �.�~�S ladrill
separación de 1/4 de su Iongrtud. asl sucesjvamente en todas las hilad . la paño tl.periór1'.se n\lt/lllla
maestra de mortero de cemento, debiendo quedar los remates superiores �~ �e los tabiquillos de un mismo faldón

mismo plano. & !. ...... M "
l 'r o . r ,_. �" �;�~�~ �j �: �J �" �. �" �P�I�T �A �R �' �O �S.......-_....- ..._-....·...;;;.;;:.::1



NTE-oTI
NTE-oTG Tejados y galvanizados.

Nonnatlva de aplicación:
UNE-104-231 y 104-234; NBE-oB-90.

La attura máxima de IDS avisperos no podrá ser mayor de 4 m, estarán perfectamente aplomados, alineados y
arriostrados con otros tabiquillos perpendiculares a ellos, no debiendo ser el desnivel superior a estasdos riostras
mayor de 1 m.Para las juntas de dilatación se dispondrán dos tabiquillos separados entre si 5 anoBajo cada elemento
de soporte y en los palos de faldones la separaci6n máxima entre los avisperos ser de 50 ano

Sobre el forjado de la planta de cubierta se dispondrá una capa de aislamiento térmico de espesor y caraderistieas
indica das. disponiéndose de fonna que impida la circulación de aire por su cara inferior.

12.3.2 Fonnacióndel tablerosoporte
El tablero soporte estará constituido porun ras illón cerámico machihembrado, estará exento de ca liche y no presentará
alabeos ni fisuraciones, se apoyarán en 2 tabiquiUos contiguos e independizados de éstos mediante una tira de cartón o
plástico fuerte ; sus testas irán separadas 112 cm entre sI. Sobre este tablero se verterá una capa de mortero de
cemento y arena 1:6,de 2 cm de espesor , debiendo quedar la superficie perfectamente plana.

12.3.3 Colocación de tejas
Por úttimo se procederá a realizar el fald6n de tejas que se colocará porhiladas paralelas al alero , de abajo hacia
arriba. comenzando porel borde lateral libre del faldón en caso de que lo hubiera y montando cada pieza sobre la
inmed iata inferior con un sotape no menor de 10 cm.En cadahilada se cocearánlas canalesen primer lugar conuna
separación Lateral tal que las cobijas que la cubran dejarán una separación entresi de 4 o san.
Las tejas de! alero se recibirán con mortero de cemento y arena 1:8, y el resto de las tejas del faldón para evitar su
movimiento. llevarán una cama de mortero de cemento yarena de miga en relaci6n 1:10.

12.3.4 Ventilación de la cubierta
La cámara de aire existente entre el tablero y el fOfjado deberá tener ventilación al exterior al menos por dos
paramentos opuestos y con una superñcle en cada uno mayor de 10 cm .

APROE.400 por ce"" ", ' 1"'
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12.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirán todos los elementos constitutivos de la cubierta. En estos precios quedarán inclu idos tosmateriales, mano
de obra. operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidSd de 'acuerdo con las
prescripciones de! proyecto. ,j 1 �~ ... } , t;-::

: " '\

13, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

13.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

13.1.1 Imprimadores
Los imprimadores son produdos bituminosos uti lizados para la imprimación y la preparación de las superñces de los
soportes que vayan a impermeabilizarse.

En el envase del producto debende figurar sus lncompatibñkíedes y el intervalo de temperaturas en que deben ser
aplicados.

En la recepci6n del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo.

Las emu lsK>nes asfáftas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún asfátt ico
emulsionado.

Las emulsiones asfátücas no deben aplarse cuando la temperatura ambiente sea menosde SOC.

.-.-. _.-.-....�"�.�- �~�" .... .._---...,
r . v .. �, �~ �t�' �E �C �T �O�S

13.1.2Pegamentos bituminosos y adhesivos. : : �" �. �: �i�. �~ �. !',;,\UCHA
Los pegamentos bituminosos y los adhesivos son productos de base bitum inosa , destinados a �~�a�l�i �i �i�r �I�~�b�~ tre sí
de otros productos como láminas y armaduras bitu minosas o la uni6n �~ estos proquctos con el. $pPCl!U!..j;¡,¡.., de la
impermeabilización. f - f) '..�~ �- .

No deben de utilizarse oxiasfattos del tipo OA-70140 .
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Normativade aplicación:
UNE-104-236; 104-202 .

--------

�)�E�I�~�. �~ �. �- �' " /0, " -' '''- ''''- C I
"'-' �\ �!�: �Z �A �~�. �"�~

• y'--';cr> / ' "
) G

,-, r., ¡t
13.1.3Materialesbituminososparael selladode juntas. . �~ " _ �'�- �~�' . J
Son materiales bituminosos que se empJean para el sellado de las juntas de los soportes con objeto de. reforza¡ la
estanqueidad de las mismas. �:�;�'�'�'�'�'�'�)�¡�:�I�~�;�S -, : / /

Nonnallva de apllcacl6n:

UNE-104-233

13.1.4 láminas.
Las láminas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso, destinadas a
fonnar parte fundamentalde la impermeabilización en Josdiferentes sistemas.

lasláminas pueden serde les siguientestipos :

Láminas bituminosas de oxiasfalto; Están constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos
bituminosos,material antiadherente y ocasionalmente una protección:
Nonnativa de aplicaci6n : UNE·104-236

láminas de oxiasfalto modificado: ConstituK:!as por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos a
base de oxiasfatto modificado, material antiadherente, plástico y ocasionalmente una protección.
Nonnativa de aplicación : UNE·104-239

Laminas de betún modificado con elast6meros: Que estén constituidos por una o varias armaduras
recubiertas con mástices bituminosos modificados con plast6meros, material antiadherente y ocasionalmente
una protección.
Normativade aplicación: UNE·104-24211; 104-204

láminas de betún modificado con plast6meros: Están constituidos por una o varias armaduras recubiertas
con másñcos bituminosos modificados con plastOmeros , material antiadherente y ocasionalmente una
protección.
Normativade aplicación : UNE-104-24212

Láminas extruidas de betÚn modificado con poli meros: Tienen un recubrimiento bituminoso a base de un
mástico de betún modificado con polfmeros y fabricados por extrusión y calandrado. ocasionalmente, llevan,
en su cara intema, una armadura constituida por fieltro de fibra de vKirio.
Nonnatlvade aplicación: UNE-104-243

láminas de alquitrán modificado con oollmeros: Son láminas sin annaduras, que se fabrican por extrusión y
calandrado y que están constituidas por un recubrimiento bitum inoso a base de alquitrán modifcado con
poIfmeros , porplastiflCantes y porotrosmateriales tales como cargas minerales.
Nonnatlva de aplicación: UNE-104-244

Condiciones�g�e�n�e�r�a�~ de recepción en obra y almacenamiento:

Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, carezcan de bordes
desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc ., comprobándose en
general que el sistema de carga no haya da()ado por aplastamientos. punzonamientos, etc., tosrollos .

Se rechazarán aquellos que contengan mas de dos piezas, asimismo se rechazará la partida entera, si el número de
rollos que contengan piezas , es superior al 3% de la misma.

Los rollos que foman la lámina , deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados). llevando incorporada una etiqueta
en la que figure como mlnimo lo siguiente:

a) Elnombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor.
b) Lades»gnaciOn del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada ti de lámina

e) El nombre comercial del producto. �l �- �'�:�'�:�'�; �'�-�: �"�"�" �~�'�;�' �:�- �~�"�:�)�U�' �T �E �C �T �O�S
d) La longitud y la anchura nommales en m. ; _', . r u ..: -! �h �. �:�" �J�' �~ �'�_ �'�~ MANCHA
e)Lamasanominalporm2. i �·�~�i �f�" �· �. �~ �,�.�:�. �C �; �O �i �' �; ::, tf t OU: DO
f) El espesor nominal en mm., (excepto en las láminas bituminbsas de oxiasfatto). .

g) La fecl1ade fabricación. E-- -8 �t�i�~�· �1�. �2 �1�)�Ó�~
h) Las condiciones de almacenamiento.
i) En el �c�a�~ de láminas con armadura, las siglas de la a. nnadJ.'.ra__ PrinciQal)Y. �F �~ tiene adura
complementaos, además las deestas. , r , " , . ..... . �. �~ �;�: �t �- �¡ �~ �~�: �~�~�'�:�, �q �" �ñ�J �O �S

�~ �_ �-�" �4 �' • �' �- �, �~ �,�;�, �.
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El a lmacenamiento en obra se realizará en k>cal aislado de la humedad y de la radi ación sotar , no siendo adm isible que
la temperatura del mismo supere los 35°C en verano ni los SOC en invierno.

La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran �a�p�l�a �s�t�a�m�~�n�t �o porcargas.
siendo conveniente su ensilado en vertical y separadossiempre del suelo a través de madera o material equivalente.

El transporte desde el almacén a )os tajos. se real izará de forma conveniente para que no se daflen los rollos. Se podrá
almacenar a pie de tajo el material a colocar en el dia, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de vertidos

en obra.

Las láminas de oxiasfalto yde betún modificado ses. no se expondrán a una radiación solar prolongada.

13.1.5Placasast.itticas.
Son productos bituminosos prefabricados en piezas de pequeño tamaoo y con diversas formas, constituKios poruna
armadura, recubrimientos bituminosos, un material antiadherente y una protección mineral situada en la cara exterior,
slUNE·104- 240.

Las placas deben presentar un aspecto un iforme y carecer de defectos tales como agujeros. bordes desganados,
roturas. grietas , etc. , deben presentar la superficie vista totalmente recub ierta de granulos minerales uniformemente
distribuKros.

Se admite una tolerancia en cada una de las dimensiones de +/- 3 mm.
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Normativa:
UNE-_104-240

.-;U.
13 .2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA
Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes comprobaciones:

:.' "'1, ."

• �"�.�~ a) Que todas las supeñlCies soporte de la impermeabilización. estén completamente term inadas,
�, �t�, �~ �' �" �' �( �r �~ �~ �p �i�é �s �, rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatación , soportes verticales. aristas y rincones,

-:',(. SV .,etc.);.y que todos los ángulos entrantes y salientes estén achaflanados O redondeados y toda la superficie
'(..,.r ')" .Iimpia.

.z.,:.:-;" b) Oue no existan materia les contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso . etc .) .
e} Oue el grado de humedad de los sopones en el interior de la masa sea =< 8%.
d) Que los accesos a cubierta estén protegtdos y limpios.

Los trabajos de impe rmeabilización, no deberán realizarse cuando las condick>nes climatológicas puedan resuttar
perjud iciales a la cubierta y. en particular, cuando exista :

a) Nieve, hielo o lluvia.
b) Fuertes vientos.
e) Temperaturas inferiores a cinco grados (5OC).

No se admiti r la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las láminas.

La reanudación de los trabajos después de una paralización, se hará previa comprobaci6n de que el soporte de la
impermeabi lización y )os materiales adyacentes, reúnen las condicionesnecesarias establecidas anterionnente; en caso
contrato, deberán tomarse las medidas oportunas para adecuar el soporte al recibido de las láminas.

se colocaran las lám inas de refuerzo de todos bs puntos singulares (petos, cuerpos elevados, j untas, cakjeretas,
pasos, etc.), y cambios de pendiente totalmente adheridas a su soporte, previa imprimación del mismo , Entre la
aplicaclón de la imprimación y la adherencia de las láminas, se dejarán transcurrir> 24 horas. (Ver puntos singulares).
Se imprimaran. también, todas las superficies que vayan a recibir lám inas adheridas.

La adherencia de las láminas. bien a su soporte o entre ellas (formación de capas, solapas, etc .), se realizara a la
llama, con el fin de eliminar el pol ietileno superficial de protección de ellas,

Las láminas de retuerzo se puentearán (no se adherirán) en }os v értices o �r �t�!�'�f�l �~�!�! �~ �.�s n uentro. asl como en las
juntas de materiales o en las fisuras, eventualmente existentes. �' �~ �r �,�> �. tfk :,-C" ; �~ �E ARC:JI TECTOS

�-�_ �.�( �~�~ �, �~ �. !Jf ( ' / .S ·-tL.lJl.- l A MANCHA
Los empalmes y solapas entre lámínas serán siempre >= 10 cm. �" �~�,�;�" �. L �~ �, :JI':l' '-, IÓN DE TOlEDO

as- - �~ �K __�t�~ �~ �<�Y �~ �~ �n �l �,Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá in rrumpirse et.-VaDaJOhastallKl te
soldaduras del rol lo . 1 , . . .ñ

t . !. .. .... .. tW' �~�v

Los solapos entre lám inas de una m isma hilera , paralelos a la linea de máxi �p�é �n �c�U�e�n �t �e �: �· �n�o �: �c�o�~�~�~ �~
hileras adyacentes, existiendo como mínimo entre e llos una separación > 30 �a�n�~ �- �- _. �~



Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente.

No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por tanto prohibido tossolapos
coincidentes.

Una vez eccceees las láminas de oxiasfalto y de betún modifICado ses, no se expondrán a una rad iación solar
prolongada O a daños porefectos de obra, debiendo llevarse a cabo su protección de inmediato.

Entodos loscasosde adherencia de láminas entre si o a soportes, hechas conca lor de llama, se evitara la oclusión de
aire ambiente o gases.

Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas , etc.) y entre éstos y el soporte de la membrana , deberán estar
realizados en Escocia o chaflán de ángulo 1350 +/- 1OC', siendo los ladosdel chaflán o el rad io>= 6 cm.

Una vez colocada la membrana no se verterán o colecarán sobre ella materiales o andamios que puedan da"arta.

se controlará el accesoa la membrana (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos provisionales necesarios
para no dal\ar la misma.

se comprobará que el calzado utilizado por los operarios es el adecuado para no eeñer la membrana.

Una vez terminada la membrana impermeabilizante , se cerrarán todos los desagOes, excepto los rebosaderos y se
realizarán las pruebas de estanqueidad consistentes en una inundación de la cubierta hasta un nivel de 5 cm por
encima del punto más alto de la misma. La inundación deberá mantenerse durante un tiempo
superior a72 horas.

Realizada la prueba se destaparán los desagOos progresivamente.

�· �~
'c::
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a) 50epara láminas de ox iastalto;
b) OC' e para láminas de oxiasfalto modificado;
e) _50epara lám inas de betún modifado.

t a superficie del soporte basedebe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraflos.

Cuando pueda realizarse el ensayo de embalsamiento de la cubierta y existan dudas de una buena ejecución prev ia
conformidad de laDirección facuttativa, se reforzarán 60ssolapos con una faja de 15 cm soldada totalmente.

13.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
No deben rea lizarse trabajos de impermeabil ización cuando las concHciones climatológicas puedan resultar
�p�e�~�u�d�i�c�i�a�l�e�s�, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté
mojada. o cuando sople viento fuerte . Tampaco deben realizarse trabajos cuando la temperatura amb iente sea menos
que:

'0,.
U ;,J::

/,

es de comenza r o reanudar los trabajos de impermeabilizad6n, debe comprobarse si el soporte base reúne las
concticiones necesarias seflaladas en el apartado siguiente, en caso contrario , debe esperarse el tiempo necesa rio o
proéederse a su adecuación.

• • �r�{ �~ '..11 J
r"v'Las ínterrupoones en la ejecuctórl de la cubierta deben hacerse de forma tal que no se detenoren los materia les
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Los encuentros con elementos verticales, tales como petos . ch imeneas de ventilación, torreones, etc. , deben estar
acabadOS con unaEscocia o un chaflán que forme un ángulo de 1350 +/-100.

Estos elementos verticales deben estar preparados de la misma forma que el faldón , para permitir una terminación
CXlITlláll de la impefmeabilizaci6n hasta la anura necesaria.

Antes de comenzar la colocación de la impermeabilización, deben insta larse las cazoletas de desagüe y prepararse las
juntas de dilstaei6n. �r �.�;�, �-�: �. �~ �.�:�. �~�"�'�"�:�"�:�!�; �.�r �m�. �~.."f:.'" 7 " �-�~

�~ �"�" �~ �-�.�. �'�~ . �G�' �~ �: u f �~ -" " :"' ECTOS l
Cuando eJ�~�e base sea de hormigón. de �m�o�~�e�r�o de ceme."to. de hormi �6 �n �~ �~�) �u �l�~ �r o �d �~ �:�.�i�r�l �b�~�~�g �~�~ �a�~ �6�l �' �l�l�g �e C?S'
su superficie debe estar fraguada y seca , sin huecos ni resa ltes m yores Que :120% �d �~ �'�: �e �s �~ �5�P �<�a 11a

impermeabilización prevista. s: b 11A.l. 200(' j

Cuando el soporte basesea de placas aislantes . éstas deben colocarse a t y sin �h �~�e�c�o�s �: �n �u�.�: �e �~ �. �o ;

Cuando la impermeabilización este constituida por materiales a base de a t, I 0
1 �'�:�. �· �~ �~ �I �~�~�i�l�· �" • ;:" $s n

ser de base asfalto , y cuando esté con stit uida por materiales a base de alquitrán , la imprima ción debe ser de base
alqurtrán.



(

Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha . cepillo o pulverizador. la aplicación debe realiza rse
en todas las zonas en las que la impermeabilizacoo debe adherirse y en las zonas de lee remates.

En cada faldón las lam inas de cada capa de impermeabilización deben empezar a colocarse por la parte más baja del
mismo, preferentemente en dirección perpendicular a la linea de máxima pend iente del fald6n ; debe continuarse hasta
term ina r una hilera, realizando solapos de 8 cm como mlnimo en las uniones entre piezas. Debecontinuarse colocando
nuevas hileras en sentido ascendente hasta la limatesa , de manera tal que cada hilera solape sobre la anterior B cm ,
como mlnimo.

La colocación de las piezas debe hacerse de tal forma que ninguna junta entre piezas de cada hilera resulte afineada
con la de las hileras contiguas.

Cuando la pendiente del faldón sea mayor que el 10%, las laminas puede n colocarse en direcci6n paralela a la linea de
máxima pendiente. Cuando �~ pend iente sea mayor del 15%, como sucede en el caso de refuerzo de placas asfálticas,
las láminas deben fijarse mecánicamente para evitar sudescuelgue.

13.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Los productos bituminosos y Josbituminosos modifICados, deben estar oñcialrnente homologados.

Los productos procedentes de los estados miembros de la Comunidad Econ6mtea Europea deben cumplir k> que se
establece en el artículo 4.1.4del Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energ ía en el campo
de la normalización y la homologación, aprobado por Rea l Decreto 258411981 . de 18 de septiembre (B.O.E. 3-11-81 Y
B.O.E. 28- 11-81). Ymodificadopor Real Decreto 10511988. de 12 de febrero (B.O .E. 17-2-88).

En el control de recepción debe tenerse en cuenta lo que se refiere a la recepción de los productos, asl como a las
condiciones de embalaje y de presentación.

Cuando la dirección facultativa estime necesario comprobará alguna de las caracteristicas fisicas o químicas de algún
producto mediante ensayos, éstos deben rea lizarse de acuerdo con las UNE correspondientes.

....
O tJ e: �-�~ �~ Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. la direcci6n

.t"'::\ facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identifICSci6n del material cuando éste llegue a la obra.

'?- ....�~�'�" �k �S �i �m�¡ �S �m�o �. para los productos que procedan de los estados miembros de la CEE , que hayan sido fabricados segú n
�~�, �:�; �' ,:; �i �J �~ �s �p�e�c�i�f �l�C�a �c�i �o �n�e�s técnicas nacionales garantizadoras de objetivos de ca lidad equivalentes a los propordonados por esta

4.,:/ ,,?, ¡ norma y que estén avalados por ce rtificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficia lmente
• <; •. e, ... e reconocidos en los estados de origen, la dirección facultativa puede simpliflC8r la recepción, reduciéndola a la". �' �.�:�~�:�:�q �~�:�. ::.. ' identifica ci6n del material cuando éste llega a la obra ,

LB dirección facultativa debeestablecer Jos controles precisos para comprobar que la ejecución de la obra se ajusta
tanto al proyecto de ejecuctbn, como a las condiciones generales que se establecen en esta norma sobrependientes,
estado de l soporte de la impermeabil ización. colocación de las láminas y de la protección, eet como ejecución de
elementos sing ulares , ta les comobordes, encuentros, desagoes y juntas.

La direcci
umedad

Laprue de servicio debe consistir en una inundactbn hasta un nivel de 5 cm , aproximadamente, por debajo del punto
alto de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y ten iendo en cuenta que la carga de agua no

obrepase bs limites de resistencia de la cubierta.
LB inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas , como minimo, Los desagUes deben obturarse
mediante un sistema que pennita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste.

Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagOes; la operación debe realizarse de foma progresiva para
evita r que la evacuación del agua produzca daflos en las bajantes.

En las cubiertas en las que no sea pos ible la inundación debe procedersea un riego continuo de la cubierta durante 48
horas.

13.5 NORMATIVA

NTE.QA Cubiertas. Azoteas.
NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos.
NBE-CPI·96
NBE-CT-79
NBE-CA-88

6 MAY. 2004
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13.6 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION r: '.
La medición se realiUlrá pormetros cuadrados. J

14. PAVIMENTOS CERAMICOS, TERRAZOS y MARMOLEsf "

14.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

14.1.1 Solados cerimlcos en baños, aseos y cocinas
La baldosa será a base de arcilla cocida a altas temperaturas y posteriormente prensada. Su acabado en la cara vista
ser esmaltada con resartos antideslizantes y exenta de grietas o manchas . En la cara posterior llevar relieves que
facilitan su adherencia con el mal erial de agarre.

14.1 .2 Solado con terrazo
El terrazo podré ser de 30 x 30 anoo de 40 x 40 anoindistintamente, de china o color a elegir por la Dirección Técnica.
Este telT8ZO presentará su superficie vista perfectamente plana y sin coqueras. con sus aristas y esquinas sin
desportillar. Asf mismo tendrá homogeneidad en el color y en el tamaño de los áridos. Las baldosas vendrán
desbas1adasde fábrica .

14.2 E.lECUCION DE LAS OBRAS

14.2.1 Terrazos
El terrazo de no in situ se ejecutará con una primera capa de arena de no de dos centimetros (2 cm) de espesor sobre
la que se extenderá mortero de cemento P-350 de dosificación 1:10 con un espesor de un cenllmetro y medio (1,5 cm).
Se colocarán a continuación un mallaza de diámetro cuatro millmetros (4 mm) y separación diez (10 cm) de acero A42.
Se extenderá posteriormente una capa de mortero de cemento de dosificación 1:4 en un espesor de centímetro y
medio (1,5 cm), apisonaday nivelada. En este momento se insertarán las juntas en cuadriculas de lado no mayor de un
metro veinticinco(1.25 m).

El mortero de acabado en capa de centfmetro y medio (1,5 cm), apisonada y nivelada. se mantendrá húmedo durante
una semana, y se acabará mediante pulido con máquina de disco horizontal . No habrá variaciones superiores a cuatro
millmetros (4 mm) en su planeidad.

14.2.2 Baldosas
Los pavimentos de baldosas recibidas con mortero se ejecutarán con una primera capa de arena de espesor dos
centlmetros (2 cm), sobre la que se extenderá una segunda capa de mortero de cemento de dosificación 1:6 con el
mismo espesor. Cuando el pavimento sea exterior sobre solera se formarán juntas de ancho no menor de un
centlmetro y medio (1,5 cm) en cuadricula de lado no mayor de diez metros (10 m), rellenas con arena.

se cocearán las baldosas bien asentadas sobre el mortero fresco con juntas de ancho no menor a un milímetro (1 mm ),
y se rellenarán las juntas con lechada de cemento. No habrá variaciones superiores a cuatro millmetros en su
planeidad,ni cejas mayores que dosmilímetros (2 mm).

Los pavimentos de baldosas pegadas se ejecutarán de manera análoga a los recibidos con mortero aplicando el
adhesivo sobre la capa de mortero limpia y con una humedad no superior al tres porciento (3%).

Los separadores, recibidos en la capa de mortero, quedarán enrasados con el pavimento y bien adosados a ambos
lados.

Los cubrejuntas se fijarán con tomiUos no separados más de cincuenta centimetros (SOcm) o ajustándolos en toda su
longitud con adhesivo o directamente a la capa de mortero.

El terrazo de baldosas se ejecutará con una capa inicial de arena de rio de dos centlmetros (2 an) de espesor, y una
segunda capa de mortero de cemento P-350 de dosificación 1:6 y espesor dos centlmetros (2 cm) . Se colocaran las
baldosaS hl.RTledecidas bien asentadas y rellenando las juntas con �~�a de cemento.

, sobre
idando

Se acabará mediante pulido con máquina de disco horizontal. No habrá variaclones superiores a cuatro milímetros (4
mm)en su planeidad.

14.2.3 Pavimentos de piedra ... baldosas cerámicas
Sobreel fofjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferi
esta seirá extendiendo el mortero de cemento, formando una capa de
que quede una superficie cont inua de asiento del sciado.

VISADO
Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco. e-"",_..ésleJ:ClO.c:emenIO.

�~ �c�r�.�; I:rtL I O:; HtüLAM"NTARIOS

Humedecidas previamente. las baldosas se eoocarén sobre la capa de mortero. dispon iéndose con juntas de ancho no
menor de un millmetro (1 mm).



Posteriormente se extenderá la lechada de cemento y arena , coloreada con la misma tonalidad de la baldosa, para
rellenar las juntas, una vez fraguada se elimina rán los restos de la lechada y se limpiará la superficle.

14.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
En todo tipo de solados , no se admitirán defectos de planeidad superiores a 3 mm medidos con regla de un metro.

Todos los cortes de las piezas de solados se realizarán mecánicamente y con las herramientas adecuadas para evitar
desportillamientos. Se procurará siempre que los lados cortados se sitúen en los encuentros con las paredes .

Se prohibirá tota lmente la colocación de piezas partidas .

En los revestimientos de peldaños se realizará un control por planta, verifICando si:

Normas:

- Lacolocación del revestimiento es deficiente.
- El espesor de las capas de arena o de mortero, o son inferiores, o tienen otra dosificación.
- Hay variaciones superiores a cuatro millme tros (4 mm) en la planeidad del pavimento , o se manifiestan cejas

superiores a un milfmetro (1 mm).
�~ Cuando se compruebe la horizontalidad del pavimento, y aparezca n pendientes superiores a cinco

décimasporcien (0.5%). APRDB.L'.DD par �"�C�I�!�"�"�~ e ' �P�I�~�r�.�o rvlunicipal
de leC"3: 1 2 MAY �2 �0�0 �~
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14.4 NORMATlVA

UNE·7.082·54 .

NTE-RSC �~�t �. ,, -o

14.5 CRITERIOS DE MEOICION y VALORACION
los pavimentos se mechrán y abonarán por metros cuadrados de superñcíe re nte ei",,;¡¡'rn.--m""'''''''''''''''do.
eliminación de restos y limpieza .

15. PAVIMENTOS DE MADERA Y FLEXIBLES

,O'/
15.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLI R LOS MATERIALES r·

15.1.1 Entarimados
La madera será frondosa o resinosa con peso especifico superior a cuatrocientos (400) kg/m3, humedad no superior al
ocho por ciento (8%), envejecimiento natural de seis (6)meses y tensión de rotura superior a cien (100) kglcm2 . las
tab lillas tendrán un espesor superior a ocho (8) milfmetros, y las baldosas de tab lillas estarán unidas a una base de
mortero de espesor minimo diez millmetros (10 mm).

los rastre/es y nudillos serán de madera de pino, sin alabeos y tratados contra el ataque de hongos e insectos.

El adhesivo y el barniz estarán en posesión del Documento de Idoneidad Tétnica.

15.1.2 Moquetas
la moqueta, en losetas o rollos adhesiva, estará en posesión del correspondiente Documento de Idoneidad Tecoica.

15.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

15.2.1 Entarimados
secolocarán los rastreíes según ejes paralelos separados tre inta centímetros (30 cm), recibktos con yeso negro en toda
su �I�o�n�g�~�u�d y separados dieciocho millmetros ( lB mm) de los paramentos. Se fijaran las tablas a tope apoyando como
minimo en dos rastreles, clavadas por el machihembrado con puntas a cuarenta y cinco grados (45 G) penetrando
veinte mil/metros (20 mm) en los rastrsles, las juntas serán inferiores a medio millmetro (O,5mm) y el entarimado
quedara a ocho (B mm) de losparamentos.

15.2.2 Parquet

• Sobre la soíera de horm igón de veinte centimetros (20 cm) se dispondrá una

�r�=�= �:�- �~�~�-�~�'�~�Y�- �'�~�l �o�l�4�~�"�"�' �_ �~ �I�1�"�<�:�:�'�l�'�l
El local estará term inado y acristalado. Una vez acuchillado y lijado , se apli �r�~ �~�~�\�p �á�f�i�t�1�!�. �f�E�m �·�t�t�e�s �t�m�a�D�O�s �j �i�1�i �~ �~
primera de ellas. l os defectos de planeidad no serán superiores a dos millmetr �~ �bDE �C�A �5 �T�1�L �l �~ �. �1�. �~ �: �. �~ �!�\ �n �r�; �H �A�"

EMARCACION DE TOLEDO

�~ 6 MAY. 2004
pa de "'11'1'1�$�'�~ �"�'�O�'�~

�~ �T�~�"�i�>�b�Y�"�a �~�b�$ �,�'�!�R�J�g• A continuac ión se colocarán rastreles de madera en dirección ortogonal a la �l�I�e�I �~ �l�I�3�l�I�'�l�!�I�l �~�~�~�~�~ �e�e�: �~�~�~ �~
bloques especiales de goma para no daflar la capa impenneable.



_ Después se coíocerá el parquetde madera cuidando la distancia en juntas entre las piezas y con el perimetro.

• La distancia de j unta perimetral será de ocho millmetros (8 mm) y ha de quedar cubierta porel rodap ié.

_La nivelación notendrá variaciones iguales o mayores a cincomili metros (5 mm).

• La plane idad medida con regla de dos metros (2 m) ser de dos millmetros (2 mm) máximo.

• La colocación se llevará a cabo con el kx:alcompletamente terminado y acristalado.

_El adhesivo se colocará de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

15.2.3 Moquetas
los pavimentos de losetas Orollos de moqueta se ejecutarán con una primera capade mortero de cemento P·350de
dosifICaCión1:4 con un espesorde tre inta milímetros (30 mm). Cuando la humedad sea inferior al tres por ciento (3%)
se dará una pasta de alisado sobre la que una vez seca se aplicará el adhesivo en una cant idad mlnima de doscientos
cincuenta (250) 91m2, con espátula dentada en ambas superficies a adherir .

Si la moqueta es tensada se colocara la banda adhesiva sobre Jos bordes de tosrollos Y se tensará el aire con
mordaZas especiales depositándolas despuéssobre la banda adhes iva. las juntas quedaran a tope y sin cejas.
eliminándose los restos de adhesivo que queden.

15.2.4 Flexlb....
Seextenderá sobre el forjado o solera, una capa de mortero de tre inta millmetros (30 mm) de espesor.

Sobre esta capa. y cuando tenga una humedad inferior al tres por ciento (3%) se extenderán las capas de pasta de
alisado, hasta conseguir la nive lac tón deseada, y el recub rimiento de desconchados e irregularidades.

sedejara el tiempo de secado indicado por el fabricante, que no será inferior a tres horas (3 h).

No se pisará el pavimento durante las vein ticuatro horas (24 h) siguientes a su colocaci6n.

Normas: NTE-RSC
NTE-RST

Se limp iarán las manchas de adhesivo que hubieran quedado.

APROS/IDOpar <c,.e- , r . r-r.. r' ' .
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16. ALICATADOS, CHAPADOS Y VIERTEAGUAS

16.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

15.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Semedirán y valorarán los pavimentos en metros cuadrados (m2), inclU;¡)éndOS n el eco, todos los trabaios , mechas
auxibares.

El revestinHento del peldartos, se medi rá y valora rá en metros(m) ; incluyé en el precio unita rio, os trabajos.
materiales y mediosauxiliares sean necesarios.

16.1.1 Azulejos
Los azulejos estarán fabricados a base de hidróxKlo de aluminio hidratado con impurezas ferromagnésicas (arci lla),
totalmente exentos de cal, cocidos a temperaturas superiores a 900 OC y posteriormente prensados, presentarán una
superficie esmaltada impermeab'e, uniforme e inalterable a jce ácidos, lej la y a la luz.

16.1.2 Placas de piedra r","':c."'........"""';"--..
Lasplacas de piedra artificial estarán fab ricadas con arenas procedentes de la J?iedra natural �t �~�'�:�i �f�~ �~�~ �~ �!�, �~ �e�q�U�i �M�t
imitary cemento Portland, con jos colorantes y aditivos que se estimen oportunos; Contendrán las �a�r�m�a�a�Ú�J�1�J�s�'�~ �'�~�~
necesarias para evitar daOOs en el transporte y uso fina l. ¡ ,'.. '-. L ¿ TOLEDo

: - 6 " ,"Y
Losanclajes deberán sopo rtar por sí solos el peso de las placas. Serán resistentes a la corrosi6n y �l�J�m�~ �i �r �á �n
escarpias, tomillos o grapas de bronce, cobre o lat6n, o alambres de 5 mm ,'de diámetro de latón , cobre. o hierro
galvanizado. I J

-._-.- -.:....�L �:�~ �· », �~ �.�:�. �~ �.---



r

APF: ,," .:;0 �p�.�' �~ t : .• - T) ;. iunicipal

e! .2a'

1 2 MAY 2004
- ..... -1'2: �~ �j �~�X�~�~ �¿�Q�Q�L _

16.2 EJECUCION DE LAS OBRAS ;d" r '''\,

16.2.1 Alicatados i :0\:
Antes de la colocación de Jos azulejos, éstos se habrán mojado pr viame hasta su completa saturación y dejado
orear a la sombra un mlnimo de 12 horas. Se recibirán con mortero de ce o y arena de río en relaci6n 1í4: �~ _

'> �~ (,"" .
'<<; �"�'�~�. �,�~�,�,�,�\�.�.

El paramento para alicatar estará humedecido, limpio y aploma . Se comenzará su ejecución a partir de úna regla
que nos marcará el nivel superior de la solería, comenzándo la colocación de los azulejos aplicándOse la pasta de
forma que cubra toda la cara posterior y euk1ándose de que no se interponga en las juntas, se ajustará sobre el soporte
a golpe y se rellenarán una vez colocado el azulejo, los huecos que pudieran quedar. La capa del mortero de agarre
deber tener un canto aproximado de 1 cm.

En todas las aristas se colocarán azulejos con inglete (biselados), o bien uno de los dos azulejos cortados se colocarán
en tos extremos del paramento. Estos cortes se practicarán por medios mecánicos y con las herramientas adecuadas,
sin dar.ar el esmalte. los taladros que se realizan para er paso de las canalizaciones tendrán un diámetro de 1 cm
mayor que el diámetro de éstas.

Posteriormente a la fyación del azulejo se le dará una lechada de cemento blanco PB·250principalmente en las juntas,
limpiándose a las 12 horas con un estropajo seco.

16.2.2 Chapados d. piedra
Previamente a la coh:x:aeión de las placas se mojará ef paramento de la fábrica a revestir, asi como las placas cuya
absorción seasuperior al 0.5%.

la cok>cación en obra de las placas se realizará suspendiéndolas exclusivamente de los ganchos o dispositivos
previstos a tal fin, con el sistema de fijación señalaoc en el proyecto. Esta fijación se confiará únicamente a los
dispositivos de andaje estudiados previamente.

El hueco intermedio entre las placas y la fábrica quedará relleno con mortero del tipo que fije la Dirección Facultativa.

los anclajes de carpinterías, barandillas, etc , se fijarán sobre la fábrica , nunca sobre el chapado.

El chapado seguiré las juntas de dilatación del edilicio.

16.2.3 Vierteaguas
Si la pieza vierteaguas forma parte de una fábrica, siendo parte componente y resistente de la misma, se recibirá sobre
mortero extendido s610 en los extremos de la superficie de asiento, previamente nivelada, dejando hueca la junta en su
parte central hasta que Jos entrepaños íatera jes hayan entrado en carga, en ese momento se rellenará la junta con el
mismo mortero que el resto de la fábrica .

Si la pieza vierteaguas noforma parte resistente de la fabrica, una vez ejecutado y terminado el hueco se asentará
sobre una capade mortero_

la pieza vierteaguas deberá sobresalir un mínimo de cuatro centímetros (4 cm) de la superficie exterior del muro ,
contado en esos cuatro centlmetros (4 cm) un goterón o resalto que haga los efectos del mismo.

la superficie superior de l vierteaguas estará dotada de una pendiente mlnima del uno por ciento hacia el exterior.

16.3 CONTROL Y CRITERJOS DE ACEPTACION y RECHAZO

16.3.1 Azulejos
Deberán tener una resistencia mlnima a flexión de 15 Nlmm2 Y un espesor comprendido entre los 5 Y Jos 15 mm; el
azulejo estará exento de incrustaciones e impurezas en su masa y tendrá tota l ausencia de esmaltado en sus bordes y
cara posterior.

El azulejo no tendrá alabeos ni errores en las dimensiones de sus lados debiendo estar la superficie esmaltada
totalmente ausente de incrustaciones e imperfecciones.

16.4 NORMATIVA �r�'�-�"�"�' �~ �. �·�~ �· �. �7 ..- 7 .-=--..,:.-....-,_'"
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16.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION - - 6 MAy, 2004
Se medirán y abonarán por m2. El precio comprende todos los materiales, incluyéndose piezas romas y otras
especiales , mano de obra , operaciones y medios auxiliares necesarios para la �~�m�p�l�e�t�a terminaci9o. �d�U�~ �i�d �a �d con
arreglo a las especifteaciones del proyecto. ( : ' . ,o - �~ , r,t ·-Lf ! .
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17. CARPINTERIA MADERA, PUERTAS Y ARMARIOS )

17.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES ---zU
17.1.1 Calidad y lipo de madera

i 1unicipaf

,.

Calidad. , '-
En aquellos elementos en Que la madera sea maciza. ésta tendrá un nsklad superior a 450 Kglcm2 ycon un
contenido de humedad no mayor del 10%. estará exenta de alabeo • euras y abolladuras, no presentará ataques de
hongos ni de insectos y la desviación máxima de sus fibras respecto al eje será menor de 1/16. los nudos serán sanos
y con un diámetroinferior a 15 mm, distanciándose entre 5130 en como mlnmo.

No se admitirán empalmes en elementos vistos. debiendo tener las fibras una apariencia regular sin variación de tono
en su conjunto.

TiPOde madera·
El tipo de madera asr como su acabado será a elegir porla Direcci6n Técnica .

Patillas,
Las patinasserán de hierro gatvanizado y se colocarán con la misma dispostción que indicó para la cerrajeria.

�~
Los cercos serán de directriz recta tanto en largueros como en cabezales y precercos, y vendrán montados de taller.

Cercos de PUertas
Los cercos de puertas de paso en el interior de viviendas BS! como los armarios tendrán una escuadria mlnima de 60 x
70 mm, debiendo llevar un cajeado para su anclaje al tabique de 5 cm de ancho por 0,5 cm de profundidad, as! mismo
dispondrén de un batiente de 1 cm de ancho, con una profundidad igual al canto de la hoja. Los cercos de las puertas
de entrada de vivienda llevarán una escuadrla mlnima de 120 x 70 mm y un batiente de 1,5 cm.

Ho@s de Puertas·
A) Puertas de ecceso., La puerta de entrada a vivienda deber llevar en su parte inferior y superior un precerco y un
cabecero de 25 x 15 en de anchura respectivamente, sus latera les tendrán un canto mínimo capaz de albergar a los
mecanismos de cerradura.

Los peinazos serán de 7 x 4,5 cm de escuadria y unidos entre sí mediante ensamble enco lado .

B) Puertas enrasadas.- Las hojas interiores de pasos y annarios irán enrasadas a dos caras con canteado en sus
íaterales. Llevando un bastidor perimetral de 7 cm de ancho y otro en el centro con un refuerzo para la cerradura y
tirador si lo llevase.

Estas puertas irán perfectamente enrasadas con doble capa por cada 3 mm de espesor, rigtdizándose interiormente con
tiras de cartón serpenteante. El canteado se realizará en sus laterales debiendo tener un grosor mlnirno de 1 cm.

e) Puertas para acristalar. · Las hojas interiores previstas para acristalar llevarán un hueco pradicado que no deberá
exceder de la mitad de la superficie de la hoja , canteé'mdose interionnente con el entalle necesario para el
acristalamiento y enjunquillado,

Tapajuntas.
Los tapajuntas serán de igual calidad al resto de la carpinterfa, cortándose en sus uniones a inglete . Se unirán al marco
mediante juntas gatvanizadas de cabeza perdida, botadas y emplastadas, a una distancia entre sl de 40 cm. El
dimenSionado de los tapajuntas será de 7 cm de ancho por 1,5 cm de canto ,

17.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA
Caminterla interior;

- Un espesor de las hojas de puertas mayor o igual a cuarenta milimetros (40 mm) en las de acceso a
vivienda y mayor o igual a tre inta y cinco milímetros (35 mm) en las interiores.

�~ El número de pernos o bisagras serán mayor o igual a tres (3) en �p�u�e�r�t�a�s�.�~�¡�¡�l�j�j �' �~ .....�:�"�"�"�:�"�"�'�~�"�.�"�.�O�"�"�-�_
- Las puertas con hoja de vidrio sin bastidor serán de vidrio templai:io de �e�S�P�e�s�o�r�'�n�i�a�y�O�r �:�o�r�j�~ �U�r�d�i�e�J�: �O�S

milrmetros (10 mm) . ; �· �1 �~ �( �:�a �l�l �_ �L�. �.�'�" L,q MANCHA

Las puertas de acceso a viviendas y locales comunes disponÍlrán de �a�c�c�i�o�n�a�m �l�é�¡�;�f �¡�i�'�¡ �~ �!�i�O�O ave
desdeel exterior, .
Disposici6n de condena por el interior en los cuartos de aseo y �,�*�,�r�m�n�o�r�i�o�s �~ 6 �~�i�!�\ Y. 2U04
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Hoja : Dimensiones en milfmetros (mm) de la hoja en función de l tipo

�,�,�;�o�n�c �~�· �· ' 1 -,
h. .' :-. .1. -' O:Jf ;-r"

dc' 12 MAY

Tipo

Paso

Armario
Maletero

Altura
A

2030"
2110"

1700
450
600

c.

Ancho
B

625"
725"
825"
925

450
450
600

'('. ",,' 1'" 10 i/; !.: ¡¡ icipal
200.

J' �¡�, �' �1 �- �~ �~ �J�i �;�( �_ �~�~�~ �] �J _

�~ .'
Espesor

C

35"
40"

25
25
35

• Dimensiones de la hoja para puertasplanas según norma UNE 56802.

- Cada una de las dimens iones dadas para la altura , se puede combina r con las de la anchura y espesor dentro del
mismo tipo.

• Dimensiones interiores de las hojas vtdrieras:

- a, mayor o igual a ciento veinticinco milímetros (125 mm).
b, igual a quinientos, milquinientos c inco y mil quinientos ochenta y cinco milímetros (500, 1505 Y 1585 mm).

- e, mayor o igual a doscientos cincuenta millmetros (250 mm).

Sistemas de cierre
Puertas de paso

En puertas de paso se utilizará el sistema de cierre por resbalón . con pomo para su accionamiento. En baños
y aseosnevarán una condena con su manilla correspondiente. Se utilizarán indistintamente pomos o
manivelas.

Puertas de entrada
las puertas de acceso a vlvíerdas. tendrán una cerradura de resbalón. practicable interiormente med iante
pomoyexteriormente mediante lIavf n debiendo llevar una vuelta de seguridad.
Además en estas puertas se fijará un ti raclor a tono con la cerradura y una mirilla óptica.

Puertas de armarios
Las puertas dearma rios cerraran mediante pestil los embutidos en su canto con ce rradura de llave en una de
las hojas y tirador en ambas.

Hojas de ventanas
El sistema de cierre de las hojas de las ventanas será igual al indicado para la cerrajería. según sean de
accionamiento de corredera o abatible.

17.3EJECUCION DE LAS OBRAS
Los cercos vendrán de fábrica con rastreles. rigidtzadores y escuadras para mantener sus aplomos y niveles y una
protección superficial para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra .

Si la colocación de los marcos se realizara una vez construido el tabique, previamente se habrán practicado en éste
unas enta lladuras para el recibido de las patillas.

Estas se fijaran con mortero de cemento y arena 1:4. El marco deberá quedar perfectamente alineado y aplomado.
limpiándose posterionnente de posibles salpicaduras.

Las riostras y escuadras se desmontarán una vez endurecido el mortero.

17.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Los mate riales cumplirán las condiciones específicas en este Pliego.

El control de ejecución se basará en los aspectos de aplomado, recibido de p
reatizará la correspondiente prueba de servicio.

17.5 NORMATIVA

Norma NTE-FCM. Carpintería de madera.
Norma NTE·PPV. Puertas de madera.

- 6 t1AY. 2004
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17.6 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
La medición de estos elementos se efectuará por unidades correspondientes a las especificadas en la memoria de
carpinteria y planos del proyecto.

En el precio quedan incluidos los materiales, Fabricación en taller, transporte, cerco, contracerco, herrajes de colgar y
seguridad y maniobra. tapajuntas, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar totalmente
terminada la unidad según queda especificada.

18. CARPINTERIA MADERA, VENTANAS, PERSIANAS, BARANDAS

18.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

18.1.1 Cercos deventana
Los cerros de ventanas tendrán la escuadría y diseho que se detallaen el plano correspondiente.

18.1.2 Hojas d. ventanas
Tendrán la escuadrfa. disertoy configuración que se detallan en planos. Se preverán para acristalar y dispondrán de su
correspondientevierteaguas con goterón, unido mediante ensambleo puntos al larguero inferior.

Los nudos serán sanos y de diámetro inferior a quince milímetros (15mm), distando entre si trescientos milfmetros (300
mm) como mlnimo. Se podrán sustituir �~�s nudos no sanos por piezas de madera encoladas . siempre que el nudo no
tenga un diámetro mayor que un medio (112) del ancho de la cara.

18.1.3 Junqullloe
Los junquillos se fijarán con clavos gatvanizados de cabeza perdida y con una separación máxima entre éstos de 25 cm.

/' \ \,- j ,ji �' �~ �s �i�t �u�á �n �d �o�s�e 2 a 5 cm de los extremos. La sección mfnima será de 12 x 12 mm. La calidad de la madera de los junquillos
será igual a iadel resto de la carpinteria.

" -, �~�~�-�.�\�\

J ", 18.1.4Malneles
�~�l�' Cuando la ventana vaya acoplada a otra u otras, el conjunto tendrá un mismo cerco y los perfiles de unión serán
'1 -E/ �:�i�; �: �/�m�a �i�r�l �é �~ �s formados como conjunto de las dos secciones de los perfiles correspondientes.
�~ �~ �.�~�. �/
�~ r: '0 .....; 18.1.5Pasamanosde barandilla
�~ �,�;�;�, �~ "';;;:-Los pasamanos de las barandillas de escaleras serán de madera de pino para barnizar segun detalle de proyecto,

.or-L roblonada por su parte superior y cajeada a todo lo largo en la inferior para su ensamble con el soporte metálico. Se
�.�~�~ ( �~�e�d�j�a�n�t�e tomillos separados entre si 60 cm.Las caracteristicas fisicas y mecánicas de los pasamanos serán las
. I �~ �1�7 �s que se describen anteriormente para el resto de la carpinteria .:':/8.2CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

18.2.1Ventanas
La madera maciza será de peso especifico no inferior a cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cubico (450
kglm; Y un contenido de humedad no mayor del diez por ciento (10%), estar exenta de alabeos, fendas y abolladuras .
No presentará ataque de hongos o insectos , y la desviación máxima de las fibras respecto al eje, será menor de un
dieciseisavos (1/16). El espesor de los anillos de crecimiento será unfforme.
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Sepodrán hacer empalmes k>ngitudinales en las piezas, cuando éstos cumplan las mismas condicionesdescritas en la
NTE-FCM.(Fachadas. Carpinterla de Madera).

Cuando vaya a ser bamizada la madera . las fibras tendrán una apariencia regular y estará exenta de azulado, cuando
vaya a ser pintada, se admitirá azulado en un quince porciento (15%) de la superficie de la cara.

Las uniones se harán por medio de ensambles, quedando encolado. los �t�a�b�~�r�o�s de madera alistonados cumplirán la
Nonna UNE 56700. Los tableros de madera contrachapados cumplirán las Nonnas UNE 56704; 56705 h1, h2 Yh3. Los
tablerosde partlculas cumplirán la Nonna UNE 56714.

�1�8�~�2 Carpinteriaexterior
• Una atenuaciónacOstica superior a diez (10) Db(A) �r�,�~�.�_�:�: �,�;�:�"�~�C�~ �O�~�L�~�f�"�: �G�:�: �I�~�O�~�G�~�E�"�'�A�~�¡�f�¡�T�~�C �J�.�Q�~ . ,
- Un coeficiente de transmisión térmica K inferior a cinco kilocalorias �~ �~ �~ �m�e�t �l�Q�S�. �~ �@�~�M�~ �~ �V�A �¡�Q �~ �#

centlgrados(5 kclh m2 OC). ...,. ,.. �[�= �1 �, �4�~�; �l �C�A�C �j�Ó�r�J DE TOLEDO
- Una permeabilidad al aire inferior a cincuenta metros cúbicos por metro adrado (SO m31m2) en zonas 'Y' y 'Z'

(mapazonas climaticasmE). - - - - - 6 '·!AY. 2004
- Laestanqueidad al agua de lluvia , del elemento y de sus juntas con el ce lento.
• Laresistencia y la indeformabilidad por la acción del viento y de su propio Pbso. .... ; :r;'\ �~ �J
- El funcionamiento correcto de Jos elementos móviles. ! '0'" r · . . l �~ •.r : ' '":", V ' I"" -

• La protección de k)s materiales de la agres K>n ambiental y su compat ibilidad con JO! �r�l�i�d �i�e �¡�j �a �l �e�s�d�e�-�e�e�t�T�8�m �¡�é�: �n �t�~ �: �,�:�. �: �~ �j
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18.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Disposición en �c�e�r�r�a�m�í�e�n�t�o�s �~

• Aplomado de la carpinterta.
- Enrasadointeriorde la carpintería con el paramento, en su caso.

Fijación y comprobac!6n fina' "
• Comprobación de la fijación del ceree:

Patillas laterales: De acero galvanizado, con un minimo de dos (2) en cada lateraL
• Empotramiento adecuado. Correclo llenado del vaciado para el anclaje .
Fijación a la caja de la persiana : Tres (3) tomillos mlnimo.
Fijación a la peana : Taco expansivo en el centro del perfil .

- Sellado del premarco: Comprobación de su continuidad.
- Comprobación del espesor del acristalamiento.
• Comprobación de los orifICios de desagüe de la carpintería,

Protección:
- Comprobación de la protección y acabadode la carpinteria.

APROB.r.fJOpora(. '!· 'Co r' -1Pleno Municipal
defrc'-o' .1.2.MA'(. �?�O�a �.�~ ..

í1 �t�M �Á�L �~�º �º �! _NTE-I'CM. Carpinteóa de madera.

pruebas de sery!cio:
• Funcionamiento de la carpinterfa : Por tipo, en el veinte por ciento (20%) de ventanas.
- Estanqueidadal agua: Conjuntamente con la prueba de escorrentla de fachadas, en el pano más

desfavorable.

18.4 NORMATIVA

¡ .• : -,
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19.1CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

18.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION

19. �C�A�:�~�:�~�:�~�:�:�: �:�~�u�~�:�~�~�I�:�r �:�e�~�~�~�~�:�r�a�d�o de hueco �c�e �~�m�a�l _e_nle_m",,-'q , ,

. (1 If
�" �~�'�Í�> �S�~�C �í�'�,�t�-�~ �, �J �\�\�~ ¡.' If

, 2'4 �~ �. �, �~�( �'�-�:�' . • .
19.1.1Aluminio �.�~�D�[ C",-/,
Los perfiles de aluminio irán anodizados. en su cotor o en color bronce, de la serie C·1 , o similar, �~�t�~ �r�á �;�; espesor
minimo de 1,5 mm, serán de color uniforme, sin alabeos ni fisuras. siendo sus ejes rectilíneos. El tratamiento de
anodizado llevar un espesor superior a 13 micras.

19.1.2 Perfiles de aluminio
Los perfiles deberán presentar un acabado uniforme y estarán libres de defectos supertc íates o internos que puedan
resultar �p�e�~�u�d�i�c�i�a�l�e�s para el uso a que vayan destinados.

No se permitirán tratamientos tendentes a enmascarar defectos que no sean superñciales. Dichos defectos se podrán
eliminar siempre que se respeten las tolerancias dimenstonales.

19.1.3Productos de carpinteóa de pl*stico
Los perfiles de plástico homogéneo serán generalmente de PVC de alta tenacidad, resistente al choque, incluso en frio,
y establea la intemperie, obtenidos por extNstón. Para la junta entre le marco y el batiente se utilizarán perñes de junta
de caucho sintéttco de doropreno, o de caucho terpollmero introductdos en las ranuras previstas para eno en e/ perfil de
PVC. genera/menteenambos elementos, fijo y móvil.

Los perfiles compuestos de un perfil metálico estarán revestidos generalmente de PVC, poco plastificado, o de
poIiuretano.

Los perfiles podrán ser también de resinas poliéster reforzadas con fibra de vidrio, generalmente con núcleo de madera
o de poIiuretano.

Los perfiles presentarán una superficie uniforme y estarán exentos �f�! �' �~�ó�l�i �r�~ �T�~ �~ �f �@�j �~ �~ �i �T�~ �' os,
ond lec· t ados burb . . la • :!\'"''['¡'t �'�e �~ �, �. ·LA M.../l CKA

u oones, ve e • uJasy gne s. . DEMARCAC IÓIJ �D�~ TOLEDO

19.1.4Persianas enroUables I - 6 11AY, 2004
La persiana irá unida al rodillo recogedor. Estarán fonnadas por lamas �~ �o �r�i�z �o �n �t�a �~ �!�l�~ �. �)�\�C �!�}�n�~�d�a�s ent si,

tendrá un pesoespecifico minimo de 1,4 gr/cm
3

y no se reblandecerán a �~ �~ �~ �~ �~ �:�j �r�r�~�~ �K�~�} �' �~ �~ �F�, �~ �<�~�s �,�.�l �,�m�a�s
.,,- _ -........_--..:._ _ .:-J



tendrán una altura de 6 cm como máximo y una anchura de 1 cm como mínimo. Sus cantos se unirán de forma que
totalmente abatida produzca una perfecta oscuridad.

Rodillo recogedor.
El rodillo recogedor será de acero inoxidab le o aluminio y sealojará en el dinte l del hueco; tendrá una secc ión circular
de 6 ende diámetro comomínimo, debiendo ser resisten te a la humedad .

Polea y cinta recoaedora
la polea recogedorapodrá ser de alum inio o acero , se B cm de diámetro . La cinta será de material fle xible con una
resistencia a tracción superior a60 Kg.

Enrollador.
La cinta se recogerá en un enrollador automático que permita la recuperación continua de la cinta asl como la fijación a
cualquier posición. Este enrallador tendrá tapa metálica cromada o de plástico de P.V.C.

Canalillo guJa
La persiana discurrirá por unas guias embutidas en las jambas del hueco, tendrá 20 mm de ancho y penetrará 5 cm
en la caja de enrollamiento, con sus laterales abiertos . Para mejor func ionamiento de la persiana, la holgura lateral de la
misma con el canalillo guia será de 5 mm .

Tomo de reoogida,
En persianas de más de 5 m2 elsistema de enrollamiento será accionable mecánicamente por medio de un tomo en
vez de un enrollador automático.

Este tomo permitirá mediante manipulación de su man ivela subir o bajar la persiana asl como su fijac ión en cualquier
posición.

Sus mecanismos irán alojados en cajas de acero galvanizado, aluminio anodizado o P.V.C. rfgKio, a juego con la
carpinteria.

En este sistema la cinta recogedora irá embutkJa y ocutta en ef cerramiento, debiendo llevar un elemento guía.

Caja de enrol famiento
La caja de enrollamiento estará formada por los elementos de dintel y por un tambucho rigidizador con un bastidor de
madera.

Estaserá practicable y llevará &os huecos necesarios para la salida de la pers iana y de la c inta recogedora. Su �~ �n�g �i�t �u�d

será igual a la anchura del hueco más 10 cm.

Siempre que sea posible quedará embutida en el cerramiento. si no fuese asf la tapa registrable se adosará al bastidor
de forma que las juntas queden ocurtas .

Esta chapa será de aglomerado e irá p intada. Los tomillos de fijación llevarán sus correspondientes arandelas
embelleoadoras.

19.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

19.2.1 Aluminio
Perfiles de aleación de aluminio. según norma UNE·38337 de tratamiento SOS-T5 con espesor medio mínimo uno con
cinco milfmetros (1.5 mm). Será n de color uniforme y no presentarán alabeos. fisuras ni deformaciones, y sus ejes
serán rectillneos. uevarén una capa de anodtzado.

Los junquillos serán de aleación de aluminio de un milímetro (1 mm) de espesor minimo. Secolocarán a prest6n en el
propio perfil Yen toda su �I�o�n�g�~�u�d �.

Lasuniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tomillos.
remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano , y sus encuentros formarán
ángulo recto.
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19.2.2 P.V.C.
Admitirá n una temperatura de reblandecimiento Vicat con carga de cinco kilogramos (5 kg), superior a ochenta grados
centfgrados (BOOC), y tendrán un alargamiento de rotura mayor del ochenta por cient o (BO%), y una resis tencia a la
tracción de cuatroctentos cincuenta kilogramos porcentímetros cuadrados (450 kglcm2

) .

Los junquillos serán de ?Ve rígido , de un milímetro (1 mm) de espesor. Secolocarán a presión en ranuras del propto
perfilo sobre piezas atornilladas a cincuenta milímetros (SO mm) de los extremos, y cada trescientos cincuenta
millmelros (350 mm) ,

Las un iones entre perfiles se harán a inglete y por soldadura térmica , a una temperatura mloima de fusión de ciento
ochenta grados centlgrados (l 8O"C), quedandounidos en todo su perlmetro de contacto, Se eliminarán todas las
rebabas debidas a la soldadura, tomando las precauciones necesarias para no deteriorar el aspecto exterior del perfi l.
los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto.
A cada lado vertical del cerco se fijarán dos (2) patillas de chapa de acerogalvanizado, de cien millmetnos (100 mm) de
longitud yseparadas de los extremos doscientos cincuenta millmetnos (250 mm) .

Para A igualo mayor de mil setecientas cincuenta milimetros (1750 mm) se fijará además una patilla en el centro .

Para B mayor de mil quinientos millmetros (1500 mm) , el perfil horizontal inferior llevará un taladro de diámetro seis
milímetros (6 mm) en el centro, y el perfil superior tres (3) taladros de tgual dimensión unifonnemente repartidos y una
patilla enel centro .

la carpintería tendrá una estabilidad dimensional longitudinalmente del , más menos, cinco por ciento (5%).

la ventana, apoyada en todo su contorno, será capaz de soportar una carga de 5 kilogramos por metros cuadrado
(Kglm'j �u�n�~�o�r�m�e�m�e�n�t�e distribuida sobre loda la superficie A • B Ynormal a su plano.

Seacampanará el Documento de Idoneidad Técníca.

19.2.3 Persianas
Guia para persianas enrollables: Perfi l en forma de U de acero galvanizado o aluminio anodizado y de espesor minimo
un millmetro (1 mm ).

Guias para persianas de celosfa : Estarán formadas por gula superior e inferior. herraje de colgar, tope y pivote guia .

. �(�,�.�~ \ \-' . �l�l �~ �i �s�! �~ de accionamiento manual: Compuesto por rodillo, polea. cintay enrollador automático .

�S �~�t�e �~ de accionamiento mecánico: Estará compuesto por rodillo , polea , cable y tomo.
': . -- . I

ji -c �I �~

caja de enrollamtento: Formada por los elementos de cerramiento del hueco, para alojamiento de la persiana y que no
.>. �~ �t �é�t�Í previstos en la ejecución de la fachada.

:1 k . �r�.�\�J�,�c�~�;�'
-,;;;;;;- Persiana enrollable: Formada por la yuxtaposición de lamas horizonta les enlazadas entre sí.

Serán resistentes e indeformables ante la acción deJviento y desu propi o peso.

los mecanismos de cierre y maniobrabilidad de este tipo de hojas irán equipadas con tirador y elementos de seguridad
de tipo resbeión . con u"eta de fijaci6n al cerco en cada una de las hojas .

19.2.5Hojas abatfbles
En este caso las hojas irán unidas al cerco mediante pernos o bisa9raS]kfadOS ·aI �p�e�r�f �~�4�i�t�u�a�d�o�s �>�0�&�4 . los
extremos . En las puertas y ventanas de más de 1,5 m de altura se situará Q,;éf."em. �e�'�ñ �f�O�l�d�é �. �t �g�e�f �~ �;�' �¡�i�j�(�' �~ �: �'�l�- �g�;�,�, �1�I�:�! �S

�~.. .'..\\t· oc (; P �S �T �~ �~�[ �A �· �l�' �A MAN:::HA
�. �~ �! .. I '¡:; "- ¡' l :f'N "'ION DE TOLEDO

El cierre se realizará de tal forma que entre el cerco y la hoja no qu un espaceo supenor a 1 mm SI el

mecanismo de fijación una cremona con puntos de CIerre supe rior e Infenor.! _ ._ - 8 r1¡\Y. Z004
Las puertas de paso llevarán también punto de cierre al centro, y un z6ca1 rigidLZador de 20 C!" �~ �8 �~�"�.�-�a �, comp esto
por dos planchas del mismo material de la cerrajeria, rellenas de material ai leme. a , • �.�~ �~t " If · · ,:,,¡ " �t �J �(�"�~ �" �¡ �. �J �" �~ �t �: �,�; �7 �A �r �l �'�:�. �'�:

---.._--- _._...-
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19.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
La unión de los perfiles será pormedio de soldadurao escuadras interiores unidas a los perfilesportomillos. remaches
o ensamble a presión. Los ejes serán coplanarios formando ángulos rectos. La capade anodizado tendrá un espesor
minimo de veinticinco (25) micras . El sellado será adecuado y el resto de los materiales de la carpintería serán
inoxidables.

Las patillas se recibirán a las mochetasconmortero de cemento y arena de no 1/4, abriéndose para ello huecosque se
humedecerán previamente y apuntalándose el elemento perfectamente aplomado y enrasado con el paramento interior,
a continuación se le aplicará el mortero, limpiándose inmediatamente las salpicaduras que caigan sobre la cerrajeria.

Para el atornillado a dinteles y atféizares se introducirá previamente un taco expanstvo de 8 mm, de diámetro
atomillándose posteriormente.

19.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

19.4.1 Aluminio
protección del contacto directo con el cemento O la cal, mediante precerco de madera o si no existe precerco, mediante
pintura de proteeci6n.

Condiciones de no aceptación automática:

- Desplome del premarco. de dosmilimetros (2 mm) en un metro(1 m).
- El atornillado al precerco no es correcto, o no se recibió bien el precerco.
• No estéenrasada la carpinteria con el paramento, su variación es mayor de dos millmetros (2 mm) .
- Mal seliado del premarco.

19.42 P.V.C.
Admitirán una temperatura de reblandecimiento Vicat con carga de cinco kilogramos (5 kg), superior a ochenta grados
centígrados (SOC'C), y tendrán un alargamiento de rotura mayor del ochenta por ciento (BOOM, y una resistencia a la
traeei6nde cuatrocientos cincuenta kilogramos por cenlimetros cuadrados (450 kglcm').

Los junquiUos serán de PVC rígKio, de un milimetro (1 mm) de espesor. Se colocarán a presión en ranuras del propio
perfil o sobre piezas atornilladas a cincuenta milimetros (50 mm) de los extremos, y cada trescientos cincuenta
mllimetros (350 mm).

una estabilKiad dimensional longitudinalmente del. más menos, cinco por ciento (5%) .

. �{�'�H�n�1�.�t�:�:�.�~�"�'�~
.::;- Para B·ínayor de mil quinientos milímetros (1500 mm), el perfil horizontal inferior llevará un taladro de diámetro seis

milimetros (6 mm)en el centro.y el perfil superior tres (3) taladros de igual dimensión �u�n�~�o�o�n�e�m�e�n�t�e repartidos y una
patilia en el centro.

ventana, apoyada en todo su contorno será capaz de soportar una carga de 5 kilogramos por metros cuadrado
(Kglm2)uniformemente distribuida sobre toda la superficie A • B Y normal a su plano .

Las uniones entre perfiles se harán a inglete y por soldadura térmica, a una temperatura mlnima de fusión de ciento
ochenta grados centlgrados (1SOOC), quedando unidos en todo su perlmetro de contacto. Se eliminaran todas las

..rebabas debidas a la soldadura. tomando las precauciones necesarias para no deteriorar el aspecto exterior del perfil.
�~ :., �~ �~ t:1é:>s e:;es\de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros fonnarán ángulo recto .

•# -.-0 �. �<�~ "'\;:....\\,
: , ...': "':A cada-lado vertical del cerco se fijarán dos (2) patillas de chapa de acero gatvanizado, de cien milfmetros (100 mm) de

'. IongilUÍl Y �~�r�a�d�a�s de los extremos doscientos cincuenta millmetros (250 mm).
..... >;::: f

para'A �i�g�~�1 �~ mayor demil setecientas cincuenta milimetros (1750 mm) se fijará además una patilla en el centro .
!­
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seacomparlará el Documento de ldooeidad Técnica.

19.5 NORMATIVA

NTE-FCL. Fachadas, carpintería aleacktnes ligeras.
NTE-FCP. Fachadas. carpintería de pláslicc.
NTE·FDP. Fachadas, defensas, persianas.

�· �· �- �:�:�" �"�:�i�.�1�.�.�:�. �~ �~ �N�M �r �~ �;�,�. �'�I�!�4�á�.�. �"�,�*�, �. . " .
<!""t C'J!..E(; ;O DE Af10UITEC TOS 4';

�~ �~�' �; i Di: �t �,�; �~�"�\ �S f1U.A·LA 1.1ANCHA
�· �~ �\ �I �"�"�'�" �D �:�· �· �· �· �:�~ �~�'�,�j �C �·�\ �C �I �( �) �~ �~ DE �T �O�L�.�.�r �~ �D�O

19.6 CRITERIOS OE MEDICION y VALORACION
Sepodrá medir o valorar por metro cuadrado deventana o superfcje del h a cerrar.

6 f·1AY. 2U04

ambién podrá realizarse por unidad de ventana. •l :; ' tv; H '" -' .
�~ �" �' �- �_ �.
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La persiana se medirá y valorará por unidad o por metro cuadrado (m2) de hueco cerrado, totalmente montada,
incluyendo todos los mecanismos y accesorios necesarios para su funcionamiento.

20. CERRAJERIA

20.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

20.1.1 Acero
Los perfHes tendrán la configu ración que señala la NTE·FCA realizándose con acero A-37�~ Y estarán totalmente
exentos de alabeos y rebabas.

podrán ser perfiles laminados en caliente de eje rectillneo sin alabeos ni rebabas, o perfiles confonnados en fño, de
fleje de acero gatvanizado, dob le agrafado, de espesor mínimo cero con ocho milímetros (0.8 mm), resistencia a rotura
no menor de treinta y cinco kilogramos pormilímetro cuadrado (35 kglmm2) y limite elástico no menos de veinticuatro
kilogramos por milímetro cuadrado (24 kglmm2).

los junquillos serán de fleje de acero galvanizado. �c�o�n�f�o�r�m�~�d�o en fria, de' cero con cinco millmelros (0,5 mm) de
espesor.

20.1.2 Junquillos
Los junquillos serán del mismo material que el resto de la cerrajería y de igual calidad. Tendrán una sección mlnima de
1 x 1 cm.

20.1.3Barandillas
Todas las barandillas de terrazas y escaleras se realizarán con tubos cuadrados y rectangulares de acero �A�~�3�7�.�e

ensamblándose por medio de soldaduras.

20.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

20.2.1Ensamblede loselementosdecerrajería
Los elementos de cerrajería tendrán el dimensionado y la conflguradón que se detallan en la Doc umentación Técnica,

: ensamblándose con los perfiles soldados en el caso de perfiles de alum inio. En ambos casos los perfiles se biselarán
para �s�~ unián .

20.2.5 Vierteaguas
las hojas depuertas y ventanas abat ibles nevarán un vierteaguas hacia el exterior sokiado o cogido con roblones según
sea la cerrajeria de acero o aluminio respectivamente.

20.2.6Evacuación
los perñles horizontales inferiores del cerco llevar n 3 taladros hacia la parte exterior situados uno en el centro y 2 a 10
cm y serv irán de desagOe para las aguas infiltradas.

20.2.7 Sellado de juntas
Todas las juntas de la cerrajería con �~�s paramentos de obra se retacarán �c�o�n �f�f �t�r�i �~ �R�r�;�d�é �~�\ �!�'�?�i �~ �~�~�~ . .

posteriormente por la parte exterior y en sus 4 laterales, con silicona hasta con �"�9�, �~ �¡ �~�"�á �'�~ �~�~ �' �~ �r�&�} �~�! �~ �~ �A
20.3 EJECUCION DE LAS OBRAS I _ OlmO
La carpintería de acero estará formada por perfiles laminados en caliente. d<j eje t'8Cliikl<§, �S�¡�~ �.�!�\�l�!�l�'�~ �[�¡�j r
bien porperfiles laminados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrcltado, de espesor mínimo "de cero
ocho milimetros (0.8 mm) , res istencia a rotura no menor de treinta y cin'cc( �k�i�l�o�g�r�a�~ por �m�i�l�i�m�e �~�o �~ �,�:�, �a�d �r�a �d �o
kglmm2). 1 ,.,<.' " .•-; .' ;." - ' ,>, J'

, • • • • �~ 4
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Las puertas de acero inoxidable están formadas por perfiles obtenidos por plegado mecán ico de chapas de acero
inoxidable, de espesor mínimo uno con dos milímetros (1.2 mm), no presentando alabeos grietas ni defonnaciones, y
sus ejes serán rectilineos.

20.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

20.4.1Puertas
Para el control de las puertasexteriores de acero y acero inoxidable, se realizará una (1) inspección por cada diez (10)
puertas, de la fijación del cerco cuando las puertas son de acero, y de la fijación del premarco en las puertas de acero
inox idable. comprobando:

• Aplomado de laspuertas. no aceptándose desplomes de dos milímetros (2 nvn) en un metro (1 m).
�~ Recibido de las patillas, comprobando el empotramientoy el correcto llenado del mortero con el paramento.
- Enrasado de las puertas , se admitirá una variaci6n con el envase del paramento de hasta dos milfmetros (2

mm).
• Sellado del premarco, cuando la puerta sea de acero inoxidable. no aceptando cuando la junta del sellado

sea discontinua.

Se realizarán además unas pruebas de servicio y estanqueidad.

La prueba de servido se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la puerta,no aceptándose
cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de manOOr'a y cierre.

La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando agua en forma de lluvia sobre la
puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá durante ocho horas (8 h), desechándose aquellas puertas con
penetración de agua al interior.

20 ....2 Recibido de fábricas
Toda la cerrajería vendrá del taller debidamente protegida, miniada en el caso de que fuese de acero o protegida con
una lámina de plástico adherida.

En caso de que se acepte en obra, se colocará en sitio seco, protegido de los golpes Yde forma que no se produzcan
alabeoS tU sedarten sus mecanismos .

No se admitirán desplomes ni variaciones en la alineación de la cerrajeria superiores a 3 mm . Se prohibirá en todo
momento el recibido de elementos de cerrajerla con yeso o el contacto directo conéste material.

Toda la cerrajería será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 IIminlm2 con presión está tica de 4 mm de columna de
agua. Seevitará en todo momento el contacto con el yeso para evitar su corrosibn .
La Dirección Técnica podrá exigir que se realice la prueba que dicta la NTE-FCL tantas veces cono fuere preciso , no
aceptándose los trabajos que produjeran filtraciones de agua antes de las ehoras de haberlas comenzado .

-r e

El samanos podré ser del mismo material del resto de la barandilla o bien ser de madera, en cuyo caso se preverán
nos taladros en el larguero superior de 4 mm de diámetro para el atornillado del pasamanos.

La attura de las barandillas no será nunca inferior a 90 cm y sus claros no dejarán pasar una esfera de 12 cm de
di3metro, siendo la separación del larguero inferior al forjado como máximo de 5 cm. Las barandillas deberán soportar
una carga horizontal y uniformemente repartida en el pasamanos de 50 Kglm.l. y otra vertical de la misma intensidad.

Una vez presentada la barandilla no deberá tener desplomes superiores a 0,5ano

Las barandillas vendrán del taller perfectamente pintadas de minio y con las dimenstones exactas para su perfecta
colocaci6n en obra .

/ .,

�~�~

�·�1�\�·�:�-�'�t �.�~ �.

/'
, _ l

20....3 Barandillas rnetjlica
(j Todas las barandillas de terrazas y escaleras se realizarán con tubos cuadrados, rectangulares o circulares de acero A.

37-Bensamblándosepor medio de soldaduras.
'...... �C�H �C �- �'�~ •1�~ L_--::T;-endrán las dimensiones yconfiguración que se detalla en el plano correspondiente.

J[
�~

ro Ia. ,
.;:;

�~'c
'"�: �~

,
>:.

<J :íc., ,u
�. �~�' �~'2 ' .
e, �~

- �~
:::E

, .....,,- :e.,
cs.
e
c. J
<. ,
ro �.�~

e - o.,ce ,
'"o. .s �~

<>: ID
.2

-o C3

2o.s NORMAnVA

.>



I -Ó c r, .

21. VIDRIERIA y TRASLUCIDOS

21.1 CONDICIONESQUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES
El vidrio deberá resistir sin irisarse la acci6n del aire, de la humedad
caliente y de los agentesquímicos a excepción del ácido f1uorhidri .

,
lar ·50105 o �c�o�n�j�u�n�t�~�n�t�e�.�~�e�l agua! ria o

'> s -;.

No deberá amarillear bajo la aceión de la luz solar; será homogéneo. sin presentar manchas. burbujas, nubes u otros
defectos.

El vidrio estarácortadocon limpieza. sin presentar asperezas, cortes ni ondulaciones en los bordes; el espesor será
uniforme en toda su extensión.

21.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Los materiales vítreos nc sufrirán contracciones, dilataciones ni deformacionesdebidas a una defectuosa colocación en
obra.

Se evitarán los contactosvidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio-honnig6n.

Los materejes vltreos tendrán una colocación tal que resistan los esfuerzos a que están sometidos normalmente sin
perderdicha colocación.

la flechaadmisible será de un doscientosavo (11200) de la luz para simple acristalamiento y un trescientosavo (11300)
paradoble.

21.3 EJECUCION DE LAS OBRAS
Coloc:aci6n con oerfil continuo:

· secolocará en el perímetro del vidrio antes de efectuar el acristalamiento.

Colocación con masilla y calzos:
• La masilla se extenderá en el calce de la carpintería o en el perimetro del hueco, antes de la cok>cactón del

vidrio.
- se coJocar1Jn los calzos en el perímetro de la hoja de vidrio , a LJ6 y a HI8 de jos extremos.
• se coJocara a continuación el vidrio y se enrasará con masilla a k> largo de todo el perimetro.

Los materiales utilizados en la ejecución de le unidad, cumplirán las siguientes condiciones técnicas :
Calzos y perfiles continuos:

- Serán de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (600). Inalterable a temperaturas entre
menos dtez y ochenta grados cenligrados (·10 y +800c ). Estas caraderísticas no variarán esencialmente
en un período no inferior a diez (10) eñes. desde su aplicación .

- Ser impl1lrescible e impermeable y compatible con el material de la carpinterfa, calzos y vidrio. Dureza
inferior ala del vidrio. Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un quince por ciento (15%) ,
Inalterab)e a temperaturas entre menos diez y mas ochenta grados centigrados (·10 y +SOOC). Estas
características no variaran esencialmente en un período no inferior a diez (10) años, desde su aplicación.

21.4 NORMATIVA

NTE-FVP
NTE-FVE

21.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
La medición Y abono de este tipo de acristalamiento, se realizará por metrocuadrado (m2

) tenninado. realmente
ejecutado, o por unM:1ades (ud) de iguales características y dimensiones.

En cualquier caso, el precio incluirá todos los elementos necesarios para su total colocación,comocalzos , masilla, etc.

bajo ubos.

�~ _ _ �~�_ �~ �: �~ �: �; �: �: �: �: �~ ..J
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22. INSTALACION ELECTRICA �~ �A �;�" �.�_�" �c�o�;�.�. �~�~ - ,;,...,----
, .,:.' cc .,�,�= �_ �;�~ �I �) ) ;;. ARQU:TECTOS
• _ �. �' �~ �: �~ �~�. ':,\ :::: f1i..t �A�. �·�L �~ MANCHA
l �_�, �~•.-: l �- �· �· �, �~ �· �l�. �. �( �> �O�t�. CE rOLEDO

22.1 CONDICIONESQUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE �O�~�R�A
i - " . 6 t1;\Y. 2004

22.1.1 Acometida I
Laacometida se realizará mediante una linea trifásica con neutro a �~�0�I�3�8�0 Voltios. Estaacometid1 irá
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22.1.2 Cajageneralde protección
La linea de acometida enlazará con la Caja General de Protecci6n contra sobreintensidades. Se dispondrá una por
cada linea repartidora , situándose en el porta l de entrada o en la fachada del edíñclo, encajándose en un nicho mural y
fijándose sobre una paredde resistencia no inferior a la del tabicón. sepreverán dos orificios en la pared capaces de
alojar un tubode 120 mm que servirán para la acometida. No se deberán alojar más de dos cajas en un mismo nicho.

El edificio que se alimente directamente desde un centro de transformac i6n , estas cajas irán provistas de cuch illas
seccionadoras en Jugarde cortacircuitos fusibles.

Las cajas portamecanismos serán de material aislante , autoextinguible de clase A. llevarán entrada para conductores
unípolares o mult ipolares, orificios de salidas para conductores unipolares y dispositivos de cierre con tapa practicable y
precintable . Interionnente contendrán 3 corta circuitos fusibles de cartuchos de fusión cerrada de la clase GT,
mantobrables individualmente y unacuch illa seccionadora para el neutro, también llevarán bornes de entrada y sal ida
para el conexionado directo.

Las conexiones tamb ién podrán realizarse por terminales de los conductores de fase y neutro.

Las cajas generales de Protección traerán indicada la marca del fabricante , tipo , tensión nominal en Vottios y anagrama
de Homologación UNESA

22.1 .3Une.Repartidora
Desde la Caja General de Protección pa rtirá la li nea repartidora que enlazará con la caja de reparto de la
Centralización de Contadores, estableciéndose una linea por cada baterfa. Esta línea será trifásica con neutro a
3201380 Voltios, además se incluirá un quinto conductor de protección. Los conductores serán unipolares, de cobre con
aislamiento terrro-plástico, para 1 Kv. Se cond ucirá n en todo su recorrido bajo tubo de P.V.C. hasta la caja de reparto.

Las secciones de conductores y dimensionado del tubo protector se indican en tos planos correspondientes de
esquemas eléctricos .

Los conductores de la línea repartidora serán de marca homologada y con los colores correspondientes para la fase, el
neutro y la protección.
Los tubos de protección de la linea serán de un diámetro nomi nal capaz de permitir la ampl iación de la secció n de los
conductores inicialmente instalados en un 100%.

22.1.4Centralizacióndecontadores
Ubicación de la bateTia de contadores.
En la planta baja o sótano y en zona común, se instalará una centralización de contadores, ubicada en un lugar
destinado exclusivamente a este fin .

Panel de contadores.
El panel de contadores prefabricado para su cen tralización será de composición modular, fijándose en unapared de
resistencia no inferior a la del tab icón. Estar con stitutdo por un envolvente . embarrados y cortacircuitos fusitijes .

A. La envolvente será de módulos independientes, de material aislante de clase A resistente a bs álcalis y
�a�u�t�o�e �x�t�i�n�g�u�i�b�~ �. Tendrá como min imo el grado de protección IP-403. en posición de serv tcio, excepto en
sus partes �f�r�o�n�t�a�~�s y en las expuestas a golpes en la que una vez entrado en servicio la tercera cifra
caracte risttca no ser inferior a siete. La cara frontal será transparente. practicable y precintable.

'---- - -tt;> El embarrado general será de cobre, prov isto de bornes para conexi6n de la linea repartidora y alimentar
las derivaciones individuales.

El embarrado de protección también será de cobre e tgualmente provisto de bornes para la coneXK>n de los
J conductores de protecd6n de cada una de las derivaciones ind ivid uak!s, asf como los necesarios para la

�~ ? conextón de la puesta a tierra .

22.1.5_" Caja de reparto. " ,¡,
La caja de reparto se equipará con un seccionador trifásico dotado de co �~�~ �s �f �~�s�i �b�r�e�s �r �'�¡�d�:�i �I �(�b�r�a �~ �& �I�o�C �¡�;�¡�;�¡ �m�e a
su salida un desconecta dar general de fluido eléctrico a viv iendas y a comun s.

I ,. . ' .-.'! i
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22.1.6.-Suministro de electricidad a zonascomunes.
Para contab ilizar la energia consumida por todos los equipos de alumbrado de servicio generales , comunes, se
dispondrá de un contador del que partirá una linea trifásica a 2201380Voltios, que alimentará a un cuadro general de
protección con k>s correspondientes interruptores automáticos diferenciales y magnetoténnicos . Desde este cuadro
partirán las líneas para el amplificador de TV-FM, para la zona de trasteros, para las escale ras y para las demás
dependencias comunes.

El control de encendido de accesos, escaleras y pasos de comunicac ión se realizará de forma automática con reflex .
accionado mediante pulsadores que llevarán incorporado un piloto indicador de situactón. El mando de las luminarias
instaladas en Joscuartos comunes independtentes se accionaránmediante interruptores k:lcales.

22.1.7.- Suministroa viviendas.
La acometida eléCtrica a viviendas se realizará desde los contadores de medida. mediante una linea trifásica a 220
vottios. disponiéndose, además de un contador de protección conectado al colector de tterra debiendo ser de igual
sección que er conductor activo. Las lineas estarán constituidas por conductores unipcHares de cobre con aislamiento
refottado de P.V.C. preparados para una tensión nominal de750 voltios Y alojados en el interior de tuberfas flexibles o
blindadas según el caso de PV.C.

Las secciones y diámetros se indicarán en los planos correspondientes a esquemas. Los conductores subirán en
vertica l por el hueco preparado para tal fin , debiendo llevar una puerta de registro en cada una de las plantas. La
sección de estas lineas repartidoras vendrá fijada porel clr1cu1o y estarán constituidas por un hilo o cable de cobre de
formación rfgtda hasta 6 mm2 de sección o de varios hilos de forma ción flexible para seccones superiores, con una
tensión de prueba de 4.000voltios .

Dispondrán de 2 capas de aislamien to, una directamente sobre el conductor de polietileno o etileno y otra posterior de
poflcloruro de vinilo. La protección se realizará en estos conductores con tuberfa de plástico rigido fabricado con
resinas termoplásticas vinilicas de 1,5 mm de espesor como mínimo y de 20mm de diámetro . Seempalmará mediante
manguitos y se doblarán mediante codos.

horno

unipolar de 20 Amperios para el circuito de lavadora y

1
2
3

4

El interruptor diferenc ial será de 32 amperios con una sensibilidad de 30 ma.
Un interruptor automático magnetotérmico unipolar de 10amperios para los circuitos de alumbrado.
Un interruptor automático unipolar de t 6 Amperios , también magnetotérmico, para los circuitos de
enchufes de usos varios.
Un interruptor automatice magnetotérmic:o
lavaplatos.

�~ �-�' �'�'�-�' �U �n interruptor automatice magnetotérm ico unipolar de 25 Amperios para el circurto de cocina y
eléctrico.

stoscuadros 6e albergaran como se dijo antes en cajas de acero laminado en frío. con un espesor de chapade 1,5
mm. El conjunto de barras y bases se montará n en bandeja metálica que serviré de apoyo y sujeción a los
interruptores. Las salidas se protegerán con disyuntores unipolares y tripo!ares .

Tocios los interruptores automáttcos se conectarán ordenadamente a las barras de salida del diferencial y a los
conductores del circuito que protege, debiendo tener las earacterfsticas sigu)entes:

.1d
,

")
ij-i

.•�<�,�,�: �:�"�:�;�.�~�~�.�.�. 22.1.8...lnstalaci6n Interior a viviendas.
�~�~�I�\�¡�í�.�~ . {ti,,": �~p '\... z·

�~�-�.�.�'�" �"�'�~�' �C�u�a�d �r�o de proteq:m.
�~ la instaladón etéctricaen el interior de las v ivtendas comenzará en un cuadro de protección de construcción de P.V.C.,
¡;; emPotrado. equipado con interruptores automáticos magnetotérmicos y un interruptor automático diferencial de alta
.; senSibilidad para la protecci6n general contra defectos a tierra, distribuyéndose, y dimensionándose de la siguiente
, _ torma:

1.- Tendrán una tensión nominal m xima de servicio de 550 V.
2.- Dispondrán de un mando manual de corte por palanca.
3.- Ser/In de gran robustez , fácil montaje y acceso libre.
4.- Los apagach ispas tendrá n un aislamtento especial para evitar la propagaci6n del arco entre fases .
5.- Los contactos serán de cobre plateados ant ;oxidantes.

�=�;�I�~�U�:�d�:�g�e�n�e�r�a�l de distribución en el interior de la vivienda partirá �~�i �f�~�~�~�~ �~�.�:�~ �!�Ü�~�~�.�~�·�t
los distintos puntos de consumo. Esta instalación irá empotrada en la tabi uer.is. bajo tubo �; �~ •.''' ' �~ de
análoga composición a los de acometida y de direcciones individuales. sección y distribución sera la que ndica
en losplanos correspondientes, los radios mínimos de curvatura serán de 5 mm: - 6 "AY 2004 _

Se tenderá el conductor de fase y el neutro desde cada interruptor auto rnánco y el conductor de protección �d�e �~�d�e su
conexión con el corresponcHente de la derivac ión individual hasta la caja dederivación interior. Para la' �~ �l �i�m�e �n�t �~�6�n de,
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cada p unto de luz se tenderá el conductor de fase desde el interruptor y el neutro desde la correspondiente caja de
derivación.

Entre dos conductores de accionamiento de un mismo punto de luz se tenderá el conductor de fase y uno de retomo .
No se admitirán cambios de sección en los cables a todo lo largo de su recorrido entre equipo de protección ylo
mecanismos y luces. El tendidode la red será el que se indique en kls planos correspondientes dejando prevista la
salida de hilos en una longitud suficiente para la postenor conexió n con las luminarias y demás mecanismos.

Cajas de derivación y reg istro.
Las cajas de derivación y de registro serán de material aislante, con tapa del mismo material ajustable a presión, a
rosca o a tomillos, debiendo llevar huellas de ruptura para el paso de los tubos . Se embutirán en un cajeado practicado
en el tabique, que deber ser de ladrillo HID. La tapa será de baquelita blanca y deberá quedar enrasada con el
paramento, realizándose las conexiones en su interior med iante bomes o dedales aislantes.

Estos elementos se dimensionarán en funcióndel númerode tubos Ycables que le acometan.

Pulsador-zumbador.
Cada vivienda llevará un pulsad or en la parte exterior del jambeado de la puena de entrada constituido por una caja
aislante con bornes de conexión para las fases . Por el interior llevar un zumbador de lámina metálica vib ratoria .

Interruptores y conmutadores
Los interruptores y conmutadores serán de corte unipolar de 10 Amperios, constituidos por una base aislante con
bornes para conexión de conduct ores y mecanismo de interrupción, soporte metálico con dispos itivo de fijación a la
caja, mando accionable manua lmente y placa de cierre aislante. Se indicar marca, tenst6n nominal en voltios e
intens tdad nom inal enamperios.
Estos elementos se situarán a 1,10 m dedistancia de la solería.

",.
: ,

"

las bases de enchufes
Serán de 16 y 20 Amperios irán empotradas en la tabiquerla. en caja aislante con bornes para conexión de conductores
de fase . neutro y protecci6n, dos alvéolos para enchufes de clavija y dos patillas laterales para contacto del conductor
de protección. Llevarán un soporte metálico aislado , con dispositivo de fijación a la caja y placa aisladora de cierre . la
caja aislante se perforará parael paso de los tubos embut iéndose en la tabiquerfa y recibiéndose con yes o.

. ,
�" �:�" �,�- �J �~ �- �' • r,

�"�- �-�:�:�.�-�~ .

La distancia al suelo será de 20 cm excepto en cocinas y baflos en los que se situará a 1,10 m. la base de enchufe de
25Amperios será de sim ilares caraete rfsticas a la anteriores , con bomes de conexión de conductores de fase. neut ro y

, protección con tres alvéolos conectados a les tres conductores.

.10.-Gruposmotrices:Accesorios.

Este enchufe se situará a 70 cm del pavimento.

Contactores.
Para los grupos motrices, se dispondrán contactares y guarda motores de marcas de reconocida solvencia debiendo
responde r a las caracterfsticas exigidas para cada tipo de servK:io. Deberán estar fabricados a base de bloques de
baquelita de gran dureza.

o

�- �~ I
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,
�>�-�;�~ �: :r1 22.1.9.- Red de equipolenclal.

la instalación se protegerá con una red de equipotencialidad con conductor aislado para una tensión nominal de 500
__�3�l �Q�/�l�i �~�~ �"�"�'�:�:�!�l�i �~ �i�i�6 �n de 2,5 mm. Se tenderá bajo tubo flexible conectandose con jos elementos metál icos (cerrajerí a y

" -lo "-"""P' tubería) ante terminales con el conductor de protección de la instalación interior.
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Los contactores serán de cobre electrolítico, mon tado siguiendo el sistema de doble corte, con superfcie y presjón al
cierre, suficientes para evitar la posibi lidad de deslizamtentos. la cámara de extinción se recubrirá cerámkamente para
que se produzca el apagado del arco sin manifestación exterior pos ible. los bornes de los contactores y bobinas irán
descubiertos debiendo admitir una frecuencia de maniobra de 30 conexiones por hora.

los contactores corresponderán a las exigencias de las normas ASA y ACSA y dispondrán de contactos auxiliares de
reserva, como mínimo uno de apertura y otro de cierre.

¡
.J

r. "'r) "'"Ci.: .,o, 2. 't:
'"

S:-.!

"" 13

Guarda-motores ":": �-�-�'�"�"�'�;�' �C�~�: �I�"�:�-�:�J�-�: �t�)�:�:�E�"�: �'�:�'�.�\�:�:�R�:�:�a�'�:�'�l�~�" �T�=�'�E�=�' �C�=�'�T�=�'�O�"�'�S�"�"
los equiposguardamot ores estarán compuestos por un contactar,.y . tres �; �; �e �~ �,�· �t �é �~ �~
sobreintensidades. Dispondrén de reame manual e irán equ ipados corr" p;:/tillas dé '�e�ó�l�\ �~ 1ltl1<
automatismos . Los relés �t�é�r�m�~ corresponderán a las intensidades �n�o�m �i �1�c�! �1�~ del �~ �o�t�g �~ �f�~ �'�f�9 �e�¿ �0 �0 �4

22.1.11.- Red depuesta en tierra. -. ;' -. '1
El conjunto del edificio dispondrá de una red de puesta a tierra que se conectará con la instalaei6rfdé ntena co ctl va.
con los enchufes eléctricos que disponga de cone xión a tierra . con la red de �e�q�u�i�p�o�t�e�n�c�i�a�l�i�d �·�á�'�d �. �~�_ �t�t�i�t�V�T �~ cturas
metálicas y armaduras de muros y soportes. _.- -- -
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Anillos de conducción enterrados· -r; e

se tenderán siguiendo el perímetro de! edificio Y siguiendo una cua . la interior a la Que se unirán 'lodas "las
conexiones de puesta a tierra del ediflCto. Este conductor será re recocido de 35 mm2 de,secció n;-y ccnstittJ¡do
porun cordón circular de 7alambres y de una resistivtdad eléctrica inferior a 0,514 DhmIKm a �u�n�a �~�1�e �m�P�é �r�a�í�u �r�a de 200
C. Este tendido seráel que se indica en los planos correspondientes situándose a una profundidad di 80 cm cOntados a
partir de la cola más baja transitable. �"�-�~�,�:�'�-�"

Las conexiones se realizarán mediante soldaduraaluminotérmica.

Picas dePUesta a tierra.
se dispondrán una o varias picas de puesta a tierra de acero de 1,4 en de diámetro y de 2 m de longitud. recubiertas de
cobre. Estas picas se soldarán al cable conductor también mediante soldadura alum inoténnica y efectuándose lo
indicado con golpes cortos y de forma que se garantice su introducci6nsin rotura.
La separación mfnima entre dos picas seré de 4 cm y el número de ellas el que se indique en los circules.

Instalactóndeouestaa tierra provisKmal de la obra.
Durante la ejecuciónde la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estar fonnada por un cable conductor
de �t�g�u�a�~ caracterfsticasque el especificado anteriormente que unirá las máquinas eléctricas y masa metálicas que no
dispongan de doble aislamiento. También se instalarán, si fuese necesario, uno o varios electrodos de pica.

22.2CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
La puerta de la C.G.P. será hermética a veinte centlmetros (20 cm) comomlnimo del suelo, protegida frente a la
corrosión y dIaIIosmecénlcos, cerrando un nicho de ladrillo hueco del nueve (9),

EJ trazadode tubos Y conductos de la linea repartidora, se colocarán de forma recta y no inclinada, y con la sección
adecUada,

Cada planta debedisponer de una (1) caja de registro para la derivaci6n individual y cada tres (3) plantas una (1) placa
cortafuego,
La línea de fuerza motriz del ascensor tendrá una (1) canalización de servicio en un hueco vertical de zona común del
edificio.

Secomprobarén los diámetros de lee tubos rígidos en las distintas lineas de fuerza.

El cuadro general de distribución ubicado en la entrada de cada local o vivienda, debe llevar en la parte superior de la
tapa de la caja, un espacio reservado para la identificación del instalador y el nivel de electrificación.
Se comprobarén todas las secciones y dimensooes de condudores de la instalación.

22.3 NORMATIVA

- Reglamento Electrónico para Baja Tensión e Instalaciones Técnícas Complementarias.
• Reglamento Electrónico para Alta Tensión e Instalaciones Técnicas Complementarias.
• NTE·IBR. Instalaciones de electricidad Baja Tensión.
- NTE-IEF, Instalaciones de electricidad Alumbrado Exterior.
- NTE-IEI. Instalaciones de electricidad Alumbrado Interior,
- NTE-IEP. Instalaciones deelectricidad Puesta a tierra ,
- NTE-lEE Instalaciones de electricidad Generales,
• NTE-IER Instalaciones de electricidad Red Exterior,
• NTE·IET. Instalaciones de electricidad Centros de Transformación.

22.4 CRITERIOS DE MEOlelON y VALORACION
Unidad (ud) de Caja General de Protección.

Metro lineal (m) linea repartidora, empotrada y aisladla con tubo de PVC, según NTE/lEB-35. medidadesde la CGP
hasta la centralización de contadores.

Unidad (ud) módulo de contador con parte proporcional de ayudas de albaFlilerla, Construido según
medidala unidad terminada.

NYE/lEB-37,

I...�: �~ �~ �- �"�' �;�:�:�_�;�_ �;�: �~�~ �~ �·�:�:�t �:�: �~ �i �~ �~ ...�¡ �~�. �' �~�: �:�; �?
Metro lineal (m) circu ito trilllsico. empotrado y aislado con tubo de PVC. flex ibl �. �, �c�o �n�S�j �r�u �j�d�q �~ �! ,LC' -c ,' NTEIIEB ' 43' y
45 medidala longitud terminada. '''d·,;'':-'' ú ::'I:,i\nC, \<"; Ic..', j Di.: I ... -, �.�_ �~ �,�"�, �~ �; �}
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Metro lineal (m) linea de fuerza motriz para ascensor. incluso ayuda de alba"!
terminada.

Metro lineal (m) derivación individual, empotrada y aislada con tubo de PVC fl
�~�;�;�.�;�;�:�,�;�;�;�.�:�:�,�:�.�;�c�;�.�;�.�;�.�=�=�~�~



r-. Un idad (ud) cuadro general de distribución.

-j.-.z.

,_123. ILUMINACION

23.1 EJECUCIONDE LAS OBRAS

Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible, inc luso parte proporciona l de
cajas de derivación y ayudas de albanile rta.

t\PPOS?8fl �~�n�r �(�l �r�:�p�:�'�r �~ �1�1 ¡;t1 j P1Prif\ M oicioal
Un idad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a tierra, �e �"�f �~ y �p�a�r�t �~ proporcJo al de cajas de
derivación Y ayudas de albanilerta. de �; �e �c �l �~ �~�: .__ _ _ (/U_' _

Ch"_o L _ 2 MAY 2001

23.1.1 Alumbrado interto.
Luminarias'
En locales de trabajo las luminarias para fluorescencia se dispondrán preferentemente
coincidente con la línea devisión,es deci r, perpendicu lar a las mesas de trabajo.

con su eje longitudinal

En locales de trabajo no deberán emplearse luminarias para inca ndescencia abiertas, que no estén dotadas de celosía.

En iocaJescon techossuspendidos. las lumina rias pre fe rentemente irán empotradas. Cuando este techo sea de placas.
la elección de las luminarias se hará teniendo en cuenta la dimensiones de las placas.

En locales con aire acondicionado se utilizarán preferentemente, luminarias para fluorescencia integradas, a través de
las cuales seefectúe la extraeei6n de aire del b;al.

En locales donde exista riesgo de proyección de agua sobre las luminarias, o donde la cantidad de pcrvo o partículas
sólidas en el aire sea elevada, se utilizarán luminarias estancas. En locales en los que ex ista riesgo de explosión, se
utilizarán luminarias antideflagrantes.

luminaria oara incandescencia:
Cumplirá las siguientes especificaciones:

_ llevará aberturas de venti lación y sistema de sujec ión para N portalámparas, as l como los accesorios necesarios
para su fijación ar techo.
_ Cuando la armadura sea además reflectora o lleve refledor incorporado, la superficie de reflexión tendrá acabado
especular o blanco mate .
• Cuando la luminaria esté dotada de difusor, éste será continuo o de celosía.
_ Su curva fotométrica seré simétrica respecto a un eje vertical.

Lampara de incandescencia ·
Sus caracterfsticas serán :

• Con stituida por ampolla de vidrio rellena de gas, cas quillo normalde roscao bayoneta y filamento de tungsteno.

Según el acabado de la ampolla se distinguen:

_ Lámpara con ampolla clara o maleada (UNE 20056): Flujo nominal min imo en lúmenes según
alimentación y la potencia nominal de la lámpara:

la tenstón de

Tensión
60w

Potencia nominal P
100w 150w 200w

12&-130 y

220-230y

750
630

1400
1250

2300
2000

3200
2920

Lámpara de vapor de mercurio a baja presión , constituid a por bulbo tubular de vidrio con recubrimi ento interior
fl uorescente, electrodos de tungsteno con recubrimiento emisor y casquillos (UNE 20057 Y 20064).

_ Dimensiones nominales en milímetros (mm) según la potencia nominal de J;�~�~�~ �~ �f �~�: �~ �'�;�:�~�'�;�:�~�;�'�~�·�'�;�<�I �~�~�' �~�" �.�,�7�A�.�~�i �! �~�"�~�~�' �;�~�' �~ �'�~ �~�~�~�: �; �~
=:.P LEMA:':¡C...\C iÓN OQ TOl!:J)J

Potencia 20w 40w 65 w

Longnud
Diámetro

590
38

1200
38



24.1 CONO/ClONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES
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23.1.2 Alumbradoexterior
Las dimensiones A largo y ancho y B profundo del dado de cimentación. de hormigón H-125, y la �l �o�n �g �~�u�d L

de los pernos de anclaje de di metro vein ticinco milimetros (25 mm), de acero AEH400N. se determinan en la tabla
siguienteen función de la altura H del punt o de luz.

Henrnm AxA xBenm Lenmm

8 0.65 . 0.65.0.80 500
10 0.60x0.60x 1.00 500
12 0.60x 0.60x 1.20 700
15 1.00 .1.00.1.40 700

la sujeción del báculoo poste a lacimentac iónse hará median te placa de base. a la Que se unirán los pernos anclados
en la cimentación mediante arandela, tuerca y contratuerca .

En el dadode hormigón de cimentación, se embutirá un tubo de plást ico, de diámetro mlnimo cuarenta millmetros (40
mm), para el paso delos cables .

la luminaria irá conectada al circu itoen la tabla de conexion es median te cerna .secolocará un eJectrodode pica cada
cinco o seis (5 o 6) columnas , soldadoal cable conductor mediante soldadura aluminotérmica . El hincado de la pica se
efectuar con golpes cortos y nomuy fuertes , de manera quese garantice una penetración sin rotura.

23.2 NORMATIVA

I'ITE. Instalacionesde eleclricidad.

23.3 CRITERIOS DE MEO/CION y VALORACION
v-.se medirá y valorará porunidad colocada y funcionand o. induso ftiac iones , conex iones y pequeño material.

�,�~ .. �" �2 �4 �~ INSTALACION DE FONTANERIA
1/ ..·...
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- 24.1 .1 Cobre
. �1�~�? se fabricarán por estirado y sus ptezas especiales por extrus ión. con espesor uniforme y supe rfici es inte rior es y
'.'" . ! exteriores lisas , estarán exentas de rayas, manchas , sopladuras, escorias , picaduras y pliegues . El espesor mínimo deo paredesno será inferior a 0,75 mm.

�~
�~�.�1�.�2 Hierro galvanizado

�~
�' ste t;po de canalizack>nes se realiza r con hierro recocido, con laminado. doblado y sokiado en su generatriz . Llevará n

un gafvanizado de cinc por su parte ¡ntenor y exterior . Tendránun espesor unifo rme y estará n tota lmente exentas de
rebabas . fisuras . manchas de óxido . sopladuras . escorias. picaduras y pliegues.

Las piezas especiales de unión de estas canalizaci ones también se realizan de hierro gatva nizado, fabricándose por el
sistema de colado . Debertm reunir las mismas caracterfsticas aparentes queel resto de las canalizaciones .

24.1.3Llaves y yjlvul..
Vendrá definido porsu tipo ydiámetro, que deberá ser igual al de las luberías en que se acoplen.

Vályuias de esfera
Se utilizarán con preferenc ia a otros tiposde llaves. Tendrán cierrede palanca.congirode 9(10. La bolase alojará entre
dos asientos flexibles que se ajustarán herméticamente a ella y al cuerpo de la válvula con más presión cuando la
diferencia de presiónentrela entrada y salidaes mayor.

Vályulas de comouerta
Llevaránun elemento vertica l de corteque deber acoplar perfectamente en el cuerpo de la vátvula para realizar el corte
del agua . Las válvulas de compuerta tendrán cuerpo de fundición o de bronce . y mecanismode este material . con un
espesor mlnimo de sus paredes de 2,5 mm.

Llaves de pasoen el interior de viviendas
Las llaves de paso en el m enorde la vivienda vendrán defin idas por su diáme;tro ; que..�~ �~�n�d �d �l �r�a �~�~ �~ �~�_�R�f�f�~ ¬�~�á�1�a �1
que va a ser acoplada y por su mecanismo . que será de asiento paralelo, con cuerpo ,(ie �_�b�~ �. �, �, �~ �~ �~ �~ �~ . ir
una presión de 20atmósferas y sin pérdidas de cargas superiores a la �e�q�u�i�v�a �l �~ �n�c�i�a�, de -1Í rri'de �l�u�~ �r�j�a cle,paredel 'Jj s
ydel mismo diametro. La guamici6n de cierre de estas llaves será de cuero , gDma o fif,ra poIimera.

�~ �.�_ �. �- - 6 N,\'(. �2�0�0�~
Válvulas de retención . l ._
Esta vátvula será de chapeta oscilante con cuerpo y tapa de fundic ión, anillo p de �e�s�t�a �r�w�u �!�i�d�~ �.�d �, �; �~�t�C�)�n�) �l�l �r�o�S �:�} tuercas e
bronce yhorquillas de acero, debiendoser de brida s de ataque para �d �i�á�m�e�t�r�o�s �~�g�u�a �l�e�s �~ �. �s�u�p�e �~ �r�e �~ �~�\�' �f�{�.�.�. �r�;�u�J�!�l �{�f �A�.�~ �~�i�f �<�J �S
Caracterlsticas oeoerales de las válvu las L .__�~�- ;.-�'�:�"�'�; �'�;�;�:�:�;�;�;�;�;�'�:�"�;�~�'�;�'�;�'�;�;�J
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La pérdida de presión producida por las válvulas de bola y compuerta, será inferior a la que tendrfa una tube rla de su
mismo diámetro. de paredes lisas y de una longitud igual a 50 veces dicho diámetro.

24.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

24.2.1 Acometida
Desde la red de suministrode agua se realizará la acometida al edificio en tuberfa de cobre o polietileno. La unión de la
acometida con la red se realizará por medio de un colla rín de fundición O pieza especial de acoplamiento, con las
correspondientes juntas deestanquekiad de goma.

24.2.2 Llave decortegeneral.
Al llegar al solar donde se ubica el edmcKl se cok>cará una llave de corte que irá en arqueta de ladri llo macizo con su
correspondiente desagüe.

24.2.3Grupode sobrealimentación.
En caso de ser necesario se insta lará un grupo de sobrealimentación , compuesto por un depósito acumulador y un
equipode bombeo.

Depósito acumulador
Se construirá en el bajo o en el sótano del edificio o bien en lugar determinado en planos, dentro de la urbanización.

Este depósito será prefabricado con las características indicadas en la Documentación correspondiente de proyecto.
Constará de una llave de corte accionada por medio de una boya y de una válvula de retención a la entrada para evitar
el retomo del agua en caso de depresión en la red urbana.

e contadores divisionarios se instalará al final del tubo de alimentaci6n.

24.2.5Batería de contadores.

Equipo de bombeo
posteriormente a este alj ibe se instalará un equipo de bombeo a pres ión que constará de un motor eléctrico que
acc ionará a una bomba centrifuga y a un depósito con una pres i6n mínima en m.c. de agua tgual a la de la altura del
edmcto ms 15m. la puesta en marcha del grupo ser mandada por un presostato encargado de
mantener la presión entre dos valores prefijados. El volumen del recipiente auxiliar deberá ser tal que nose produzcan
paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes, que acortarán la vida de los mecanismos.

�~ ,..,;:.... \.' \ "E"7funcionamiento será silencioso, sin vibraciones que puedan transmitirse al resto de la instalación , pudiéndose
;:l /, �~�:�>�.�.�. desmontar con faci lidad para su inspección y entretenimiento. Se mon tarán válvulas de compuerta o de bola , anterior yi l :::._ poste rior y su acoplamiento a las tube rias serealizar con bridas o racores de unión para facilitar su desmontaje .

..J • . ,-; l ..:;¡
�I�.�~ �' �\ �~�:�:�. . .

�~ '\',/ . 24.2.4 Tubo de alimentación.
: \ -;:: p osteriormente al grupo de sobrealimentación, si lo hubiese, se instalará el tubo de alimentación a la bateria de
: ' J j • contadofessi los hubiera o directamente al d istribuidor de montantes. a serposible quedará vis ible en todo su recorrido ,
: 7:l- �~�_�~�i o enterrado, alojándose en una canalización de obra de fábrica Yrelle nade arena lavada..�~
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El soporte estará formado por una serie de tubos �h�o�r�i�z�o�n�t�a�~ y verticales que alimentarán a k)s contadores, sirviendo a
su vez de soportea éstos y a sus llaves. Esta batería se construirá de hierro galvanizado con ef diámetro que se señala
en los esquemas, colgándose mediante anclajes a una pared de ladrillo macizo. Este soporte se unirá al tubo de
alimentaci6n por medio de bridas atomilladas. El conjunto de tubos que forman el soporte as ! como su configuración
deberán estar homologadospor la Delegación de Industria.

Ubicación·
la batería se cok>cará en un Jugar común del inmueble en planta baja o sótano. El cuarto de contadores se procurar
que esté próximo al hueco pordonde ascender n las derivaciones ind ivKiuales. La cámara o armario destinado al cuarto
de contadores deberá estar enfoscado con mortero de cemento y arena y llevará un desagDe con cazoleta sifónica y
su acceso deberá tener la dimensión suficiente para dejar libre la totalidad del cuadro.

Contador divisionario. �f �, �'�n �, �. �~ �' " t..(' �" �I �~ �t �L�· �~�· �~ �~�·�7�" �~�~�t �;�- �~�r�y�~ �S
. - \ ) .. . . • ,. ' . ..

Se dispondrán roscadosa la batería colocándose dos llaves de paso una ante or y �9�f�'�8�- �1 �~ �~ �!�!�, �r�i�q �r •.8t1nismo)DebSá
serherméticos conmecanismocontadorde aspas y de �f �a�c�i�l �l�e�c�t�u �r�a �. �~ �~ �. �~ �·�' �· �' �r �' �~ �' ',,·-· "'; ;·C' Oq Dt:. TOLEDO

24.2.6 Montantes. - 6 MAY. �2�0 �0�~
Del contador divisionario partirá el tubo ascendente montante para el sumini particular de diferentes viviendas. Est
montante será preferentemente de cobre. Estas canalizaciones discurrirán vert �I�m�e�n�t�e �; �\�r�e�c�:�i�b�i�é�n�d�O�s �~�C�o�'�\�' �l�r�e�s�i�l�l�a�s
paramento sobre el que se adosen y se alojarán en una cámara con puerta pra lcabje .en �c�a�d�~�;�U�l�\�8 �d �!�J �!�~ �, p1.antas:
su control o posible reparación. l . - . ..: - -
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24.2.7 Derivaciones ind;viduales.
Los montantes se interrumpirán en las diferentes plantas para su unión con las derivaciones individuales que hacen su
entrada a la vivienda junto al techo Oen su defecto a un nivel superior al de cualquiera de jos aparatos sanitarios. El
material con el que estará fabricada estaderivación individual será tambiénde cobre.

24.2 .8 RedInteriorde viviendas.
Las canalizaciones en el interior de las viviendas mantendrán una cota superior a la del aparato más elevado Que
suministre. Secolocará una llave de paso a la entrada de cada viviend a y otra a la entrada de local húmedo (cocinas,
ballosy aseos),

24.2.9 Ubicación de las canalizaciones interiores.
Todas las canalizaciones irán empotradas en tabicón o en muros no resistentes, en los euales se habrán realizado las
rozas necesarias para tal fin, ocultándose posteriormente con mortero de cemento y arena 1:6.

24.3 EJECUCION DE LAS OBRAS

24.3 .1 Unión da los tubosy piezas especiales.
Unión mediante bridas.
Se utilizará para unir canalizaciones y piezas especiales de hierro gatvanizado con un diámetro superio r a tres
pulgadas,

Las vátvulas generales de corte del ediñclo. todas las que secoloquen en la sala de máquinas del grupo de pres ión si lo
hubiese. y las que se instalen en canalizaciones de más de 100mm. irán provistas de brida.

En las uniones con bridas se intercalarán aros de goma , abrazándose los dife rentes elementos con 4 tomiUos corno
mín imo.

, ....�_�<�~�) �i�-�(�~ �·�-�~ �: �Ü �n �i �o �n�e �s !'!'!CIf8das

/<.') ESte sistema de unión se utilizará en tuberias y piezas especiales de hierro galvanizado. Para ser estancas estas
I o r- o un.ones se aplicará en la rosca una mano de pintura de min io, liándose poste riormente hilos de estopa o cintas de

-, plástiCo.

, UnioOes �~�d�a�d�a�s

�~�-�. l. Las unionesde estas tuberías y sus piezas especiales se realizaran por soldaduras de tipo blando. por cap ilaridad. Las
�.�:�~ •__ (;1 �\�'�~�: supérfictes a soldar se limpiarán previamente con un producto desoxidante .

24.3.2 Cortado dolos tubos.
enriado de tubosde cobre,
Los tubos de cobre se cortará n con cortador rotativo para no produc ir limaduras deb iendo limpiarse la rebaba de la
superficie del corte para asegurar una perfecta y estanca unión con los mangu itos.

te d dehirr a n
n mediante segueta manual o mecánica, realizándose la rosca mediante una terraja .

2 • .3 Recibido de las canaltzaciones a los paramentos.
@cibidoen rozas

serecibirén en rozas de las dimens iones indicadas en el cap itulo de albaflileria, recubriéndose posteriormente con
mortero decamenlo y arena,

Recibido conpresillas.
Los montantes se recibirán con presillas, alojandose en una cárnera con puerta practicable. Las presillas de colocaran a
intervalos inferioresa 1,50 m.

24.3.4 Paso do muros y forjados.
Cuando las canalizaciones hub ieran de atravesar muros tabiques o forjados. se colocará un manguito de fibrocemento
o de P.V.C. con una holgura mlnima de 10 mm y rellenándose el espacio libre con material de tipoelastómero.

24.3.5Acoplo deJosmaterialesde fontaneria. . - '.• -, -: . :-c-:. �.�,�~ .. �~ �. �:�"�'�;�;�'�-�;�'�¡�: �"�: �"�7�-�'�:�~ �:�" �" �- �_ �· �. �~
1 r.. (0(; 1(" , ., .Óes-: u.. l •.1CS

En casode acopios de estosmateriales, se colocarán en lugar seco, protegidos pe! poivd) , �d �!�'�. �L�o�s�g�o �l�~ �"�c�o �~ �~�e

kls extremos abiertos de las cana lizaciones unos tapones , para evitar la entrada �r �J �:�~�p�. �t �e �t �~ Y·.Suciedad•.Jh Ur;;, Tl"'>i-EDO

Botesifónico - 6 HAY. 2ÜU4 N

Los botes sinfónk:os se colocaran bajo el forjado del baf'lo O aseo y suspend idos el mismo , ocultándose poster iorment
con un falso techo , Esta solución sera únicamente valida cuando se repitan pla tas igual . i etp �~�y�~ �~ �O�s que lo

locales húmedos se superpongan; si no fuera as l, el bote sit ónico deberte ir emb �~�d �e�~ �~ �~�'�t�'�t�! �~ �~ 1i!.(¡lr.MW'!AIlIOS



La un ión del bote sifónico con la bajante se realizará en tubería de 50 an, mediante pieza especial de empalme.

DesagÜe de aparatos .
Los desagOes de los aparatos sanitarios, bajantes, botes sinf6nicos y accesorios serán de PVC o tipo Terrain o similar,
excepto el manguet6n del inodoro .

Todas los desagües de tos sani1arios se preverán para roscar , incorporando su correspondiente junta de estanqueidad
de goma.

La pendiente mfnima de estos desagües será de un 2%, con una sección de 40 mm , excepto el lavabo y el bidé Que
serán de 32 mm.

Las válvulas de desagÜe de jce aparatos serán de latón cromado en su parte vista o de acero inoxidable, de diámetro
;gual al tubo de salida y compuestas por doscuerpos roscados ; el superior irá abocardado para recibir el tapón, inclu ir
las correspondtentes juntas de goma para producir la estanqueidad y una cadenilla cromadaque se unir al tapón.

La ba ñera, lavabo, bidé y fregadero vendrán provistos de un neeeqüe para el rebosadero que se unirá a la válvula de
desagOe del fondo.

24.4 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

24.A.1Empresainstaladora.
La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de Industria y
Energla, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de sobreelevaci6n si fuese necesario
con todos sus elementos correspondientes.

24.4.2Controlde materiafes.
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales de uso Que fija la NTE . asl
como las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control industrial y en su defecto
a las normas UNE·19.()4().7183 y 37.501.

Cuando el materia l llegue a obra con el certificado de origen industria l que acredite dicho cumplimiento . su recepción se
realizar comprobando úntcamente las características aparentes.

24.5 NORMATIVA

NTE·IFF. Instalación de agua frla.

24.6 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
En tube rías la medición y valoración será long itudinal . incluyendo p.p. de mangui1os , accesorios.soportes. etc.

Gl ..

En vatvulerla y grifería se abonarán por unidades incluso moníáfe'".; OB ' 90 nl) r "', "1'0rr<,.., .1 ! 1"111
•• .. , l •. , c., " .. 'O r.1unicipal

de¡se."T ,12 �M�~ �'�( �~ .

. f 1 UAY· 200L ._. . .__25. APARATOS SANITARIOS.

Lasuperficie vis ible estará esmaltada.

25.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

25.1.1Aparatos sanitarios.
Las superficies de Josaparatos sanitarios será n lisas y continuas.

'-.\ ' -, �.�,�~ �.�"

Las superficies de ejecución de los aparatos deben ser planas a la vistarpara que la unión con �e �; �"�'�¡�;�"�'�a�r�a �~�~�~�~�t�o vertical u
horizontal sea estable. El sistema de fijación ut ilizado garantizará la estabilidad contra vuelco del aparirto-sánitario, y la
resistencia necesaria a las cargas estáticas. - �~�.�'�-

Los aparatos que de forma usual se alimentan directamente de la distribuci6n de agua, ésta deber verter libremente a
una distancia minima de veinte millmetros (20 mm) por encima del borde superior de la cubeta, o del nivel mAximo del

rebosadero . �·�1 �- �- �- �~�~ �; �~�~�c �~�g�·�2 �;�. �r�~ �; �~�¡ �~�: �'�;�)�¡ �~�1�; �4�~�~�~ �;�}�! �T �E�C �~ �O�S�·
. """ �. �'�; �~�_ u l; e �~ �r�i�' �l �H �_ �I �. �1�o '..A MA::C HI\

Las cubetas estarán provistas de rebosadero, vaciándose completamente, �C�. �~ pffic!lll;¡$.I ,e¡nl¡aJ_ellJla'tall de
trabajo.

-- - 6 HAY. 2004
Los mecanismos de alimentación de cistemas, que conlleven un tubo de f ertido hasta la parte inferior del de íto,
deberán incorporar un orificio antisif6n u otro disposi1ivo efteaz de antirretom ti 1: s �~ D O

ALOS �é�F �i�~�C�T�G �: �; �~�, �~ �G �:�" �A �} �1�\ �; �~ �r �A �P�l �O �S



En los inodoros, deberán asegurarse tanto la capacid ad de eliminación de cuerpos sólidos como del correcto enjuague
de las paredes de la cubeta.

25.1.2 Grifaria.
La grtferfa será de latón , bronce o acero inoxidable preparada para ros car, estará exenta de desperfectos que puedan
influir en suscaractensticas mecánkes,en su estanqueidad y en su estética.

Se incluirán todos los elementos necesarios para su perfecta fijación al aparato, asl como sus embellecedores
correspondientes; se unirán a las canalizaciones mediante tubo flexible disponiéndose de unas piezas especiales de
latón que se roscarán al grifo y se soldarán porcapilaridad al tubo de cobre .

la griterfa de todos los aparatos sanitarios llevará mandos para agua caliente yagua fria. La del lavabo llevará
aireador y la de la bañera llevará conexión para ducha teléfono . Se dispondrá de una toma de agua en el cuarto de
basura y enel cuarto de contadores de agua.

25.2 EJECUCION DE LAS OBRAS
Los aparatos sanitarios se recibirán a la obra por medio de aspillas y palomeras con tornillos roscantes sobre tacos de
plástico previamente recibidos a la solerla o pared, debiendo quedar perfectamente sujetos sin posibilidad de
movimtentos. la bal\era se anclará mediante patillas al piso asentándose su fondo sobre cama de arena de río, lavada
y secapara evitar ruidos y deformaciones, por sus laterales se chapará con azulejos.

SeevitanlI producir �~�p�e�s �, sacudidas y aranazos sobre eHm'lentos sanitarios unavezcolocados.

25.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Secomprobará que los aparatos sanitarios llevan incorporada la marca del fabricante: ésta será visible aún después
decok :adoel aparato .

Deberán llevar distintivo de calidad: Marca AENOR: Homologación MINER.

Verilicaci6n con especificaciones de proyecto.

CoIocaci6ncorrectacon juntade grieta (griferia).

Fiiación de aparatos.
Se realizaran ensayos para determinar la capacidad de resistencia del esmalte a los ácidos , álcal is, agentes químicos y
absorción de agua.

Se realizarán ensayos de resistencias a cargas estáticas.

25.4 NORMATIVA

APR0B:,JOpor Rel: .,," " 0
1 e::r.o Municipal

de feche: __U.�~�!�,�Y �. �2 �(�)�f�J �~ ---004
ChOé.:Sce C'-' 1 2 �M�. �~ �'�1�'�. �.�L _

Normas UNE 67001188. Aparatos sanitarios cerámicos.

25.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirán y valorarán por unidades completamente terminadas e instaladas.

'-.:.. \
"

26. CALEFACCION, CALDERAS, CONDUCCIONES.

26.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES

26.1.1 Tubos y piezas especiales da acero
Acero con soldadura y acero sin soldadura, todosellos estancos a una presión de quince atmósferas (15 abn).

26.1.2 VISO de expansión cerrado
Sera dechapade acero, protegida contra la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente .

Deberá poder absorber, a partir de la presión estática de la instalación eH)en m.c.a. definida en las especificaciones de
proyecto, el aumento de volumen (v) en litros (1) de agua , sin sobrepasar la presión máxima de servicio (S) de la
instalación en m.c.a.

o.

- S ,."Iv

Su unión con la canaltz.ac;on, será por rosca de diámetro (O) en milimetros �(�~ �m�) �, según �e�s�p�e�c�i�f �~ �.�~�~ �l �p�~�t�.�,�; �~ �"
,
\Dispondrá de timbre con la presión máxima que pueda soportar.

26.1.3 Vélvula de seguridad
Sera de material resistente a la corrosión y con todos sus elementos inalterable s al agua cal iente.
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Estará preparada para ser roscada o embridada a la canalización. Vendrá definida por su diámetro nominal (O) en
milímetros (mm), segúnespecrticacionesdel proyecto.

26.1.4 Grifo de macho
Será de materialresistente a la corrosión y con todos suselementos inalterables al agua caliente.
Irá provisto de machopara su accionamiento.

Será estanco a una presión de quinceatmósferas(15 atm).

Estará preparado para ser roscado o embridado a la canalización, y vendrá definK:Jo por su diámetro nominal (O) en
millmetros (mm), según especificaciones del proyedo.

26.1.5 Equipo deregulaciónexterno
Sonda exterior, irá conexk>nada a la caja regu ladora y le proporcionará una señal eléctricavanabie en funciónde la
temperatura exterior. Irá contenida en unacaja de protección.

Sonda de impulsión, irá conexionada a la caja reguladora. y le proporcionar por inmersión o contacto, una señal
eléctrica variable en función de la temperatura del agua . Irá contenida en una caja de protección.

Válvula motorizada de tres (3) vías. irá conexionada a la caja reguladora y proporcionará la mezcla adecuada de agua
procedente de caldera y retomo. en función de la señet que reciba de aquella. será de materialresistente ctla corrosión
y con sus elementos inalterables al agua caliente. será estanca a una presión de quince atmósferas (15 atm). Podrá
ser roscada O embridada a la canalización y vendrá defInida por un diámetro nominal (O) en milímetros (mm) , según
especfficaciones del proyedo.

Caja reguladora, irá conectada a la red eléctrica y regulará en función del programa interno establecido, las sondas y la
vátvula motorizada de tres (3) vías. Sus mecanismos irán protegidos en una caja resistente mecánicamente. Sus
mandos pennitirán la selección del programa elegido en funci6n de Josvak>res controlados.

26.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
La insta lación se rechazará en casode:

Diámetro de la canalización distinto al especificado en la Documentación técnica. Tramos de más de dosmetros(2 m)
�~ sin fijación.

Elementos de fijación en contado diredo con el tubo.Tramos reci os de más de treinta metros (30 m), sin lira o
compensador de dilatacoo. Dimensiones de la lira distintas a las especifICadasen la Documentación técnica.

Ausencia de pintura o forrado en tubos empotrados sin calorifugar. Distancia entre tubos. o entre tubos y paramento.
infenor a veinte milímetros (20 mm).

En el calorrtugado de las tuberlas: Carencia de pintura protectora. Espesor de COQuilla inferior al especificado en
Documentación técnica. Distancia entre tubos o entre tubos y paramento, inferior a veinte millmetros (20 mm).

u oda de manguitos pasamuros. Holgura inferior a diez milímetros (10 mm) en el pasamuros. carencia de masilla.

oIocaci6ndel vaso de expansión, distinta a lo especifICado en la Documentacióntécnica. Fijación deficiente . Uniones
as sin minio o elemento de estanqueidad.

Srtuación y colocación de la válvula de segundad, grifo de macho. equipo de regu lación exterior, equipo de regulación
ambiental. distinto de lo específteado en la Documentación técnica . Uniones roscadas o embridados sin elemento de
estanqueidad.

Situación y cok>cación del radiador distinto a lo espectñeaoo en la Documentaci6n técnica . Fijación deficiente al suelo o
al paramento. Uniones defectuosos, Ausencia de purgador.

Pruebas de servicio:
Se realizar n dos (2) pruebas de servicio:

• Estanqueidad.
• Eftcieooa tennica y funoonamiento. .__ �~ •·...n =-..'" r -*._-- ..;,¡..�~ �-�,�<�. Uo" �~ �: �, �, �; 1- ' '"1c. :.. .' tI' TECTOS ..

263 NORMATIVA \ �~ �' �" "c, '": ., �.�,�~ �L �l �. �\ �· �l �f �,�. �, �1 �"�" �~ �C�H �A. i. ..c�, �~�,�" ,l e IüLéDO

• Reglamento de Calefacción. ChmatiZación y Agua Cahente San n.a." _ 6 �M�~�~ llW4
• NTE·IFC. Instalaciones de Fontanería y Agua Caliente Sanitaria .

" . 0 ;, !J O
L .C? l: - ., '. • hf L �, �L �t�. �r�'�l �E�~ �( �U�J �t �I �O�S
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26.4 CRITERIOS DE MEDICIONy VALORACION
Las conducciones se medirán yvalorarén en metros lineales.

Losquemadores, calderas, cuadros, circuladoresy termostatosporunidadestotalmente instaladas.

27. CALEFACCION, RADIADORES, ACUMULADORES, CONVECTORES

27.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS MATERIALES
TuboS y piezas especiales de acero:
Acero con sokiadura y acero sin sOOjadura. todos ellos estancosa una presión de quince atmósferas (15 atm) .

Vaso de expansióncerrado:
Será de chapa de acero, protegidacontra la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente.

Deberá poderabsorber, a partir de la presión estática de la instalación(H) en rn.c.a. definida en las especificaciones de
proyecto, el aumento de volumen (v) en litros (1) de agua, sin sobrepasar la presión máxima de servicio (S) de la
instalación en m.e.a,

Su unión con la canalización, será por rosca de diámetro (O) en milimetros (mm), según especifICaciones del proyecto.

Dispondré de timbrecon la presión máxima que pueda soportar.

Válvula de seouridad·
,"r Ser de material resistente a la corrosión y con todos sus elementos inalterables al agua caliente.

.::-
\'í_ <5;-:'-. Estar preparada para ser roscada o embridada a la canalización. Vendrá definida por su diámetro nominal (O) en

\ .. . Ct'o • o::: �\�~ �;�,�~�, milfmetros (mm), según especifaciones det proyecto.
.... , '1 Z")/;i"
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Grifo de macI!o:
Será de material resistente a la corrOSHJn y con todos sus elementos inalterables al agua caliente.

Iré provisto de macho para su accionamiento.

Será estancoa unapresión de quince atmósferas (15 atm) .

Estará preparadopara ser roscado o embridado a la canalización. y vendrá definido por su diámetro nominal (O) en
milímetros (mm), según especificaciones del proyecto.

.2 CONDICIONESQUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

.2.1 Equipod. regulaciónexterno.
onda exterior, irá conexionada a la caja reguladora y le proporcionará una señal eléctrica variable en función de la

t peratura exterior. Irá contenida en una caja de protección.

Sonda de impulsión, iré conexionada a la caja reguladora, y le proporcionaré, por inmersión o contacto, una sellal
�e�~ variabh! en funciónde latemperatura del agua. Irá contenida en una caja de proteccéo .

Válvula motorizadade tres (3) vlas, irá conexionada a la caja reguladora y proporcionará la mezcla adecuada de agua
procedentede caldera y retomo. en functón de la senal que reciba de aquella. Será de material resistente a la corrosión
y con sus �e�~�o�s inatterabJes al agua caliente. Seré estanca a una presión de quince abn6sferas (15 atm) . Podré
ser roscada o embridada a la canalización y vendrá definida por un diilmetro nominal (O) en milimetros (mm), según
especificacionesdel proyecto.

Caja reguladora, irá conectada a la red eléctrica y regulará en función del programa interno establecido, las sondas y la
vtdvula motorizada de tres (3) vlas. Sus mecanismos irán protegKios en una caja resistente mecántcamente. Sus
mandospermitirén la selección del programa elegido en función de los valores controlados.

r: �_ �~�'�=�' �-�:�" �L �~ �~ �~ �:�·�n �r �. �!�' �,�:�,�,�-�j�w�.�a �}�.�! �; �~�;�.�,�\�.�~ �- �' �~ �)

27.2.2Radiadores. , �~ �:�: ...,. �c �~ �. �~ �~�~ �G �l �. �:�: ".í: #' J1 \¡¡!ITECTOS I
. deberé .. ión d ad· (1 1(2) la . Id lrab . '!H)' r 1- U , �' �.�I �~ �~ �, �I �. �A ·<M\CHAEl radiador resistir una pres e vez y m la nomina e 1 aJC?.¡: , l! n �r�v �! �_�r�; �;�~ �~ �¡�, �~�~ �~�~ �,�'�!�J �¡�I�J�'�!�.�l�@�~ �t�q�,�. �r�e �o�o

Su emisión calortfica, �p�a�~ un sano térmico de sesenta grados �c�e�n�t �i�g �~ (6O"C), �s�e �~ �"�l�'�1 �.�~ �t �&�D �'�I�a pe;1efM5a
nominal (P) en mil kJlocalonas por hora (1000 KcaVh).

t ... ¿ . c .•�~ O ()
�P�a�~ el �U�e�n�a�~�o �~�e la instalación �s�~ �d�i�s�p�o�n�d�~ una acom:tida �d�~ agua fria , .r,�I�J�~ �~�~ �- de Pflso. Bpe �P�!�~ �r�; �/ �i�~ �!�~
intenor def ediflCtO Yqueacometera a la propIa caldera, 51 ésta viene prepara �. �g �i�l�l�'�a�.�e�J �i�i�t�.�a�i �b�o�! �~ �e �.�.�r �· . • a
deIivaci6n.en lugar próximo a la caldera. En instalaciones con vaso de expansK>n abierto podrá acometer al vaso.



Cuando se utilice equipo de regulación en la instalación, se dispondrá una canalización próxima a la caldera, desde el
colector de retomo hasta el distribuidor de ida, o desde la derivación de retomo hasta el de tela, en cuyo extremo se
situará la válvula motorizada de tres (3) vías del equipo de regulacoo.

Se dispondrá en todos los tipos de instalación una canalización hasta el vaso de expansión, excepto cuando éste
venga incorporado al equipo de caldera.

27.2.3 Té de relamo.
Deberá resist ir una presión de vez y media (1 112) la nominal de trabajo (H) en me.a .de la instalación.

APR08..�~ �D �O por acuerdo �q�~�1 PI'no Municipal
Estará preparada para ser roscada o soldada a la canalización. de '. h ", 1?_)JtA'I �2�0�0�~

Vendrá definida por su diámetro nominal (O) en milímetros (mm). �~�t�,

Estar preparado para ser roscado al radiador.

Vendrá definido porsu diámetro nominal (O) en millmetros (mm).

27.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
La instalación se rechazara en caso de:

1 2 MAY.20DJ.. _

, "

Diámetro de la canalización distinto al especíñcado en la Documentación técnica . Tramos de másde dos metros(2 m)
sin fijación.

Elementos de fijación en contacto directo con el tubo. Tramos rectos de más de treinta metros (30 m), sin lira o
compensador de dilatactón. Dimensiones de la lira dist intas a las especifICadas en la Documentación técntca.

Ausencia de pintura o torrado en tubos empotrados sin calorifugar, Distancia entre tubos ,o entre tubos y paramento,
inferior a veinte milímetros (20 mm).

En el caloritugado de las tuberias: Carencia de pintura protectora. Espesor de coqu /lla inferior al especrtcado en
Documentación técnica. Distancia entre tubos o entre tubos y paramento, inferior a veinte millmetros (20 mm).

Ausencia de manguitos pasamuros . Holgura inferior a diez milímetros (10 mm) en el pasamuros. Carencia de masilla .

Colocación del vaso de expansión distinta a lo especíücad c en la Documentación técnica. Fijación defic iente.

Uniones roscadas sin minio o elemento de estanqueidad.

Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equ ipo de regulación exterior , equipo de regulación
ambiental , distinto de lo especifICado en la Documentación
técnica . Uniones roscadas o embridados sin elemento de estanqueidad.

Situación y colocación del radiador distinto a lo especificado en la Documentación técnica . Fijad6n def.c:iente al suelo o
al paramento . Uniones defectuosos. Ausencia de purgador.

pruebas de servicio'
Se realizaran dos (2) pruebas de servicio:

- Estanqueidad.
- Eficiencia térmica y funcionamiento.

Prueba deefic iencia térmica y funcionamiento·
- Se medirá la temperatura en locales similares de planta inferior, intermedia y superior, debiendo

ser igual a la estipulada en la Documentación técn ica de proyecto , con una variación admitida de
más menos dos grados cenligrados (:ZOC).

• El termómetro para med ir la temperatura, se colocará a una aftu¡'¡éterstielO/rpmenofeqffi§! • y
medio (1.5 m) , y estar como m fnimo diez (10) minutos antes desu lectura , y situado �e�t�1 �~ �, �_ ' e
en el centro del local. ; :r ,;.. :OLEDa

- La lectura se hará entre tres (3) y cuatro (4) horas después del encendido de la caldera.
- En locales donde de el sol se hará dos (2) horas después de que'tláYa déj3& a[ciJ,i.
- Cuando haya equipo de regulación, éste se desconectar .
- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de!las llaves y accesorios de laJhstalació

l .,["MElITlil lGS :
27.4 NORMATIVA " . ' �-�~ �. _ _ �. �_ �'�-�; �=�= �~ �'

Reglamento de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria.
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27.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
los radiadores, acumuladores, convectores. se medirán yvaloraránpor �u�n �i�d�a�d�~�$ totalmeryte instaladas. Plc·no Municipal

�A �P �I �J �" �i �~ �" �l �l �' �J nur aL'!, ,. ·,... l
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Los suelos radiantes se medirán pormetros cuadrados instaladc . rle t e' �~ �. 1 2 MAY L

1 2 �M�A�Y�_ �J �i�)�\�l �-�~ �-�-�- �- �- �-�- �-
L. ,.

28.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

28. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

28.1 .1 Equiposde ventane
Estarán incorporados en muro o carpintería. con ligera pendiente hacia el exterior, y utiliza el aire exterior para
enfriamiento del condensador. El drenaje de la bandeja de condensación se conectara . a tra s de �u�n �.�s�i�f�6�n�. �~�C�o�n la red
de desagOe. .•

Definidos por una potencia frigorffa, caloriflCa. caudal de aire, según especificación técnlca de proyecto.

28.1.2 Equiposde consola
Serán �e�~�t�o�s compactos, refrigerados por aire o agua. o bien partidos , disponiendo en este caso la unidad
condensadora en el exterior y unida a la evaporadora por las lineas de refrigerante cuya Longitud no será superior a
ocho metros (8 m). los de condensación por agua necesitarán enlace a la red de fontanerfa y saneamiento, y si la
potencia essuperior asetemil watios (7000 w), estarán conectadas a un circuito de torre de refrigeración.

La impulstórl será vertical y su ubicactón idea l al pie de ventanas e incorporadas al muro en caso de condensaci6n por
aire exterior. Todas necesitan prever elim inación de agua de condensación. Las de condensación por aire producen
ruidos importantes.

Vendrán definidos por su potencia frigorlfico-calorffica, caudal de aire y clase de servicio, según especificaciones
técnicas de proyecto.

28.1.3Equipos autónomos
Se admitirán hasta quince metros (15 m) de longitud en las lineas de refrigerante que unen los equipos condensador y
evaporador.
Si se conectan a una red de conductos. el aire se distribuir a los locales a través de rejillas de impulsión o difusores.
Las rejillas deben disponerse en pared . por debajo del nivel de descuelgue de vigas si éstas existen, centradas y de
fonna que su dardo se proyecte según la dimensión máxima del kxal. Los difusores se situarán en el centro geométrico
del área tratada, y si se disponen varios, de forma que su intervalo coinctda con el doble del alcance.

El retomo del aire se conseguirá disponiendo rejillas en paramentos y puertas. aprovechando como retomo, pasillos,
falsos techos, etc., o dispontendo conductos ad hoc ,hasta el local técn ico que aduará como plenum de retomo. Las
rejillas se dispondrán en las zonas de estancamtento de l aire. partes bajas . y de forma que no permitan recirculación de
aire impulsado.

Vendrén definidos por modelo, tipo de servicio, potencia �f�r�i�g�o�r�l�f�i�c�a�~�l�o �r�i�f�i�c�a �, caudal de aire acondicionado y de
enfriamtento del condensador, asl como el valor de presión estática disponible en el ventilador, según especificaciones
técnicasde proyecto.

28.1.4Conductos de chapade acero
Dimensiones y caracterlsticas de aislamiento y material de la chapa según especificaciones técnicas de proyecto.

Las uniones transversales serán del tipo '"vaina deslizante".

Los refuerzos , según indicaciones fijadas en la Documentación técnica, serán perfiles en L de chapa gatvanizacla de (H)
mlnimo veinticinco millmetros (25 mm).

En tramos horizontales los refuerzos se colocarán cada doscientos cuarenta centimetros (240 cm) como minimo ,
SQkjadoso fijados mediante tomillos al techo y coincidiendo con las juntas transversales. Las pletinas de fijadón serán
de acero de veinticinco milimetros (25 mm) de anchura y ocho décimas �d�I�l�l�i�m�~�o�m�m�1�ó�e �"�e�s , -

1."C ,, ' 1 ; !J!í ECr OS

En tramos verticales, !a separación �m�a�x�~�m�a entre �s�o�~�~�e�s será de oc �~�~�t�r�o�s .(8 m) �l�;�~ �~�!�.�~�~�l �g�: �~ �~�¿�f �( �A
rectangulares, con pletina de acero de treinta por tres mlbmetrcs (30x3 m ), fijada directamente al paramento.

¡---- �~ 5 �~�l�~�Y 2004
Si fuesen circulares se harían con la misma pletina, fijada a un perfil en L �~�e treinta y cinco por tre inta y cinco po

millmetros (35x35x4 mm) , recibida as l mismo al paramento. �L�. �~ �. �= �: �.�_ �~ �.�.�.�:�: �.�~�' �_'.�_�~�_�, �~�_�J�1 �t�_�~�_�. �_�;�T �_�; �_�.�R�I�O�S�_ �"�"



r

28.1.5Conductosde fibra
Dimensiones y caracterisbcas de aislamiento térmico y acústico según especificaciones técnicas de proyecto.

Los refuerzos, según indicaciones fijadas en la Documentación técnica. serán perfiles 2LD de chapa galvanizada de
anchura mlnima deala de ochocenlimetros (8 cm).

En tramos horizontales. uno (1) de cada tres (3) refuerzos se recibirá al fOljado mediante redondode acere de seis
milímetros (6 mm) de diámetro. En tramos verticales IDs soportes se espaciaran como máximo trescientos sesenta
centi metros (360 cm), y se anclarán a la pared con el mismo perfil fijado al refuerzo transversal, disponiendo
interiormente un manguitode iguales características.

APROE' :::O pcr 5," '00 . I �p�~�"�n�o Municipal
def3el,.,. 1 2 MAY �2�0�0�~- - .
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28.2 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
La instalación se rechazará cuando la situación, tipo o parámetros del equipo sean diferentes de lo especmcado en la
Documentación Técnica.

El equipo no esté nivelado.

Conex iones eléctricaso de fontanerla defectuosas.

En los equipos aut6nomos , ausencia de elementos antivibratorios.

En equipos de sistema partido, falta de aislamiento en la linea de gas .

Srtuac ión o diámetro de la válvu la automática, diferente al especif+cado en
defectuosas. �.�~�.�'

Dimensiones y trazado del conducto de fibra o chapa. I. �~ l'
o _J.p

Juntas del conducto de sellado defectuosas. ---=:, �S�s �~ �: �R �: �'�: �~ �,�;�:�:�\�A ....�~�c
-.,�' �~�\�, e,

Dimensiones del perfi l de refuerzo y separación entre ellos, diferente a lo especificado en la �D�o�c�u �r�r�i�e �~ �c �i�6�l�i �T�~ �~ �.

28.3 NORMATIVA

Conductos de chapa . 100104-88 1R
Conduelos de fibra . 100105-84.

28.4 CRITERIOSDE MEDICION y VALORACION
Las cana lizaciones de fibra y chapa se med irán y va lorarán por metros cuadrados .

Las canalizaciones de tubo helicoidal semedirén por metro lineal . difusores , rejillas y equipos se medirán y valorarén
porunidades totalmente instaladas y terminadas.

29.INSTALACION DE GAS Y AIRE COMPRIMIDO

29.1 CONDICIONESQUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, sin defectos superficiales. Los tubos serán rectos
y cilindricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con
el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa. los tubos o piezas cuyos defectos sean corregibles, sólo
podrán repararse con la previaaprobación de l Director.

los tubos se presentarán limpios y brillantes con las superficies exterior e interior exentas de rayas, hojas ,
picaduras, burbujas , grietas. trazas de estirado, ete.,que puedan afectar desfavorablemente su servicio.

setolerarán, no obstante , defectos puramente loca les de profundidad menor de la déc ima parte del espesor de pared .
y decoloraciones propias del proceso de fabricación.

29.2CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

Las grapas de fijaciónirán a una distancia máxima de dos metros.
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Se colocarán llaves de paso en montantes, entrada a contador y en cada punto de �c�o �n�s�u �m�o�~�Z - -- '>
29.2.2 InstalacióndeAire Comprimido. I¡
Toma de aire: Se dispondrá de una toma de aire independiente para cada unidad compreso aspiración del slre--: '
será exterior y ID más alejada posible de po lución. En la entrada de aire a las unidades compresoras se dispondrá n
sendos filtros en secoparaeliminar el polvo e impurezas. . " ..�~ .-.':-..

-c �:�:�:�~�.�"�'�" \JL...\.......::

Grupo generador: Formado por dos (2) unidades compresoras conectadas en paralelo, con alternancia regulada
automáticamente con temporizadores . El func ionamiento del grupo será automático y a intervalos, regulándose la
parada y arranque con presostatos de máxima-mínima. En las canalizaciones de salida del aire comprimido se
intercalarán juntas elásticas, para absorber las vibraciones. los motores de las unidades compresoras se conectarán
eléctricamente a la red del edrrlCio, con su puesta aberra.

29,3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Las conduccionesse medirán y va lorarán por metros lineales. Los contadores, conjuntos de regu lación , baterías y
compresores, por unidades totalmente instaladas.

30. INSTALACIONES DE AUDIOVISUALES Y SISTEMAS DE ELEVACION

30.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

30.1.1Equipo amplificador
El equipo amplificadOr estará preparado para los programas de UHF , VHF y FM, se ubicará en el conducto de
canalizaciones y próXAno al cuarto de contadores de electricidad, alojándose en un armario metá lico provisto de
cerradura y rejillas de ventilación. La acometida de comente del equipo de amp lifICación se realizará desde el cuadro
de servicios generaJes a una secciónde 220 V.

30.1.2 Tendido y dlstrlbucl6n
Partiendo del equipo de ampññceción se realizará la distribución en vertical por conducto de cana lizac iones y a través
de los derivadores colocados en cada planta hasta cada una de las viviendas dejando una toma en cada una de ellas.
La distribución se realizará con cables coax iales blindados de P.V.C.o flexibles según el caso .

30.1.3Tomasde sena'
Todas las tomas de televisi6n serán para empotrar, provistas de placa embellecedora y compensada con los valores
necesarios según el lugar que ocupen dentro de la linea.

30.1.4Instalación de telefon la
sepreverá una instalación inlerior de telefon ía con deri vaciones independientes para cada vivienda. la cana lización
partirá desde una arqueta situada a la entrada del edifICio realizándose mediante tubo de plástico blindado o
empotrada. Las cajas de conextones de registro serán vistas con tapa practicab le de baquelita blanca enrasada al
paramento.

Para fadlitar en su dla a las C.T . el montaje de Jos cables telefón icos se dejarán montadas unas gulas de acero
gatvanizado en el interior de las canalizaciones.

30.2 EJECUCION DE LAS OBRAS

30.2.1RadioYT.V.
La distancia entre mástiles de antenas no será inferior a cinco metros (S m) . La distancia entre el equ ipo de captación y
cualquier red �~�é�c�t�r�i�c�a de atta tensión, no será inferior a vez.y media (1 112) la altura del mástil.

El mástil se situará en la parte más arta del ed ificio y alejado de chimeneas y otros obstáculos.

Se fijará a elemento de fábrica resistente y accesible. No se recibirá en la impenneabilizaci6n de la terraza o en su
protecci6n.

las cajas de derivación irán colocadas en el recinto de escaleras o zona común del edificio. Se dispondrá por cada
\/Mendaa' menosuna (1) toma que se s.uará en la sala de estar . En cada �"�f�' �! �. �c�o�m�t �'�t�i�t �l �<�'�'�;�¡�~ �:�l�-�i�1�~ �~�}

±.,. �~ �!�J�~ �C�A �S�T�l �L�L �. �~�- �L �;�' �r�. �i�t�. �~ �I �C �I �¡ �.�; �\
Si se preveé la instalación de pararrayos en el edifICio. el equ ipo de cap �c �i�6�l�¡ �~�.�q �~�@�. �~ �~�~�'�l�' �l�) �Q�!�! �!�!�l�l�:�9 el
campo de protección del pararra yos , y a una distancia no inferior a cinco me (5 m) del mismo.

�~
�- - 6 MAY. 2004

Tocios Jos elementos de la instalación se conectarán con la puesta a tierra de edificio.

VISADO
la �d�i�s�t�r�i�b�u�c�~ se �a�j�~�s �t�a�r�á al siguiente esquema:.una o más �t�~ �n �e�a �s de �b�~ �j�a�d �.�~ .... �, �. �~�.�l �a�~ �f�-�'�t �~ . .�~ �'�f�f�i�~�~�~�(�f�! en
ramales a vanas C8Jas de toma por planta. El numero de cajas de denvacKlIl,por:Ji"1 ,,;;; al
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autorizado para cada material. Sepodrán instalar ramales con cajas de toma en serie a partir de la caja de derivación.
siempre que todas las cajas de toma del ramal estén dentro de la misma viviendao local.

La anuradel mástil no sobrepasar los seis metros (6 m). Si se precisa mayor elevación, se colocará el mástil sobre una

torreta.

El equipo de amplificación y distribución se situará en lugar fácilmente acces ible, de la caja de escalera o lugar común
del edificio. El borde inferior del armario de protecci6n. estará a una altura sobre el nivel del solado de dos metros (2
m) . No se situará en el cuarto de máquinas del ascensor.

El armario de protección irá dolado de rejilla de venti lación y de cerradura.

La canalización de distribución, se situará a una distancia minima de treinta centlmetros (30 cm) de las conducciones
eléctricas; y a cinco centímetros (5 an) de las de fontanería, saneamiento, telefon la y gas ,

Se dispondrá una caja de derivación por vertical y planta , e irán situadas en el recinto de escalera, en la zona común del
edificio.

La caja de toma, se instalara en el ramal horizontal de la caja de derivación, a una altura de veinte centimetros (20
cm ).

Se colocará un punto de luz en el ermeno de protección, con toma directa de comente.

30.2.2Telefonla
,'-- Canalizactón de distribud6n:

:.,O t. Estará .constituida por tubos de ?Ve rígido, de d iámetro O según condicionestécnicas. Penetrarán cuatrom ilímetros (4
.: ..... mm) eñel interior de las cajas y armarios. Irán separados entre si doscentimetros (2 cm).

, 'r '=-
--;::- .,:"l: ,'1:,

.Irán �~�p�o�t�r�a�d�o�s en una roza ejecutada en los muros, de dimensiones sufic ientes para garantizar un recubrimiento
mlnano�~ �'�u�n centimetro(1 cm).

.. ,;; s;» 1
-•.1.- f.() ...:', ' .

�r�. �~�~ �: �~ �~ tubo, se pasará un hi)o gula de acero galvanizado de dos m ilimetros (2 mm) de diámetro, que sobresaldrá
veinte centímetros (20 cm) , en cada extremo de cada tubo.

30.2.3Interfonfay video
Tantoen el montaje de la canalización de la linea de video, com o en el almacenaje de la misma, se cuidará que no se
produzcan aplastamientos ni deterioros de ésta.

�'�-�-�-�~ �~ �, �. �v deb existir discontinuidades en los empalmes de los dist intos tramos de cable coaxial empleado, por lo que éstos
se re izarán mediante conectores coaxiales adecuados, empleándose también para la conexión a los equipos.

eeerémantenerse un código de colores de m cables de alimentación, distintos a Josde te lefonla e instalaciones de
TV, para su mejor identificaci6n y conexionado.

Se respetaran las secciones mlnimas indicadas en los esquemas de instalación y planos de proyecto. No se conectarán
más de ve inte (20) monitores en cada linea d istribuidora de video.

30.2.4Ascensores
Recinto.
Los recintos de los ascensores deben estar ventilados y nunca serán utilizados para asegurar la ventilación de los
localesextraños a su servicio.

las cabinas provistas de puertas con superficie llena deben estar adecuadamente ventiladas para tener en cuenta el
tiempo necesario para evacuar a los pasajeros.

la cabina deber estar provista de un alumbrado eléctrico pennanente que asegure, en el suelo y en la proximidad de
los órganos de mando, una iluminación de cincuenta (SO) lux como mlnimo .

�~

En la parte inferior del recinto debe preverse un �f�~�O �~�I abrigo.de �i�n�~�l�t�r�a�C�i�~�n�e �, �d�~ �r�~ �· �' �'�"�: �. �~ �· �~�~ �' �/ �~ �~ .: ' �. �; �. �~�, �~ �:�"�" �~�"�? �:�:�.�~ �T�~ U
Cuando el camarin se encuentre en su parada Imenor, la distancia m lnimal entre 1l! 'placa. �g�a �:�~ �'�d �~ �I�:�t�: �~�r�t�l�a �t�l �r�T�~
amortiguadores extendidos o topes del camarin. ha de ser de ocho cerjimetros ' (8 �c�m �¡�- �·�p�m �· �· �i�M�' �~ �s�l�:�\�! �h �W.. de
adherencia y de dieciséis cent imetros (16 cm) para k>sascensores de tamboqde. �.�a�a�P�I�l�a�.�w�i�w�t �q�. �J �~�,�e�b�e CMnifr iD
libre en el foso que pennita alojar como mlnimo un paraleleplpedo recto de cero cinco por �~ �r�O 'seispdrl.(J11 metro cu ce

(0.5xO.6x1 m3) que se apoye sob re una de sus caras. I �, �,�, �.�~ '_�~ A:O O
Puertas de accesos: l:.1:·····hl:CIOSREGLAMENTARIOS



Las aberturas que dan al recinto y sirven de acceso al camarín estar n provistas de puertas de alma llena, las cua les.
cuando estén cerradas . han de obturar completamente las aberturas , a reserva de IDs j uegos necesarios que han de
quedar limitadosal máximo . y, en todo caso, ser inferiores a seis milimetros (6 mm).

Las puertas y sus cercosserán metálicos y construidosde tal maneraque aseguren su indetormidad,

Suspensión y paracaldas'
Los camarines y eubrepesos han de estar suspendidos por medio de cables de acero de resistencia mlnima a la rotura
de doce mil a dieciochomil kilogramos por cenllmetros cuadnado (12000 a 1BOOO kglcm').

No se autoriza el uso de cables empalmados porningún sistema .

El diámetro mlnimo de los cables de tracción será de ocho milímetros (8 mm).

Cuarto de máquinas y de poleas :
Las máquinas y las poleashan de situarse, a ser posible, encima del recinto del aparato elevador y noaccesibles más
que al personalquetienea su cargo la conservación.

. -=- Los cables han de estar calculadoscon un coeficiente de seguridadmlnimo dedoce (12) para tres (3) cables o más . En
-.... �, �~�) L: -Casode suspensión pordos cables, el coeficiente de seguridad ha de ser, como mlnimo, de dieciséis (16) .

j / • .,' \ 1,,( '.

¡".> -.. EJ cam2uin del ascensor ha de estar provisto de un paracafdas capaz de pararto él plena carga en el sentido del
�(�~ �: �~ �. �" deSCenso, actuandosobre susguias.

1 -r �i �~ �p�~�~�l�d�a�s del camar1n serán accionados por un limitador de velocidad. El balancln ha de provocar igualmente la
áctúaci6n delparacaldas si uno de loscables o cadenas se efloja o se rompe.

. CI-'(2 .
-::.?
Los paracaldas del cemerín han de ser del tipo progresivo si la velocidad nominal del ascensor sobrepasa un metro por
segundo (1 mis). Puedenser de:

• Tipo instantáneo conefectoamortiguadosi la veJocidad no supera un metro por segundo (1 mis).
• TIPO instantáneosi la velocidad nominal no supera un metro porsegundo (1 mis) .
- Si lacabina lleva varios paracaldas lodos ellos deben ser de tipoprogresivo.

Guras amortiguadores y finales de recorrjdo :
La fijación de las guias a sus soportes y el edificio debe permitir compensar automáticamente o por simple ajuste los
efectos debidosal asentamiento normal del edificio y a la contracctórl del hormtgón.
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t:'\J �~ _ L racafdas de contrapeso deben ser de tipo progresivo si la velocidad nominal no supera un metro por segundo (1
�~ s). En caso contrario pueden ser de tipo instantáneo.
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Las máquinas, otros dispositivos del ascensor y las poleas (excepto las de compensación, de cabina y contrapeso y
tensor dellimitador de velocidad) deberán encontrarse dentro de sus recintos propios y tener una puerta, paredes, piso
y techo.

El suelo , las paredes y el techo, as! como las puertas y registros de entrada, tendrán suficiente resistencia mecánica y
no deben ser constnJkios con materiales que en caso de incendio puedan convertirse en peligrosos por su
combustibilidad o porlanaturaleza y volumen de los gases y humos que puedan desprenderse.

El suelo en los cuartos de máquinas estará pavimentado y como mfnimo con enlucido de mortero de cemento,
nuleteado, sobresolera de honnig6n. No debe ser deslizante.

Las puertas de acceso deberán tener unas dimensiones mfnimas de un metro cx:henta (1.80 m) de altura y setenta
centlmetros (70 cm) de ancho en los cuartos de poleas. El paso libre de las trampillas de acceso debe ser de ochenta
por ochenta centimetros cuadrados (BOxBO cm2) como mlnimo.

Las dimensiones de las aberturas en las bancadas de la cimentación y el suelo del eee! serán las mlnimas, con el fin de
evitar accidentes originados porcaldas de objetos.

nte

A estos efectos se emplear n manguitos que sobrepasen el suelo O las bancadas de cimentación en cinco centímetros
(5 cm) .

�~ �.�, ........ �~ �.�~ •• . , 1I..:..t -, .

"·;c �C�O�L�~�G�I DE�~�~ • •En el cuarto de poleas ha de instalarse un interruptor que permita efectuar la ,r8cfil. �d �~�B ¡f!Jev plTF.C I �O�~
-Ó : - -.J I: I.,f\ - . �~�~�~ �.�J�'�C�H�~

�.�~�~ DEMARC/\CiÓN DE T;l.ED
El cuarto de máquinas y el de poleas tendrán una iluminación eléctrica tgua o superior a 50 lux., con torna 'de
independiente de la Jlnea de alimentación de la máquina. - 6 �~�1 AY 2004



30.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIONy RECHAZO
Los materiales y equipos de origen industrial a intervenir en todas las instalaciones deberán cumplir las funciones de
funcionalidad y de calidad fijadas en las NTE correspondientes, en el ReglamentoElectrotécnico para Baja Tensi6n. asl
como las correspondientes normas y disposicionesvigentes relativas a la fabricación y control industrial o en su defecto
las normas UNE que indica las Normas Tecnológicas IEB e IEP.

Cuando el material o equipo llegue a obra con el CertifICado de Origen Industrial que acredite el cumplirntento de dichas
normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamentesus caracterlsticas aparentes.

En todo momentoseestará a lo dispuestopor la Campanla Suministradora delFluido Eléctrico.

�~ �- --_._------

30.4 NORMATIVA

APROPAnn �~�"�, .. O"' , , " •
• Reglamento reguladorde las infraestructuras comunes 'deTeleCórriunlcaci6n R.D.279199:=:1O �r �~�~�u�n�j�c �i�p�a �l
- ReglamentoAparatos Elevadores R.D. 2291185. de techa: 12MAY 200.

Cho¡ ' G. �~�-�-�-�-�-�-�- �_�. 1 t MAY 2004
30.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirán y valorarán por unidades instaladas.

,.
. '

31. INSTALACIONES DE PROTECCION

31.1CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

31.1.1Incendio
Se fijara el soporte del extintor al paramentovertical por un mínimo de dos (2 s, mediante tacos y tomillos de
forma que. una vez puesto sobre dicho soporte el extintor, la parte su quede como mínimo a un metro setenta
centlmetros (1.70m) dei pavimento.

Se eeccara en sitio �v�i�s�i�b�~ y de fácil acceso.

Se ajustará la conexK>n de la columna seca roscada al tubo. previa preparación de éste con minio, colocándose
posteriormente la tapapara hidrantes interiores. de sesenta por treinta y cinco centímetros (6Ox35 cm).

En la bocade incendio se sitúa el codo de acceso, soldado con bridas de diámetro nominal ochenta miHmetros (80 mm),
embridado a la nave y al racor, colocándose la llave de compuerta de diámetro ochenta millmetros (80 mm), embridada
al tubo de acometida y al codo, cerrándose todo ello con tapa rectangular sobre COfCO de fundición.

31.1.2Pararrayos
Colocacióndel mástil de acero galvanizado entre las piezas de fijación.

CoJocaci6n de las piezas de adaptación máslik:abeza.

Situación de la cabeza soldada en su base. con el cable de la red conductora.

Diámetro nominal de paso del tubo de acero gatvanizado: cincuenta centímetros (SO cm).

31.2CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO

31.2.1Incendio
Lapresión mínima en la bocade salida de incendios será de treinta y cinco (35) m.c.d.a.

los extintores llevaránindicado en una placael tipo Ycapacidad de la carga. vkJaútil y tiempo de descarga, siendo facil
su visualización, utilización y colocación.

Se controlarán las dimensiones de la bocade incendios así como su enrase con respecto al pavimento y las uniones
con la fébrica.

Se verifICará en la columna seca, la unión de la tubería con la conexión siamesa y la fijación de la carpintería.
: '- �"�·�l �.�L�.�-�~�~�'�-�:�:�' �'�'�t �: �¡�"�~ �"�"�'�~�l�; �I�,�~ �·�s�.�.�.�.�. ","
r . , �l�<�.�) �L �f�. �(�. �I�~�) �D �~ ,l', ih j,IJ!rECTOS

31.2.2 Pararrayos 1, �"�,�~ [l f: �!�; �.�: �, �~ �r�I�i �.�!�. �' �_ �· �L �A M¡'.f4CHA
la cabeZade adaptación debe estar soldada en su base al cable de la redcf'"duc:tcl@f �· �· �. �r�-�{ �C �f �. �'�; �i �j �~ �~ Dé IOl5:K>

r
La piezade adaptación debe estar enroscada al méstil y a la cabeza deadac' . . - tl tlAY. Z004
Lapiezade fijación debe estar empotrada en el muro o elemento de fábrica �) �~ , ..': A L\ o.

ALOS �~�~ �- �F�" �1 �0 �: �R�E�.�~ �~�~�· �'�t�~ �~�· �: �A�R�i�ü �1. .-



El cable concIuctor de cobre rígido estará sujeto a la cubierta y muros con grapas de separación no mayor a un metro (1
m).

Pararrayos de puntas . se controlará la conexión con la red conductora , no aceptándose automáticamente si no existe
la conexióno es defectuosa.

31.4 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirán y valorarán porunidades instaladas y terminadas. ',-

;2
unainspección visual de su fijaci6n y distancia entre anclajes, no aceptándose si

APROBADOpor acuerdo dJI Pleno Municipal
de fechJ: 1 2 MAY 200ft
Chozas de �C�;�~ �, �~ �' �~ �' �~ �~ �~�~ �~�~ �~�r �~�~�Y �' �2�0 �0 �4

�-�-�~ �- �- �- �- �~ �- �- �-�- �- �- �-• NTE-CPI·96
- NTE·IPF. Instalactones . Protecci6n contra el fuego .
• �N�T�E�~�P�P �. Instalaciones. Protección pararrayos.

Sobre la redconductora se realizará
existieran deficiencias apreciables .

31.3 NORMATIVA

32. PINTURAS

32.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

32.1.1 Pintura. la cal
Su utilización se realizará preferentemente en lee paramentos exteriores,

Esta pintura se realizará diluyendo en agua cal apagada en polvo batiéndose posteriormente. En caso de que el
soporte sea muy liso se �~ añadir a la lechada silicato sódico o aceites tratados as! como sal gorda o alumbre con
objeto de aumentar su adherencia y a la vez mejorar su impenneabilidad.

Se extenderá sobre la superñcie a trata r en capas sucesivas no menos de dos, sin formar grumos y esperando que
seque la anterior antes de ciar la siguiente.

Después de su aplicaci6n y secado deber quedar una pelicula opaca , uniforme y libre de particulas extra ñas y vetas
coloreadas.

32.1.2 Pintura al templo
Se utilizará preferentemente en paramentos verticales y horizontales interiores.

Se aplicarán directamente sobre el enlucido de yeso en el que previamente se habrá dado una imprimación selladora y
un lijado para reparar k)s resaltos e imperfecciones. La imprimactórl se dará con rodillo hasta la total impregnación de
los poros de la �s�~�e de los paramentos.

Por último se aplicará el temple mediante rodillo. De este rodillo dependerá que el temple sea picado o liso.

Las superficies tratadas con tempk! liso deberán quedar con aspecto mate y acabado liso uniforme y las tratadas con
templepicado tendrén un acabado rugoso.

32.1.3 Pintura plUtlca
Se realizará sobre las placas de escayola que previamente se habrán lijado de pequeñas imperfecciones. A
continuación se aplicará una mano de pintura plástica diluida impregnando lee poros del soporte. Por último se
aplicarán dosmanos depintura plásbca con un rend imiento no inferior del especifICado porel fabricante.

Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes condk:iones:

32.1.4 Pintura sobra carplnterl.
Toda la carpintería de madera se tratará
y exteriores.

a} la superficie de lossoportes no tendrá una humedad superior al 6%.
b) Seeliminarán tanto las fluorescencias sal inas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una mano

de sutfato de cinc o de fluos mcatos diluidos en agua en proporción de l 5al1 0%.
e) Secomprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con elementos que

produzcan potvoo partlculas en suspensi6n. ¡-. , __ -: �.�.�} �'�:�: �; �l�:�:�"�, �' �, �l �' �~�·�_�"�'�; �: �.�t�'�r �-�:�: �' �_�?�"�A�:�r�~�:�"�~�i�!�l "';" '}
d) lasmanchassuperficiales de moho se eliminar n por lavado co1 estropaio,�d�e�s�i�n�f�~�~�d �~ �~ �t�J �~�. . as.
e) Las manchas orig inadas por humedades intemas que lIeVF" disueltas salet ',de �i�.�.�. �t�í�)�4�l�V �f�b �~ �- �~ �é�h�~ �l ar n

previamente mediante una mano de clorocaucbo diluido e produt:tos adecuados. �,�,�~�, �' J . . .. z: L ;:;.¡

¡ . -6 MAl ZüH4
superiicialmente con un �b�a�m�i�z�a�d �~ sintético de acabado �~�.�!�i �n�~ en inte ores

j,.,'i f".: . ' j"'i iJ': �~
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Toda la superficiea barnizar reunirá las siguientes cond iciones previa s:

a) El contenido de humedad en el momento de su aplicación estará comprend ido entre el 14 y el 200,4 para
exteriores y entreel 8 Yel 14% para interiores.

b) La made ra no estará afectada de hongos o insectos , seneéndcse pre viamente con productos fung icidas o
insecticidas.

e) Se habrán eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuflas de madera de iguales
características.

d) los nudos sanos que presenten exudados resinosos se sangrarán mediante lamparillas rascándose la
resina que aflore conrasqueta.

Previamente al barnizado se procederáa una limpieza genera l �d�~ soporte y un lijado fino del mismo. A continuación se
dará una mano de fondo con barniz diluido y mezclado con productos fung icidas. Esta imprimación se dará a brocha o
a pistola de manera que queden impregnados la total idad de los poros .

Pasado el t iempo de secado de esta primera mano se realizar un posterior lijado aplicándose a continuación dos manos
de barniz sintético a brocha. deb iendo haber secado la primera antes de dar la segunda. El rendimtento ser el indicado
por el fabricante del barniz para los dtferentes tipos de madera.

32.1 .5Pintura sobre cernjeria
La cerrajerla de hierro se pintará con esmarte sintético de aspecto satinado y acabado liso, el color seré a elegir por la
Dirección Técnica.

Pre viamente se dará sobre el soporte una imp rima ción anticorrosiva, seguida de unalimpieza manua l y esmerada de la
superfic+e y posteriormente se le apltcará una imprimación de pintura de minto o similar. Se aconseja que este
tratam iento venga realizado del tener . la pintura de acabado se aptcerá en dos manos con brocha o pistola, con un
rendimiento y un tiempo de secado entre ellas no menor a lo especifICado porel fabricante.

32.2 EJECUCION DE LAS OBRAS
Las condiciones generales de cualquier tipo de pintado serán las siguientes:

�~�:�:�-�~�.�.�.�. - Estarán recibidos y montados los e lementos que vayan en el paramento como cercos, ventanas,
. , canalizaciones, etc.

�~�~ Z::' secomprobar que la temperatura ambiente no sea superior a �3�~ e ni inferior a seC. suspendiéndose la
r1' ; aplicación se la temperatura no estuviera incluida entre estos dos parámetros.

- . ..t,f - ,?:EI soleamiento no deberé incidir directamente sobre el plano de aplicación.
ti .. �~�< �~ la superficie de aplicación deberá estar nivelada y lisa.

..... �~ �0 �: �.�c �~ .;.;Y En el bem po lIuvtoso se suspenderá la ejecución si elemento no estuviera protegido.
, .;.. -.-.--• No se deberán utilizar procedimientos artificiales desecado.

32.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION y RECHAZO
Secontrolará, mediante inspecciones generales, la comprobación y la preparaci6n del soporte, asl como el acabado de
la superficie terminada.

Serén COOOidones de noaceptación :
En la preparación del soporte:

- la existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de oxido o grasa.
- La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera.
- La falta de mano de fondo, plastecido, imprimación selladora o anttoxkSante, lijado.
- Sobrepasado el tiempo válido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido aplicada.

En el acabado:
- la existencia de �d�e�s�c�o�l�g�a�m�~�t�o�s �. cuarteamtentos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad.
- El no haberse humedecido posteriormente la superficie en eJcaso de las pinturas al cemento.
- AspectoY color distinto al especfjcedc.

32.4 NORMATIVA

- NTE·RPP.

32.5 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Se medirá y abonará por m2 de superficie real pintada, efectuá

criterios :

Pintura sobre muros, tab iques. techos: se medirá sin d
superñcie desarrollada.
Pintura sobre carp intería ciega: se medirá a dos caras, incl éndose los tapajuntas... ,

....__... �.�.�:�2�;�. �'�.�~�~�~ �-�.�o �~ �:�.�:�J
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Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar, se medirá a
dos caras. En huecos que lleven carpinteria y rejas se medirán independientemente ambos elementos.
Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por metro cuadrado a dos caras, si no queda incluida la
pintura en la medición y abono de dicha unidad.
Pintura sobre tuberlas: se medirá por ML con la salvedadantes apuntada.

En jos preciosunitarios respectivos está incluido el coste de los materiales, mano de obra, operaciones y medios
auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, incluso la preparación de superficies, limpieza,
lijado. plastecido. ele. previos a la aplicación de la pintura.

33. URBANIZACION "1". MOVIMIENTO TIERRAS, BORDILLOS, ACERAS

33.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LAS UNIDADES DE OBRA

33.1.1 Bordillos
Los bordillos y rigolas de hormigón tendrá n una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados.

La piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto, que indique una deficiente fabricación.

Deberánser homogéneas y de textura campada y no tener zonas de segregación.

• NTE-RSR.

33.2 NORMATIVA

34.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

Caracteristicas geométricas:
La fonna y dimensiones de los bordillos o rigolas serán las señaladas en los Planos o corresponderán a los

modelos oficiales. APROBADO •
d ' 1 pur acuer"o e' PI
e ¡ec!la: �- �- �- �-�?�/�1�~�'�r�. �-�?�.�.�a �;�. " C;,o r,lullicipal
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.; ," . 2 �M�. �~�y 200•

33.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION -t1['. , .--.----- -,:-:--
En bordüJos y rigolas se medinln por metro lineal. �~
En aceras se medirán por metro cuadrado terminado.

"11". CALZADAS, �M�O�~ ,: L1ZACION .; y
�.�~ �S �E�C�~�'�:�l�.�:�'�~�\�r�. .' :-
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34. URBANIZACION
SEGURIDAD

34.1.1 Firmes
Sobre la explanación previamente preparada. se extenderá una subbase de piedra de cantera o grava natural triturada,
con las prescripciones establecidas en el proyecto para esta unidad , con un espesor de quince centimetros (15 cm).

Sobre la superftcie de la subbase compactada. ligeramente escarifICada , se extenderá por tongadas el árido de la base
granular, que será compactado, procediéndose, una vez terminada (con veinte centímetros (20 cm) de espesor), a un
riegO de imprimación con emulsión asfáltica.

Una vez transcurrido el tiempo necesario para la rotura de la emulsi6n y su absorción por la base, se extenderá la capa
de mezcla bituminosa (tipo G-25) de espesor:

- Siete centlmetros (7 cm) parael firme A-221.
• Cuatro centlmetros (4 cm) para el firme A-321.

Una vez compactada esta capa intermedia de mezcla asfáltica, se ejecutará sobre ella un riego de adherencia con
betún asfattico fluidifICadoo conemulsión asfáltica.

Sobre esta capa intermedia con su riego de adherencia. se extenderá a continuact6n, la capa de rodadura con una
mezcla asfáltica en caliente, preferentemente con árido grueso porf ldico, del tipoDensa o Semidensa con espesor de:

- Cinco centlmetros (5 cm) para el firme A·221.
- Cuatro centimetros (4 cm) para el finne A-321.

• �" �.�"�. �.�~ �'�l�~ �' 9o·; i " t:! �~ �. �_ ..- ¡ " , . _ \ •.•

�3�4 �~1.2 Mobiliario urbano ?" .lo �~ �. �¡ . �' �~ �. �: �. �r �- �~ t �~�' �l �t�T �H�; TOS

Sesiluanl el aparato en su posición prevista. procediéndose a su nivel,,*,n tárito horizontal MO�~ �J �~ �¡�;�' �H�o�r �~
¡ • �~ , X JI 'o Llt....ru·,;E 'J
I .

Se mantendrá en su posición mediante puntales, durante el proceso de l'ormi.9l?na2,0 l..fraQuQdo �d�e�J �~�c�i�r�o�e�D�l�a �q�;�l�n �. con
el fin de que las longitudes de anclaje previstas se mantengan. - - tJ I'1f\ f . l.uv

1
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Las zapatas se hormigonarán con hormigón HM-15 con tamaño máximo de árido veinte milimetros (20 mm) , de
consistencia plástica, procediéndose acto seguido a su compactación mediante vibrado o picado con barra.

34.2 NORMATIVA

- NTl-149172;162175.
- NTE-RSR.
_Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras.
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35. SEMAFOROS y ALUMBRADO

35.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

34 .3 CRITERIOS DE MEDlCION YVALORACION . . ru.. o , .•.• �;�o�i�~
La medición y va lorad6n se realizara por metros cuadrados ¡ncJuyendo materia\es y puesta en Obra en �' �t�r�á �t �a�m�~ tos

. M I �r�l�.�J�~ �'�.�~�.�J ,--" ,

superficIales. o 1,,' í MAY �2�0�0 �~
def .cna ,. 2 · ···· ' 1 �2�M�A�T�2�Ó�¡�í�~

Las mezclas bituminosas, bases y zahorras , se mecirán por �r�c�r�~ �~�~�~ �s �. �~ �-�-�- �-�- �-�- �- �-�-�-�:�T �~�- �- �- �:
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35.1.1Semáforos ,.('> �~�.
Los pernos de anclaje se recibirán en el dado de hormigón HM-15, situandolos en su posición durante el hC?!'"1igonado
por medio de plantillas . V"

Asimismo se recibirá en el macizo de cimentación del báculo un tubo protector de PVC , embebido en el hormigón, para
el paso de los cables .

Las columnas y bacuíos no se situarán en su posición antes de transcurridos veintiocho (28) dias desde el
hormigonado.

El izado y colocación de postes y báculos, se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las
direcciones, nosiendo admisible el emplear cunas o calzos para conseguir el montaje a pernodefinitivo.

La sujeción de los báculos a la cimentación se hará mediante placa de base, a la que se unirán los pernos anclados en
la cimentación mediante arandela , tuerca y ccmrarueree.

El sistema de anclaje de las columnas, puede hacerse por medio de pernos o por sujeción directa al basamento del
propio tubo , el cual habrá de penetrar en el macizo de cimentación un mlnimo de treinta centlrnetros (30 cm) , además
deber estar provisto de unas aletas de anclaje soldadas en su extremo inferior.

Condiciones técnicas :
Condicionesgeométricas:

Las zanjas para las conducciones, tendrán una profundidad de cincuenta centímetros (SOan).
Las dimensiones del macizo de cimentación del báculo (AxAxB), asr como la longitud de los pernos de
anclaje (incluyendo la patilla normalizada), se determinarán en función de la altura del báculo según la
siguiente tabla:

AxA x

CIMENTACION

Diémetro(mm)

PERNOS DE ANCLAJE

�L�o�n�g�~�u�d (mm)

Attura de

poste o --------------------------
báculo (m)

B (m)

3
4
5

300 20 0.5OxO.50XO.60

0.65XO.65xO.ao25

25

500

700

6
7
8
9

10
11
12

ro ) - 11' �r �· �· �· �· �· �~ ._ - ;-;;:-; J. �;�'�;�'�:�.�,�;�h�.�~ �. .

------------------------i' �-�, �. �\ �u �· �~ �:�·�:�. .....�~ �~ �ñ DE It AQ\lITF:CTOSl· . �~ �' �i �; �t �~�_ �- (:1\:.:.1�H�.�L�~ �·�L�A �_ .!-'ANCHA
, e:, '""; OSO;¡¡¡áli5c1"%EDO

I -- - -B �!�>�:�.�~ �~�; iorJ4'
• Si el poste o báculo se empotran en el macizo de hormigón, l as longitudes mlnimas de empotrami nto , en

función de la altura del poste o báculo se fijarán según la tabla siguiente: . ,
! . . .• . �~ �_ �. ,J
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Ahura del poste o
báculo (m)

Longitud de empotram iento
mm)

"-

500
500
700
600
900
1000
1100
1200
1200
1300
1300
1400
1500

ADROB'D
' 11 Plor aC,:"rdo r'o/ e,
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2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
13
14

Reglamento Electrotécnicopara Baja Tansión.

35.2 NORMATIVA

35.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Semedirán porunidades totalmente insta ladas.

36. INSTALACIONES DEPORTIVAS

36.1 EJECUCION DE LAS OBRAS -r
____ �~ �- �, :;;1;.;;;.',:", ...." •• '

36.1.1 Pistasdemadera ____",,.......�'�"�~ ... �~ �,�.�. �' �, �~ �\�.
Sobre la solera de hormigón de veinte centímetros (20 cm) se dispondrá una capade material impermeable.

�~

A cont inuación se colocarán rastre les de madera en dirección ortogonal a la del parquet de madera, apoyados sobre
bloques �e�s�p�e�c�i�a�~�s de goma para no caaar la capa impermeable.

Después se colocar el parquet de madera cuidando la distancia en juntas entre las piezas y con el perímetro.

la distancia de junta perimetral será de ocho milímetros (8 mm) y ha de quedar cubierta por el rodapié.

La nivelact6n no tendrá variaciones tguales o mayores a cinco milímet ros (5 mm).

La planeidad, medida con regle de dos metros (2 m) será de dos milímetros (2 mm) máximo.

La coIocaci6n se llevará a cabo con el local completamente terminado y acrista lado.

El adhesivo se colocará de acuerdo con las especificaciones de lfabricante.

36.1.2 Piscinas
Se trata de conseguir un vaso perfectamente estanco, donde no exista la posibihdad de fugas de agua y que sea
resistente a la presión del volumen que contenga de agua , así como a la presión que pueda ejercer el terreno sobre las
paredes.

Unapiscina está constituida por:
Fondo:Tiene que ofrecer un piso firme, compacto, resistente e impermeable.

EJ fondo ser una losa de hormigón continua. realizada de una sola vez y armada en sus dos direcctones.
También puede realizarse con mortero de cemento de alta dosifICación recubriendo una tela asfáltica.

Paredes laterales: Se levantarán verticalmente en el paramento del interior del vaso, cuidando la junta con el fondo
del vaso. La misión del muro es soportar el empuje del agua y del terreno . Deber ser impenneable, para evitar
fugasdeagua.

Rebosadero: Se utilizará para poder mantener de forma automática �~�; �~ �.�~ �o�~�~ �;�; �~�f �' �:�e�l �~�~ �~�~ �, �¡ �:�: �r�E�N�~�T�. �H�~�,�, �9 "
; ,.. ,; . Di.:. C tl ,:',f h- l ,' �. �~ �~�. �1�'�1�1�" l . v �~ �r

Dispondrá de un sistema de desagoe conectado en varios punlos de I �; �~ �~ �: �~ �q�\�\�'�.�i �' �~ �e�' �~ �"�~ �~ =:tte y la
lleva al sistema depurador o al desagOe. TambJén tiene la misión de r �D�]�p�"�'�r�~ �.�Y�' f1l@US,}es.o es que
normalmente se van deposrtando en los late rales de la piscina por los e os del airlt, �r�r�l�Ó �~�l�Í�i �i�e�n �"�f �o�s de los na dores,
etc.__ Por las tuberias son transportados al desagüe, mantaniendo asl el ua limp" 5S A !) O

• 5kimmer. Seutilizará para controlar el nivel de l ag ua y mantener limp i lA �o�,�¡�¡�;�e �~ í O$ �i�'�l�:�= �,�ü �t �~ �M�l�!�0 �5 '



36.2 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION
Unidades de pistas tenninadas.

Se compone de un cuerpo cilíndrico con una toma central en la parte superior, de forma rectangular, por la
Que se efectúa la aspiración del agua superficial de la piscina . Posee un filtro que es el encargado de recoger
las materias extrañasque flotan en la superficiey Que si llegasen al equipo depurador podrían daflar1o.

r. .... l;{ �J�r�_�~ ro I.Jl1íIJci¡Jal
de íech : 1 2 MAY �2�0�0�~
C/¡czo.s ¡;v l, - '- ·,-·- 1l -MAY'Zaa4

Los pavimentos pormetros cuadradosterminados.

los equipamientos por unidades instalada.

37. SEGURIDAD Y SALUD

37.1 EJECUCION DE LAS OBRAS

37.1.1 Casetas
Características Geométricas:

- -------------------
fe " O,

- fj t1AY. 2004
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Sus dimensiones, superficie, y volumen, serán como mínimo las presentas en la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo .

Caracterlsbcas Mecánicas:

Deberán soportar las cargas y esfuerzos derivados del uso a que se destinen así como dek>s agentes atmosféricos.

Características Físteas :
Sus dotaciones serán las prescritas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo según su
destino y número de trabajadores que tengan que utilizarlas.
Los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.
Las ventanas estarán provistas de cristales permitiendo una adecuada iluminación natural.
El pavimento sera de material consistente. llano y liso, no resbaladizo y de fácil limpieza.
Las paredes serán lisas de tonos claros.
En su caso , se emplearan en su fabricación, materiales aislantes que garanticen, en las que se destinen a
dormitorios, una temperatura entre doce y treinta grados centlgrados (12 y 30C'C).

31.1.2Cocinasy comedores
Caracterfsticas Geométricas:
La altura minima del techo seré de dos metros sesenta (2.60 m).

la supeñicie no será inferior a un metro cuadrado con veinte (1.20 012) portrabajador que tenga que utilizarlos.

Características Flsicas:
- Los pisos, paredes y techos ser n lisos y podrán limpiarse fácilmente.
• Tendrán una iluminación. ventilación y temperatura adecuada para su uso.
• Dispondrán de agua potable para la limpieza de la vajilla. utensilios y para la condimentación de las comidas.
- la capitación de humos vapores y olores. se efectuará. si fuese necesario, mediante campanas de ventilación
forzada.
- Contarán con un departamento para la conservación de k>s alimentos.

Seconstruirán o ubicarán separados de focos insalubres o molestos.

Deberán existir unas áreas próximas, donde estén ubicados los servicies sanitarios.

31.1.3Protecciones
Sus caracteristtcas geométricas, mecánicas y ñsscas. deberán ajustarse en cada caso a la normativa vigente y, en su
defecto. ser las adecuadas al riesgo del que se pretende proteger.

�~ �~�'�/ �"�" �-�~ �.�;�j�. �' �. �~ �. �~ �~ �.

37.2 NORMATIVA t7i COLEGIO fl E�~�R�Q�U �I �T �E �C �T�O �S
'1,41; DE �C �~ �S �T�l�: �_ �L �I�I �· �L �A MA NCHA

• Disposiciones minimas de seguridad y saluden las obras de cons .. �B �~ �~�~ �J�'�,�I�:�\�2 �J�m �6 �N DE �T �O�L�~�D �O
- Reglamento de los servicios de prevención R.D . 39197
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38. JARDINERIA

38.1 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

38.1 .1 Abonos orgilnlcos

'l."-,

'""
�~�~�_�, Sl el::' 0 ,

, �~�o

Se definen como abonos organicos todas las sustancias orgánicas de cuya descomposición.- causada por los
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. Todos estos
abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y I singularmente, de semillas de malas hierbas . La
utilización de abonosdistintosde los aquí resefladossolo podrá hacersepreviaautorizaciónde la Dirección de Obra.

38.1 .2 Estiércol
se considera estiércol la mezcla de deyecciones eetoes y líquidas del ganado, con la paja que sirve de cama al mismo,
en periodo de estabulacoo. Esta mezcla estará desprovista de cualquier otra materia, como serrino cortezas. orujo,
etc ... Además, habrá sido sometida a una completa fermentación anaerobia, y la riqueza minima de elementos
fertilizantes expresada en tantos por mil. será : 5 para el nitrógeno, 3 para el ácido fosfórico, y 5 para la potasa.

La proporción de materia seca estará comprendida entre el 22% y el 32%, y su coeficiente isohúmico estará
comprendido entre 0.4 y 0,55.

La densidad mfnima sera de 0,75, Yel exterior será el de una masa untuosa. negra y ligeramente húmeda.

38.1.3 COmpost
Es la materia procedente de la fermerrtaci6n de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un afio, o del
tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica ser superior al 40% y el contenido
en materia orgánica oxidable, superior al 15%.

38.1.4 Manlmo
Se considerará mantillo la mezcla de residuos orgtmicos de origen animal o vegetal, que han sufrido un acusado
proceso de transformaci6n, hasta el punto de nopoder reconocer "de visu" su procedenda. Esta mezcla proceder en al
menosun 70%de estiércol de ganado ovino, y el resto de residuos animales o vegetales. excepto gallinaza, palomina y
materias extranas comoserrín, virutas, orujo, etc..

Será de cok>r oscuro, putvurento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su
distribución, debiendo pasar al menosun 95% por un tamiz de malla cuadrada de 1 centímetro de lado. La densidad
minima será de 0,65, Ysu contenido en humedad, en condiciones normales, no ser superior al 200-t. .

38.1.5 Enmiendas
Se definen comoenmiendas todas las sustancias aportadas con objeto de mejorar la condici6n física del suelo . las
enmiendas húmicas son las que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como en los sueltos . Se
hará n con los mismos materiales reseñados entre los abonos orgánicos y con turba. las enmiendas calizas son las que
utilizan los recursos locales acostumbrados, cocidos. cales, crudos, calizas molidas, o cualquier otra sustancia Que
reúna condiciones a juicio de la Dirección de Obra.

38.1.6 Agua
Las aguas �e�m�p�~�a�d�a�s para riego serán salitrosas concontenidos superiores al 1% de cloruros sódicos o magnésicos.
Las empleadas en la construcción cumplirán la legislaci6n correspondiente.

38.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA

38.2.1 Generales de las plantas
Serán en general, bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten �s�~�n�o�s de raquitismo o retraso . No
presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo y proportionado en su porte. Las ralees de
plantas en cepellón o a raiz desnuda, presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. No serán
empleadas todas aquellas plantas que sufran o presenten slntomas de haber sufrido alguna
enfermedad criptogámica, o ataque de insectos.

Su porte seré normal y bien remiñcedo. y las plantas de hoja perenne presentarán un sistema foliar completo, sin
cIecoloraci6nni slntoma de clorosis. ,.- �- �- �- �"�7 �~ �" �' �a�; �' �- ....,;M• . • . _ . • ..3- 10. ' 'c" ...

1...;';';1rf.. COL EGIO DE ARQUITECTOS·
En cuanto a las dimensiones y características particulares. se �a�j�u�s�t�a�r�á�n �f�a �~�~ �" �4�e �S�<�t �R �p�C �r�o�n�e�d �, �l�j�é�l �~ �f�6�'�h alquier
caso, se entenderá como "altura", la distancia desde el cuello de la ralz �s�i�j �l�1�a �r�i�e �~�m�á�s �~ �d�i�s�t�a�r�t�t �e�"�'�d�e�l �i�i�n �T�~ �f�ü�1 en los

casos en que se especifique lo contrario, como en las paímáceas. en ca ...�~ �u�e �~ �?�j �n�p�¡�~ �u�r d, r .

Se llamar "diámetro", al del fuste tomado a 1 metro de altura sobre el c uello de la ra íz. Y se llama "perimet " al del
tuste tomado a 1 metro de altura sobre el cuello de la ra íz, también. ' . . .,. . .' -,'
En general . se considerará esta tonna de medición si no se especrñca k( contiárió: . ::::-,'. �; �.�~�"�: �. \ n1f' ._ .. -- _ 0' :'-

(
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38.2.2Presentación y conservaciónde las plantas
Las plantas a ralz desnuda, deberán presenta r un sistema radical proporcionado al sistema aéreo, las ra ices sanas y
bien cortada s. siendo su longitud máxima inferior a 112 de la anchura de l hoyo de plantaci6n. Deberán transportarse al
pie de la obra el mismo dia que sean arrancadas en el vivero, y. si no se plantan inmediatamente, se depositaran en
zanjas. de forma que queden cubiertas con 20 centlmetros de tierra sobre el cuello de la raíz.

Inmediatamente después de taparlas, se procede rá a su riego por inundación. para evitar que quede n bolsas de aire
entre sus ra ices y preservartas de la defecaci6n y de los daflos porheladas.

Las plantas de maceta deberán permanecer en ellas. hasta el mismo instante de su plantación. transportándolas hasta
el hoyo. sin que se deteriore la maceta o el envase . Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra ,
se depositarán en lugar cubierto. o se taparán con paja y otro material que la proteja de la defecación y de las heladas .
En cualquier caso,se mantendrán húmedos los cepellones mientras se encuentren depositadas.

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, tanto si su protección es de yeso como de
plástico, paja, etc... Este deberá ser proporcionado al vuelo, y los cortes de raíz sean limpios y sanos.

38.2.3 Semillas
Las semillas emplearías en las siembras cumplirán las prescripciones contenidas en las normas correspondiente, que
figuran reseñadas en este Pliego. se presentarán a la Dirección de Obra en envases precintados y con el
correspondiente certifICado de gara nUa. Carecerán de cualquier síntoma de enfermedad o de ataque de insectos o
roedores.

La Dírección de Obra podrá ordenar la realización de pruebas de germinación, a cargo del Contratista. en laboratorios
ofICiales .

• 38.2.4 Arboles de alineación
..,.:,¿."GLas á-rboIes destinados a ser plantados en alineaciones tendrán el tronco recto , no permitiéndose flechas de mas de un

p" ..t/""" 2%. • .
1''''':: �~ .
11-= r : >. .'1:"5 l.. ;",38.2 .5Arboles Yarbustos

�\�.�~�¡�:�. ' En ·general ...: tQdas las especies de árboles y arbustos suministradas deberán cumplir las condi ciones reseñadas en
\?...... apartados ,antenores. teniendo en todo caso que dar su conformidad la Dirección de Obra, siendo de cuenta del

�~�~�_ �2�~�g�t�~ �~ �~... toda sustitución de unidades dañadas o inadecuadas. sin que tenga derecho a indemnización alguna .

38.2.6Plantas para la formación de setos unifonnes
Las plantas dest inadas a la fonnación de setos cumplirán toclas las cond iciones generales, y además serán de las
misma espec ie y color, de la misma variedad y tonalidad , de la misma altura, y as im ismo, ramifICadas y guarnecidas
desde la base , y capaces de conservar estos caracteres con la edad .

parala fonnaci6n de céspedes
Aparte cumplir las condiciones generales, deberán tener un espesor uniforme no inferior a 4 centlmetros , una
a ra mín ima de 30 centlmetros, y una kmgitud superior a 30 centímetros. deberán haber sido segados regularmente

raote dos meses al menos, antes de ser cortados. No habrán recibido tratamiento herbicida en los últ imos 30 días.
deben haber sido cortados dentro de las 24 horas anteriores a su puesta en obra. En ttempo fresco y húmedo. este
plazo puede ampliarse hasta un máximo de 72 horas .

La tempera tura ser inferior a 400c, medKia en el centro del bloque que formen antes de ser descargados, y por
supuesto. estarán exentos de malas hierbas.

38.2.8 Otros vegetales
Se regirán por todo lo establecido en este capítulo, y además, cumplirán todas las especif+CaCiones de la Memoria Y los
planos del proyecto.

�~�'�"�~ co:,' i5. o¡., LEGrO DE ARQUITECTOS
': c ' fI DE CASTILLA·LA MANC

38.3 CRITERIOS DE MEDICION y VALORACION �. �_ �" �~�. �D �F �t�.�'�~ �R �C �A �C �I �Ó�N DE �T �O�l�.�E �~�A
La medición Y el abono de laspartidas que se refieran a todo este capltu , se regirán por las normas habitua de
medición. Al ser, en su mayor parte, part idas medibles en unidades, la me<:(ic' n es �s�e�n�t�J�U�a �M�:�t�W�~ . las
que estén defectuosas o resulten inadecuadas a juicio de la Dirección de 06ra, debiendo el Contratista sustituirlas con
todos los gastos a su cargo. f . �~ "J )

I . f tvr: rÓ,» . . .... . �~ • • �~

Si en algún caso , las partidas se debieran medir po r superficie, esta �m�e�d �~ �j �ó�n se �~ �e �a �l �i�z�a �r �' �: �-�s�e�Q �¿�~ �· �· por
metro cuadrado acorde con la manera habitual de operar en ja rdinería. y, en cualquier caso , siempre con el
consentim iento de la Dirección de Obra.
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- ANEXO 1 A PROYECTO DE URBANIZACiÓN EN RESPUESTA A LAS
OBSERVACIONES DEL INFORME DE LA COMISiÓN REGIONAL DE

URBANISMO DE CASTILLA LA MANCHA CON FECHA 14 DE ABRIL DE
2.004.

• ANEXO 2.

P.A.U. Z·9

CHOZAS DE CANALES (TOLEDO)

ARQUITECTO: PAULA MORENO MORENO



ANEXO 1

En atención al informe de la Comisión Regional de Urbanismo, en su sesión del día 14 de abril de
2004, que dicta:

INFORME SOBRE EL P.A.U . CON PLAN PARCIAL Y PROYECTO DE URBANIZACiÓN DEL
SECTOR Z- 9, QUE RECLASIFICA SUELO RÚSTICO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
CHOZAS DE CANALES ( TOLEDO ),

Previamente a su aprobación definitiva, se indican una serie de observaciones a subsanar:

1.- Se deberá incluir un sistema de depuración en el Sector, así como cumplir todas las
conclusiones de carácter vinculante que se exponen en la evaluación preliminar.

2.- Se deberá obtener informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo en cuanto a la - f1J D
servidumbre Forzosa de Acueducto.

3.- Aunque hay un informe favorable de la Consejería de Educación en cuanto a las parcelas
dotacionales, el Plan Parcial deberá calificar expresamente una de estas parcelas para uso - Yl
educativo, según la disposición transitoria primera de la LOTAU.

4.- En las ordenanzas generales de urbanización, el punto 3.2.1.de red viaria se ajustará al Código
de Accesibilidad de Castilla La Mancha . Asimísmo la distancia entre hídrantes cumplirá con la
norma NBE- CPI 96, de obligado cumplimiento.

5.- En la ordenanza particular de zona residencial se especificará que los garajes cerrados sobre
rasante, y los bajocubierta a partir de 1,5 metros de altura libre computarán como edificabilidad, ----r
debiéndose ajustar, en su caso, las edificaciones en construcción a la edificabilidad neta total sobre

/ ,
parcela. I

6.- En cuanto a las fincas clasificadas como urbanas en las NNSS incluidas en el Sector, deberá �~
ser en el Proyecto de Reparcelación donde se adjudiquen las nuevas parcelas a los interesados,�~
en proporción a sus respectivos derechos, según el artículo 92 de la LOTAU.

Se adjunta copia de la totalidad del escrito.

Este anexo se compone de la documentación escrita necesaria para garantizar la subsanación de
estas observaciones.
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Ou, 18 Comisión nll :le ) l1)anismo M S<J seSión del di. �1 �~ de abol de 2004adopte .
entre otros, el siguiem. �a�c�u�.�~�o �;

<7 �I�N �1�' �O�~ �E SOBRE EL PAU :C 1II PLAN PARCIAL Y �?�R�O�Y�E�C �~�'�O DE �U �R �B �A�N�l �Z�A�C�l �Ó �~�;
DEL SeCTOR z-s. aUE REC!.ASIFICA SUELO !<ÚSTICO DE LAS NORMAS
sueS:OiAl'MS DE CHOZAS OC: �C�~�N�A�L�E�5 (TOLEDO).

De conftmn!d-el con lo establee.do en el artículo 39.5 de la Ler 2J98, LOTAU, Informar
favorableme!"!\I el Programa de A;;llIac16n Urtlanizadora con Plert Parcial y �F�'�r�o�y�e�d�~ �d�~
Urbanizec:ón del 5eetor Z-9 ..sidencial. Que �r�~�&�l�f�j�c�.�a suelo ';'sticO aa las Normas
Sues!d,.rias de Chozas de canales (ToltteO). en cuanto 11 la regularización d4t las
actuaCiones realiZlldas. si bien. pr"viam.nt. a la aprobación defin itiva del Programa d@

Actue.C!On Urc.ni:tadora pcr el ,..¡yur tlmiento de Chozas de Canales. se deberán ¡ ubsanar
'as QOse1VlIclor.es sig\lienles'

�- �~ �~�~ incluir un sists ,TJ<1 }e de;;uraCiC:l en 111 l/lictor s st como cumplir �:�O �C�1�/�J�~ las
�c�o�n�c�J�U�S �r�o�r�~�$ �~ �c�a�r�~�e�t�6 �r IIIIlCI.'lentf Quese !1xpc'len t91l " eva/l/eaó., émbientaJ preliminar.

• Se �~�I�!�b�e�~ abre".r infof7'f'lé t...vor::bla de 1;; �C�O�n �~ �;�: �r �a�c �i�o�n HidtT>!T, fí: , 0.1 T* 6n cuerna a fa
Sorvil1umore Forzc"dll AOlIIIdlJCt.>.

- AUflQ(Je lllIy Ufl ¡n"""" I8l1t'1'l1t'" dv la ConslIJerla eJeEducaCión IIn CUl,mo • las pare..:os
dot8cionelllS. e l PUm PeroílII �-�:�i�e�¡�"�'�~ califfcrft' �e�)�{�p�r�e�s�a�"�"�'�~ unB de estas PQTCfflSS par" u!C
�e�<�!�~�~ �, repúnla �¡�j �f�~�ó�r�. tr111&itorl6 prtrMra C1S le i..OTAU. ._..--

.•1:" I, s Of'd8nanzas (}91l6ra/es ' Í8 ·I1NnÍZllción. el D'Jr:to 3.2.7de rwd " /a: itl a ajusta ra al �~�¡�j�i�g�c

.de Acce"bllid-.;j de castill.·/..I MbIlCh,. ss! mismo (a distancia entrv hidrarn.s �C�l�J�m�p �¡ �L�~ con la
."lOITTl8 NSe·CPI.g/j. de Obligad" el trl/)/lml8nto. _' " ' "

• =n la etOen8l1zt1 particular de ,. Z'naresiállf'lCl/l1se espeemcera <1"" los garajescerraoc.�s �o �r �.�r �~
f'3S,""'. / los biVXUMrra a p"rt/t �~ 1.$ ",.tros a- all ur3 libre �r�:�:�o�m�¡�: �. �J �I�8�~�n como e,N ic8 ollmc.
" et:14n dose ajustar. en su ellS"" 1.115 eaiffcaci<Jnes en oonstrllCCiOn 8 la fldlfJcabllil1sa neIs tora l

!Ollnl parr:ele .

· én cusnro a las lineas cJasifk•• das como urbIInas 9 n ¡as NN.SS. inCluidas tHi pI Sectcr. C1eb;!ra
_ en elProyecto d. Reparce,ltCiC1 dondes.adjudiquen la! nuevas �" �a�: �~�/ �a �s a íos inrernadcs.
M propcrr:16n, sus respecttvo.. dee<:hos. segÚflll1art ICUlO ;2 de la LO TAU.•

LA que firmo de eonrotmidaC coro el an iC\.io 27 de la '-ey de C:¡'glme" Jl<r:(j;cc el" I. S
i-IominiSlrac<oneJ Púthca$ ydel Prcced,miento .:l.dm 'nistrat'v" cemün, penc'i6nt. de la aprobaclon �~�e �l

Aeta ce la CltaCla sesién . • " '!'oledo a di..cinuhe de abril de QDS mil.cuatrD. 1\ _".- -.
,', ' ",. ,; �~�,�.�.�.�.�. �' --..: /"•. -: �: �'�~�· �~�· �· �-�'�l �~ �! �l �'�:�" �r �- �" �"�' �"�,�-�- , ' ".
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1.- Sedeberá incluir un sistema de depuración en el Sector, así como cumplir todas las
conclusiones de carácter vinculante que se exponen en la evaluación preliminar.

Don Felipe Barbarroja Lozano, provisto de D.N.!. 51.976842- O, administrador único de la
sociedad Yaquin Inversora, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en la Avenida de Madrid
número 20, local 2, 45003 de Toledo, se compromete a incluir un sistema de depuración de aguas
residua les urbanas.

Don Felipe Barbarroja Lozano.
Administrador único de la sociedad Yaquin Inversora, S.L.

hr' li(J"I\UO por 21:1::-(:0c,1 Pi"na Municipal
de te cha: .12MAY 200\
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2.- Se deberá obtener informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo en cuanto a la
servidumbre Forzosa de Acueducto.

Se adjunta copia de escrito presentado por Don Felipe Barbarroja Lozano en la Confederación
Hidrográfica del Tajo con fecha 8 de Marzo de 2.004.

. no i\'onicipal
t 2 MAY 2004------ --_... --- - - - -- .
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Felipe Barbarroja Lozano, provisto de D.N.I NO 51.976.842 Q ,
como Administrador Único de la empresa YAQUIN INVERSORA S,L"
con domicilio a efectos de notificaciones en la Avda de Madrid na 20
de Toledo, ante la Confederación Hldrográfic03 del Tajo comparece y
DICE:

l.-Que en la ejecución del Provecto de Obras de
Abastecimiento de Agua a Torrijas I IlIescas y otros municipios desde
el embalse de Picadas se ha produc ido la siguiente incidencia: desde
e! inicio del expediente de expropiaciones a la ejecución de las obras
se ha tramitado como t iene conocimiento ese Organismo un
Programa de Actuación Urbanizadora 29 en e! término mun icipal de
Chozas de Canales, quedando afectadas dotaciones y zonas verdes
por la expropiación.

n.- Que la ejecucIón de la obra efectuada por Corsan-Corviam
ya ha modificado el trazado , pero queda pendiente la autorización
para la modificación del trazado.

En méritos de lo expuesto se SOLICITA:

Primero.- Que previos los trámites necesarios se autorice la
modificación del trazado, modificándose asimismo las servidumbres
forzosas de acueducto de acuerdo con los piemos que se adjuntan
para lo cual se acompaña el consentimiento de los titulares de las
fincas afectadas

Fdo Felipe Barbarroja Lozano
APile ':,,'_,., n r 20

" . ' ." 0 ,o., �C�"�~�n�o r'.lunicipa l - ;: '; ; ' ,.;,n,
de Iecl.. : ,1 2 MAY 200.
Chozas d�~ �~ �~�;�- - 1 ¿-MAY' 200,

t,; �, �.�(�.�<�,�~�.�)�,�. . _
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Scqretuio,
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CONFEDERACIONHIDROGRAFICA DELTAJO

Toledo, 5 de marzo de 2004
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3.- Aunque hay un informe favorable de la Consejería de Educación en cuanto a las parcelas
aotecionetes, el Plan Parcial deberá calificar expresamente una de estas parcelas para uso
educativo, según la disposición transitoria primera de la LOTAU.

Se adjunta plano de esquema de zonificación y superficies con indicación de la parcela destinada a
uso dotacional educativo.

�A�P�R�n�~�'�"�'�J ',U" , J p"r "0" " ' 0 " ¡ P' ',no Municipal
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4.- En las ordenanzas generales de urbanización, el punto 3.2.1.de red viaria seajustará al Código
de Accesibilidad de Castilla La Mancha. Asimismo la distancia entre hidrantes cumplirá con la
norma NBE- CPI 96, de obligado cumplimiento .

Se adjunta punto 3.2.1. de las ordenanzas generales de urbanización, con ajuste a lo exigido en
este punto .

A. ;(- �~ �r �l �n ... '"

" 12 MAY 2004

�~�1 2 MAY zqu, _
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3.- ORDENANZAS GENERALES DE URBANIZACiÓN

Su fina lidad es regular las condiciones que deben cumplir todos los servicios de urbanización y

defin ir sus exigencias mínimas, incluyendo las pos ibles obras de urbanización a realizar en

desarrollo de los estudios de detalle y las obras menores de urbanización.

3.1.- SERVICIOS DE URBA NIZACiÓN

Las obras de urbanización del Sector comprenden las señaladas en el arto26 de la Ley 21 1998 Y

será necesario incluir la red de canalizaciones telefón icas y las conexiones exteriores de la

urbanización.
�' �'�' �} �Í�l �r �r �( �~�' �- �'�' . I o i/iunicipal

3.2.- CARACTERíSTICAS DE LOS SERVICIOS

Se cumplirán todas las determinaciones que se señalan:

3.2.1.- Red viaria

.. 1 2 MAY 200 1,

1 2.M.A.Y 200L _

Se ejecutarán de forma que el trazado mantenga la regularidad del perfil.

Alineaciones y rasantes:

�~ > • •-J: ,
. . �~ l .

Aceras secundarias:

Anchura mínima de aceras secundarias : 1,50 metros .

En atención a las Normas de Accesibilidad de Castilla La Mancha, se cumplirá, todo lo establecido

en ellas con respecto a este punto.

Vias peatonales en zonas verdes:

En atención a las Normas de Acces ibilidad de Castilla La Mancha , se cumplirá, todo lo establecido

en ellas con respecto a este punto.

1.- Tendrán mínimo una anchura de 5,00 metros .

2.- En los cambios de dirección, la anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,50

metros.

3.- No se incluirán escaleras o escalones aislados.

4.- La pendiente no superará el 6%.

5.- El pavimento cumplirá con lo establecido en el anexo 1, de las Normas de AcceJ>ibHidad".....,.....

Urbanística, en cuanto a materiales, texturas y co locación de �e �l�e�m�e�n�t �J�~ �~ �~ �i �I �~�¡ �I�~�~ �~ �~ �l�f �~ �~�:�; �~�~�<�;�. �s
. 1..·A �~ �- �' •. �n �r�~�c�I�O�N DE �T �O�L �~ �O�O

6.- Los alcorques de los arboles irán cubiertos de elementos �e�n�r�a�s�a�d �~�s con eFPáVlmefilo.,

7.- Los elementos de urbanizaci ón y mobiliario urbano serán accesibles. __M - 6 MAY. L004
! .i. �, �~�; !) O
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Vías urbanas de acceso rodado:

En la ejecución de la red viaria podrí a permitirse si se estima que existen garantías suficientes, que

la construcción de calzadas y aceras se realicen en las siguientes etapas:

a.- La primera servirá para el período de construcción de las edifica ciones , debiendo estar

constituido por las calzadas con un pavimento conformado por la sub-base y una capa de rodadura

provisional.

b.- En la segunda etapa se constituirá la base de pav imentación sobre las calzadas de la primera

etapa y la capa de rodadura definitiva , así como las aceras proyectadas.

Se cumplirá con lo establecido en la norma NBE- CPI 96, en particular con la distancia mínima

establecida de separación entre hidrantes, y en general con todas las Normat ivas de obligado

cumplimiento .

En atenció n a las Normas de Accesibil idad de Castilla La Mancha, se cumplirá, todo lo establecido

en ellas con respecto a este punto.

Vados:

1.- La anchura libre mínima será de 1,80 metros .

2.- El bordillo del vado no superará 2 cm de altura respecto a la calzada y los cantos se

redondearán a 45 grados.

3.- Las pend ientes serán :

longitudinal, máximo 8% y transversal, máximo 2%.

4.- Se seña lizará con pavimento de textura diferenciada .

Se cumplirá con todo lo establecido en el Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha.

3.3.- INSPECCiÓN DE LAS OBRAS

Deberá conservarse en el lugar de las obras la licencia de urbanización y una copia de proyecto

autorizado.

. �, �~ �~ �_ �~ �. �:�. �. '::.J

1- 'J l\\unicipal

En cualquier momento de la ejecución de las obras se podrán exigir las pruebas de resistencia o de

funcionamiento de las instalaciones, obligando a efectuar las obras comp lementarias necesarias, si

el resul tado no fuera satisfactorio.
AP . ' "• •,.
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r: 5.- En la ordenanza particular de zona residencial se especificará que los garajes cerrados sobre

rasante, y los bajocubierta apartir de 1,5 metros de altura libre computarán como edificabilidad,
debiéndose ajustar, en su caso, las edificaciones en construcción a la edificabilidad neta total sobre
parcela.

Se adjunta ordenanza particular de la zona residencial, con ajuste a lo exigido en este punto .

',po",,' 71() r ... '1". r 't • ••; ' r-, u .." j'.1 •• ',"'1 . - :' ('1 �l�~�:�u �n�: �c �¡ �r�. �a �l
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r: 4.4.- ORDENANZA PARTICULAR DE LA ZONA RESIDENCIAL

4.4.1.- Ámbito de aplicación

Esta Ordenanza se aplicará en las superficies que se grafían en el plano de Zonificación como

zona residencial donde se desarrollarán viviendas unifamiliares extensivas adosadas , y que han

sido anteriormente definidas en el apartado 2.2.4. de estas Ordenanzas.

Los términos util izados en éstas tienen el mismo significado que en las NNSS, en las que se

definen con precisión necesaria.

4.4.2.- Carácter

Las zonas residenciales corresponden a superficies edificabies de dominio privado.

4.4.3.- Cond iciones de diseño urbano

Parce la minima: 150 m2

Retranqueos a calle: mínimo de dos metros a fachada, que podrá eliminarse en las entradas de

los garajes, siempre que éstas se establezcan con una longítud máxima de 3,5 metros.

Retranqueos laterales: Son opcionales, pero en caso de existir serán de dos metros.

Retranqueos a li nderos: 3 metros.

Frente de parce la mínimo:

Unifamiliar adosada= 6 metros.

Superficie oc upable: Se definen las siguientes superficies ocupables de parcela:

Unifamiliar adosada= 60%

Edificabilidad: La superficie máxima edificable será:

Unifamiliar adosada=0,75 m2/m2. Los garajes cerrados sobre rasante y los bajocubierta a partir de

1,5 metros de altura libre computarán como edificabilidad.

Altura máx ima : La altura máxima al alero será:

Unifamiliar adosada= 2 plantas o 7 metros.

Se exigirá una plaza de aparcamiento en el interior de cada parcela.

APf,O' "', -, "' ,r 0) r"unicipal
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4.4.4.- Condiciones de uso

Uso Res idencial en la categoria 10. ( Edificación unifamiliar ).

Uso comercial permitido en categorias 1 ( comercial 500 m2 superficie ), 2 ( comerciales 1.000

m2 superficie ), 6 ( oficinas de venta de serv icios ) y 7 ( hoste leria sin hospedajes , en edificios

no exclus ivos), 10 ( Centros de revisión al aire libre en edificio exclusivo ).

Uso dotacional. Permitido en categoría 3 ( otros centros educación y personal docente) y 6 (

Clínicas veterinarias y otros centros ) en edificio no exclusivo. Permitido en todas las categorías

excepto 2, centros de I.P. y de invest igación y 5 ( centros sanitarios con intemamiento en

edificio exclusivo ).

Uso industrial permitido en categoría 1 ( actividades compatibles con vivienda) en cualquier

planta de la edificación.

Perm itido en categoría 2 ( actividades tolerables con med idas correctoras ) en la planta baja de

la edificación. Permitido en categoría 1 ( actividades compatibles con vivienda) y

2 ( actividades tolerables con med idas correctivas ) en edific ios exclus ivos.

Uso deportivo perm itido en categoria 1 ( centros sín espectadores ) en planta baja de la

edificacíón. Permitido en todas las categorías en edificío exclusivo.

Uso agrícoía y pecuario. No está permitido.

Uso rodoviario. Permitido en categoría 1 ( espacio viario y aparcamiento) en cualquier

localización.

4.4.5.- Condic iones estéticas

Se exigirá que se traten como fachadas con calidad de obra term inada las medianerías vistas y

todos los paramentos susceptibles de posterior ampliación.

Todos los cerram ientos de las distintas parcel as se materializarán con una cerca , excepto en los

lugares de acceso a las mismas que llevarán puertas practicab les que siempre abrirán hacia el

interior de la parcela .

Las vallas de cerramíento en la parte de las calles tendrán una altura máxima de 2,00 metros, la

parte ínferior opaca de 1 metro de altura y la superior diáfana.
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En Chozas de Canales, Toledo, a 27 de Abril de 2.004.

Paula Moreno Moreno.
Arquitecta.

Don Felipe Barbarroja Lozano.
Administrador único de la sociedad Yaquin Inversora, S.L.
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ANEXO 2

En el punto de la memoria de Plan Parcial:

2.- INFORMACiÓN URBANíSTICA

2.2.2.-Edificaciones existentes

No existe edificación alguna en los terrenos objeto de ordenación.

Debe constar:

Existen edificaciones en construcción.

En Chozas de Canales, Toledo, a 27 de Ab ri l de 2.004.

Paula Moreno Moreno.
Arqu itecta.

Don Felipe Barba rroja Lozano.
Administrador único de la sociedad Yaquin Inversora , S.L.
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Chozas d.. (;2.

:: ':,' , �~ : �"�"�~�r�;�;�~�o Municipal
1 2 MAY 2004
--." .. ,."" -) '2MM 2004

-. ,.---- p----------------------
El Secrctsrio.

..- " "' 7 : :tUITECTOS
: .' l,l,ANCHA
.=TOLEDO

, ., -lM4.. ¡:, 'JU



f

I,m
<¡ • - • ..: - �~ �:

AYUNTAMIENTO DE CHOZASDE CANALES�~�~�- �'�:�- �:�. _",.

U (TOLEDO)

CIF: P45056001 Pza.Const it ución, n° 1 I c.r .45960 I Teléfono/Fax: 9118176186 - 91/8176024

Don ANGEL RUIZ CHECA, Secretario-Interventor del Ayuntam iento de CHOZAS DE
CANAL ES (TOLEDO).

CE R T I F I C O :

Quc el Pleno del Ayuntamiento de Chozas de Canales, en sesión extraordinaria
celebrada eld ía 12 de mayo dc 2004, con la asistencia de cuatro concejales dc los nueve que
dc hecho y de derecho componen la Corporación, adoptó por unanimidad de los asistentes el
siguiente acuerdo quc copiado literalmente diceas í:

"2.- A PHOBACl Ó'" DE ¡'. A .U. 7.9 y AD JUDJC.AClÓN DE DERECHO A
t ;¡:<BA?\I ZA J<

En O·\(· momeru oy sirn do �1 �~�1�~ dic/_ horas �~ se i s �m �j �l�1 �U �1 �0 �~�~ aband ona el Sal ón d(
Plenos el Sr. Alcalde D. Anto nio A ntún ez Bcnit ez, manifestando q ue se enc uentra
recusado en este asunto por D. Fran cisco Martín Ribagorda, asum iendo las funcionesdi'

Presidencia el Primer T eniente de Alcalde D. To más Martín Ba rg ueñ o,quien orden a al
Sr. Secretario dar lectu ra íntegra de la Propuesta , no solicitando ning ún corporativo
tu rn o de palabra, el Sr.Pr esidente somete a votación el acuerdo, aprobándoseel mismo
con los cuatro votos a favor de los conceja les delGrupo Mu nici pa l PSO E,siendo el
contenidoel siguiente:

Primero.- Aprobar el Programa de Actuación Urbanizadora Z9, asícomo las
ModificacionesPuntualesde las Normas Subsidiariasque en él secontienen,al ser la
única Alternativa Técnica (Plan Parcial y Proyecto de Urbanización) presentada,
acordando su ejecución mediante gestión indirecta, quedando condicionada su
aprobación al cumplimiento de todas las determinacionesexigidas en los informes
emitidos por la Comisión Provincial de Urbanismo,Consejeríade Medio Ambiente y
ComisiónRegionalde Urbanismo.

Segundo.-Seleccionarla única ProposiciónJurídicoEconómicapresentadapor la
empresaYaquin Inversora,S.L.

Tercero.-Adjudicar el derechoa urbanizara la empresaYaquin Inversora,S.L.,
y la firma del ConvenioUrbanístico.



AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES
(TOLEDO)

CIF: P45056001

I

Pza. Constitución, n° 1

I

c.P. 45960 Teléfono/Fax: 91/8176186- 9118176024

C uar to.- Desestimar las Alegaciones presentadas por D. Alberto de Lucas
Rodrígu ez, ya qu e, o bienhan sido subs anadas las írregularidades, o bien su resolu ción
son objeto del Proyectode Reparcelación qu e en su di a se tramite."

Para que conste y surtaefectos expido la presente Certificación de Orden y con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Chozas de Canales, a 12 de mayo de 2004, haciendo la
advertencia prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organízación y Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto256811986, de 28 de diciembre) en
cuanto a lost érminosque resulten de la aprobación del acta correspondiente.

VO.BO.

EL ALCALDE.,
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